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Introduction
Les moyens actuels de production électrique mis en oeuvre dans le monde sont majori-
tairement d’origine thermique (charbon, gaz, ﬁoul), puis hydroélectrique, et enﬁn nucléaire.
Le choix du mix électrique français est très particulier car principalement basé sur la pro-
duction nucléaire. Il s’agit d’un choix datant des années 1950-1960 dicté par une volonté
d’indépendance énergétique et un besoin de production d’énergie massif après guerre. Cela
a permis à la France d’être un pays modèle par sa faible production de CO2 et son impact
sur le climat. Cependant, l’évolution des besoins et des choix économiques et de société
créent de nouvelles problématiques dans le domaine énergétique. De nouvelles thématiques
de recherche sont ainsi mises en avant, notamment dans le domaine de l’électronucléaire.
L’étude des réacteurs électronucléaires est un sujet aux multiples facettes. Les problé-
matiques associées s’étendent du choix du minerai jusqu’à la production d’énergie dans un
réseau électrique complexe. Il s’agit d’un domaine où se croisent de nombreuses disciplines
allant de l’étude du noyau et des neutrons, à l’évolution isotopique du combustible et au
transport de la chaleur, jusqu’à la conversion de l’énergie.
Dans une optique de développement durable, le remplacement à venir du parc actuel
pose de nouveau la question des moyens de production régénérateurs ou optimisant la
production d’énergie avec le recyclage du combustible. Après les premières générations de
réacteurs à eau pressurisée REP basés sur l’utilisation de technologies déjà éprouvées, la
porte est donc ouverte pour des concepts permettant de régénérer tout ou partie de la
matière ﬁssile. L’utilisation des réserves naturelles de thorium en plus de celles d’uranium
fait également partie des possibilités existantes. La gestion du combustible s’en retrouve
plus complexe et doit faire l’objet d’études approfondies. Des outils permettant la réalisa-
tion d’études de scénarios [1, 2] sont en amélioration ou en développement à de multiples
niveaux. Ils visent à fournir des informations prédictives sur l’évolution et l’utilisation de
la ressource en matière ﬁssile et la production de déchets, en fonction du parc de réacteurs
utilisés.
Par ailleurs le mix énergétique tend également à se diversiﬁer avec le développement des
productions liées au vent et au solaire. Contrairement aux moyens de production conven-
tionnels, ceux-ci ne sont pas pilotables, on parle de productions fatales. Cette diversiﬁcation
conduit à une demande accrue de capacité de suivi de charge des moyens de production
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pilotables, tels que les réacteurs nucléaires. Les implications liées à cette évolution du mix
se retrouvent tant dans le développement d’outils d’évaluation de mix énergétiques [3] que
dans la modélisation des réacteurs lors des transitoires que sont ces suivis de charge.
Le besoin constant d’amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires est également
une source de motivation importante pour connaître le plus ﬁnement possible leur
comportement, ceci se faisant en grande partie via leur modélisation. Le développement
d’outils précis est une étape importante pour avancer dans cette voie. Les simulations
numériques permettent en eﬀet d’étudier en détail les systèmes nucléaires, tant pour
optimiser leur conception et leur exploitation que pour évaluer les phénomènes initiateurs
et les scénarios d’accident ainsi que les systèmes de protection associés.
Depuis plusieurs années, le développement de nouveaux types de réacteurs innovants et
des outils de simulation associés est un projet cher à la recherche française. Le CNRS s’est
inscrit dans cette démarche visant à participer au développement de concepts permettant
une production durable d’énergie, avec une sûreté maximale et une minimisation des déchets
produits.
Ces recherches ont notamment mené dans les années 2000 à la déﬁnition d’un nouveau
concept de réacteur caractérisé par un sel combustible fondu, en cycle thorium et à spectre
neutronique rapide, le Molten Salt Fast Reactor (MSFR). Ce réacteur est très prometteur
sur de nombreux aspects, liés tant à la sûreté qu’aux aspects neutroniques. L’une de ses
caractéristiques est cependant très particulière et requiert le développement de modèles de
simulation adaptés : son coeur se compose d’une cavité emplie uniquement d’un combustible
liquide qui joue également le rôle de caloporteur. La structure des écoulements est alors
très complexe, et le transport de la chaleur et des neutrons retardés émis avec un délai
après la ﬁssion doit être pris en compte. Ce réacteur sera utilisé comme cas d’application
du code développé lors de cette thèse.
De manière générale, un besoin fort ressortant de la conception et de l’optimisation
de nouveaux réacteurs est la capacité à produire des simulations complètes englobant de
multiples aspects. L’objectif est de permettre la visualisation des eﬀets couplés entre les
diﬀérentes physiques agissant à diﬀérentes échelles dans les réacteurs. Pour cela, une des
étapes consiste à développer des modèles physiques adaptés.
Le travail de cette thèse se situe dans ce contexte. Il porte sur le développement de
modèles neutroniques innovants permettant de réaliser des études de cinétique. Ces modèles
ont été appliqués sur diﬀérents systèmes tels que les expériences Flattop et Jezebel pour des
calculs de cinétique neutronique et de paramètres cinétiques eﬀectifs. Une autre application
est l’élaboration d’une image du réacteur MSFR incluant les eﬀets couplés entre neutronique
et thermohydraulique. Cette modélisation permet le calcul à la fois de l’état stationnaire du
réacteur, incluant les distributions de puissance et de température, mais aussi en transitoire
pour des suivis de charge ou des insertions de réactivité par exemple. Ce dernier point est
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très important pour étudier la sûreté du réacteur, ainsi que sa souplesse de fonctionnement.
Un objectif du code développé est de produire des résultats avec une grande précision tout
en conservant un temps de calcul réduit pour les aspects transitoires.
La recherche de la précision nécessite, pour l’étude du MSFR, l’utilisation de codes
thermohydrauliques de CFD (Computational Fluid Dynamics) permettant une bonne
représentativité des écoulements 3D simulés. Aﬁn d’obtenir des résultats de référence,
l’utilisation de codes neutroniques Monte-Carlo est un point de départ important, même
si les objectifs et les spéciﬁcités du couplage développé ont requis des développements plus
particulièrement dans ce domaine.
La première partie de ce manuscrit est dédiée à la présentation des physiques mises en
jeu. Le chapitre 1 introduit les éléments nécessaires à la compréhension générale des phéno-
mènes neutroniques utiles pour les modèles développés dans ce travail. La modélisation des
écoulements ﬂuides est ensuite présentée dans le chapitre 2, introduisant le cheminement
depuis les équations fondamentales de conservation jusqu’aux équations réellement résolues
et implémentées sur les aspects thermohydrauliques.
La seconde partie présente la problématique de la réalisation d’un concept de réacteur,
le contexte général de l’électronucléaire, et les motivations ayant poussé au développement
du MSFR (chapitre 3). Sa conﬁguration de référence y est introduite dans le chapitre 4,
ainsi qu’un benchmark réalisé au sein d’un projet européen sur l’aspect thermohydrau-
lique illustrant la prise en main de cette physique et de sa simulation. Un premier code
simpliﬁé associant neutronique et transport 1D du combustible est enﬁn présenté dans le
chapitre 5. Son développement a été réalisé en vue de produire de premiers résultats ﬁxant
des ordres de grandeur et fournissant un premier élément de comparaison pour le couplage
complet.
La partie suivante présente le couplage stationnaire. Un modèle neutronique spéciﬁque
y est détaillé dans le chapitre 6 pour prendre en compte l’impact du mouvement du com-
bustible. Cette approche est basée sur une reconstruction du ﬂux neutronique en tant que
succession de gerbes de neutrons prompts provenant de la décroissance des précurseurs
de neutrons retardés. Couplée à la CFD, l’interaction entre neutronique et thermohydrau-
lique peut être prise en compte, comme illustré dans le chapitre 7 avec l’application au cas
du réacteur MSFR.
La dernière partie est dédiée au couplage transitoire. Partant de la volonté de rester
le plus proche possible de l’esprit de la résolution Monte-Carlo, mais tout en conservant
un temps de calcul raisonnable, une approche novatrice a été développée. Cette méthode
neutronique dite TFM (Transient Fission Matrix), présentée dans le chapitre 8, est basée
sur un pré-calcul de la réponse Monte-Carlo du système. Cette étape est réalisée une unique
fois en amont des calculs de transitoires. Cette approche se veut générique et a été testée
sur diﬀérents types de systèmes. Plusieurs calculs de paramètres neutroniques cinétiques
eﬀectifs ont été réalisés, ainsi qu’une vériﬁcation du modèle sur le développement spatial
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et temporel d’une gerbe de neutrons dans le système expérimental Flattop.
Cette approche a été implémentée directement dans le code CFD OpenFOAM aﬁn de
réaliser des calculs couplés (chapitre 9). Une étape de vériﬁcation importante de ce code
couplé TFM-OpenFOAM est présentée sur un benchmark numérique permettant d’illustrer
la capacité du code à reproduire les diﬀérents phénomènes physiques de neutronique et de
thermohydraulique, ainsi que leurs interactions. Enﬁn, des études du comportement du
MSFR lors de transitoires normaux et accidentels tels que des insertions de réactivité ou
des suivis de charge sont décrites dans le chapitre 10.
16
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Chapitre 1
Neutronique
Ce chapitre vise à introduire les bases nécessaires à la com-
préhension de la neutronique, ainsi que quelques méthodes
utilisées pour décrire et résoudre son comportement. Deux
autres chapitres présenteront plus en détail les modèles neu-
troniques développés pour le couplage avec la thermohydrau-
lique, en régime stationnaire (ch. 6) et transitoire (ch. 8).
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CHAPITRE 1. NEUTRONIQUE
La neutronique vise à modéliser le comportement des neutrons dans la matière. Elle est
souvent liée à l’étude des réacteurs nucléaires où elle est utilisée pour étudier la distribution
de puissance ou encore calculer l’évolution du combustible. Ce chapitre est un préambule
présentant les grandes notions nécessaires à la compréhension des aspects cinétiques dont
nous aurons besoin par la suite, ainsi que les diﬀérentes familles de résolution numérique.
1.1 Physiques mises en jeu
1.1.1 Sections efficaces
Figure 1.1 – Section eﬃcace de ﬁssion de l’233U de la librairie ENDF-BVII.1 aﬃchée
avec le logiciel JANIS [4]
Les sections eﬃcaces caractérisent la probabilité d’interaction du neutron avec le noyau.
Cette grandeur s’exprime en barn (10−24 cm2) et correspond à la section du noyau telle
qu’elle est vue par le neutron. À basse énergie (en dessous de 1 eV sur la ﬁgure 1.1), la
dépendance de la section eﬃcace est liée à l’inverse de la vitesse du neutron, la longueur
d’onde du neutron étant très supérieure à la taille du noyau. À plus haute énergie, les
probabilités d’interaction sont très fortement impactées par les phénomènes quantiques se
produisant dans le noyau et dépendant de l’énergie que le neutron incident apporte au
système. Il s’agit de la zone des résonances. Celles-ci peuvent être résolues (en dessous de
0.6 keV sur la ﬁgure 1.1), non résolues quand ces résonances sont trop étroites pour être
mesurées (en dessous d’environ 100 keV), ou forment un continuum quand leur espacement
est inférieur à leur largeur. Pour des calculs où l’énergie des neutrons est dans la zone non
résolue, à chaque énergie est associée une table indiquant la probabilité que le neutron soit
dans diﬀérentes résonances.
Dans le cadre de couplages avec de la thermique, la température de la matière est
amenée à évoluer. Une augmentation de la température implique un élargissement des
résonances. En eﬀet, une augmentation de l’agitation des atomes induit une variation de
la vitesse relative noyau-neutron. Or, si un phénomène quantique n’est possible qu’à une
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énergie donnée, les ﬂuctuations de cette vitesse relative élargissent la gamme d’énergies de
neutrons permettant la réaction, cet eﬀet est appelé eﬀet Doppler.
Diﬀérentes réactions neutron-noyau sont possibles, on leur associe des sections eﬃcaces,
telles que celle de ﬁssion σf , de capture σc, d’absorption σa ou de diﬀusion σs. Aﬁn de
caractériser non plus un noyau mais un matériau représentant un ensemble de noyaux avec
une certaine densité, on somme sur chaque isotope ces sections eﬃcaces multipliées par
leurs densités atomiques respectives. On obtient alors les sections eﬃcaces macroscopiques
notées Σf , Σc,... .
Diﬀérentes évaluations des sections eﬃcaces ont été réalisées de par le monde à partir
des données expérimentales disponibles et de modèles nucléaires. Par la suite, on utilisera
notamment les bases de données ENDF/B-VII.1 [5] et JEFF3.1.1 [6].
1.1.2 Réaction de fission
La réaction de ﬁssion est à la base de l’intérêt porté à cette discipline en raison de
l’énergie qu’elle libère et des applications qui en découlent.
Les neutrons produisent des ﬁssions par excitation d’un noyau lourd, libérant ainsi ν
nouveaux neutrons (ﬁg.1.2). Ces neutrons peuvent produire de nouvelles ﬁssions entraînant
ainsi une réaction en chaîne. À chaque ﬁssion, une grande quantité d’énergie est également
libérée (∼ 200 MeV), principalement immédiatement après la ﬁssion sous forme d’énergie
cinétique dans les fragments de ﬁssion (∼ 80%) et les neutrons, et sous forme de rayonne-
ment gamma. Le complément est libéré avec une constante de temps beaucoup plus élevée
liée aux décroissances des produits de ﬁssion et aux désexcitations associées.
Figure 1.2 – Schéma de la réaction de ﬁssion
1.1.3 Réactivité
Dans un réacteur nucléaire, la population de neutrons est maintenue dans le temps par
la réaction en chaîne.
La production de neutrons n’étant pas forcément égale aux absorptions, la population
de neutrons peut varier. On appelle k le facteur de multiplication déﬁni comme le rapport
entre la population de neutrons de la génération g + 1 et celle de la génération g. Aﬁn de
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mesurer l’écart à la situation d’équilibre où k = 1, on construit la réactivité : ρ = k−1k .
Cette grandeur est communément donnée en pcm (10−5). Le réacteur peut être critique
(ρ = 0), sur-critique (ρ > 0) ou sous-critique (ρ < 0).
En raison des faibles durées de vie l des neutrons qui varient entre le dixième de millise-
conde pour des réacteurs à eau pressurisée et la microseconde pour les réacteurs à neutrons
rapides, la réaction en chaîne apparaît diﬃcilement contrôlable. En eﬀet, avec n la popula-
tion de neutrons et durant dt, ndtl neutrons disparaissent alors que n
dt
l k nouveaux neutrons
sont créés. En utilisant Λ = lk le temps de génération, on arrive à :
dn(t)
dt
=
(k − 1)
l
n(t) =
ρ
Λ
n(t) (1.1.1)
La population de neutrons évolue de façon exponentielle avec un temps caractéristique Λρ
très faible. Pour une faible variation de réactivité de 10 pcm, avec un temps de vie de 0.01
milliseconde, la population de neutrons augmente en 1 seconde d’environ un facteur 22000.
La production d’énergie basée sur l’utilisation de système critique n’est pas envisageable
avec un comportement aussi violent.
Néanmoins, un faible complément de neutrons dits "retardés" est émis par les fragments
de ﬁssion avec une constante de temps bien plus grande et va permettre de stabiliser la
réaction en chaîne.
1.1.4 Fraction de neutrons retardés
Comme mentionné, la ﬁssion d’un noyau lourd résulte en l’émission de ν neutrons. Cette
production de neutrons peut être subdivisée en deux parties : ceux dits prompts produits
immédiatement après la ﬁssion, νp, et ceux dits retardés (ou delayed) émis plus tard lors
de la désexcitation des fragments de ﬁssion et de leur chaîne de décroissance, νd.
La fraction de neutrons produits par ce bais est appelée fraction physique de neutrons
retardés et est notée β = νdν . Ces fragments de ﬁssion sont appelés précurseurs de neutrons
retardés, ils sont regroupés en familles f auxquelles on associe une période de décroissance
λf et une fraction de neutrons retardés βf telle que
∑
f
βf = β. La distribution des précur-
seurs de neutrons retardés est notée Pf (r, t) dépendant de la position r et du temps t.
La valeur de β varie sensiblement en fonction de l’isotope ﬁssionnant et légèrement avec
l’énergie du neutron incident provoquant la ﬁssion comme illustré sur la ﬁgure 1.3. Pour
un spectre de neutrons thermiques, elle est par exemple d’environ 650 pcm pour de l’235U
contre 300 pcm pour de l’233U et 1750 pcm pour l’238U.
La constante de décroissance des précurseurs de neutrons retardés varie entre 0.1 se-
conde et 1 minute. Malgré leur très faible proportion, ces neutrons retardés permettent de
rendre un coeur de réacteur pilotable en augmentant signiﬁcativement le temps caractéris-
tique de la réponse du système en cas de variation de la réactivité.
Entre deux générations de neutrons, k neutrons sont produits par neutron initial, ré-
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Figure 1.3 – Production de neutrons totale et retardée par ﬁssion de l’233U, l’235U et
l’238U
partis en kp neutrons prompts (émis juste après la ﬁssion) et βk neutrons retardés. On a
la relation k = kp + βk. Ainsi un réacteur critique est un système sous-critique prompt,
c’est la faible fraction de neutrons retardés qui permet de maintenir la réaction en chaîne.
Ce point sera développé dans le chapitre 6 dédié à la modélisation neutronique de l’état
stationnaire.
1.1.5 Spectre d’émission
En plus du délai dans son apparition, un neutron retardé se distingue d’un neutron
prompt par un spectre d’énergie d’émission diﬀérent. Celui d’un neutron prompt χp est
modélisé par un spectre de Watt de type exp
(
−E
a
)
sinh (bE)1/2 où a et b dépendent de
l’isotope et de l’énergie du neutron incident, comme représenté en ﬁgure 1.4 pour l’233U
et l’235U. Pour des neutrons retardés, le spectre d’émission retardé total (sur toutes les
familles) χd est très diﬀérent du spectre prompt comme on peut le voir sur la ﬁgure 1.4 ; le
détail sur toutes les familles est donné en ﬁgure 1.5 pour l’233U.
Figure 1.4 – Spectre d’émission des neutrons prompts
et retardés de l’233U et l’235U (ENDF/B-VII.1)
Un neutron prompt est émis autour de 2 MeV en moyenne alors qu’un neutron re-
tardé est émis autour de 0.4 MeV. Leurs comportements respectifs seront donc diﬀérents
et doivent être gérés séparément.
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Figure 1.5 – Spectre d’émission des diﬀérentes familles de
neutrons retardés de l’233U (ENDF/B-VII.1)
Le spectre total d’émission, prompt et retardé, est noté χ.
1.1.6 Contre-réactions thermiques
Les neutrons retardés permettent ainsi d’augmenter le temps caractéristique d’évolution
de la puissance dans un réacteur. La stabilisation de la puissance dans le temps, point
également important, peut être réalisé en utilisant deux vecteurs distincts : actif et passif.
Le premier consiste en une action "extérieure" sur le système, par exemple en y insérant
des barres d’absorbant neutronique aﬁn de réduire la réactivité. Le second est intrinsèque,
utilisant directement l’eﬀet induit par la réaction en chaîne sur elle-même : il s’agit des
contre-réactions qui nous intéressent ici.
Les ﬁssions déposent de l’énergie, ce qui impacte la distribution de température, il
s’ensuit un eﬀet sur la neutronique notamment via :
– l’eﬀet Doppler décrit au paragraphe 1.1.1 élargissant les résonances des sections eﬃ-
caces microscopiques par modiﬁcation de la vitesse relative neutron-noyau,
– la densité jouant directement sur la distance entre les noyaux et donc les sections
eﬃcaces macroscopiques.
Ces deux eﬀets peuvent impacter la réaction en chaîne de façon plus ou moins impor-
tante suivant le type de réacteur considéré. Il est intéressant de s’assurer, à la conception
du réacteur, qu’une augmentation de la température induise bien une diminution de la ré-
activité. On parle alors de contre-réaction négative correspondant à la chaîne d’événements
suivante : si la puissance augmente, la température augmente également, la réactivité di-
minue par contre-réaction, ce qui stabilise la puissance. Cette contre-réaction permet donc
bien de stabiliser spontanément, sans action extérieure, la réaction en chaîne.
1.1.7 Équation de Boltzmann
1.1.7.1 Présentation
L’étude et la conception des réacteurs nécessite de connaître le comportement des neu-
trons. Ceux-ci, en raison de leur non-interaction entre eux, peuvent être modélisés à l’aide
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de l’équation de Boltzmann. Avec ψ(r,Ω, E, t) le ﬂux angulaire en r orienté suivant Ω à
l’énergie E à l’instant t, le ﬂux scalaire φ(r, E, t) =
∫
4π
ψ(r,Ω, E, t) dΩ′, et en utilisant v
la vitesse des neutrons ; l’équation régissant le comportement des neutrons en l’absence de
source extérieure et de ﬁssion spontanée est la suivante :
1
v
∂ψ(r,Ω, E, t)
∂t
= −Ω · ∇ (ψ(r,Ω, E, t))−Σt(r, E)ψ(r,Ω, E, t)
+
∫ ∞
0
dE′
∫
4π
dΩ′Σs(E′ → E,Ω′ → Ω)ψ(r,Ω′, E′, t)
+
1
4π
∫ ∞
0
dE′νp(r)Σf (r, E′)χp(E′ → E)φ(r, E′, t)
+
∑
f
1
4π
λfPf (r, t)χdf (E)
(1.1.2)
Cette équation traduit le bilan entre les termes puits (transport et interactions totales Σt
à l’énergie E) d’une part, et les termes sources (par diﬀusion élastique et inélastique, ﬁssion
et émission de neutrons retardés). Dans le cas d’un couplage avec la thermohydraulique, il
faut également prendre en compte une dépendance en temps pour les sections eﬃcaces en
raison des variations de densité et de température.
Deux grandes familles de méthodes sont employées pour résoudre cette équation, les
méthodes déterministes et stochastiques.
1.1.7.2 Méthode de résolution déterministe
Une résolution directe de cette équation serait trop coûteuse pour plusieurs raisons.
D’une part la géométrique d’un réacteur est souvent très complexe : un réacteur à combus-
tible solide tel qu’un réacteur à eau pressurisée EPR [7] est composé de 241 assemblages
comportant chacun 265 crayons composés de pastilles et de gaines devant être discrétisés.
De plus, résoudre toutes les discrétisations en énergie serait également prohibitif en temps
de calcul. Il s’agit ainsi d’un problème multi-échelle : en espace entre la taille des crayons et
la taille du coeur ; en énergie avec les très grandes variations d’énergie du neutron et l’eﬀet
des résonances ; et également en temps avec la diﬀérence de temps caractéristique des neu-
trons prompts comparé à celui des neutrons retardés. Deux familles de code déterministe
sont couramment utilisées pour résoudre ces équations : transport et diﬀusion.
Dans un code déterministe de transport, l’équation de Boltzmann (1.1.2) est condensée
en un nombre relativement important de groupes en énergie et les angles de propagation
des neutrons sont discrétisés (méthodes Sn, Pn, des caractéristiques... [8]). Une solution
de bonne qualité peut être attendue mais ne permet pas de réaliser un calcul coeur com-
plet en raison de son coût trop important. Le problème est généralement alors ramené en
deux dimensions en milieu inﬁni, sur une portion réduite du coeur avec tous les détails
géométriques, aﬁn de générer des sections eﬃcaces macroscopiques utiles aux modèles de
diﬀusion.
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Un code de diﬀusion vise à modéliser le comportement macroscopique des neutrons, les
phénomènes microscopiques ayant été condensés par le code de transport. Le ﬂux scalaire est
alors utilisé, associé à un coeﬃcient de diﬀusion. La complexité du problème est fortement
diminuée car les détails de la géométrie disparaissent au proﬁl d’une homogénéisation, le
nombre de groupes en énergie est restreint, et l’espace des phases Ω disparaît. Le calcul est
alors beaucoup moins coûteux et modéliser un coeur en trois dimensions devient possible.
Un certain nombre d’hypothèses sous-jacentes à ces méthodes de résolutions implique
un besoin important de validation sur des expériences ou des codes de référence.
1.1.7.3 Méthode de résolution stochastique
Une autre méthode consiste à suivre une démarche purement descriptive du compor-
tement des neutrons sans utiliser formellement l’équation de Boltzmann. Alors que la mé-
thode précédente consiste à calculer un ﬂux solution de cette équation, une autre démarche
consiste à modéliser directement un ensemble de particules auxquelles on attribue l’en-
semble des propriétés connues des neutrons. Cette approche est possible grâce à la non-
interaction des neutrons entre eux. On suit ainsi un grand nombre d’histoires individuelles
de neutrons dans un système donné, et le comportement moyen des neutrons est solution
de l’équation du transport.
De cette façon les complexités géométriques, celles des sections eﬃcaces et celles des
diﬀérents phénomènes pouvant se produire peuvent être traitées sans approximation. Ce-
pendant, cette approche dite Monte-Carlo 1 ne permet pas une résolution exacte, mais elle
fournit une solution approximative dont l’incertitude statistique diminue avec le nombre de
particules simulées, et donc le temps de calcul. Il est également nécessaire de faire attention
à certains problèmes spéciﬁques liés à la convergence dans ce type d’algorithme.
Cette approche nécessite un temps de calcul beaucoup plus élevé que les méthodes
déterministes, elle permet cependant de fournir des solutions de référence permettant de
valider ces premières en l’absence de données expérimentales. L’essentiel de l’erreur est
alors lié aux incertitudes sur les bases de données et sur la précision de la description
géométrique.
1.1.8 Flux adjoint et paramètres effectifs
1.1.8.1 Calcul du flux adjoint
Dans un réacteur, tous les neutrons ne se valent pas. Un neutron émis en périphérie du
réacteur aura une probabilité plus faible de produire une ﬁssion qu’un neutron au centre
du réacteur. De même, du fait de la diﬀérence de spectre d’émission, un neutron retardé
n’aura pas la même probabilité de produire une ﬁssion qu’un neutron prompt.
1. Les codes Monte-Carlo utilisent un algorithme basé sur la prédiction d’une valeur approchée à l’aide
d’une technique probabiliste. Leur nom fait référence aux processus aléatoires communs avec les jeux de
hasard utilisés à Monte-Carlo.
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Il est donc nécessaire de pouvoir mesurer de façon quantitative l’importance des neu-
trons aﬁn de pouvoir pondérer correctement les paramètres d’intérêt par la suite.
Le ﬂux adjoint est couramment utilisé en ce but. Il s’agit de la fonction solution du
problème adjoint, obtenue à partir de l’équation de Boltzmann prise à l’équilibre en inver-
sant les termes sources et les puits entre les diﬀérents groupes en énergie, espace et angle.
La physique ainsi résolue est celle du neutron où le temps est inversé : on regarde d’où
viennent les neutrons.
On déﬁnit ainsi les ﬂux angulaire et scalaire adjoints ψ∗ et φ∗. Ces ﬂux adjoints, tout
comme les directs, sont déﬁnis à un facteur multiplicatif près. Si l’on prend un neutron en r0,
Ω0, E0, la quantité ψ∗(r0,Ω0, E0) représente la proportion relative de neutrons provenant
de ces coordonnées. Il s’agit donc bien d’une image de l’importance des neutrons.
1.1.8.2 Fraction effective de neutrons retardés βeff
Comme nous le reverrons par la suite, la distribution des neutrons retardés peut être
diﬀérente de celle des neutrons de ﬁssion pour des raisons d’hétérogénéité du combustible
ou de transport des précurseurs de neutrons retardés. De plus, leur spectre d’émission est
diﬀérent de celui des neutrons prompts comme nous l’avons vu dans la section 1.1.5. Pour
ces raisons, il est nécessaire de pondérer la fraction de neutrons retardés par le ﬂux adjoint
pour obtenir la marge réelle à la sur-criticité prompte. Comme déﬁni dans [9], la fraction
eﬀective de neutrons retardés est donnée par :
βeff =
∫
φ∗(r, E′)χd(r, E′)νd(r, E)Σf (r, E)φ(r, E) dE dE′ dr∫
φ∗(r, E′)χ(r, E′)ν(r, E)Σf (r, E)φ(r, E) dE dE′ dr
(1.1.3)
Cette formulation permet de calculer le βeff pour un code déterministe, l’accès au ﬂux
adjoint étant beaucoup plus compliqué pour un code stochastique. Dans ce cas, des mé-
thodes, basées sur une estimation de l’importance comme étant proportionnelle au nombre
de neutrons ﬁls générés après un nombre suﬃsant de générations, permettent de réaliser une
pondération correcte (voir méthode IFP - "Iterated Fission Probability" [10] [11]). Une autre
solution communément utilisée pour un code stochastique vient de l’égalité k = kp+βeffk,
qui implique βeff =
k−kp
k . Cependant il est alors nécessaire de prendre en compte la défor-
mation du ﬂux par les précurseurs lors du calcul du kp, on ne peut l’estimer en se contentant
d’enlever les neutrons retardés de la simulation et d’en déduire le facteur de multiplication
prompt.
1.1.8.3 Temps de génération effectif Λeff
De la même façon, le temps de génération doit être pondéré par le ﬂux adjoint. Par
exemple un neutron ayant vécu longtemps suite à un passage par le réﬂecteur allonge le
temps de génération, il a cependant une importance plus faible car sa probabilité de fuite
est élevée. Cela peut conduire à des variations entre le temps de génération et sa valeur
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eﬀective de plus d’un facteur deux.
Le temps de génération est déﬁni comme le rapport entre la population de neutrons et
le taux de production de neutrons sources : il s’agit du temps nécessaire à la production de
tous les neutrons. La densité de neutrons est donnée par le rapport du ﬂux de neutrons en
neutron/s/m2 et leur vitesse en m/s : 1vφ. Le taux de production correspond aux productions
par ﬁssion : νΣfφ. Après pondération par l’adjoint on obtient :
Λeff =
∫
φ∗(r, E) 1vφ(r, E) dE dr∫
φ∗(r, E′)χ(E′)ν(r, E)Σf (r, E)φ(r, E) dE dE′ dr
(1.1.4)
La durée de vie des neutrons l est déﬁnie comme le rapport entre la population de
neutrons et l’ensemble des disparitions (absorptions+fuites), elle peut donc être calculée
comme Λk, le facteur de multiplication étant égal aux productions rapportées aux
disparitions. Par extension Λeff =
leff
k .
Digression autour des constantes de temps liées aux neutrons - temps de
fission à fission
Dans la suite du manuscrit, nous serons amenés à utiliser le temps moyen de ﬁssion à
ﬁssion lf déﬁni comme le temps entre la création du neutron et les neutrons produits à
la génération suivante. La suite de ce paragraphe vise à mettre en évidence d’une part la
diﬀérence entre lf et les constantes de temps classiques l et Λ, et d’autre part l’égalité entre
les valeurs pondérées par le ﬂux adjoint de l et lf . Ces constantes de temps sont déﬁnies
par :
– lf , le temps de ﬁssion à ﬁssion, peut être calculé à l’aide d’un code Monte-Carlo où
le temps de vie t des particules est suivi. Il s’agit alors de la quantité
∫
tνΣfφ∫
νΣfψ
(on
utilisera pour ce paragraphe une notation simpliﬁée sur les intégrales).
– Λ, le temps de génération, est déﬁni comme
∫
1
v
φ∫
νΣfφ
, de la même façon que l’équation
(1.1.4) sans les pondérations adjointes.
– l, la durée de vie du neutron, est déﬁnie comme
∫
1
v
φ∫
Σaφ+tauxfuites
.
Le temps de génération étant parfois appelé "temps de reproduction des neutrons" ou
"durée moyenne séparant une ﬁssion de la suivante" [8], il semblerait naturel de faire le
rapprochement entre Λ et lf . Cependant il est nécessaire de comprendre qu’il ne s’agit pas
de la même quantité. Dans la littérature, de nombreuses déﬁnitions ont été utilisées pour la
"durée de vie" ou le "temps de génération", ces déﬁnitions ne sont pas toutes équivalentes et
font parfois l’objet de confusion. Ce problème est le sujet d’un article [12] visant à mettre
à plat cette notion et à déﬁnir correctement ces constantes de temps.
Le numérateur de Λ représente la population de neutrons dans le réacteur, alors que
le dénominateur représente les productions de neutrons par ﬁssion. L’ensemble correspond
donc bien au temps moyen nécessaire pour produire les neutrons via les ﬁssions. La durée
de vie l est quant à elle usuellement obtenue en remplaçant le dénominateur par le taux
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d’absorption et le taux de fuites : on a alors le temps moyen nécessaire pour faire disparaître
les neutrons. Ainsi le rapport de ces deux quantités donne eﬀectivement le facteur de
multiplication : les créations divisées par les disparitions, k = lΛ .
Le temps de ﬁssion à ﬁssion lf =
∫
tνΣfφ∫
νΣfφ
n’a pas le même numérateur, il s’agit de la
durée moyenne de la réponse en temps de νΣfφ. On comprend aisément que cette quantité
est diﬀérente de la durée de vie : un neutron restant longtemps dans le réﬂecteur avant d’y
être absorbé fait augmenter la durée de vie mais pas le temps de ﬁssion à ﬁssion. Cependant,
une fois pondérés par l’adjoint, tous les événements ne conduisant pas à une ﬁssion ont une
importance nulle, et l’importance des absorptions conduisant à des ﬁssions correspond à
celle des neutrons produits céans. Le temps de ﬁssion à ﬁssion adjoint est donc égal à la
durée de vie adjointe, et non au temps de génération adjoint.
Nous reverrons par la suite que l’on obtient bien une correspondance entre le temps de
ﬁssion à ﬁssion adjoint et la durée de vie adjointe sur des cas benchmark tels que l’expérience
Flattop dans la section 8.3.1.2.
1.2 Cinétique neutronique
1.2.1 Introduction
Problématique
La cinétique neutronique est particulièrement complexe à modéliser en raison des dif-
férences entre les échelles de temps. Les variations de ﬂux liées aux neutrons prompts se
produisent avec des constantes de temps de l’ordre de la microseconde, périodes durant
lesquelles la quantité de neutrons peut évoluer très rapidement avec simultanément des
variations dans la forme du ﬂux. En parallèle les neutrons retardés ont des constantes de
temps beaucoup plus longues (∼ seconde) et sont essentiels à la stabilité du réacteur.
Dans le cadre de ce travail, l’objectif est de réaliser des études de transitoires pour des
temps pouvant être relativement longs (∼ 100 s), le choix de la méthode employée est donc
très important pour maintenir un temps de calcul raisonnable.
Spécificité des réacteurs à combustible liquide
Le cas d’application principal de ce travail est le MSFR, un réacteur à sels fondus. Au-
delà de son cycle du combustible, de sa forme et de son spectre neutronique qui sont très
diﬀérents des réacteurs plus communément étudiés, ce réacteur a la particularité d’avoir
un combustible en mouvement. Les implications associées sont très importantes car les
précurseurs de neutrons retardés ont des constantes de temps suﬃsamment élevées pour
être transportés avant de décroître. Du point de vue neutronique, deux points seront donc
importants à modéliser correctement :
29
CHAPITRE 1. NEUTRONIQUE
– La position réelle de décroissance des précurseurs (comprenant des zones de faible
importance neutronique) et son impact sur la forme du ﬂux neutronique.
– La diﬀérence de spectre entre les neutrons retardés et les neutrons prompts pour
calculer correctement la fraction eﬀective de neutrons retardés.
1.2.2 Cinétique ponctuelle
La cinétique ponctuelle est un modèle simple permettant d’étudier la cinétique neutro-
nique avec un faible besoin de puissance de calcul. Le principe est de séparer les dépendances
spatiale et temporelle du ﬂux angulaire ψ(r, E,Ω, t) = ψˆ(r, E,Ω)n(t) où n(t) représente
la population de neutrons et ψˆ(r, E,Ω) sa distribution normalisée. La forme du ﬂux neu-
tronique est supposée à l’équilibre à chaque instant, ramenant l’évolution de la population
des neutrons entre deux générations au facteur de multiplication.
Pour l’étude en temps, on peut se limiter à n(t) qui regroupe neutrons prompts et
retardés, les familles de précurseurs f étant traitées avec une autre quantité scalaire pf (t).
Un calcul préalable de ψˆ(r, E,Ω) est nécessaire pour estimer les paramètres neutroniques
tels que β, l ou Λ, ainsi que des paramètres de contre-réactions dans le cadre d’un couplage
avec d’autres physiques.
On sait que, durant dt, n(t)dtl neutrons disparaissent et
∑
f
λfpf (t) dt précurseurs dé-
croissent. En disparaissant, chaque neutron produit k(1−β) = kp nouveaux neutrons ainsi
que kβf précurseurs de la famille f . Chaque précurseur décroissant crée un nouveau neu-
tron.
On obtient alors le jeu d’équations suivant :
dn(t)
dt
=
k(1− β)− 1
l
n(t) +
∑
f
λfpf (t)
dpf (t)
dt
=
kβf
l
n(t)− λfpf (t)
(1.2.1)
Cette formulation sera intéressante en tant que comparaison avec le modèle développé
par la suite (section 8.1.6), mais les équations couramment employées utilisent la réactivité
ρ = k−1k et Λ =
l
k :
dn(t)
dt
=
ρ− β
Λ
n(t) +
∑
f
λfpf (t)
dpf (t)
dt
=
βf
Λ
n(t)− λfpf (t)
(1.2.2)
Aﬁn de prendre en compte le fait qu’un neutron retardé issu de la décroissance d’un
précurseur n’est pas équivalent à un neutron prompt, la fraction eﬀective de neutrons
retardés βeff doit être utilisée à la place de β. Le temps de génération est également
corrigé par la version eﬀective Λeff .
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Cette approche est problématique pour un réacteur à combustible liquide circulant.
En eﬀet le poids d’un neutron retardé est ﬁxé à la naissance du précurseur qui le créera.
Il est possible à la création d’un précurseur de calculer la probabilité qu’il décroisse en
coeur ou hors coeur, certains travaux sont allés dans ce sens [13] en créant une fraction de
neutrons retardés βcirc prenant en compte la circulation. Cela suppose que la distribution
des précurseurs est stationnaire. Deux cas de ﬁgure posent problème : si le débit des pompes
évolue, cela changera le poids des précurseurs à l’équilibre ; ou encore, suite à un burst de
puissance, on peut imaginer des eﬀets cycliques avec les sorties-entrées des précurseurs en
coeur non modélisables avec un βcirc. Une telle approche est donc limitée.
Une première approche plus adaptée à cette problématique est présentée au chapitre
5. L’idée est de conserver la fraction de neutrons retardés β inchangée. La pondération
des neutrons retardés est réalisée lors de leur décroissance. Ce modèle nécessite donc un
suivi spatial des précurseurs et une estimation du ﬂux adjoint. Il s’agit d’un modèle simple
pouvant servir de comparaison pour vériﬁer qu’un code plus complet retrouve les mêmes
ordres de grandeur. Comme présenté, il permet aussi de faire des études paramétriques sur
des transitoires du MSFR grâce à un faible temps de calcul malgré un suivi spatial de la
chaleur et des précurseurs.
1.2.3 Méthode quasi-statique améliorée
Une façon de résoudre la cinétique neutronique avec davantage de précision et tout
en maintenant un temps de calcul non prohibitif est la méthode quasi-statique améliorée
[14, 15].
Lors d’un couplage avec par exemple de la thermique, une variation locale de tempé-
rature implique une variation de la réactivité en coeur, ainsi qu’une variation de la forme
de la nappe de ﬂux en coeur. On cherche à résoudre ψˆ(r,Ω, t)n(t), où ψˆ est dépendant
du temps, contrairement à la cinétique point. Les variations de n(t) sont alors supposées
beaucoup plus rapides que celles de ψˆ(r,Ω, t), il s’agit de l’approximation quasi-statique.
On peut ainsi résoudre ψˆ(r,Ω, t) et n(t) sur des pas de temps diﬀérents.
Les calculs précis de ψˆ(r,Ω, t) peuvent alors être réalisés avec des codes de calcul plus
lourds tels qu’un code de transport déterministe (transport et/ou diﬀusion) ou un code
Monte-Carlo, alors que la population de neutrons n(t) est résolue avec une méthode de ci-
nétique ponctuelle dont les coeﬃcients sont recalculés à chaque mise à jour de ψˆ(r,Ω, t). Des
itérations sur les pas de temps grossiers peuvent être réalisées aﬁn d’obtenir une meilleure
convergence et éviter de la même façon des variations brutales des coeﬃcients de la cinétique
point en les interpolant.
Diﬀérentes variantes existent pour améliorer ce modèle, par exemple en permettant une
modélisation de la variation en espace grossière sur des pas de temps ﬁns. Il s’agit de la
méthode quasi-statique locale [16].
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1.2.4 Objectif de la méthode proposée
Il existe de nombreuses autres méthodes pour réaliser de la cinétique neutronique. On
peut réaliser une cinétique en utilisant des modes pour reconstruire le ﬂux à partir d’une
base orthogonale pré-calculée (par exemple les harmoniques de l’équation du transport),
ou encore une résolution directe en temps des équations de diﬀusion neutronique sur un
maillage suﬃsamment grossier, voire une résolution directe Monte-Carlo suivant une po-
pulation de neutrons dans le temps [8].
Suivant la méthode employée, la problématique d’utilisation est liée au temps de calcul,
à la précision recherchée ou à la complexité à mettre la méthode en place.
L’objectif du modèle de cinétique développé dans ce manuscrit est de rester le plus
proche possible d’une méthode Monte-Carlo pour sa précision, mais tout en gardant un
temps de calcul faible aﬁn de pouvoir étudier des transitoires sur de longues durées. Une
méthode quasi-statique avec un nouveau calcul Monte-Carlo au minimum toutes les se-
condes (voire moins au début du transitoire), apparaît donc trop coûteux en l’état.
Cette méthode, que l’on veut générique, doit aussi être capable de prendre en compte
le mouvement des précurseurs de neutrons retardés, le transport de ceux-ci étant géré par
un code de mécanique des ﬂuides.
Enﬁn, la méthode employée a pour objectif de rester simple à implémenter, même si
ce paramètre restera en compétition avec le temps de calcul. Le cas d’application principal
utilisé ici est le MSFR, ce type de réacteur permet de faciliter de nombreux points quant à
l’implémentation numérique. En eﬀet, que ce soit pour la thermohydraulique ou la neutro-
nique, il s’agit d’un milieu réellement homogène (sans structures solides en coeur tels les
crayons combustibles).
1.3 Codes Monte-Carlo utilisés
Deux codes de résolution Monte-Carlo ont été utilisés dans ce travail, MCNP[17] et
SERPENT[18]. Tous deux utilisent la méthode stochastique présentée en section 1.1.7.3.
Cette section vise à introduire ces codes et leurs diﬀérences, expliquant comment ils ont
été choisis suivant les applications.
Principe de fonctionnement commun
La majorité des codes de transport Monte-Carlo utilisent une géométrie combinatoire
discrétisant l’espace à l’aide d’un ensemble de surfaces. Ces surfaces sont combinées pour
créer des volumes (aussi appelés cellules). Dans chaque volume est déﬁni un matériau
correspondant à un ensemble de sections eﬃcaces macroscopiques. Les neutrons sont alors
propagés dans les volumes en tirant une distance de prochaine interaction et en la comparant
avec la distance à la prochaine surface délimitant le volume suivant.
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Ce type de discrétisation de la géométrie est très diﬀérent d’un maillage tel qu’il est
usuellement fait dans un code de simulation volume ﬁni ou élément ﬁni. Ce point peut
poser problème pour des géométries complexes où les surfaces ne sont pas standard.
Deux modes de calcul existent pour modéliser un réacteur ou tout autre système dans
lequel on souhaite propager des neutrons :
1. Calcul à source : une description précise de la source est fournie, les neutrons sources
sont alors propagés depuis cette source, ainsi que les neutrons émis par les éventuelles
ﬁssions. Chaque histoire est vue dans son ensemble jusqu’à extinction de la gerbe.
Cependant si le facteur de multiplication dépasse un, les gerbes modélisées peuvent
être de taille inﬁnie.
2. Calcul critique : ce mode d’exécution vise à représenter un réacteur critique. Les
neutrons sont ici regroupés par batch (ou cycle) et sont suivis pendant uniquement
une génération. À la ﬁn de cette génération, un nouveau batch de même taille est
simulé en reprenant les positions des ﬁssions précédentes comme points de départ et
en renormalisant la quantité totale de neutrons. Une première distribution sommaire
de neutrons sources est requise, cette source est propagée pendant un nombre de
générations suﬃsant pour obtenir une convergence de sa distribution.
Durant ces histoires individuelles, certaines quantités d’intérêt sont calculées en som-
mant les diﬀérentes contributions, il s’agit des tallys (ou scores). On peut ainsi sommer
l’ensemble des distances parcourues dans les volumes pour remonter au ﬂux, ou encore
enregistrer le dépôt d’énergie ou les taux de réaction.
MCNP5
Le code Monte-Carlo N-Particules (MCNP) est un code développé à Los Alamos modé-
lisant, avec la méthode Monte-Carlo, le parcours dans la matière de particules telles que les
neutrons, photons ou électrons. Il s’agit de l’un des codes les plus utilisés dans le monde. Il
possède un champ d’application très vaste allant de la physique des réacteurs à l’imagerie
médicale en passant par la radioprotection. Son retour d’expérience est très important et
il est qualiﬁé notamment pour des applications liées aux réacteurs nucléaires.
Il s’agit du code historiquement utilisé au CNRS pour les applications liées à la physique
des réacteurs.
La possibilité d’estimer les paramètres cinétiques pondérés par le ﬂux adjoint est dis-
ponible dans MCNP en utilisant la méthode IFP 2.
2. Il faut pour cela utiliser la carte "kopts blocksize=15 kinetics=yes precursors=yes" en réalisant un
calcul avec les précurseurs. Le ﬂux adjoint est estimé en regardant la taille relative de la descendance sur
chaque volume sur "blocksize" générations pour obtenir leur importance.
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SERPENT2
Le code SERPENT est développé au centre de recherche VTT en Finlande, il est davan-
tage tourné vers la physique des réacteurs. L’une de ses premières fonctions est la génération
de sections eﬃcaces pour les codes déterministes et le calcul d’évolution.
Le fonctionnement général est très proche de celui de MCNP. La méthode IFP est
également disponible dans ce code [19].
Diﬀérents aspects en font un code intéressant dans le cadre de la réalisation de couplages
multi-physiques :
- Certaines routines permettent d’utiliser directement un maillage usuel et non une
géométrie combinatoire. Les diﬀérents codes utilisent alors le même maillage, l’échange
d’information s’en retrouve facilité. Cela laisse également une grande liberté de forme pos-
sible dans la conception du réacteur.
- La propagation des neutrons peut être réalisée de la même façon que dans MCNP,
mais aussi en utilisant la méthode du "delta-tracking" [20]. Cette méthode consiste non
plus à suivre les particules à travers chaque surface, mais à tirer une distance de prochaine
interaction en utilisant une section eﬃcace maximale dans la géométrie. Un algorithme de
recherche du volume contenant le neutron est alors utilisé, puis l’interaction est retenue
ou rejetée en fonction des sections eﬃcaces locales. Cette approche est très utile pour des
géométries avec des volumes petits devant le libre parcours moyen des neutrons, mais éga-
lement pour faciliter les interactions avec d’autres codes : les routines de récupération de
la densité/température locale pouvant être directement liées à celles d’un code de thermo-
hydraulique [21].
Son implémentation réalisée avec des standards plus récents et l’accessibilité des sources
permettent également d’ajouter aisément de nouvelles fonctionnalités comme nous le ver-
rons par la suite (section 8.2.2).
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Chapitre 2
Thermohydraulique
" When I meet God, I am going to ask him two questions: Why relativity?
And why turbulence? I really believe he will have an answer for the ﬁrst."
Werner Heisenberg
Ce chapitre vise à expliquer les bases de la mécanique des ﬂuides. Il n’a
pas la prétention d’être exhaustif étant données la grande quantité et la
complexité des phénomènes mis en jeu, mais à en expliquer l’origine et
les articulations. Un soin particulier sera apporté aux équations ﬁnales
résolues.
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La thermohydraulique est une branche de la physique visant à modéliser les écoule-
ments ﬂuides en présence de ﬂux de chaleur. Elle est gouvernée par un jeu d’équations très
fortement non linéaires pouvant faire apparaître des structures tourbillonnaires complexes
à modéliser.
On s’intéresse dans ce chapitre à la description des équations régissant les écoulements,
ainsi qu’aux méthodes numériques employées pour la résolution de celles-ci.
L’interaction provenant de la neutronique est un terme source d’énergie provenant de
la ﬁssion, que l’on supposera localement libérée, et un autre terme source lié à la puissance
résiduelle.
2.1 Équations de conservation
2.1.1 Présentation
La thermohydraulique est gouvernée par des équations de conservation utilisant des
variables telles que v la vitesse, ρ la densité, σ le tenseur des contraintes, et fext la résultante
des forces massiques extérieures 1. Dans le cas où l’on y ajoute la thermique, on utilise
également l’énergie interne e et le ﬂux de chaleur q. Ces équations sont des équations bilan
s’écrivant de la façon suivante 2 pour un ﬂuide sans changement de phase [22] :
Equation de continuité (ou de bilan de masse) :
∂ρ
∂t
+∇. (ρv) = 0 (2.1.1)
Equation bilan de la quantité de mouvement :
∂(ρv)
∂t
+∇. (ρv ⊗ v) = ∇.
(
σ
)
+ ρfext (2.1.2)
Le tenseur des contraintes σ représente les eﬀorts intérieurs s’appliquant de façon per-
pendiculaire (termes diagonaux de la matrice) et transverse (termes non-diagonaux) pou-
vant s’écrire :
σ =

σxx σyx σzx
σxy σyy σzy
σxz σyz σzz

Chaque ligne de ce tenseur correspond aux contraintes s’appliquant sur la direction cor-
respondante x, y ou z ; l’origine de cet eﬀort étant représentée par le premier indice de
σij . Suivant la direction x, la divergence du tenseur des contraintes correspond à la force :
∂σxx
∂x +
∂σyx
∂y +
∂σzx
∂z .
1. Toutes les variables utilisées sont résumées dans un glossaire disponible en annexe A.
2. Les notations sur les vecteurs v, matrices m, gradient ∇ (), divergence ∇. (), laplacien ∆ (), ainsi que
les calculs associés sont explicités dans l’annexe B.
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Cette équation (2.1.2) peut être projetée suivant les trois directions x, y et z. On
reconnait alors une équation bilan sur la densité de quantité de mouvement ρvi :
∂(ρvi)
∂t
+∇. (ρviv) = ∇. (σi) + ρfexti ∀i ∈ {x, y, z} (2.1.3)
Equation bilan de l’énergie :
∂
[
ρ
(
e+ v
2
2
)]
∂t
+∇.
(
ρ
(
e+
v2
2
)
v
)
= ∇.
(
v.σ
)
+ ρfext.v −∇. (q) (2.1.4)
La composante v.σ est un vecteur dont la composante i correspond au travail des
eﬀorts des contraintes provenant de cette direction i vers l’ensemble des directions j :∑
i viσij (somme de la colonne j du tenseur des contraintes)
3. Pour la direction x on a
ainsi ∂vxσxx∂x +
∂vxσxy
∂y +
∂vxσxz
∂z .
On peut remarquer dès à présent que l’on a plus de variables que d’équations. Certaines
hypothèses sont nécessaires pour limiter le nombre de variables. Après une discussion sur
l’origine de ces équations, les paragraphes suivants présenteront les hypothèses menant aux
équations qui seront utilisées lors de ce travail, telles que l’incompressibilité du ﬂuide ou
encore les simpliﬁcations du tenseur des contraintes.
2.1.2 Origine de ces équations
Cette section vise à expliquer l’origine de ces équations de conservation. La démonstra-
tion rigoureuse complète [22] est complexe, l’objectif ici est de présenter la physique des
diﬀérentes étapes de façon simpliﬁée.
Dérivée sur un élément de matière
Soit  une quantité d’intérêt. On s’intéresse à la variation temporelle de cette quantité
en suivant un élément de ﬂuide, d|eltdt , le " |elt" signiﬁant qu’on travaille sur un élément de
matière ﬂuide (i.e. molécules) constant. Notre objectif ﬁnal est de l’appliquer par exemple
à la masse, sa conservation signiﬁant dρ|eltdt = 0 ; ou encore à l’impulsion, le principe fonda-
mental de la dynamique nous donnant d(ρv)|eltdt =
∑
F .
Les équations que l’on écrit usuellement ne s’attachent pas à un élément de ﬂuide en
mouvement et se déformant à chaque instant, mais à un volume dit de contrôle que l’on
fait tendre vers zéro. La transformation entre les deux fait appel au théorème de transport
de Reynolds. Durant dt, le ﬂuide se déforme et change de volume, le terme ∇. (v) traduit
son taux de dilatation. Ainsi ∇. (v) correspond à la quantité entrante, ce qui s’écrit :
d |elt
dt
=
d
dt
∣∣∣∣
vol
+∇. (v) =
d
dt
+∇. (v) (2.1.5)
3. Cette notation correspond donc au produit matriciel de la transposée du tenseur des contraintes avec
le vecteur vitesse : v.σ =
∣∣∑
i
viσij = σtrv
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Passage de la dérivée exacte à la dérivée partielle
L’étape après le théorème du transport de Reynolds vise à eﬀectuer le passage de la
diﬀérentiation exacte par rapport au temps vers une diﬀérentiation partielle par rapport
au temps uniquement. La position du volume associé au ﬂuide dépend en eﬀet elle-même
du temps. L’opérateur ddt devient :
d
dt
=
∂
∂t
+
∑
j
∂
∂xj
∂xj
∂t
=
∂
∂t
+
∑
j
∂
∂xj
vj
=
∂
∂t
+ v.∇ () (2.1.6)
Cette diﬀérenciation est appelée dérivée matérielle ou dérivée particulaire (liée à une parti-
cule) en mécanique des ﬂuides et peut également être notée DDt . Pour une grandeur associée
à une particule de ﬂuide, elle exprime sa variation temporelle avec un terme lié à sa position
(la dérivée usuelle ∂∂t ) et un terme lié au transport par convection v.∇ ().
Obtention des équations
On peut remarquer que :
v.∇ () +∇. (v) =
∑
j
∂
∂xj
vj +
∑
j

∂vj
∂xj
=
∑
j
∂vj
∂xj
= ∇. (v) (2.1.7)
En repartant de l’équation (2.1.5) et en y ajoutant les équations (2.1.6) et (2.1.7), on
arrive à :
d |elt
dt
=
d
dt
+∇. (v) =
∂
∂t
+ v.∇ () +∇. (v)
=
∂
∂t
+∇. (v) (2.1.8)
Ainsi de la conservation de la masse signiﬁant dρ|eltdt = 0, on retrouve l’équation de
continuité :
∂ρ
∂t
+∇. (ρv) = 0
De la même façon, avec le principe fondamental de la dynamique donnant dρv|eltdt , on arrive
à :
d ρv|elt
dt
=
∑
F ⇔
∣∣∣∣∂ρvi∂t + |∇. (ρviv) = ∂ρv∂t +∇. (ρv ⊗ v) =∑F
Comme mentionné, deux types de forces s’appliquent sur le ﬂuide :
38
2.2. SIMPLIFICATION DES ÉQUATIONS DE CONSERVATION
– des forces surfaciques liées au tenseur des contraintes : ∇.
(
σ
)
– des forces volumiques telles que la gravité dont on note la résultante : ρfext.
On retrouve donc l’équation ﬁnale :
d ρv|elt
dt
=
∂ρv
∂t
+∇. (ρv ⊗ v) = ∇.
(
σ
)
+ ρfext
L’équation bilan de l’énergie est également obtenue de la même façon en partant de la
conservation de l’énergie d’un élément de ﬂuide et en y ajoutant le travail des forces.
2.2 Simplification des équations de conservation
Le nombre d’équations est insuﬃsant pour pouvoir résoudre l’écoulement d’un tel ﬂuide.
La section suivante détaille des approximations qui seront utilisées pour limiter le nombre
de variables indépendantes dans notre cas d’application. Ces approximations seront utilisées
dans le reste du manuscrit.
2.2.1 Hypothèse d’incompressibilité
On considère la densité constante, ρ = ρ0. On déduit alors de l’équation (2.1.1) que
∇. (v) = 0.
Usuellement, le caractère compressible provient d’une relation entre la densité et la
pression et/ou la température. On utilise alors une loi d’état au système permettant de
décrire la densité, ce qui ajoute une équation à résoudre.
Concernant la dépendance à la pression, cette approximation est valable pour des écoule-
ments où le nombre de Mach 4 reste petit (usuellement 0.3). Par rapport à la température,
cela suppose que les variations de densité restent suﬃsamment faibles pour négliger les
forces de ﬂottabilité induites et que ∇. (v) reste négligeable. Dans le cas du coeur d’un ré-
acteur nucléaire où l’objectif est de chauﬀer le ﬂuide caloporteur, cette approximation n’est
pas toujours satisfaisante en l’état ; notamment pour étudier le réacteur en convection natu-
relle. Une solution couramment employée pour éviter de faire un calcul compressible dans un
tel cas consiste à utiliser l’approximation de Boussinesq. Le modèle employé est un modèle
incompressible avec une force de ﬂottabilité supplémentaire ajoutée dans l’équation bilan
de quantité de mouvement (2.1.2). On utilise alors βbuoy le coeﬃcient de compressibilité
du ﬂuide et T0 la température de référence correspondant à la densité ρ0. La dépendance
température-densité est alors supposée linéaire :
fflottabilité = g
(
1 +
ρ− ρ0
ρ0
)
≃ g (1 + βbuoy (T − T0)) (2.2.1)
4. Nombre de Mach : rapport entre la vitesse du ﬂuide et la vitesse du son dans le ﬂuide.
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2.2.2 Tenseur des contraintes
Le tenseur des contraintes se décompose en un tenseur τ lié aux contraintes visqueuses,
et un terme isotrope déﬁni comme la pression p dans le ﬂuide pI, σ = −pI+ τ . Concernant
ce terme de pression, la divergence de −pI mène à −∇ (p), signiﬁant que la variation de
pression est une source de quantité de mouvement. Travaillons maintenant le terme τ . Dans
le cas de ﬂuides newtoniens 5 incompressibles, d’après [22] la contrainte visqueuse s’écrit
comme étant simplement égale au produit de la viscosité dynamique µ par le double du
tenseur des taux de déformation s. Cela signiﬁe que la résistance est proportionnelle au
taux de déformation pour un tel ﬂuide. Ceci s’écrit :
σ = −pI + 2µs (2.2.2)
s =
1
2
(
∇ (v) +∇ (v)tr
)
=
∣∣∣∣∣12
(
∂vi
∂xj
+
∂vj
∂xi
)∣∣∣∣∣ (2.2.3)
Si l’on suppose la viscosité constante, il s’ensuit :
∇.
(
σ
)
= −∇.
(
pI
)
+ µ
(
∇. (∇ (v)) +∇.
(
∇ (v)tr
))
(2.2.4)
= −∇ (p) + µ
(
∆(v) +∇.
(
∇ (v)tr
))
(2.2.5)
Montrons que le terme ∇.
(
∇ (v)tr
)
est nul pour un ﬂuide incompressible :
∇.
(
∇ (v)tr
)
=
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂
∂xj
(
∂vi
∂xj
)tr
=
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂
∂xj
(
∂vj
∂xi
)
=
∣∣∣∣∣∣ ∂∂xi
✚
✚
✚
✚
✚✚∑
j
(
∂vj
∂xj
) incompressible
= 0
On réduit ainsi les neuf variables du tenseur des contraintes aux trois du vecteur vitesse
plus une de pression :
∇.
(
σ
)
= −∇ (p) + µ∆(v) (2.2.6)
2.2.3 Équation sur l’énergie
On considère l’équation (2.1.4) sur l’énergie ρ
(
e+ v
2
2
)
. Aﬁn de faire disparaître les
termes en v2 liés à l’énergie cinétique et ne garder que les termes liés à l’énergie interne, on
lui soustrait l’équation bilan de la quantité de mouvement (2.1.2) multipliée par v. Le terme
v dvdt peut alors y être identiﬁé à
dv2/2
dt . Après quelques développements semblables à ceux
présentés au paragraphe 2.1.2, et en utilisant la décomposition du tenseur des contraintes
σ = −pI + τ , on arrive à :
∂ρe
∂t
+∇. (ρev) = −∇. (pv) +∇.
(
v.τ
)
+✘✘✘
✘ρfext.v −∇. (q)−
[
−∇ (p) .v +∇.
(
τ
)
.v +✘✘✘
✘ρfext.v
]
5. Fluide newtonien : ﬂuide dont la dépendance entre la contrainte et le taux de déformation est linéaire.
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Les termes en bleu et rouge peuvent se simpliﬁer :
−∇. (pv) +∇ (p) .v = −
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂pvj
∂xj
+
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂p
∂xj
vj = −
∣∣∣∣∣∣
∑
j
p
∂vj
∂xj
= −p∇. (v)
Et :
∇.
(
v.τ
)
−∇.
(
τ
)
.v = ∇.
∣∣∣∣∣∣
∑
j
τjivj
−
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂τij
∂xj
. |vi
=
∑
i
∑
j
∂τjivj
∂xi
−
∑
i
∑
j
∂τij
∂xj
vi =
∑
j
∑
i
∂τijvi
∂xj
−
∑
i
∑
j
∂τij
∂xj
vi
=
∑
ij
τij
∂vi
∂xj
On obtient alors :
∂ρe
∂t
+∇. (ρev) = −p∇. (v) +
∑
ij
τij
∂vi
∂xj
−∇. (q)
Le premier terme de droite est nul pour un ﬂuide incompressible. De plus, d’après [22], le
second terme est négligeable.
En supposant kth, le coeﬃcient de conduction thermique, indépendant de la température
T , la loi de Fourier nous donne q = −kth∇ (T ). On aboutit ﬁnalement à :
∂ρe
∂t
+∇. (ρev) = kth∆(T ) (2.2.7)
2.2.4 Équations simplifiées
Pour un ﬂuide newtonien incompressible, les équations de conservation sont donc les
suivantes :
Équation de continuité :
∇. (v) = 0 (2.2.8)
Équation bilan de la quantité de mouvement utilisant la viscosité cinématique ν = µρ0 :
∂(v)
∂t
+∇. (v ⊗ v) = −
1
ρ0
∇ (p) + ν∆(v) + fext (2.2.9)
Équation bilan de l’énergie :
∂ρ0e
∂t
+∇. (ρ0ev) = kth∆(T ) (2.2.10)
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Elles sont alors appelées équations de Navier-Stokes. Il reste ainsi cinq variables 6 pour
cinq équations. Ce système est donc fermé.
Cependant, la turbulence que l’on observe expérimentalement sur les ﬂuides en mouve-
ment rend la recherche de la solution exacte souvent impossible. L’origine de la turbulence
provient du caractère fortement non linéaire de l’équation de la quantité de mouvement
comme nous allons le voir dans la section suivante.
2.3 Modélisation de la turbulence
Une grande partie des écoulements ﬂuides réels sont caractérisés par des formations
tourbillonnaires tel que représenté sur la ﬁgure 2.1. Ce type de phénomène complexe à
modéliser est l’objet de cette section.
Figure 2.1 – Formation de structures tourbillonnaires
2.3.1 Introduction
Lors de l’écoulement d’un ﬂuide, les forces d’inertie (∇. (v ⊗ v)) et de viscosité (ν∆(v))
s’opposent. Cette opposition est à l’origine des deux grandes familles d’écoulement : lami-
naire et turbulent.
Les écoulements laminaires sont caractérisés par un écoulement en couches où les lignes
de courant sont colinéaires tel que représenté sur la ﬁgure 2.2 (gauche).
Dans le cas où les forces d’inertie deviennent importantes, l’écoulement devient instable
et des structures tourbillonnaires apparaissent avec une structure fractale. C’est le régime
turbulent représenté sur la ﬁgure 2.1 et sur la ﬁgure 2.2 (droite). Il devient alors très
compliqué de trouver une solution numérique à ce type d’écoulement. Diﬀérentes approches
existent suivant le niveau de précision souhaité et la puissance de calcul disponible. Dans la
6. Il y a en fait six variables mais l’énergie interne peut être simplement liée à la température en utilisant
une loi supplémentaire du type e = CpT où Cp est la capacité caloriﬁque du ﬂuide.
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section suivante est présentée une méthode couramment employée consistant à moyenner
les diﬀérentes observables d’intérêt.
Figure 2.2 – Écoulement laminaire (gauche) et turbulent (droite)
Le régime d’écoulement peut être déterminé avec le nombre de Reynolds ULν pour un
type de géométrie donné où les vitesse et distance caractéristiques sont U et L. Ce nombre
apparaît en adimensionnalisant les équations de Navier-Stokes. Il peut également être relié
aux forces d’inertie rapportées aux forces de viscosité :
forces d’inertie
forces de viscosité
=
∇. (v ⊗ v)
ν∆(v)
∼
U2/L
νU/L2
=
UL
ν
= Re
La transition entre un écoulement laminaire et turbulent dans un tube cylindrique
s’eﬀectue généralement entre Re = 1000 et Re = 3000.
2.3.2 Variables moyennées
Dans un écoulement stationnaire, si l’on regarde une position donnée de l’écoulement,
la valeur instantanée de la vitesse ﬂuctue, mais pas sa valeur moyenne. On décompose ainsi
les observables en une composante moyenne et une composante ﬂuctuante :
v = v + v′ (2.3.1)
p = p+ p′ (2.3.2)
e = e+ e′ (2.3.3)
T = T + T ′ (2.3.4)
On a alors les propriétés suivantes pour deux variables quelconques φ et ψ :
φ′ = 0
φψ = φ ψ + φ′ψ′
∂φ
∂xi
=
∂φ
∂xi
L’idée est ensuite d’injecter ces nouvelles formulations dans les équations de Navier-
Stokes précédemment obtenues, et d’en prendre la moyenne. On peut noter que cette for-
mulation vise à supprimer les ﬂuctuations aléatoires. La valeur moyenne est obtenue à
partir d’un lissage sur un temps suﬃsamment long pour faire disparaître ces ﬂuctuations,
43
CHAPITRE 2. THERMOHYDRAULIQUE
mais aussi suﬃsamment court pour pouvoir tout de même suivre l’évolution globale de
l’écoulement dans le temps. Ceci nous permet d’obtenir des termes tels que ∂v∂t non nuls.
Cette approche est connue sous le nom de Reynolds-Average Navier-Stokes car c’est
Reynolds qui proposa le premier de séparer la valeur moyenne de la partie ﬂuctuante pour
étudier les écoulements turbulents. Elle est à la base d’une partie des modèles utilisés pour
le calcul numérique comme nous le verrons dans la partie 2.4. Cette section est attachée
à la description de cette approche en amont du traitement des aspects numériques car ce
sont ces équations que nous utiliserons dans le reste du manuscrit.
2.3.2.1 Équation de continuité
La moyenne de l’équation de continuité devient :
∇. (v) = 0⇒ ∇. (v + v′) = 0⇒ ∇. (v) = 0 (2.3.5)
2.3.2.2 Équation bilan de la quantité de mouvement
La moyenne de l’équation bilan de la quantité de mouvement devient :
∂(v)
∂t
+∇. (v ⊗ v) = −
1
ρ0
∇ (p) + ν∆(v) + fext (2.3.6)
Or :
∇. (v ⊗ v) =
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂vivj
∂xj
=
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂vivj
∂xj
=
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂vi vj
∂xj
+
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂v′iv
′
j
∂xj
(2.3.7)
= ∇. (v ⊗ v) +∇.
(
v′ ⊗ v′
)
(2.3.8)
Et ainsi :
∂(v)
∂t
+∇. (v ⊗ v) +∇.
(
v′ ⊗ v′
)
= −
1
ρ0
∇ (p) + ν∆(v) + fext (2.3.9)
On regroupe alors ν∆(v)−∇.
(
v′ ⊗ v′
)
en ∇.
(
ν∇ (v)− v′ ⊗ v′
)
où l’on peut identiﬁer
µ∇ (v) comme le tenseur des contraintes visqueuses τ sans la composante µ∇ (v)tr qui
n’apparaît pas après la divergence, et τt = −ρ0v′ ⊗ v′ comme le tenseur des contraintes
turbulentes (associé aux ﬂuctuations) dit tenseur de Reynolds. La formulation obtenue avec
l’équation (2.3.10) est dite de Reynolds.
∂(v)
∂t
+∇. (v ⊗ v) = −
1
ρ0
∇ (p) +∇.
(
1
ρ0
τ +
1
ρ0
τt
)
+ fext (2.3.10)
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où
∣∣∣∣∣∣
∇.
(
τ
)
= ∇. (µ∇ (v))
τt = −ρ0v′ ⊗ v′
2.3.2.3 Équation bilan de l’énergie
La moyenne de l’équation bilan de l’énergie devient :
∂ρ0e
∂t
+∇. (ρ0ev) = kth∆(T )
⇔
∂ρ0e
∂t
+∇.
(
ρ0
(
e v + e′v′
))
= kth∆
(
T
)
(2.3.11)
2.3.3 Stratégie de fermeture des équations
On arrive donc à un nouveau jeu d’équations. Cependant, en ayant fait apparaître des
termes ﬂuctuants (φ′), on a de nouveau davantage de variables que d’équations...
L’idée est de ne garder que les variables moyennées (φ) que l’on va résoudre et de
supprimer les variables ﬂuctuantes (φ′) en utilisant des modèles de turbulence. Les termes
comportant des variables ﬂuctuantes ne seront exprimés qu’en fonction des variables moyen-
nées, ainsi qu’à l’aide de nouvelles variables telles que la viscosité turbulente µt ; il s’agit
de l’hypothèse de Boussinesq reliant les contraintes de Reynolds τt à la vitesse moyenne de
déformation.
2.3.4 Modèle de turbulence
2.3.4.1 Énergie cinétique turbulente
Le tenseur des contraintes turbulentes peut être exprimé de la même façon que le tenseur
des contraintes visqueuses où l’on modiﬁe la viscosité en une viscosité turbulente µt. Cette
variable est un champ scalaire traduisant l’eﬀet de la turbulence sur l’écoulement.
Les premiers modèles historiques de turbulence sont dits à zéro équation. Par exemple,
le modèle appelé longueur de mélange [23] lie simplement µt à la vitesse avec la relation µt =
ρl2m
∂v
∂y , où lm est une constante déterminée empiriquement, appelée longueur de mélange,
et ∂v∂y la variation de la vitesse par rapport à y l’éloignement à la paroi. Ces modèles
fonctionnent bien pour des écoulements simples avec une calibration empirique. Cependant,
ils se basent uniquement sur les valeurs locales et n’ont donc aucun eﬀet mémoire : après
un changement brusque de géométrie, la turbulence induite peut marquer l’écoulement sur
une certaine distance et ce type de modèle ne le prend pas en compte.
C’est pourquoi d’autres modèles ont vu le jour où l’on transporte une quantité scalaire
représentant la turbulence. Il s’agit de modèles à une équation et plus. Le transport de
cette quantité permet de suivre le transport de la turbulence.
Les modèles les plus utilisés sont des modèles à deux équations où la turbulence est
supposée isotrope. Est présenté ici un modèle de base à deux équations : le modèle k-
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epsilon standard noté k-ǫ par la suite. Ce modèle utilise deux nouvelles variables auxquelles
s’ajoutent deux nouvelles équations. On crée deux variables scalaires, k = 12v
′2 et ǫ =
ν
∑
ij
∂v′i
∂xj
2
représentant respectivement l’énergie cinétique turbulente et sa dissipation. La
viscosité turbulente est alors modélisée par µt = ρ0Cµ k
2
ǫ . Les variables k et ǫ sont évaluées
par les équations bilan suivantes :
∂ρ0k
∂t
+∇. (ρ0kv) = ∇.
((
µ+
µt
σk
)
∇ (k)
)
+ Pk + Pb − ρ0ǫ (2.3.12)
∂ρ0ǫ
∂t
+∇. (ρ0ǫv) = ∇.
((
µ+
µt
σǫ
)
∇ (ǫ)
)
+ C1ǫ
ǫ
k
(Pk + C3ǫPb)− C2ǫρ0
ǫ2
k
(2.3.13)
On retrouve dans ces équations bilan des termes temporels, liés au transport, à la diﬀusion
visqueuse et turbulente, des termes sources et puits. Les termes producteurs de k sont :
– Pk = −
∑
ij
ρv′iv
′
j
∂vj
∂xi
modélisé par µtS2 où S =
√
2
∑
i,j sijsij est le module du tenseur
des déformations s.
– Pb =
∑
i
giρ′v′i lié aux eﬀets de ﬂottabilité, il est modélisé par
∑
i
βbuoygi
µt
Prt
∂T
∂xi
. Le
terme Prt est le nombre Prandtl turbulent ; il s’agit d’une constante liée au ﬂuide,
discutée dans le paragraphe 2.3.4.3.
À ceci s’ajoutent diﬀérentes constantes sans dimension [23] : C1ǫ = 1.44, C2ǫ = 1.92,
C3ǫ = −0.33, Cµ = 0.09, σk = 1.0, σǫ = 1.3. Ces constantes sont déterminées empirique-
ment, elles peuvent être adaptées selon la nature du ﬂuide et les spéciﬁcités de l’écoulement.
De nombreuses variantes existent à ce modèle de turbulence à deux équations. Il existe
également des modèles à 7 équations, où la turbulence n’est pas supposée isotrope et où
une équation représente chaque composante du tenseur des contraintes (six composantes
car il est supposé symétrique), plus une pour la relaxation de la turbulence.
2.3.4.2 Équation bilan de quantité de mouvement
On repart de l’équation (2.3.10) :
∂(v)
∂t
+∇. (v ⊗ v) = −
1
ρ0
∇ (p) +∇.
(
1
ρ0
τ +
1
ρ0
τt
)
+ fext
avec τ = µ
(
2s− 23∇. (v) I
)
où s = 12
(
∇ (v) +∇ (v)tr
)
et τt = −ρ0v′ ⊗ v′
Le terme −23∇. (v) I, absent dans l’équation (2.2.2), n’est présent que pour des ﬂuides
compressibles. De même ∇ (v)tr n’était plus présent dans l’équation (2.3.10), il est volon-
tairement replacé dans cette formulation malgré l’hypothèse d’incompressibilité. En eﬀet,
même si ces deux termes sont nuls après divergence, on les conserve pour des raisons nu-
mériques lors de la résolution de cette équation comme nous le verrons par la suite.
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Le terme τt = −ρ0v′⊗v′ représente la contrainte liée à la turbulence. Elle est supposée
pouvoir s’écrire de la même façon que le tenseur des contraintes visqueuses, mais en utili-
sant une viscosité turbulente. Cette viscosité turbulente, µt, est calculée par le modèle de
turbulence (section 2.3.4.1 pour le modèle k-ǫ). Le tenseur des contraintes visqueuses τt est
ainsi modélisé par :
τt = µt
(
2s−
2
3
∇. (v) I
)
−
2
3
ρ0kI
Et alors, en posant νeff = ν + νt =
µ
ρ0
+ µtρ0 on obtient :
∂(v)
∂t
+∇. (v ⊗ v) = −
1
ρ0
∇ (p) +∇.
(
νeff
(
2s−
2
3
∇. (v) I
)
−
2
3
kI
)
+ fext
⇔
∂(v)
∂t
+∇. (v ⊗ v) = −∇
(
p
ρ0
+
2
3
k
)
+∇.
(
νeff
(
2s−
2
3
∇. (v) I
))
+ fext
Moyennant le calcul de µt et de k, cette équation est devenue indépendante des termes
ﬂuctuants. On peut noter que le gradient de l’énergie cinétique turbulente ∇
(
2
3k
)
est une
source de quantité de mouvement.
2.3.4.3 Équation bilan d’énergie
On repart de l’équation (2.3.11). Le terme de transport de chaleur lié à la turbulence
−∇.
(
ρ0e′v′
)
est assimilé à un transfert de chaleur : kthturb∆
(
T
)
, utilisant un coeﬃcient
de transfert thermique turbulent kthturb adapté. L’énergie interne est simplement reliée à la
température en supposant Cp constant par rapport à la température : e = CpT . On aboutit
ﬁnalement à :
∂T
∂t
+∇.
(
Tv
)
=
kth
ρ0Cp
∆
(
T
)
+
kthturb
ρ0Cp
∆
(
T
)
On peut alors faire apparaître le nombre de Prandtl 7 : Pr = µCpkth . Et par analogie on
déﬁnit le nombre de Prandtl turbulent tel que kthturb =
µtCp
Prt
, basé sur µt . Le nombre de
Prandtl turbulent Prt est une constante liée au ﬂuide dont la valeur est estimée empiri-
quement. Des expériences sur diﬀérents ﬂuides montrent que Prt varie peu et est compris
entre 0.7 et 0.9 [24].
On arrive à :
∂T
∂t
+∇.
(
Tv
)
=
ν
Pr
∆
(
T
)
+
νt
Prt
∆
(
T
)
7. Le nombre de Prandtl représente le rapport du temps caractéristique de conduction thermique au
temps caractéristique de diﬀusion visqueuse : Pr = µCp
kth
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Et enﬁn, en posant κeff = νPr +
νt
Prt
on obtient l’équation :
∂T
∂t
+∇.
(
Tv
)
= κeff∆
(
T
)
Encore une fois, moyennant le calcul de µt et de donner une valeur de Prt, cette équation
est devenue indépendante des termes ﬂuctuants.
2.3.5 Équations de Navier Stokes moyennées
On arrive au jeu d’équations suivantes en reprenant la force de ﬂottabilité due à l’ap-
proximation de Boussinesq (équation (2.2.1)) :
Équation bilan de masse :
∇. (v) = 0 (2.3.14)
Équation bilan de quantité de mouvement :
∂(v)
∂t
+∇. (v ⊗ v) = −∇
(
p
ρ0
+
2
3
k
)
+∇.
(
νeff
(
2s−
2
3
∇. (v) I
))
+ g (1 + βbuoy (T − T0))
(2.3.15)
Équation bilan d’énergie utilisant le terme source Ssource lié à la neutronique :
∂T
∂t
+∇.
(
Tv
)
= κeff∆
(
T
)
+ Ssource (2.3.16)
Dans le cadre du couplage avec la neutronique, pour un réacteur à combustible liquide,
l’équation régissant le transport des précurseurs Pf est basée sur le même modèle que celui
de l’équation bilan d’énergie, en utilisant Sc le nombre de Schmidt 8 et SPf la source de
précurseurs liée à la neutronique :
∂Pf
∂t
+∇.
(
Pfv
)
=
(
ν
Sc
+
νt
Sct
)
∆
(
Pf
)
+ SPf − λfPf (2.3.17)
Ce sont ces équations que l’on va chercher à résoudre numériquement, avec en parallèle
des équations supplémentaires liées au modèle de turbulence.
2.4 Computational Fluid Dynamics - CFD
2.4.1 Introduction
Les solutions analytiques des équations de Navier-Stokes ne sont calculables que dans de
très rares cas. La majorité des problèmes à géométrie complexe et où une description précise
8. Nombre de Schmidt : rapport entre la viscosité cinématique et le coeﬃcient de diﬀusion moléculaire
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de l’écoulement est requise fait appel à la modélisation informatique : la Computational
Fluid Dynamics - CFD.
Dans cette partie, seuls les écoulements turbulents sont considérés. Diﬀérentes approches
existent pour modéliser les écoulements avec des niveaux de précision diﬀérents. Toutes sont
basées sur la méthode des volumes ﬁnis pour la mécanique des ﬂuides.
Figure 2.3 – Illustration de la turbulence par Léonard de Vinci avec l’échelle de
résolution : méthode numérique DNS (vert), LES (rouge), RANS (bleu)
2.4.2 Différentes approches
2.4.2.1 Direct Numerical Simulation - DNS
La méthode DNS [23], dont l’échelle de résolution est représentée en vert sur la ﬁgure 2.3,
est la plus précise des méthodes de résolution des équations de Navier-Stokes. Elle utilise
directement ces équations, sans moyenner les variables. Elle simule toutes les échelles de la
turbulence. En eﬀet, même si les tourbillons ont une structure fractale, au plus on avance
dans les petites échelles, au plus la viscosité marque l’écoulement. Ainsi à un certain niveau,
les dimensions caractéristiques et les vitesses sont telles que le Reynolds "local" devient
inférieur à 1000 et les tourbillons se dissipent spontanément. Les frottements visqueux
bloquent alors le transfert d’énergie vers les dimensions inférieures et la transforment en
chaleur. Le principe de la méthode DNS est de modéliser l’écoulement jusqu’à ce niveau-là.
Cependant, au plus le nombre de Reynolds est élevé, au plus une description précise des
petites échelles est requise. Il est possible de montrer [23] que le nombre de mailles spatiales
évolue avec la puissance 94 du Re, cette méthode est donc inapplicable pour modéliser un
problème réel avec une turbulence élevée (∼ 5000 milliards de mailles pour un problème tel
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que le MSFR). Elle est cependant très utile pour modéliser les écoulements à petite échelle,
et ainsi tester et ajuster les modèles de turbulence ou encore les lois de paroi dont nous
discuterons par la suite.
2.4.2.2 Large Eddy Simulation - LES
La méthode LES [25] est une version simpliﬁée de la méthode DNS. Les plus basses
échelles de tourbillons sont coupées à l’aide d’un ﬁltre passe bas. Ces échelles sont alors
modélisées à l’aide de méthodes mathématiques et non directement résolues comme en
DNS. Cette approche permet une réduction importante du nombre de mailles nécessaire
pour modéliser le problème (en rouge sur la ﬁgure 2.3).
Bien qu’elle permette de modéliser complètement un problème réel, elle reste très lourde
en terme de temps de calcul.
2.4.2.3 Reynolds-Average Navier-Stokes - RANS
La méthode RANS (dont l’échelle de résolution est représentée en bleu sur la ﬁgure
2.3) est la méthode la plus couramment employée. Elle consiste à résoudre les équations
moyennées de Navier Stokes présentées ((2.3.14), (2.3.15) et (2.3.16)). Les tourbillons sont
modélisés par un modèle de turbulence et ne sont pas visibles dans la simulation. Seul un
tourbillon avec une très longue constante de temps et de taille supérieure aux mailles serait
visible.
Comme détaillé dans le paragraphe 2.3.4, il existe de nombreux modèles de turbulence
diﬀérents. Chaque modèle possède ses avantages et ses inconvénients, ils sont "spécialisés"
pour diﬀérents types d’écoulements en fonction de leurs caractéristiques (nombre de Rey-
nolds plus ou moins élevé, intérêt pour les zones près des parois, décrochement de couche
limite, ...).
2.4.3 Lois de paroi
Si la turbulence dans le ﬂuide présente un obstacle à sa modélisation, la présence de
parois qui vient ﬁxer une condition en non glissement à son contact en présente un autre.
Ici encore il est possible de modéliser cette région de l’écoulement.
Quel que soit le ﬂuide considéré, on retrouve un comportement commun au contact de la
paroi. En prenant pour axe des y l’axe perpendiculaire à la paroi, on déﬁnit les paramètres
suivants : τw = µ
(
∂v
∂y
)
y=0
la contrainte à la paroi, ut =
√
τw/ρ la vitesse de frottement.
On peut alors déﬁnir les paramètres adimensionnels suivants : y+ = uty/ν et u+ = u/ut
la distance et la vitesse à la paroi. Il existe une relation simple entre ces deux paramètres
valable pour un écoulement développé (voir graphique 2.4).
Pour y+ ∈ {0; 5}, l’écoulement est caractérisé par une vitesse très faible (nulle en
y+ = 0), les forces de viscosité y sont prépondérantes et la vitesse adimensionnelle y est
proportionnelle à la distance à la paroi. Cette zone est appelée sous couche visqueuse.
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Figure 2.4 – Comportement du ﬂuide au contact d’une paroi
La seconde zone, y+ ∈ {5; 30}, est appelée sous couche tampon. Et enﬁn la zone y+ ∈
{30;∼ 500} est appelée sous couche logarithmique.
Deux approches existent pour prendre en compte cette région de l’écoulement. La sous
couche visqueuse peut être intégralement résolue sous réserve d’un maillage suﬃsamment
ﬁn et d’un modèle de turbulence adéquat. L’autre approche nécessite d’avoir une épaisseur
de première maille au contact de la paroi suﬃsamment grosse (y+ > 30) et d’intégrer
le comportement du ﬂuide à l’intérieur de cette maille en utilisant la loi présentée sur la
ﬁgure 2.4. L’intégralité de la sous couche visqueuse est alors modélisée et non résolue. Cette
approche, utilisée par la suite, permet une limitation du nombre total de mailles.
2.4.4 OpenFOAM
De nombreux codes de calcul permettent de résoudre les équations de la CFD. Parmi
ceux-ci on peut citer des codes propriétaires tels que Fluent [26] et CFX [27] qui sont des
grands noms du domaine. Pour des raisons liées à la facilité d’implémentation de nouvelles
équations physiques et la liberté d’utilisation, le code OpenFOAM [28] a été choisi ici lors
de cette thèse.
2.4.4.1 Présentation
OpenFOAM est un code de calcul multi-physique avec une forte composante mécanique
des ﬂuides. Il est écrit en C++ et est open source. Ces deux points sont importants, il s’agit
d’un code facilement modiﬁable dans le cadre de couplages avec d’autres codes (tels que
des solveurs neutroniques). De nombreux solveurs sont disponibles pour réaliser des calculs
incompressibles, compressibles, multiphasiques, avec transfert de chaleur, avec des réactions
chimiques, ... Des solveurs neutroniques résolvant les équations de diﬀusion et de transport
ont également été implémentés [29]. De nombreux modèles de turbulence sont disponibles
en RANS, LES et DNS.
51
CHAPITRE 2. THERMOHYDRAULIQUE
La conception de ce code est pensée pour faciliter les développements ultérieurs de
chaque utilisateur. Par exemple l’équation du transport de la chaleur dans un liquide :
∂T
∂t +∇.
(
Tv
)
= κeff∆
(
T
)
s’écrit et se résoud simplement :
fvScalarMatrix TEqn
(
fvm::ddt(T)
+fvm::div(phi,T)
==
fvm::laplacian(kappaEff,T)
);
TEqn.solve();
Où phi est le ﬂux traversant les surfaces, calculé par OpenFOAM à partir du champ
de vitesse.
Dans le cas d’un couplage avec la neutronique, le terme source lié à l’énergie libérée
par les ﬁssions viendra s’ajouter à cette équation de façon très accessible. Deux cas seront
discutés dans la suite de ce manuscrit. Un couplage externe est présenté dans la partie
III où la neutronique est calculée par un autre code. Les modiﬁcations apportées dans le
solveur OpenFOAM sont alors relativement réduites. Un couplage interne pour les calculs
de transitoires est également présenté. Il est directement implémenté dans OpenFOAM à
l’aide du modèle neutronique développé dans la partie IV.
2.4.4.2 Algorithme de résolution du couplage pression-vitesse
L’algorithme de résolution du couplage pression-vitesse est présenté dans le paragraphe
suivant à titre d’exemple.
Le schéma du solveur "buoyantBoussinesqPimpleFoam" de OpenFOAM est présenté en
ﬁgure 2.5. Il s’agit du solveur standard fourni avec OpenFOAM permettant de réaliser
des calculs transitoires incompressibles avec l’approximation de Boussinesq. Il utilise l’al-
gorithme "Pimple" basé sur un mélange des algorithmes "Simple" (Semi-Implicit Method
for Pressure-Linked Equations) et "Piso" (Pressure Implicit with Splitting of Operators).
La méthode de résolution du couplage pression-vitesse est complexe en raison des fortes
interactions entre ces paramètres. Cette stratégie est commune à la majorité des solveurs
CFD.
Une première prédiction de la vitesse v∗ est réalisée dans la partie "predictor" à partir
de la vitesse et de la pression du pas de temps précédent n, vn et pn. À ce niveau, deux
approximations qui seront corrigées dans les boucles suivantes sont faites. Tout d’abord
les variations de pression liées au changement de vitesse ne sont pas prises en compte ;
cela implique que la solution apportée ne vériﬁe pas l’équation de continuité (∇. (v∗) 6= 0).
Ensuite la méthode de résolution matricielle ne prend pas en compte les termes non linéaires
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Figure 2.5 – Algorithme Pimple
de l’équation de la quantité de mouvement (∇. (v ⊗ v)) ; ces termes sont donc linéarisés
autour de la valeur précédente vn. Cependant en dehors de ces approximations, la prédiction
de v∗ est alors faite de façon implicite.
La seconde étape est appelée "pressure corrector", elle vise à calculer la pression p∗ qui
est un paramètre libre permettant de vériﬁer l’équation de continuité. Cela est réalisé en
prenant la divergence de l’équation de la quantité de mouvement de l’étape précédente pour
faire disparaître les termes en vitesse grâce à l’équation de continuité. La vitesse corrigée
v∗∗ peut alors être calculée avec la bonne pression vériﬁant∇. (v∗∗) = 0. Cependant, durant
cette étape, seuls les termes diagonaux sont traités de façon implicite dans l’équation de
la quantité de mouvement, les termes non diagonaux sont traités à part pour faciliter
l’inversion de la matrice. Pour cette raison, cette étape de correction doit être réalisée
un certain nombre de fois, il s’agit du "n corrector" d’OpenFOAM. On peut également
remarquer une boucle "non orthogonal corrector" dans la "pressure corrector" nécessaire
pour des maillages non cartésiens en raison des approximations lors des calculs de ﬂux
entre les mailles.
Une boucle externe appelée "outer corrector" permet de réitérer toutes ces opérations
pour prendre en compte les variations des termes non linéaires (∇. (v ⊗ v)). Cette boucle
permet également d’assurer la convergence simultanée des autres paramètres couplés tels
que la température qui génère un terme source de quantité de mouvement en raison des
eﬀets de ﬂottabilité, et inversement avec l’inﬂuence de la distribution de vitesse sur le
transport de l’énergie.
2.4.4.3 Milieux Poreux
Dans la suite de ce manuscrit, nous serons amenés à modéliser les échangeurs de chaleur
du MSFR. Ceux-ci peuvent être des échangeurs à plaques, à tubes, ou avec des géométries
plus complexes. Dans un tel système, une modélisation complète de l’intégralité des surfaces
d’échanges est extrêmement lourde en temps de calcul, une approche macroscopique est
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alors préférée.
La théorie des milieux poreux vise à modiﬁer les équations de Navier Stokes pour modé-
liser des écoulements dans des réseaux tels que des crayons d’assemblages, des échangeurs,
des mousses, etc. L’inﬂuence du niveau microscopique du milieu poreux est prise en compte
de façon macroscopique et continue grâce à une homogénéisation volumique des équations
[30]. On continue de résoudre la moyenne des variables, mais cette moyenne n’est plus une
moyenne temporelle lissant les ﬂuctuations aléatoires, il s’agit d’une moyenne spatiale prise
sur un volume suﬃsamment grand. Le principal avantage de cette approche milieu poreux
est une réduction très importante du nombre de mailles. La complexité de l’écoulement et la
diﬃculté de la modélisation sont en eﬀet reportées sur le calcul préliminaire des coeﬃcients
du milieu poreux.
Diﬀérentes approches existent. Dans ce travail est utilisée celle de Darcy-Forchheimer
implémentée dans OpenFOAM. Cette approche implique quelques modiﬁcations de l’équa-
tion bilan de quantité de mouvement (2.3.15). Un terme source de quantité de mouvement
apparaît : −
(
νd+ 12vf
)
· v où d et f sont respectivement les tenseurs de Darcy et de
Forchheimer. On y trouve un terme représentant une force de frottement visqueux due à la
partie solide du milieu poreux sur l’écoulement −νd·v, il remplace le tenseur des contraintes
visqueuses. Une correction est apportée pour les termes d’inertie et de turbulence dans le
milieu poreux : −12vf · v. Il n’existe plus de turbulence au sens de celui développé dans les
sections précédentes, les pores empêchant la formation de tourbillons macroscopiques. Son
eﬀet est directement pris en compte dans le tenseur de Forchheimer.
On arrive alors à l’équation suivante qui sera résolue pour modéliser les écoulements
dans les échangeurs de chaleur :
∂(v)
∂t
+∇. (v ⊗ v) = −
1
ρ0
∇ (p)−
(
νd+
1
2
vf
)
· v + g (1 + βbuoy (T − T0)) (2.4.1)
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Chapitre 3
Contexte général
Ce chapitre présente le contexte actuel de l’électronucléaire
ainsi que les motivations qui ont poussé au développement
de nouveaux types de réacteurs de 4ème génération tels que
le Molten Salt Fast Reactor (MSFR), principal cas d’appli-
cation de ce travail.
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3.1 Réacteur en kit
Nous allons voir dans cette section les principes physiques de base aidant à choisir entre
les diﬀérentes options lors de la conception d’un réacteur.
3.1.1 Spectre neutronique
Le premier paramètre important est le spectre neutronique du réacteur. Il caractérise le
niveau énergétique des neutrons en coeur. Deux grandes catégories de spectre se distinguent,
même si tous les spectres intermédiaires peuvent exister :
– Le spectre thermique signiﬁe que la majorité des neutrons provoquant des ﬁssions sont
suﬃsamment ralentis pour avoir une énergie correspondant à l’agitation thermique
environnante. Après leur émission autour de 2 MeV, les neutrons sont modérés (ou
ralentis) par une série de chocs successifs sur des noyaux légers. Cette modération est
généralement eﬀectuée avec de l’eau légère, de l’eau lourde, ou du graphite.
– Le spectre rapide signiﬁe que les neutrons sont peu ralentis, ils produisent une ﬁssion
ou sont capturés bien avant d’atteindre l’énergie thermique.
Les sections eﬃcaces de ﬁssion étant globalement avantagées en spectre thermique,
un coeur utilisant un tel spectre nécessite une plus faible quantité de matière ﬁssile pour
être critique. Cette réduction de l’inventaire ﬁssile, combinée à la bonne connaissance de
l’utilisation de l’eau en tant que caloporteur, font du spectre thermique le spectre le plus
utilisé actuellement pour la production d’énergie. Cependant les captures, notamment sur
les produits de ﬁssion, sont plus importantes à basse énergie. Un spectre rapide est ainsi
intéressant dans le cadre de la régénération comme nous allons le voir dans la section
suivante.
3.1.2 Combustible
Isotopes permettant de réaliser la fission
La production d’électricité dans les réacteurs nucléaires est basée sur l’énergie dégagée
par la ﬁssion de noyaux lourds. Seuls trois isotopes sont disponibles naturellement pour
réaliser directement ou indirectement la ﬁssion, l’235U, l’238U, et le 232Th. D’autres isotopes
existent mais ne sont pas stables aux échelles de temps de la terre, ils sont produits de
façon artiﬁcielle dans les réacteurs nucléaires par capture neutronique et par décroissance.
On peut nommer par exemple le 239Pu et l’233U.
Ces isotopes peuvent être séparés en deux catégories :
– Un noyau est dit ﬁssile si un neutron est capable de le faire ﬁssionner quelle que soit
son énergie. Il est donc très intéressant dans l’optique de produire de l’énergie par
ﬁssion.
– Un noyau fertile est un noyau produisant un noyau ﬁssile après capture neutronique
(parfois suivie de décroissances). Un tel noyau eﬀectue préférentiellement une capture
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par rapport à une ﬁssion, même si la ﬁssion reste possible pour de hautes énergies de
neutron incident.
La distinction ﬁssile-fertile provient d’un phénomène quantique : un noyau dit ﬁssile
devient pair en neutrons et en protons après capture neutronique (et possible désintégration
β), l’énergie d’appariement des nucléons dans le noyau composé lui permet alors d’atteindre
une énergie d’excitation supérieure à la barrière de ﬁssion. De l’énergie supplémentaire peut
également être apportée par le neutron incident en spectre rapide, permettant à tous les
noyaux lourds de ﬁssionner.
L’235U est le seul élément ﬁssile naturellement présent sur terre et l’uranium naturel
ne contient que 0.72% de cet isotope, le reste étant de l’238U. On comprend alors aisément
l’intérêt de transformer des isotopes fertiles en ﬁssiles. Cette transformation est à la base
de la notion de cycle de combustible. On peut ainsi partir de l’238U (fertile) pour créer du
239Pu (ﬁssile), ou encore du 232Th (fertile) pour créer de l’233U (ﬁssile). Il s’agit des deux
seuls isotopes fertiles existant dans la nature. On parle des cycles uranium-plutonium et
thorium-uranium, représentés en ﬁgure 3.1.
Figure 3.1 – Cycles du combustible possibles à partir des isotopes fertiles naturellement
disponibles, l’238U et le 232Th
Les possibilités pour produire des ﬁssions en grande quantité sont donc relativement
réduites. De par son accessibilité, l’essentiel de l’énergie produite par ﬁssion nucléaire dans
le monde est basé sur la ﬁssion de l’235U : il suﬃt d’extraire du minerai et de l’enrichir en
235U pour faire fonctionner un réacteur et produire de l’énergie. Pour autant une autre voie
plus durable est possible en exploitant les cycles du combustible.
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Régénération
Dans un réacteur thermique fonctionnant à l’uranium enrichi, une partie non négligeable
des ﬁssions ne provient en fait pas de l’235U. Du 239Pu est formé directement en réacteur
par capture neutronique sur les noyaux fertiles d’238U et contribue donc à la production
de l’énergie. Il est possible d’envisager des réacteurs maximisant cette conversion aﬁn de
diminuer la consommation d’235U dont les stocks à un prix acceptable sont limités. Il s’agit
généralement de réacteurs à neutrons rapides ou épithermiques, très optimisés pour perdre
un minimum de neutrons par capture dans des poisons neutroniques. On peut également
citer des réacteurs à eau lourde mélangeant les deux cycles du combustible [31, 32]. Dans
le cas extrême où la conversion permet de ne générer les ﬁssions que via le 239Pu ou l’233U
produit, et non l’235U, un tel réacteur est dit régénérateur.
Avec le cycle U-Pu, utiliser un spectre rapide est nécessaire pour la régénération. Dans
le cas du cycle Th-U, la régénération est possible quel que soit le spectre neutronique. Cet
eﬀet peut être facilement quantiﬁé en calculant le nombre de neutrons disponibles après
entretien de la réaction en chaîne, de la régénération et de la prise en compte des captures
(ﬁg. 3.2, calculée avec des données de la base ENDF/B-VII.1). Ainsi pour réaliser une
ﬁssion du 239Pu, il est nécessaire d’utiliser σc+σfσf neutrons, on a également besoin de la
même quantité de conversions de 238U en 239Pu pour régénérer les isotopes ﬁssiles. Avec
ν neutrons disponibles par ﬁssion, on arrive à ν − 2(1 + σcσf ) neutrons disponibles pour les
fuites et les pertes par absorption dans les poisons neutroniques. La régénération est donc
possible si cette quantité est supérieure à zéro.
Figure 3.2 – Neutrons disponibles après régénération et prise en compte des captures
pour le 239Pu (rouge) et l’233U (bleu), valeurs brutes (clair) et lissées (foncé)
Ainsi la régénération est possible quel que soit le cycle du combustible choisi. Contraire-
ment au cycle U-Pu qui utilise les noyaux d’235U pour démarrer la régénération, le thorium
naturel ne contient pas d’isotope ﬁssile. Ce type de combustible n’a à ce jour été utilisé
pratiquement que dans des réacteurs de recherche, le cycle uranium-plutonium étant plus
accessible. Comme nous le verrons par la suite, c’est le cycle Th-U qui est employé dans le
cas du réacteur MSFR que nous allons étudier.
60
3.2. LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES AUJOURD’HUI DANS LE
MONDE
3.2 Les réacteurs nucléaires aujourd’hui dans le monde
Les réacteurs à eau pressurisée (REP) et les réacteurs à eau bouillante (REB) repré-
sentent 80 % des réacteurs dans le monde. Il s’agit de réacteurs à spectre neutronique
thermique (ﬁg. 3.3 - courbe bleue pour le REP) utilisant le seul isotope ﬁssile naturelle-
ment accessible, l’235U, ainsi que le 239Pu produit en cours d’exploitation.
Les REP (60 % du total) utilisent l’eau comme caloporteur (transporte de la chaleur),
ainsi que pour modérer les neutrons. La température moyenne étant de l’ordre de 310◦C,
il est nécessaire d’imposer une pression de 155-160 bars pour maintenir l’eau liquide.
Les réacteurs à eau bouillante (20 %) fonctionnent à une pression plus faible de 70-
80 bars. L’eau y est également utilisée comme modérateur et en tant que caloporteur, sa
chaleur latente de changement de phase lui permettant d’extraire une grande quantité de
chaleur avec de faibles débits massiques.
Figure 3.3 – Spectres neutroniques de diﬀérents types de réacteurs [33]
Les premières générations électrogènes de réacteurs nucléaires ne visaient pas à obtenir
la régénération. Aussi important que cet aspect puisse être pour la neutronique, la physique,
et l’utilisation du combustible ; pour un industriel la régénération implique un retraitement
complexe du combustible pour utiliser moins de minerai brut, qui ne représente qu’une
faible part de sa facture. Cet aspect apparaît donc secondaire pour le développement initial
du nucléaire.
C’est dans un développement s’inscrivant dans la durée que la régénération de la matière
ﬁssile prend tout son sens.
3.3 Le futur du nucléaire - la Génération IV
Les diﬀérents concepts de réacteurs sont classés en générations (ﬁg. 3.4). Les généra-
tions 2 et 3 regroupent les réacteurs électrogènes commerciaux, il s’agit majoritairement de
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Figure 3.4 – Illustration du développement des diﬀérentes générations de réacteurs
d’après le Forum International GEN IV - GIF [34]
réacteurs à eau. On peut noter que les réacteurs utilisés en France pour la production élec-
trique sont ainsi des réacteurs à eau pressurisée de génération II. Les EPR (Evolutionary
Power Reactor) [7] en cours de construction font partie de la génération III.
La quatrième génération de réacteurs vise de nouveaux standards tels qu’une améliora-
tion de la sûreté, une résistance à la prolifération, une diminution des coûts, et une meilleure
utilisation des ressources naturelles via une régénération de la matière ﬁssile.
Dans le cadre du Forum International Génération IV (GIF) [34] mis en place par le
département de l’Énergie des États-Unis (DOE), six concepts ont été retenus pour focaliser
les activités de R&D sur des systèmes prometteurs pour le futur :
– Réacteur à neutrons rapides à caloporteur sodium (RNR-Na ou SFR).
– Réacteur à neutrons rapides à caloporteur gaz (GFR).
– Réacteur à neutrons rapides à caloporteur plomb (LFR).
– Réacteur à sels fondus (RSF ou MSR).
– Réacteur à très haute température (VHTR).
– Réacteur à eau supercritique (SCWR).
Le RNR-Na est le réacteur de génération IV au coeur des développements français. Fort
du retour d’expérience des réacteurs Phénix et Superphénix en France, le démonstrateur
ASTRID [35] est en cours d’études. Il fonctionne sur un cycle uranium-plutonium, et son
spectre rapide (ﬁg. 3.3 - courbe rouge) lui permet d’être surgénérateur.
Un autre réacteur de génération IV est étudié en France dans un cadre académique,
le Molten Salt Fast Reactor (MSFR), un réacteur à sels fondus et à spectre neutronique
rapide.
3.4 Pourquoi un Molten Salt Fast Reactor (MSFR) ?
Le MSFR descend de la famille des RSF sélectionnés par le GIF [34] en tant que ré-
acteurs de génération IV. Il a été oﬃciellement retenu par le GIF comme concept RSF
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de référence depuis 2008 [36, 37]. Il se pose comme une alternative à long terme aux ré-
acteurs à neutrons rapides à combustible solide, avec des atouts tels des coeﬃcients de
contre-réaction très négatifs, mais également des déﬁs technologies spéciﬁques. Son niveau
d’avancement est encore au stade de l’ingénierie conceptuelle, des démonstrations technolo-
giques et industrielles sont indispensables, mais ses caractéristiques potentielles en termes
de sûreté, coût et simpliﬁcation du cycle du combustible en font un réacteur potentiellement
très intéressant.
3.4.1 Caractéristiques d’un RSF
Les réacteurs à sels fondus sont très particuliers dans la zoologie des réacteurs nucléaires.
Il s’agit de réacteurs où le combustible est liquide et joue usuellement le rôle de caloporteur.
Le rôle du modérateur peut être rempli par du graphite dans le cas d’un concept thermique.
On s’intéresse ici aux réacteurs à sels fondus à combustible circulant. Il existe également
quelques études sur une sous-famille marginale non considérée ici où le combustible est
statique dans des canaux, refroidi avec un autre caloporteur.
Avantages
Dans le paragraphe ci-dessous sont présentés les principaux atouts d’un réacteur à sels
fondus, dont certains proviennent de l’état liquide de son combustible.
Le fonctionnement à basse pression et haute température permet d’envisager des réac-
teurs de petite taille, sans enceinte de conﬁnement résistant à de très hautes pressions, et
donc plus faciles à construire.
Le combustible étant liquide, sa fabrication s’en retrouve grandement simpliﬁée au
niveau mécanique, et il reste stable sous irradiation. La complexité liée à la conception
des pastilles, des gaines et les problématiques associées n’existent pas pour ces réacteurs.
On peut ainsi envisager une dissolution importante d’actinides dans un sel fondu. Au
niveau chimique, les procédés de fabrication, de retraitement et de contrôle du combustible
peuvent également être simpliﬁés. Il est possible de prélever et d’ajouter du combustible
pour contrôler et ajuster sa composition sans arrêter le réacteur. Le sel combustible est de
plus homogénéisé par brassage, supprimant la nécessité de plan de chargement.
La sûreté d’un tel réacteur s’en retrouve également très diﬀérente. Les contre-réactions
négatives assurent un non-emballement de la réaction en chaîne. La conﬁguration géomé-
trique du sel peut être modiﬁée par transfert ﬂuide ; la puissance résiduelle peut alors être
évacuée de façon passive dans un système spécialement conçu pour accueillir un sel chaud.
En eﬀet au moins deux conﬁgurations du combustible sont prévues : une en coeur pour pro-
duire de l’énergie, et une autre conçue pour assurer son stockage et son refroidissement de
façon passive et garantir la sous-criticité. Le passage depuis le coeur vers le stockage se fait
par vidange gravitationnelle en seulement quelques minutes sans manipulation mécanique
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du combustible.
En situation incidentelle ou accidentelle, le refroidissement sur le moyen et le long terme
du combustible n’est plus assuré par un système complexe de pompes avec un risque de
défaillance associé, mais par un système de vidange passif. Un système à combustible liquide
est également plus souple : le combustible étant déjà fondu, il supporte ponctuellement une
plage de température très large en cas de transitoire incidentel ou accidentel.
Inconvénients
Un certain nombre de points restent cependant problématiques.
Des développements et qualiﬁcations importants restent à réaliser sur les matériaux qui
doivent résister à de hautes températures et sous irradiation. Même si le remplacement des
structures en contact avec le sel combustible devra probablement être réalisé lors de la vie
du réacteur, des études importantes restent à réaliser pour valider sa faisabilité.
La gestion et le traitement du combustible, même s’ils sont facilités par sa forme liquide,
nécessitent encore des recherches et développements et des démonstrations expérimentales.
On peut remarquer que cette étape est comparable à la problématique du traitement du
combustible dans un réacteur régénérateur à combustible solide. Au lieu d’un centre de
retraitement commun, un centre de petite taille est aﬀecté à chaque site. D’un côté cela
empêche un eﬀet d’échelle, mais cela permet un traitement en continu du combustible
sans attendre plusieurs années entre son utilisation et son retraitement. Cela réduit de
plus la problématique des transports de matière ﬁssile, mais nécessite le développement
d’installations adaptées pour traiter un combustible "chaud".
Par ailleurs l’ensemble de la démonstration de sûreté est à redéﬁnir pour un tel concept.
Enﬁn, un handicap important pour un développement industriel est le manque de re-
tour d’expérience en comparaison à certains autres concepts. Cela n’empêche cependant
pas un nombre croissant d’instituts de recherche et d’industriels de s’intéresser à ce type de
réacteurs. Pour la recherche académique, on peut citer, en plus du MSFR, le concept MOl-
ten Salt Actinide Recycler and Transmuter (MOSART) [38, 39] développé en Russie dans
une optique de transmutation, ou le projet chinois du Shanghai Institute of Applied Phy-
sics (SINAP) [37]. Au niveau industriel on peut mentionner l’entreprise Terrestrial Energy
(Canada) qui s’intéresse à des réacteurs modulaires, TransAtomic Power ou Elysium.
3.4.2 Historique de la famille des RSF
De tels réacteurs de recherche ont été conçus et ont fonctionné par le passé, notamment
au laboratoire national d’Oak-Ridge - USA (ORNL).
On peut citer l’Aircraft Reactor Experiment (ARE) [40] qui a fonctionné une centaine
d’heures : un réacteur de suﬃsamment petite taille pour tenir dans un avion aﬁn de lui
fournir de l’énergie (2.5 MW) pendant une longue durée.
Le Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) est un réacteur de recherche de 8 MWth
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également conçu et réalisé à l’ORNL dans les années 60 [41, 42]. Le sel utilisé était du
ﬂuorure de lithium, de béryllium et de zirconium. Il a fonctionné avec de l’uranium enrichi
à 30% de 1965 à 1968, puis de l’233U de 1968 à 1969 et avec des ajouts de plutonium en 1969.
Diﬀérents types de combustibles, mais aussi de matériaux et des systèmes de maintenance
ont ainsi pu être testés. Il en est ressorti un important retour d’expérience utilisé notamment
pour la conception du Molten Salt Breeder Reactor (MSBR - ﬁg.3.5) [43, 44], une version
industrielle dont les développements ont été stoppés en 1976. Ces réacteurs étaient des
réacteurs à neutrons thermiques, limitant la quantité de matière ﬁssile requise et les dégâts
d’irradiation par rapport à un spectre rapide. En contrepartie, un défaut du MSBR lié à
son spectre était la nécessité de retraiter une quantité très importante de sel chaque jour
(∼ 4 m3/jour) en raison de l’empoisonnement neutronique dû aux produits de ﬁssion.
Figure 3.5 – Illustration du MSBR développé à l’ORNL
3.4.3 Développement du concept de MSFR
Le Molten Salt Fast Reactor (MSFR) est un réacteur à sel fondu caractérisé par un
spectre neutronique rapide développé au CNRS depuis une dizaine d’années [45, 46, 47, 48,
49].
Contrairement aux choix communément faits d’utiliser du graphite en coeur, ce concept
ne comporte que du sel dans la zone active (coeur) où ont lieu les ﬁssions comme représenté
sur la ﬁgure 3.6. En l’absence de modération, le spectre est rapide, comparable à celui d’un
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réacteur à neutrons rapides caloporté au sodium comme représenté sur la ﬁgure 3.3. On
peut remarquer l’eﬀet des résonances de certains composants du sel, principalement la
diﬀusion élastique du 19F, qui déplètent la zone à très haute énergie en comparaison au
réacteur RNR-Na. Contrairement au cycle U-Pu, ce phénomène ne pose pas de problème
pour la régénération en cycle thorium comme nous l’avons vu sur la ﬁgure 3.2 ; par ailleurs
cela réduit les dégâts d’irradiation sur les structures.
Figure 3.6 – Illustration du système MSFR
Le développement du MSFR a été réalisé à partir du retour d’expérience des versions
thermiques et en réponse à certains problèmes associés [50]. Comme discuté précédemment,
pour obtenir la régénération en cycle thorium et en spectre thermique, il est nécessaire
d’avoir un sel contenant très peu de produits de ﬁssion qui sont des poisons neutroniques.
Le spectre rapide permet une limitation de cet empoisonnement, et ainsi une diminution
du volume de sel à retraiter par jour pour atteindre la régénération (∼ 10-40 l/jour contre
plusieurs m3/jour).
L’absence de graphite évite la gestion complexe de la contamination en 14C et supprime
un risque d’aggravation d’accident par un feu du graphite.
Par ailleurs, les caractéristiques du MSFR permettent une contre-réaction négative très
marquée, entre -5 et -8 pcm/K, répartie entre l’eﬀet Doppler et l’eﬀet densité. Toutes les
composantes du coeﬃcient de contre-réaction sont ainsi négatives.
Le choix du sel s’est porté sur du LiF contenant les noyaux lourds sous forme de ﬂuorure.
Ce sel est chimiquement inerte, il possède de bonnes propriétés hydrauliques, il est stable
sous irradiation et permet également de réduire la production de noyaux radiotoxiques
diﬃcilement gérables. En plus de permettre une bonne solubilité des noyaux lourds utiles
à la ﬁssion, il a une fonction de conﬁnement une fois solidiﬁé.
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3.5 Conclusion
Le nucléaire d’aujourd’hui est basé sur l’utilisation de l’235U principalement en raison
de sa disponibilité.
Le futur est pour autant assez ouvert, diﬀérents concepts sont étudiés de par le monde.
Ces concepts dits de 4eme génération visent à respecter un certain nombre de critères,
notamment la régénération, ou du moins une utilisation améliorée du combustible avec une
augmentation de la quantité d’énergie produite par tonne de minerai extrait. Une sûreté
accrue est également un élément fort demandé à ces nouveaux réacteurs.
Dans ce cadre, le réacteur MSFR apparaît comme très prometteur sur les plans de la
régénération, de la sûreté passive, mais aussi de la ﬂexibilité de la gestion de son com-
bustible, ou de sa capacité à réaliser des suivis de charge... De nombreuses étapes restent
cependant à réaliser avant la conception d’un démonstrateur. Des études et développements
sont nécessaires sur les matériaux, les bases de données, les technologies, les approches de
sûreté, mais aussi sur les codes de calcul permettant de modéliser ce système.
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Chapitre 4
Configuration de référence du
MSFR
Ce chapitre présente les caractéristiques de la conﬁguration
de référence du MSFR. Il ne s’agit pas de la seule possible,
un large panel de conﬁgurations existe suivant la composi-
tion du combustible utilisé, la puissance visée, ou les options
de design thermohydraulique. La conﬁguration étudiée dans
ce manuscrit correspond à celle développée au sein du pro-
jet européen EVOL, issue d’une optimisation préliminaire
réalisée à l’aide d’études paramétriques.
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Figure 4.1 – Vue schématique du circuit combustible du MSFR
Le circuit combustible du MSFR, représenté en ﬁgure 4.1, est composé d’une zone active
(ou coeur - là où ont lieu les ﬁssions) et de 16 boucles de recirculation. Chaque boucle
comporte une pompe, un échangeur de chaleur, et un système d’injection/extraction de
bulles. Le temps de circulation du sel combustible dans l’ensemble de ce circuit est de
l’ordre de 3 à 4 secondes. L’ensemble du circuit combustible contient 18 m3 de sel, la taille
de la zone active est d’environ deux mètres pour un volume de 9 m3. Il s’agit donc d’un
système très compact.
À ce circuit viennent s’ajouter deux autres circuits annexes :
– Le premier est le circuit intermédiaire fonctionnant à basse pression 1 qui récupère de
la chaleur du sel combustible à travers les échangeurs de chaleur. Son nom, circuit
intermédiaire, fait référence au fait qu’il sert d’intermédiaire entre le circuit com-
bustible et le circuit de conversion de l’énergie où la chaleur est transférée en vue
de produire de l’électricité. Il est comparable au circuit primaire d’un REP : il n’y
a pas de changement de phase, et son rôle est d’extraire la chaleur du combustible
pour la transporter vers les générateurs de vapeur. Il a également une fonction de
conﬁnement de la radioactivité et doit être surveillé en ce sens.
– Le circuit liquide représenté en rouge sur la ﬁgure 4.1 est la couverture fertile. Cet es-
pace est rempli d’un sel fondu contenant du thorium en vue d’améliorer la conversion
thorium-uranium en récupérant les neutrons fuyards. Cette couverture est nécessaire
pour obtenir la régénération. Par commodité on utilise la même matrice (LiF) que
pour le sel combustible.
La puissance thermique produite de référence est de 3 GW, avec une température
moyenne de 973 K (700 ◦C) du sel combustible. Il s’agit d’une contrainte forte, notamment
sur les échangeurs de chaleur et les vitesses d’écoulement en coeur. Il est possible de ré-
1. Diﬀérentes options sont en cours d’étude pour le choix de la composition du ﬂuide intermédiaire [51].
Il est possible d’utiliser diﬀérents types de sels fondus, voire du plomb, pour rester à basse pression. Dans
cette étude on a considéré du FLiNaK - (LiF-NaF-KF).
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duire cette puissance totale si cela représente un obstacle majeur lors de la conception, tout
en maintenant une puissance électrique élevée grâce au bon rendement thermodynamique
(∼45 %) permis par les hautes températures de fonctionnement. Il est également possible
d’ajuster la température moyenne du combustible, son choix résultant d’une première op-
timisation liée à la température de fusion du sel et aux contraintes sur les matériaux.
4.1 Caractéristiques techniques
4.1.1 Composition du sel combustible
Le sel utilisé est du ﬂuorure de lithium. Le sel sert de matrice aux noyaux lourds (NL)
sous la forme : LiF− (NL)F4. On obtient un mélange ternaire, dont la concentration en
noyaux lourds est ajustée pour être sur un eutectique associé à une température de fusion
de 838 K [52].
Le cycle du combustible utilisé est le cycle thorium-uranium. Le choix de la composition
du sel est fortement lié au cycle étudié de par son eﬀet sur le spectre. Ces choix sont issus
d’études précédemment réalisées visant à optimiser les propriétés du réacteur et à minimiser
l’inventaire [53, 54, 55].
Des codes de calcul adaptés [56, 57] ont été développés pour réaliser des calculs d’évo-
lution en prenant en compte les spéciﬁcités de ce réacteur et de son retraitement sur site.
En eﬀet sa composition évolue de façon continue durant sa vie grâce à son retraitement
par batch. Le démarrage du réacteur peut être réalisé avec de l’233U comme matière ﬁssile
initiale (tab. 4.1), il s’agit de la composition de référence utilisée dans ce travail. Pour
autant, aﬁn de réaliser le premier démarrage, il est également possible d’utiliser d’autres
compositions contenant de l’uranium enrichi et du plutonium dans le cas où l’on ne possède
pas une première charge d’233U [58].
Isotope 233U 232Th 19F 7Li 6Li
Fraction atomique 2.6% 19.9% 167.5% 77.496125% 0.003875%
Table 4.1 – Composition atomique des composants du sel de démarrage à l’233U,
la somme des fractions hors ﬂuor faisant 100 %
Dans les études d’évolution, la quantité totale d’uranium et de thorium est ﬁxée à
22.5 %, leur composition respective est ajustée aﬁn d’obtenir la criticité. Cet ajustement
est nécessaire en raison de l’eﬀet des bases de données, de la géométrie et de la circulation
du combustible qui fait sortir une partie des neutrons retardés du coeur.
Le lithium est enrichi en 7Li à 99.995 % pour assurer une production de tritium né-
gligeable par capture neutronique sur le 6Li durant l’évolution de sa composition de cette
valeur initiale de 5 10−3 % à sa valeur à l’équilibre de 5 10−4 %.
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4.1.2 Retraitement du combustible
Un avantage majeur des réacteurs à combustible liquide est la liberté qu’ils oﬀrent dans
la gestion du combustible. En plus d’éviter d’avoir à fabriquer un combustible solide, ce
qui peut s’avérer complexe si l’on souhaite le charger en isotopes fortement radioactifs pour
eﬀectuer du multi-recyclage d’actinides mineurs, il n’existe pas de plan de chargement à
proprement parler. Le combustible est homogénéisé par brassage et il est retraité durant
le fonctionnement du réacteur, en utilisant deux vecteurs distincts : le prélèvement de
quelques dizaines de litres de sel par jour, et le bullage. Des études préliminaires [59, 56]
ont déjà permis de déﬁnir un procédé de retraitement, dont le schéma global est représenté
en ﬁgure 4.2.
Le prélèvement direct de combustible est réalisé par batch, le sel est envoyé dans l’unité
de retraitement chimique in situ. Le sel y subit alors une extraction de lanthanides et un
ajustement du taux de noyaux ﬁssiles ainsi que du potentiel red-ox avant d’être réinjecté
en coeur. Les constantes de temps associées à l’évolution de la composition du combustible
sont très longues et celle-ci est négligeable pour les études de transitoires de ce manuscrit.
Le second vecteur utilisé pour le retraitement peut avoir un eﬀet direct sur le couplage
neutronique-thermohydraulique. Des bulles de gaz inerte sont injectées dans le sel aﬁn d’en
extraire les produits de ﬁssion gazeux et non solubles (métaux nobles). Même si ces bulles
sont représentées comme injectées en coeur sur la ﬁgure 4.1, suivant le système employé le
bullage peut être réalisé hors ﬂux.
Comme discuté dans le chapitre 2, le modèle thermohydraulique utilisé dans ce tra-
vail est un modèle monophasique incompressible. L’eﬀet des bulles n’est donc pas pris en
compte. Pour un transitoire normal, l’impact est négligeable en raison de la faible propor-
tion de bulles (∼ 0.1 %vol). Cependant pour un transitoire très rapide (< 1 ms), la présence
de bulles en coeur y diminue de façon importante la vitesse du son. Une dilatation rapide
et ponctuelle du sel n’entraînerait pas une diminution de sel en coeur mais une contraction
des bulles alentour : la contre-réaction via l’eﬀet de densité s’en verrait retardée.
Ainsi, par la suite, les transitoires étudiés avec des constantes de temps relativement
longues (> 10ms) sont valides avec et sans bulles en coeur. Les transitoires plus rapides
(avec sur-criticité prompte) ont été calculés sans bulle en coeur, en supposant un système
d’extraction des produits de ﬁssion non solubles localisé à l’intérieur des boucles de recir-
culation, hors ﬂux.
4.1.3 Caractéristiques de référence utilisées dans cette étude
Thermohydraulique
Les propriétés physico-chimiques du sel sont des données de base pour la conception
du réacteur. Elles sont résumées dans le tableau 4.2. On peut remarquer que les plages
de validité restent réduites pour certains paramètres. Par exemple, concernant la capacité
caloriﬁque, la valeur prise à 973 K (température moyenne du combustible en coeur) est
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Figure 4.2 – Principe de fonctionnement de l’unité de retraitement des sels combustible
et fertile du MSFR [33]
déjà en dehors de la plage de validité des mesures. En cas d’accident, les températures
peuvent également être beaucoup plus grandes. Des expérimentations et simulations ab
initio restent donc nécessaires pour avoir une connaissance exhaustive des caractéristiques
du sel.
Variable Formule Unité Valeur à 973 K Validité en K
Densité - ρ 4094-0.882*(T-1008) kg/m3 4125 [893, 1123]
Viscosité ciné-
matique ν
5.54e-8*exp(3689/T) m2/s 2.46 10−06 [898, 1119]
Conductivité
thermique kth
0.928+8.397 10−5*T W/m/K 1.01 [891, 1020]
Capacité calo-
riﬁque Cp
-1111+2.78*T J/kg/K 1594 [867, 907]
Table 4.2 – Paramètres physico-chimiques du sel, mesurés dans le cadre des projets
MARS et ISTC #3749 [60, 61] pour un sel proche LiF(78 %at.)-ThF4(22 %at.)
Le modèle thermohydraulique utilise des valeurs constantes pour ces paramètres en
raison des hypothèses simpliﬁcatrices utilisées pour l’établissement des équations que l’on
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résout, présentées en section 2.3.5. Les valeurs de référence retenues sont données dans le
tableau 4.3, elles correspondent au sel pris à 973 K. On peut remarquer dès à présent la
nécessité d’une étude de sensibilité sur ces paramètres (cf. section 4.4).
Variable ν βbuoy Pr Prt ρ Cp
Valeur 2.46 10−6 2.14 10−4 16 0.85 4125 1594
Unité m2/s K−1 − − kg/m3 J/kg/K
Table 4.3 – Paramètres physico-chimiques utilisés
La valeur du Prandtl turbulent reste diﬃcile à déterminer sans expérimentation dédiée.
Comme discuté dans la section 2.3.4.3, sa valeur peut varier entre 0.7 et 0.9. Une valeur
de 0.85 est communément considérée pour la majorité des ﬂuides [24], elle est donc retenue
ici.
À titre de comparaison, même si le sel est beaucoup plus dense que l’eau, sa viscosité
cinématique n’en est pas très diﬀérente. Elle est deux fois plus importante seulement,
alors que celle de l’huile est cent fois plus grande. La conductivité thermique de l’eau est
de 0.6 W/m/K, elle est également proche de celle du sel. Ce sel fondu a donc, à haute
température, des propriétés assez proches de celles de l’eau à température ambiante.
Neutronique
Comme déjà mentionné, la composition utilisée pour le combustible est celle du coeur
de démarrage 233U neuf donné en tableau 4.1.
Les bases de données ENDF-BVII.1 et JEFF-311 ont été utilisées dans ce travail. Les
données sont fournies tous les 300 K. Un découpage plus ﬁn est requis pour un couplage
avec la thermohydraulique aﬁn de reproduire le gradient de température en coeur pour la
neutronique, l’outil makxsf fourni avec le code MCNP a été utilisé pour générer des valeurs
intermédiaires tous les 10 K.
Deux hypothèses simpliﬁcatrices ont été considérées dans le cadre de ce travail. Le sel
fertile n’a pas été modélisé en première approche. De plus, la composition du réﬂecteur en
acier base nickel [62, 63] est une composition simpliﬁée (tab. 4.4). Pour notre cas d’appli-
cation, un couplage avec la thermohydraulique et non des calculs d’évolution, l’impact de
ces approximations est négligeable.
Isotope natNi natW natCr
Fraction atomique 81.54% 10.24% 8.22%
Table 4.4 – Composition atomique des composants du réﬂecteur simpliﬁé
La fraction physique de neutrons retardés β est relativement réduite sur ce réacteur,
environ 310 pcm. De plus la fraction eﬀective est diminuée en raison de la proportion non
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négligeable de précurseurs décroissant dans des zones de faibles importances comme nous
le verrons par la suite dans les chapitres 7 et 10. Cette valeur ﬁnale peut paraître faible par
rapport à celle d’un REP, mais elle est à mettre en relation avec la quantité de réactivité
maximale insérable.
Le MSFR n’a pas de réserve de réactivité pour compenser l’évolution du combustible :
cette fonction est gérée par un ajustement de la composition du combustible liée à l’unité de
contrôle durant le fonctionnement du réacteur. Il n’y a pas de barre de contrôle : le suivi de
charge étant entièrement géré par la puissance extraite via les contre-réactions neutroniques.
Dans l’hypothèse d’un bullage en coeur à 0.1 % en moyenne volumique comme discuté
dans la section 4.1.2, la réserve de réactivité correspondante est seulement de 15 pcm
( tauxvideβbuoy
dk
dT
∣∣∣
densité
≃ 0.001
2 10−4
· 3). Il existe d’autres moyens d’injecter de la réactivité en
coeur de façon volontaire ou accidentelle telle la dilution de matière ﬁssile. Ces initiateurs
d’accidents d’anomalies de réactivité ont été étudiés dans le travail [33] ; l’insertion de
réactivité maximale retenue par l’IRSN est de 500 pcm sur une durée de 1 s à 100 s, avec
un cas majoré de 1000 pcm en 1 s [64].
4.2 Modélisation thermohydraulique
Cette section présente les paramètres de simulation généraux utilisés pour la modélisa-
tion ﬂuide du circuit combustible. Les paramètres neutroniques seront quant à eux direc-
tement présentés dans les chapitres associés en raison des diﬀérences importantes existant
entre les couplages stationnaire et transitoire.
4.2.1 Géométrie de référence
La géométrie de référence a été déﬁnie lors d’un benchmark sur la thermohydraulique du
MSFR (voir section 4.3) dans le cadre du projet européen EVOL (Evaluation and Viability
Of Liquid fuel fast reactor system) du 7ème PCRD [65, 66]. Elle provient d’une première
optimisation de la forme des parois visant à éviter la présence de points chauds (ﬁg. 4.3).
La hauteur en coeur est de 1.6 m pour 1.06 m de rayon à mi-hauteur. Le design précédent
utilisé pour les études de neutronique était cylindrique. La présence d’angles marqués créait
des zones de recirculation importantes associées à de fortes températures ; la forme toroïdale
permet d’atténuer cet eﬀet. La forme conique des réﬂecteurs en haut et en bas optimise
également l’écoulement en évitant la présence de zones mortes.
4.2.2 Maillage
La problématique du maillage est très complexe en mécanique des ﬂuides. Les déve-
loppements de couches limites nécessitent une bonne précision sur les premières mailles
au niveau de la paroi pour modéliser son développement. Comme nous le reverrons par
la suite, le décrochement de la couche limite au niveau des injections dans le coeur néces-
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Figure 4.3 – Géométrie 1/16 du circuit combustible du MSFR - projet EVOL
L’échangeur de chaleur est représenté sur la droite
site également un soin particulier pour vériﬁer la non-dépendance au maillage, des vortex
apparaissant et nécessitant une représentation 3D précise.
Deux maillages de référence ont été réalisés, de 86k et 142k mailles (ﬁg. 4.4), en utilisant
des formes hexagonales aﬁn de limiter au maximum les désaccords inter-mailles et orienter
les faces des mailles par rapport à l’écoulement. Nous reviendrons sur ce point dans l’étude
de sensibilité en section 4.4. La géométrie est limitée à 1/16 du circuit combustible aﬁn de
réduire le coût en temps de calcul tout en étant représentatif en terme de résultat.
Figure 4.4 – Maillage thermohydraulique d’1/16 du circuit combustible du MSFR - 142k
mailles
4.2.3 Modélisation de la pompe
La pompe a pour rôle de mettre en mouvement le ﬂuide. Sur un système ouvert, le
débit peut être simplement ﬁxé avec une condition sur la vitesse en entrée. Ici le système
est fermé, ﬁxer un débit précis est plus complexe.
Une force externe dans l’équation de conservation de la quantité de mouvement (section
2.3.5) est appliquée pour mettre le ﬂuide en mouvement au niveau des échangeurs de
76
4.2. MODÉLISATION THERMOHYDRAULIQUE
chaleur. Cette force externe est équivalente à un gradient de pression. Son intensité est
ajustée de façon itérative pour obtenir le bon débit moyen en coeur en compensant les
pertes de charge du circuit.
4.2.4 Modélisation des échangeurs de chaleur
Les échangeurs de chaleur sont modélisés par un milieu poreux pour simpliﬁer les besoins
en termes de discrétisation (cf. section 2.4.4.3). Les paramètres de ce milieu poreux sont
de l’ordre de grandeur de ceux d’un échangeur de chaleur à plaques. Les paramètres du
tenseur de Darcy sont donnés en équation (4.2.1), ceux du tenseur de Forchheimer sont pris
égaux à zéro pour cette première approche. Des études complémentaires sont nécessaires
pour aﬃner ces paramètres. De telles études peuvent être réalisées via des expériences ou
des simulations CFD dédiées, une fois le design des échangeurs de chaleur ﬁxé.
d =

106 0 0
0 106 0
0 0 106
 (4.2.1)
Le coeﬃcient d’échange thermique volumique est calculé localement en fonction de la
vitesse du ﬂuide en utilisant des corrélations correspondant à un ﬂuide turbulent. Ces
modèles et paramètres proviennent d’une précédente étude d’optimisation [51] pour un sel
intermédiaire FLiNaK. Il s’agit d’un modèle simple basé sur le calcul du transfert thermique
du contact ﬂuide-solide de part et d’autre des plaques : h = Nu·kthe/2 avec e/2 la demi-
épaisseur inter-plaque. Le calcul du Nusselt est réalisé en considérant le ﬂuide turbulent :
Nu = 0.023Re0.8 Pr0.33, le Reynolds étant calculé localement avec Re = v·eν . La plaque est
considérée comme une résistance thermique.
On obtient ﬁnalement un coeﬃcient d’échange local représenté sur la ﬁgure 4.5. La
distribution de vitesse (au centre), résultat du calcul, est utilisée pour calculer le coeﬃcient
de transfert thermique (à droite). Ce coeﬃcient est utilisé en association avec la température
locale du sel combustible (à gauche) et celle du ﬂuide intermédiaire considérée homogène
dans tout l’échangeur, pour en déduire la puissance volumique échangée.
4.2.5 Conditions aux limites
La simulation est réalisée en géométrie 1/16. Les limites correspondant à ce découpage
utilisent une condition de symétrie au bord.
Les parois du circuit combustible, hors échangeurs, utilisent une condition de vitesse
nulle et une loi de paroi modélisant l’écoulement dans la sous-couche visqueuse (section
2.4.3). Elles sont considérées comme adiabatiques. Il s’agit d’une hypothèse conservative
simpliﬁcatrice, les parois du MSFR étant refroidies pour limiter leur température. Le re-
froidissement total eﬀectué par ce biais est de l’ordre de quelques dizaines de MW, ce qui
est suﬃsamment faible pour être négligé devant la puissance totale.
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Figure 4.5 – Paramètres d’intérêt dans les échangeurs de chaleur
Dans la modélisation milieu poreux de l’échangeur de chaleur, la condition aux limites
est une condition de glissement.
4.3 Benchmark thermohydraulique
Un benchmark relatif à la thermohydraulique du MSFR a été réalisé dans le cadre du
projet européen EVOL. Diﬀérents outils ont été développés et utilisés par les diﬀérents
partenaires pour modéliser les écoulements dans ce réacteur aﬁn de réaliser des couplages.
L’objectif de ce travail était de vériﬁer le bon accord entre les partenaires du projet sur la
modélisation ﬂuide. Ce benchmark a par ailleurs été le premier cas de référence utilisé dans
ce travail, et permettant la prise en main des outils de CFD en interne au LPSC. Il s’agit
également de la première étape en vue de la réalisation du couplage avec la neutronique
qui nous intéresse dans ce manuscrit.
Les résultats illustratifs ci-dessous sont issus de ceux détaillés dans les livrables [65, 66]
et dans l’article [47] ; nous avons mis à jour les modèles pour prendre en compte le milieu
poreux, non modélisé dans l’étude initiale. Le calcul de référence a été réalisé avec le code
Fluent par la société INOPRO, partenaire en charge du benchmark, en utilisant la même
géométrie que celle précédemment présentée, ainsi qu’un milieu poreux dans les échangeurs
de chaleur. Le débit est ﬁxé à 0.28375 m3/s dans chaque boucle et le modèle de turbulence
utilisé est le k-ǫ realizable. Les résultats ci-dessous présentent une comparaison du champ
de vitesse pris suivant la hauteur au centre de la géométrie (ﬁg. 4.6), et d’une traversée à
mi-hauteur dans ce même plan (ﬁg. 4.7) .
Il apparaît un bon accord global avec un décrochement de couche limite dans la partie
basse du coeur, situé au même endroit dans les deux calculs. La taille de la recirculation
en entrée de coeur est également très proche. Cette recirculation est visible sur la ﬁgure
4.6 à droite avec les lignes de courant formant une boucle à basse vitesse (bleu sombre) en
entrée du coeur.
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Figure 4.6 – Distribution de vitesse suivant le plan médian calculée par INOPRO
(gauche) et au LPSC (milieu), ainsi que les lignes de courant (droite - LPSC)
Figure 4.7 – Coupe du champ de vitesse à mi-hauteur, résultats du LPSC (courbes
bleues) et d’INOPRO (courbes rouges).
En trait plein : coupe au centre de la géométrie.
En pointillé : coupe suivant le plan de symétrie
On peut remarquer que l’accord n’est pas parfait sur la ﬁgure 4.7 (écarts de ∼10-20 %).
Une étude sur le maillage (86k et 142k mailles) montre que la sensibilité à ce paramètre
peut être négligée comme nous allons le voir dans la section suivante. Même s’il est diﬃcile
d’isoler catégoriquement l’origine de cette diﬀérence, elle peut être imputée à la façon de
modéliser le milieu poreux de l’échangeur de chaleur.
Il est en eﬀet apparu lors de la réalisation du benchmark une sensibilité très importante
à la forme de l’injection en coeur. Une modiﬁcation du proﬁl d’entrée impacte directement
la position du décrochement de la couche limite, et donc l’ensemble de la forme de la zone
de recirculation. Ainsi une légère diﬀérence en entrée se propage en coeur.
On peut tout de même conclure à un bon accord général. La sensibilité à l’injection
étant d’origine physique liée à la description des échangeurs de chaleur, elle peut générer
des instabilités diﬃciles à résoudre de façon numérique. Utiliser un obstacle local pour
déclencher de façon maitrisée le décrochement de la couche limite permettrait de stabiliser
l’écoulement.
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4.4 Etude de sensibilité aux paramètres thermohydrauliques
Des incertitudes existent sur la valeur des paramètres physico-chimiques du sel comme
discuté dans la section 4.1.3, ainsi que sur les conditions de fonctionnement. Le choix
des modèles de turbulence et du maillage impacte également les résultats obtenus. On se
propose donc d’étudier ici l’eﬀet des paramètres suivants :
– eﬀet des forces de ﬂottabilité via la dilatation : βbuoy + 10 %
– eﬀet de la viscosité : ν + 10 %
– eﬀet du débit total en coeur : débit + 10 %
– eﬀet des coeﬃcients du tenseur de Darcy : d + 10 %
– eﬀet du maillage : 86 k → 142 k mailles
– eﬀet du modèle de turbulence : utilisation du modèle k-ǫ "classique" à la place de la
version moderne k-ǫ realizable, utilisée dans ce manuscrit car plus performante pour
décrire les décrochements de couches limites.
Les résultats sont aﬃchés en ﬁgures 4.8 et 4.9. Les coupes de la vitesse et de la tem-
pérature (ﬁg. 4.8) au centre de la géométrie suivent le même découpage que pour la ﬁgure
4.7. Les distributions de vitesse des cas impactant le plus l’écoulement sont représentées en
coupe 2D (ﬁg. 4.9), avec également la variation par rapport à la conﬁguration de référence.
Figure 4.8 – Coupe au centre de la géométrie de la vitesse et de la température, pour
diﬀérents paramètres de simulation
Remarque sur la méthode : L’étude de paramètres tels que βbuoy nécessite une distribu-
tion non homogène de température. Il est de plus intéressant de propager la perturbation de
la vitesse sur la température. Un modèle neutronique est donc utilisé par anticipation pour
calculer la distribution de puissance, ce modèle sera décrit dans le chapitre 8. En raison de
la faible contre-réaction thermohydraulique→neutronique→thermohydraulique en couplage
stationnaire, la distribution de puissance peut être vue comme une donnée indépendante
pour cette étude de sensibilité thermohydraulique.
On peut observer que le principal eﬀet est lié au modèle de turbulence (courbe verte
sur la ﬁgure 4.8). Le modèle k-ǫ est connu pour moins bien modéliser les recirculations, on
observe eﬀectivement un impact sur la structure de l’écoulement en coeur comme on peut
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Figure 4.9 – Coupe 2D, pour les cas les plus sensibles, de la vitesse (haut) et de sa
variation suivant la hauteur (bas) par rapport à la conﬁguration de référence
le voir sur la ﬁgure 4.9. Cet eﬀet sur la distribution du débit impacte de façon importante
le proﬁl de température en coeur (ﬁg. 4.8). Le modèle k-ǫ realizable est supposé être le
plus à même de modéliser ce système caractérisé par un Reynolds élevé en présence de
décrochement de couche limite, mais une vériﬁcation en utilisant un modèle LES sur le coeur
complet serait très intéressante à défaut de validation expérimentale sur un écoulement
adimensionnellement équivalent.
Le débit imposé a un eﬀet non négligeable (courbe bleue sur la ﬁgure 4.8). En eﬀet,
même s’il est normal d’observer une augmentation de la vitesse (+ 10 % du débit global),
on remarque que cette augmentation n’est pas du tout uniforme (ﬁg. 4.9), témoignant d’une
réorganisation de la structure de l’écoulement en coeur. La recirculation en bas du coeur
prend un peu plus de place et l’écoulement est dévié vers le centre.
Les autres paramètres ont une importance moindre comme détaillé lors d’un stage
réalisé sur une géométrie un peu diﬀérente [67], avec par exemple très peu de sensibilité
à une viscosité localement variable avec la température. Comme nous l’avons vu dans la
section précédente 4.3, la sensibilité à l’injection modiﬁe la structure de l’écoulement en
aval ; des études dédiées restent à réaliser sur ce point. Ces eﬀets ont un impact sur les
résultats mais pas sur le développement des méthodologies réalisé dans ce manuscrit.
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4.5 Conclusion
Nous avons listé dans ce chapitre les conditions de référence du MSFR utilisées dans
le suite de ce manuscrit. De nombreuses études restent à réaliser pour faire avancer ce
concept. Ce réacteur se caractérise par un large éventail d’évolutions possibles, il est encore
très jeune et sa conception actuelle n’est pas ﬁgée.
Les outils de modélisation du MSFR, pour l’évolution du combustible, mais aussi les
aspects thermohydrauliques, permettent d’obtenir des informations sur le comportement
du coeur. Concernant la thermohydraulique, la réalisation d’un benchmark et d’études
de sensibilité permettent d’avoir déjà une certaine conﬁance dans les outils utilisés et les
résultats obtenus, tout en mettant en avant les points à approfondir pour les études de ce
type tels que les modèles de turbulence ou l’eﬀet de l’injection en coeur.
L’étape suivante est la réalisation d’un couplage complet entre la neutronique et la
thermohydraulique approprié pour ce réacteur, besoin initiateur de ce travail de thèse.
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Chapitre 5
Cinétique Point par Zone (CPZ) -
Modèle simplifié pour le MSFR
Ce chapitre présente le modèle de Cinétique Point par Zone
- CPZ. Il s’agit d’un modèle développé spéciﬁquement pour
le MSFR, dans la lignée de la cinétique point améliorée d’un
suivi spatial de la chaleur et des précurseurs.
Ce modèle simpliﬁé vise une exécution très rapide et une
compréhension de la physique sous-jacente aisée. Un objectif
est de s’en servir comme première comparaison aux applica-
tions sur le MSFR du couplage générique entre la CFD et
le modèle TFM (Transient Fission Matrix) présenté par la
suite.
Après une présentation théorique, nous verrons quelques cas
d’application tels que des suivis de charge, des insertions de
réactivité ou des sur-refroidissements.
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5.1 Théorie - Modèle neutronique
Comme nous l’avons vu dans la partie 1.1.8.2, tous les neutrons ne se valent pas dans
la réaction en chaîne. Il est nécessaire de prendre en compte les phénomènes d’importance.
Une approche couramment employée consiste à utiliser une pondération par le ﬂux adjoint
pour faire apparaître βeff et Λeff . Les précurseurs de neutrons retardés sont alors remplacés
par une population eﬀective de précurseurs de neutrons retardés, un neutron retardé eﬀectif
ayant le même poids qu’un neutron prompt.
Cette approche peut poser un problème pour un combustible en mouvement tel qu’un
réacteur à sels fondus. En eﬀet le poids d’un neutron retardé dépend très fortement de sa
position d’émission, or la distribution de celle-ci n’est pas ﬁxe.
L’approche proposée ci dessous vise à permettre un meilleur suivi de l’eﬀet d’une va-
riation de la distribution des précurseurs Pf (r, t). Leur mouvement doit être géré avec des
équations supplémentaires, et une estimation de la forme du ﬂux adjoint est également
nécessaire. Aﬁn de conserver une simplicité d’implémentation et une bonne rapidité de
calcul, on reste dans le cadre de l’approximation de la cinétique point, la population des
neutrons étant toujours séparée en une composante spatiale normalisée multipliée par une
composante temporelle, φˆ(r, E)n(t). Le modèle proposé ci-dessous est basé sur le travail
d’un stage que j’ai réalisé en amont de cette thèse [68].
Plutôt que de créer une population eﬀective de précurseurs associée à un terme de créa-
tion :
βfeff
Λeff
n(t), il est possible de créer l’ensemble des précurseurs βfΛeff n(t) et d’appliquer la
correction adjointe lors de leur décroissance, une fois leur distribution connue. Le transport
des précurseurs peut alors être géré séparément, ainsi que le transport de la chaleur. On
parle pour cette raison de cinétique point par zone (CPZ). On appelle wf le rapport d’eﬃ-
cacité entre un neutron produit par un précurseur de la famille f émis selon la distribution
normalisée λ̂fPf (r, t) et un neutron émis selon ν̂Σfφ(r). Par rapport aux équations de la
cinétique point (1.2.2), celles de la cinétique point modiﬁées sont donc :
dn(t)
dt
=
ρ(t)− β
Λeff
n(t) +
∑
f
∫
wfλfPf (r, t) dr
dPf (r, t)
dt
=
βf
Λeff
n(t)φˆ(r)− λfPf (r, t) (5.1.1)
avec wf =
∫
φ∗(E, r)χdf (E)λ̂fPf (r, t) dr dE∫
φ∗(E, r)χ(E)ν̂Σfφ(r) dr dE
On peut remarquer ici que l’équation de la population de neutrons utilise la fraction
physique de neutrons retardés. Ainsi à l’équilibre, la valeur de ρ n’est pas nulle, mais égale à
la fraction de neutrons perdus en raison de l’importance plus faible des neutrons retardés.
Il serait possible de déﬁnir un βeff vériﬁant ρ = 0 mais la formulation choisie permet
84
5.2. APPLICATION AU MSFR
une comparaison plus aisée avec le modèle TFM où la variable utilisée est directement
comparable à kp. Par ailleurs, déﬁnir un βeff pour obtenir ρ = 0 à l’équilibre ne serait pas
pratique car, en cas de modiﬁcation de la vitesse de circulation du combustible, le nouvel
équilibre impliquerait de changer la valeur de βeff .
5.2 Application au MSFR
5.2.1 Implémentation
Le but étant de mettre au point un modèle simple multi-1D donnant une idée du
comportement du réacteur MSFR lors d’un transitoire, un mouvement piston a été retenu
pour la circulation du ﬂuide. Les propriétés physiques du MSFR sont les mêmes que celles
présentées dans la section 4.1.3.
Le réacteur est modélisé par un ensemble de sections ﬁxes (ﬁg.5.1) communiquant entre
elles. Chaque section est composée de cellules mobiles (le maillage sur lequel sont résolues
les équations) se déplaçant avec un mouvement 1D, le surplus étant injecté dans la section
suivante.
Figure 5.1 – Découpage du circuit combustible du MSFR
en diﬀérentes sections dans le modèle CPZ
La circulation du sel peut se décomposer en plusieurs étapes :
– Le sel est prélevé dans le tuyau du haut avec un débit donné, simulant ainsi la pompe,
et est injecté dans l’échangeur de chaleur (HX sur la ﬁg. 5.1).
– Dans l’échangeur de chaleur, il est refroidi, soit avec une température de sel intermé-
diaire ﬁxée et associée à un coeﬃcient de transfert thermique, soit avec une puissance
d’extraction ﬁxée. Depuis l’échangeur, le surplus est envoyé dans le tuyau du bas à
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partir duquel il est injecté en coeur.
– Le coeur est géré de manière un peu diﬀérente, il est composé d’une série de sections
parallèles axialement aﬁn de reproduire la distribution de vitesse et de puissance en
coeur. La géométrie y est axisymétrique pour reproduire approximativement celle
du MSFR. La puissance est supposée cosinusoïdale suivant la hauteur et selon une
fonction de Bessel suivant le rayon (avec des distances extrapolées à fournir). La
distribution de vitesse du ﬂuide est supposée telle que la température du combustible
en haut du coeur soit homogène à l’équilibre. En sortie du coeur, le sel est injecté
dans le tuyau du haut.
– Depuis le tuyau du haut, à l’équilibre il n’y a pas de surplus (le sel injecté dans
l’échangeur de chaleur provenant initialement de cette section). Cependant, en cas de
variation de la densité moyenne, le volume est ajusté avec un trop plein qui est une
section de taille variable.
5.2.2 Simplification des équations
Comme le montre cette approximation très sommaire du mouvement du ﬂuide, ce mo-
dèle a pour objectif de rester simple pour étudier l’eﬀet du transport de la chaleur et des
précurseurs. Il ne vise pas la précision d’un vrai couplage spatial en trois dimensions, mais
permet de mieux contrôler les potentielles erreurs et de donner des ordres de grandeur de
la cinétique couplée du coeur.
Diﬀérentes approximations sont réalisées pour résoudre les équations (5.1.1) :
– La forme du ﬂux est supposée invariante dans le temps. Elle est fournie et surimposée
sur le maillage mobile à chaque pas de temps.
– L’estimation de l’équivalence neutron retardé - neutron prompt nécessite une estima-
tion du ﬂux adjoint en énergie pour prendre en compte les eﬀets de spectre. L’essentiel
de l’eﬀet attendu étant lié à la décroissance des précurseurs hors du coeur, la pondéra-
tion adjointe est approximée par le ﬂux direct et les diﬀérences de spectre d’émission
ne sont pas prises en compte.
De plus le facteur de multiplication est calculé pour un modèle classique de cinétique
point avec le coeﬃcient de contre-réaction Doppler&densité dkdT = −8 pcm/K multiplié
par la variation globale de température du combustible par rapport à une température de
référence. Dans le modèle neutronique de CPZ, la contribution individuelle des cellules au
facteur de multiplication est sommée en utilisant la variation locale de température et en
la pondérant par le carré du ﬂux local : une fois pour la distribution des ﬁssions, et une
seconde fois pour le ﬂux adjoint (l’importance de ces ﬁssions).
On arrive ainsi à un système d’équations simpliﬁées pouvant être résolu.
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5.2.3 Obtention des conditions initiales
On utilise ici 20 discrétisations suivant le rayon, et 40 suivant la hauteur. Les conditions
initiales sont obtenues après mise à l’équilibre du système en ﬁxant certains paramètres de
la simulation. La procédure de mise à l’équilibre est la suivante.
La puissance produite est ﬁxée à la puissance voulue, et la température moyenne du
combustible est ﬁxée à la valeur de référence (ici 973 K). La température de référence
utilisée pour le calcul de la réactivité est alors ajustée pour que le réacteur soit critique.
En parallèle, si la puissance extraite n’est pas directement ﬁxée mais calculée avec une
température de ﬂuide intermédiaire, cette dernière est ajustée itérativement pour obtenir
la puissance voulue.
5.3 Étude de transitoires
5.3.1 Suivi de charge
Figure 5.2 – Suivi de charge pour diﬀérentes constantes de temps τ ∈ {0; 3; 10; 33; 100} s
Evolution de ρ− β, de la puissance (produite en trait plein et extraite en pointillé) et de
la température moyenne du combustible sur l’ensemble du circuit
Ce premier type de transitoire est un suivi de charge de 1.5 GW à 3 GW. La puissance
d’extraction est forcée dans les échangeurs de chaleur et suit une exponentielle avec diﬀé-
rentes constantes de temps allant de 0 s (instantané) à 100 s : 1.5 + 1.5(1 − exp(−t/τ))
GW pour t > 0. La ﬁgure 5.2 présente les évolutions de trois paramètres d’intérêt. On
retrouvera une présentation équivalente sur les autres cas étudiés. Ces paramètres sont les
suivants :
– La marge à la criticité prompte ρ− β (haut-gauche).
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– La puissance produite en trait continu, et la puissance extraite dans les échangeurs
de chaleur en trait pointillé (haut-droit).
– La température moyenne dans le circuit combustible (bas-droite).
On peut observer plusieurs comportements. Pour des suivis de charge relativement lents
(∼ 100 s), la puissance en coeur suit parfaitement la puissance extraite et la variation de
température reste faible (∼ 2 K). Pour des variations rapides de la puissance extraite,
qui sortent du cadre d’un suivi de charge car ils ne sont pas réalistes, on observe des
variations de température plus importantes impactant notablement la réactivité (∼ 0.5 $
pour une variation instantanée). On observe également des oscillations de température liées
au temps de circulation du sel entraînant des oscillations sur la réactivité et sur la puissance.
La diminution de la température dans le cas instantané est en avance sur la variation de
réactivité en raison du temps de propagation de l’information depuis les échangeurs vers le
coeur.
5.3.2 Insertion de réactivité
Le second transitoire étudié est une insertion de réactivité. Un scénario conduisant à un
ajout rapide de réactivité dans le MSFR n’est pas évident à construire comme nous l’avons
vu dans la section 4.1.3. Une insertion linéaire de réactivité allant de 33 à 1000 pcm sur
1 s est simulée pour étudier le comportement du réacteur. Ce temps correspond au temps
caractéristique d’arrivée d’une perturbation des échangeurs vers le coeur.
Deux conﬁgurations sont étudiées ici :
– Cas I : extraction de chaleur dans les échangeurs ﬁxée à 3 GW (ﬁg. 5.3).
– Cas II : température du ﬂuide intermédiaire ﬁxée (ﬁg. 5.4).
Figure 5.3 – Insertion de réactivité ∆ρ ∈ {0; 33; 100; 333; 1000} pcm en 1 seconde
Cas I : la puissance extraite est ﬁxée à 3 GW
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Figure 5.4 – Insertion de réactivité ∆ρ ∈ {0; 33; 100; 333; 1000} pcm en 1 seconde
Cas II : la température du ﬂuide intermédiaire est ﬁxée
Dans les deux conﬁgurations étudiées, la température moyenne ﬁnale s’ajuste à la ré-
activité insérée en passant parfois par un maximum légèrement supérieur (<50 K). Du
point de vue neutronique, même si l’élévation de puissance peut être importante, les consé-
quences sont limitées : le combustible est déjà fondu et l’énergie est déposée dans la masse,
le caloporteur étant le combustible. Les limitations sont probablement davantage liées aux
matériaux qui verront une variation rapide de température générant des contraintes méca-
niques.
On peut tout de même remarquer deux diﬀérences notables entre ces simulations :
– Dans le cas II, la température ﬁnale étant plus élevée que la température initiale
et la puissance extraite étant proportionnelle à la diﬀérence de température échan-
geur / sel combustible, la puissance ﬁnale est donc diﬀérente à l’équilibre. Ce point
était attendu.
– Un deuxième eﬀet apparaît du fait du modèle diﬀérent d’échangeur de chaleur du
cas II. La proportionnalité entre la puissance extraite et la diﬀérence de tempéra-
ture entraîne un eﬀet de lissage et un amortissement beaucoup plus important des
oscillations liées à la circulation d’une masse chaude de sel.
Une diﬀérence de comportement notable apparaît donc suivant le mode de refroidisse-
ment choisi. Un modèle plus poussé avec la prise en compte du ﬂuide intermédiaire dans
les échangeurs de chaleur et de sa cinétique propre serait une voie possible d’amélioration
pour de futurs développements.
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5.3.3 Accident de sur-refroidissement à basse puissance
Cas de référence
On a vu que le MSFR peut, d’un point de vue neutronique, accepter un suivi de charge
rapide de grande amplitude. Même dans le cas extrême présenté en ﬁgure 5.2 avec une
variation instantanée, on peut voir que le réacteur ne devient pas sur-critique prompt.
On se propose d’étudier dans ce paragraphe un scénario menant à un régime sur-critique
prompt. Comme les réactions sont très rapides dans ce réacteur et qu’une augmentation
instantanée du refroidissement prend un temps non négligeable pour se propager en coeur
(∼ 1 s), il est nécessaire de retarder au maximum les contre-réactions. Une façon d’y
arriver est de partir d’une puissance très faible. Les contre-réactions dues au refroidissement
impliquent une montée rapide de la puissance ; dans le cas où celle-ci est initialement à un
niveau extrêmement bas, le temps nécessaire pour arriver à une puissance non négligeable
où les contre-réactions dues aux ﬁssions seront sensibles peut être important. Le réacteur
devient alors sur-critique prompt. Le sur-refroidissement étant simulé par une diminution
instantanée de la température du circuit intermédiaire, il ne s’agit pas ici d’un cas réaliste.
On a considéré dans le cas suivant (ﬁg. 5.5) des puissances initiales allant de 1 kW à
2 GW. La puissance résiduelle n’est pas modélisée ici, ce qui ne pose pas de problème en
première approximation car c’est la puissance neutronique qui ﬁxe le point de départ de
l’augmentation de puissance.
Figure 5.5 – Eﬀet du niveau de puissance produite initiale
Pinitiale ∈ {2 GW; 1 GW; 100 MW; 10 MW; 1 kW} sur une montée instantanée de la
puissance extraite à 3 GW
On peut observer durant les premiers instants une diminution rapide de la température
moyenne du combustible. Pour les puissances initiales les plus élevées, le réacteur ne de-
vient pas sur-critique prompt. Pour les puissances initiales plus faibles (10 MW et 1 kW), le
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Figure 5.6 – Zoom sur la zone sur-critique prompte de la ﬁgure 5.5.
Les bandes colorées représentent les périodes de temps
où (ρ− β) > 0 (cas 1 kW et 10 MW)
réacteur devient eﬀectivement sur-critique prompt, plusieurs phénomènes importants sont
alors à noter. La puissance maximale atteinte peut s’élever à des niveaux très élevés (20 GW
pour une puissance initiale de 1 kW comme on peut le voir sur la ﬁgure 5.6). Cette aug-
mentation de puissance est très rapidement stoppée par les contre-réactions, la variation
totale de température du combustible durant la période sur-critique prompte est alors re-
lativement réduite car le dépôt d’énergie reste limité. Ainsi la problématique réelle pour le
réacteur n’est pas la variation absolue de température atteinte, mais la vitesse de variation
de température et donc la vitesse de dilatation du sel qui peut être très importante. Ce
phénomène est très visible sur la courbe rouge de la ﬁgure 5.6 (droite), la variation totale
de température reste faible (∼ 20 K), mais la pente de la courbe est importante car la
période de temps est réduite.
Remarque : il est nécessaire de noter ici que l’on fait l’hypothèse d’un sel sans bulles
sans laquelle ce modèle n’est plus valide. En eﬀet, en présence de bulles, la vitesse du son
est diminuée de façon très importante : un calcul compressible est alors nécessaire pour
prendre en compte le retard qui apparaît sur l’expansion du sel en dehors du coeur.
Étude paramétrique
La valeur maximale de la vitesse de dilatation est un paramètre contraignant pour
le dimensionnement des tuyaux conduisant au trop plein, ce passage forme en eﬀet un
goulot d’étranglement. On s’intéresse pour cette raison à la valeur maximale atteinte lors
du transitoire de sur-refroidissement pour les diﬀérents paramètres suivants : la marge à la
sur-criticité prompte, la puissance produite, et la dérivée de la température. Cette étude
paramétrique est réalisée en fonction de la puissance initiale prise entre 1 kW et 3 GW. La
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puissance ﬁnale extraite est maintenue à 3 GW.
Figure 5.7 – Étude paramétrique de l’eﬀet de la puissance initiale allant de 1 kW à 3 GW
Les pointillés indiquent la séparation de la zone sur-critique prompte
Les résultats obtenus sont représentés sur la ﬁgure 5.7. On observe très clairement la
diﬀérence entre le passage ou non par le régime sur-critique prompt. Pour des puissances
initiales suﬃsamment élevées (>∼ 10 MW), le réacteur ne devient pas sur-critique prompt,
la puissance maximale atteinte reste de l’ordre de grandeur de la puissance ﬁnale et la
vitesse d’élévation de la température moyenne ne dépasse pas 25 K/s. Pour des puissances
initiales plus faibles, le réacteur n’a pas le temps de réagir : la baisse de température est
telle que les contre-réactions mènent le réacteur dans le régime sur-critique prompt. On a
alors un comportement beaucoup plus rapide avec des puissances maximales élevées et une
variation rapide de la température.
On peut remarquer que la puissance initiale réellement accessible possède une limite
inférieure. Les ﬁssions spontanées, et/ou la présence d’une source produisant des neutrons,
induisent une puissance minimale par ampliﬁcation de cette source d’un facteur 11−kp par
le réacteur. Une source de 252Cf de 1 cm de rayon sur 5 cm de hauteur produit plus
de 1011 neutrons par seconde [69], la puissance ainsi générée par la gerbe prompte est
supérieure à 2 kW pour 1− kp = 130 pcm et 200 MeV par ﬁssion. En l’absence de ﬁssions
spontanées pour un coeur neuf, la présence d’une source suﬃsamment importante peut donc
permettre d’éviter des variations trop brusques de la densité et donc du ﬂux de matière
dans le trop plein en cas de sur-refroidissement au démarrage. La limite acceptable de
vitesse de dilatation reste à déterminer lors de la conception du design du coeur (résistance
mécanique) et du trop-plein (débit maximum).
5.4 Conclusion
Ce modèle CPZ, rassemblant un modèle cinétique point et un suivi spatial simple de
la chaleur et des précurseurs, permet une étude préliminaire des phénomènes liés à la
circulation du combustible dans le MSFR.
Comme attendu, on observe eﬀectivement des oscillations liées au temps de circulation
pour des transitoires rapides et dues aux phénomènes de transport. On peut par ailleurs
conclure à un très bon comportement du réacteur en transitoire, au niveau stabilité et
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amplitude de la réponse.
Ce modèle reste un modèle très simple, mais dans lequel la physique peut être facilement
vériﬁée. Il servira de comparaison pour des applications au MSFR du couplage plus élaboré
entre la CFD et le modèle TFM (chapitre 10).
Il est par ailleurs un bon candidat pour un code système grâce à son très faible coût
en temps de calcul de l’ordre de la minute pour un transitoire, moyennant une calibration
amont basée sur un code couplé complet.
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Troisième partie
Couplage Stationnaire
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Chapitre 6
Approche par gerbe
Ce chapitre présente la méthode mise au point pour calculer
le ﬂux d’un système critique à l’équilibre. Ce modèle neutro-
nique a été développé pour prendre en compte l’impact du
mouvement des précurseurs de neutrons retardés sur le ﬂux
neutronique. Il est basé sur une approche Monte-Carlo vi-
sant à reconstruire le ﬂux issu des neutrons retardés à partir
de l’ensemble des générations de la gerbe prompte qu’ils in-
duisent.
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L’obtention d’une image ﬁdèle du coeur à l’état stationnaire est une première étape
importante dans le design d’un réacteur. Dans le cas d’un réacteur avec un combustible
liquide, l’état stationnaire correspond à la solution d’équilibre obtenue après convergence
de l’ensemble des variables physiques à puissance et vitesse de circulation du combustible
ﬁxées.
Comme mentionné précédemment, les méthodes stochastiques de résolution de l’équa-
tion de Boltzmann ne sont souvent pas appropriées en l’état et requièrent des modiﬁcations
pour un réacteur à combustible liquide en raison du mouvement des précurseurs. L’esti-
mation de paramètres essentiels pour la sûreté du réacteur tels que la fraction eﬀective de
neutrons retardés βeff nécessite également des modiﬁcations pour les calculer.
L’approche neutronique proposée ici, dite par gerbe, vise à restituer une estimation ﬁ-
dèle de la forme du ﬂux incluant la déformation induite par les précurseurs. Une carte de
puissance en vue d’un couplage avec la thermohydraulique peut alors être obtenue, ainsi
qu’une estimation correcte du βeff . On réalise ici un couplage externe entre le code de neu-
tronique Monte-Carlo MCNP et le code de mécanique des ﬂuides OpenFOAM. L’avantage
d’un tel couplage externe est de permettre d’inclure facilement de nouvelles versions des
codes utilisés, mais cela nécessite un temps de transfert plus important des données entre
les codes, point problématique pour un couplage en transitoire.
6.1 Modèle neutronique développé
6.1.1 Méthode d’estimation du flux en coeur
Le point de départ de cette démarche provient du caractère sous-critique prompt d’un
réacteur critique.
Si l’on s’intéresse à la composante prompte (sans neutrons retardés) d’une gerbe issue
d’un neutron quelconque dans le réacteur, le nombre de neutrons contenus dans cette gerbe
est une quantité ﬁnie. Ainsi si, à un instant donné, on suit uniquement les composantes
promptes des ﬁssions provoquées par l’ensemble des neutrons dans un réacteur à l’équilibre,
ce ﬂux de neutrons décroît au ﬁl des générations et tend vers zéro. Ce sont les neutrons
retardés qui maintiennent la réaction en chaîne en apportant la petite fraction de neutrons
supplémentaire nécessaire à son maintien.
On peut en déduire que, dans un réacteur à l’équilibre, tous les neutrons proviennent
d’une gerbe plus ou moins longue issue d’un neutron retardé. En regardant cette aﬃr-
mation dans l’autre sens, dans un réacteur à l’équilibre, la gerbe issue de la distribution
des neutrons retardés est représentative de l’ensemble des neutrons en coeur. Une autre
façon d’appréhender ce point consiste à considérer le réacteur critique comme un système
sous-critique prompt ampliﬁant une source externe : les neutrons retardés.
Le réacteur étant ainsi asservi aux neutrons retardés, pour être critique il est nécessaire
qu’il reproduise ses précurseurs décroissants. On peut dès à présent noter la condition
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d’équilibre qui nous servira dans la section 6.2.1 pour estimer βeff : dans un réacteur à
l’état stationnaire, une gerbe issue de la décroissance d’un précurseur de neutrons retardés
produit en moyenne un nouveau précurseur.
En supposant la distribution de précurseurs connue, le ﬂux neutronique φ(r) peut être
calculé en utilisant le ﬂux de la génération g normalisé par neutron source 1 : φg, et le
facteur de multiplication prompt de la génération g : kgp. Le ﬂux total de l’état stationnaire
est reconstruit en utilisant d’une part le ﬂux φ0 généré par les précurseurs décroissants
associés au spectre de neutrons retardés χd, et d’autre part φg>0 l’ensemble des générations
subséquentes associées au spectre prompt χp. On arrive alors à l’équation suivante :
φ = φ0 + k0p
(
φ1 + k1p
(
φ2 + k2p (φ3 + ...)
))
= φ0 + k0pφ1 + k
0
pk
1
pφ2 + k
0
pk
1
pk
2
pφ3 + ... = φ0 +
∞∑
gi=1
gi−1∏
g=0
kgp
φgi (6.1.1)
Dans le cadre d’un couplage avec d’autres physiques, diﬀérents paramètres peuvent
être d’intérêt tels que le dépôt d’énergie, la production de neutrons, ... Toutes ces quantités
peuvent être calculées en suivant le même principe, la somme des contributions de toutes
les générations issues des précurseurs.
6.1.2 Implémentation basée sur le code MCNP
Comme nous allons le voir ci-dessous, la quantité (6.1.1) peut être déterminée en utili-
sant soit un calcul à source, soit un calcul critique (présentés en section 1.3).
La démarche la plus simple consisterait en eﬀet à utiliser un calcul à source. Le réac-
teur étant sous-critique prompt, il est certain que le calcul doit converger. Cependant un tel
calcul serait extrêmement lourd, la taille de la gerbe issue d’un neutron retardé est poten-
tiellement très grande. On aurait alors une grande statistique pour les neutrons éloignés de
la source initiale et une faible convergence pour les premières générations qui sont pourtant
très importantes. Or le comportement moyen de ces neutrons, si on considère un nombre
de générations suﬃsamment grand après la source initiale, est identique quelle que soit la
source initiale.
Utiliser un calcul critique pour caractériser l’ensemble de ces neutrons est une meilleure
solution. On peut ainsi réécrire l’équation (6.1.1) sous la forme de l’équation (6.1.2) en
faisant apparaître une transition après la génération g0, génération à partir de laquelle la
source de neutrons φeq est convergée et associée au facteur de multiplication keqp : φg0 = φeq
et kg0p = k
eq
p . En eﬀet, après cette génération, la mémoire de la distribution de la source
initiale est oubliée.
1. Par souci de lisibilité, on utilise le ﬂux normalisé par neutron source car c’est à cette information que
nous avons accès avec le code Monte-Carlo.
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φ = φ0 + k0pφ1 + k
0
pk
1
pφ2 + ...+
g0−1∏
g=0
kgp
φg0 + g0∏
g=0
kgp
(
φeq + keqp φeq + k
eq
p
2φeq + ...
)
= φ0 + k0pφ1 + k
0
pk
1
pφ2 + ...+
g0−1∏
g=0
kgp
φg0 + g0∏
g=0
kgp
1
1− keqp
φeq (6.1.2)
Un calcul critique est donc eﬀectué pour évaluer les termes entre g = 0 et g = g0 de
l’équation (6.1.2). Pour cela, on utilise comme source initiale la distribution des précurseurs
décroissants calculée par le code de mécanique des ﬂuides et on lui associe un spectre de
neutrons retardés localement adapté au combustible considéré. Le nombre de générations
utilisées pour faire converger la source initiale est ﬁxé à zéro pour récupérer les résultats
d’intérêt (distribution de ﬂux, facteur de multiplication, ...) à chaque génération grâce à
la carte "prdmp 1 " dans MCNP. Un post-traitement est nécessaire pour remonter à la
composante de la génération en cours. Celle-ci étant normalisée par neutron source et
moyennée avec les générations précédentes, la contribution de la génération g est déduite
de la diﬀérence entre la valeur de la génération g et celle de la génération g− 1 multipliées
respectivement par le nombre total de neutrons sources utilisés pour chaque génération.
Les termes convergés keqp et φeq sont estimés avec un calcul critique classique réalisé
avec une convergence préalable des sources.
6.2 Calcul de la fraction effective de neutrons retardés βeff
La méthode proposée dans la section précédente permet de calculer la forme de la nappe
de ﬂux incluant l’eﬀet de la distribution des précurseurs en coeur. Une estimation de la
fraction eﬀective des neutrons retardés est également possible. Celle-ci est particulièrement
importante pour un réacteur à sels fondus où la diﬀérence entre les valeurs physique et
eﬀective de la fraction de neutrons retardés, β et βeff , peut être très signiﬁcative car une
partie du combustible circule hors coeur.
6.2.1 Méthodologie
En notant nsrc la quantité de neutrons sources associés à la distribution d’émission des
neutrons retardés, pg et dg respectivement les quantités de neutrons prompts et de précur-
seurs produits lors de la génération g, et kg le facteur de multiplication de la génération g,
les générations de neutrons en coeur peuvent donc se décomposer comme représenté sur la
ﬁgure 6.1. Les pg neutrons prompts produits lors de la génération g sont les sources de la
génération suivante g + 1.
La condition d’équilibre énoncée en section 6.1.1 peut alors s’écrire avec l’équation
(6.2.1). Cherchons maintenant à calculer dg pour en déduire la valeur de βeff vériﬁant
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Figure 6.1 – Décomposition des neutrons produits au ﬁl des générations de la gerbe
prompte
cette condition d’équilibre.
∞∑
g=0
dg = nsrc (6.2.1)
La quantité de neutrons prompts produits à la génération g peut être exprimée à partir
de la génération g − 1 comme : pg = pg−1kgp. De proche en proche, on peut remonter à la
dépendance au nombre de neutrons sources :
pg = nsrck0pk
1
p...k
g
p = nsrc
g∏
i=0
kip (6.2.2)
Dans le cas de la population de neutrons retardés, on a, en supposant la fraction de
neutrons retardés indépendante de la génération : dg = βkgpg−1. On obtient alors, en
utilisant l’équation (6.2.2): dg = βkgnsrc
∏g−1
i=0 k
i
p. Et ﬁnalement, en utilisant k
g = kgp +
βkg ⇔ kg = k
g
p
1−β , on arrive à :
dg =
β
1− β
nsrc
g∏
i=0
kip (6.2.3)
Aﬁn de calculer
∞∑
g=0
dg, on décompose cette somme entre les termes avant et après
convergence du ﬂux neutronique :
g0−1∑
g=0
dg +
∞∑
g=g0
dg. La condition d’équilibre (eq. 6.2.1)
devient alors :
β
1− β
nsrc
g0−1∑
g=0
g∏
i=0
kip +
∞∑
g=g0
g0−1∏
i=0
kip
 g∏
i=g0
keqp
 = nsrc
⇔
β
1− β
g0−1∑
g=0
g∏
i=1
kip +
g0−1∏
i=0
kip
 keqp
1− keqp
 = 1 (6.2.4)
Cette condition peut être calculée directement avec un calcul Monte-Carlo et permet
de vériﬁer si le réacteur est à l’équilibre. Dans ce cas, le βeff peut en être déduit comme
étant égal à 1− keqp , noté plus simplement 1− kp par la suite.
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L’égalité (6.2.4) est obtenue de façon itérative en faisant varier un paramètre d’ajus-
tement jouant sur le facteur de multiplication tel que l’enrichissement du combustible ou
la température de fonctionnement. Aﬁn d’éviter un nombre d’itérations trop important,
on peut remarquer que la production de neutrons totale dans la gerbe suit localement une
évolution en A1−kp si kp<1, où le terme A est une constante pouvant être évaluée près de
l’équilibre. Ainsi :
1 =
β
1− β
g0−1∑
g=0
( g∏
i=0
kip
)
+
g0−1∏
i=0
kip
 keqp
1− keqp

=
β
1− β
A
1− kp
Où A1−kp correspond à la quantité totale de neutrons prompts produits par la gerbe. En
reconnaissant βeff = 1− kp, on arrive à :
βeff = A
β
1− β
(6.2.5)
L’évaluation de βeff passe donc par le calcul de A. L’estimation de l’erreur sur A est
complexe car elle combine de nombreuses incertitudes. De plus, si l’on considère le terme∑g0−1
g=0
(∏g
i=0 k
i
p
)
, chaque élément kip peut être sur-estimé ou sous-estimé en raison de l’in-
certitude statistique. Aﬁn d’estimer correctement l’erreur ﬁnale, l’ensemble de la procédure
a été automatisée pour eﬀectuer un grand nombre d’estimations de A et de β en vue
d’évaluer l’écart type.
6.2.2 Vérification de la méthode
Cette section vise à présenter une vériﬁcation du bon fonctionnement de cette méthode
de calcul de βeff en utilisant un cas test simpliﬁé et un benchmark expérimental.
Génération de fichier de source de neutrons
Pour appliquer cette méthode de calcul de βeff , une distribution des précurseurs est
requise. Dans le cadre de cette vériﬁcation neutronique sans couplage, on a mis en place
une génération des sources initiales aisée et automatisée quels que soient le réacteur et sa
géométrie. Cette méthode de calcul des sources suppose l’immobilité des précurseurs.
L’idée est de réutiliser le ﬁchier source généré par MCNP. Ce ﬁchier conserve les infor-
mations (position et énergie des neutrons) pouvant être utilisées pour initialiser un nouveau
calcul. Les sources enregistrées ne correspondent pas à des neutrons retardés mais à l’en-
semble des sources produites. Après un premier calcul permettant l’obtention de ce ﬁchier
source, on modiﬁe donc directement dans ce ﬁchier l’énergie des neutrons pour l’adapter au
spectre des neutrons retardés souhaité. On peut alors utiliser le ﬁchier source ainsi généré
pour initialiser la gerbe servant au calcul de βeff .
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On a fait ici deux hypothèses simpliﬁcatrices :
– Le terme source retardé νdΣfφ a la même forme que le terme source total νΣfφ,
ce qui peut introduire un biais pour un combustible avec des zones de composition
hétérogène.
– Seul le spectre de neutrons retardés de l’isotope ﬁssionnant majoritairement est uti-
lisé. En eﬀet χd varie légèrement en fonction de l’isotope et de l’énergie du neutron
incident (voir ﬁg. 1.4), cependant une étude de sensibilité en utilisant un autre spectre
retardé a permis de montrer son inﬂuence négligeable sur la valeur de βeff .
Ces deux hypothèses introduisant des biais, elles pourraient être supprimées en mo-
diﬁant les sources du code MCNP pour permettre la génération d’un ﬁchier source ne
regroupant que des neutrons retardés.
Remarque : Cette implémentation numérique du calcul de distribution du terme source
est valide uniquement pour un combustible solide car elle suppose également que les précur-
seurs ne bougent pas. Dans le cas du couplage avec la thermohydraulique, la distribution
de décroissance des précurseurs ne peut être utilisée en l’état, elle sera fournie par le code
CFD OpenFOAM qui gère leur transport.
Calcul de βeff sur un coeur homogène
L’idée dans ce paragraphe est de vériﬁer sur un cas très simple, avec un coeur homogène
à une seule composition et sans réﬂecteur, que la valeur de βeff est identique quelle que
soit la méthode employée pour le calcul.
On utilise donc un simple cube de 172 cm de demi-hauteur à une température de 293.6 K
avec la composition donnée en tableau 6.1 et dont la taille a été ajustée pour assurer la
criticité.
Isotope Fraction atomique
16O 133%
27Al 0.0491%
40Ca 0.0463%
234U 0.00274%
235U 0.353%
238U 48.6%
239Pu 16.1%
240Pu 1.45%
241Pu 0.109%
242Pu 0.00663%
24195 0.0372%
Table 6.1 – Composition atomique du coeur "cube homogène"
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 6.2, avec comparaison de l’approche
par gerbe, de la méthode 1− kpk et d’un calcul de βeff réalisé par MCNP en utilisant une
pondération par le ﬂux adjoint (méthodes présentées en section 1.1.8.2).
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Méthode βeff [pcm]
Gerbe 366± 3
1− kpk 364± 4
MCNP adjoint 363± 3
Table 6.2 – Valeur de βeff pour le cas "cube homogène" avec les trois méthodes et
erreurs statistiques associées
On constate ainsi que, sur un cas simple où le combustible est homogène, les trois
méthodes donnent des résultats identiques à l’incertitude statistique près, malgré une dif-
férence notable de βeff par rapport à β qui vaut pour ce système 415±2 pcm.
Calcul de βeff sur un coeur hétérogène - benchmark SNEAK
Aﬁn de poursuivre la vériﬁcation de cette méthode, le cas d’un réacteur hétérogène où
des évaluations expérimentales de βeff ont été réalisées a été choisi. Il s’agit du réacteur
SNEAK [70] et de ses conﬁgurations A et B, la conﬁguration A étant représentée sur la
ﬁgure 6.2.
Figure 6.2 – SNEAK A - vue globale [70]
La conﬁguration A, dite "SNEAK A", est composée de plaques de plutonium/uranium
sous forme d’oxyde intercalées avec du graphite. L’ensemble est inclus dans un réﬂecteur
composé d’uranium appauvri à 0.4 % jouant également le rôle de couverture fertile.
La conﬁguration B, dite "SNEAK B", est composée de plaques de plutonium/uranium
sous forme d’oxyde intercalées avec des plaques d’uranium naturel sous forme d’oxyde.
L’ensemble est inclus dans un réﬂecteur (uranium appauvri à 0.4 %) jouant également le
rôle de couverture fertile. Par rapport à la conﬁguration A, le graphite est ici remplacé par
de l’uranium, les assemblages sont plus hauts, et leur disposition est diﬀérente. La suite de
104
6.2. CALCUL DE LA FRACTION EFFECTIVE DE NEUTRONS
RETARDÉS βEFF
cette section se focalisera sur la conﬁguration A, les interprétations physiques étant très
proches entre les deux versions.
Deux méthodes ﬁgurent dans la description du benchmark aﬁn de mesurer expérimen-
talement la valeur de βeff du réacteur : source de 252Cf et méthode du bruit [70]. Si elles
sont supposées donner deux mesures indépendantes, certaines valeurs de paramètres utilisés
dans leur calcul sont communes, elles sont donc partiellement corrélées.
Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 6.3.
Méthode SNEAK A [pcm] SNEAK B [pcm]
252Cf [70] 395± 20 429± 22
Bruit [70] 413± 25 450± 27
Réf MCNP [70] 369 419
1− kpk 371± 6 419± 16
Gerbe 452± 3 460± 2
Table 6.3 – Valeur de βeff pour le réacteur SNEAK évaluée par diﬀérentes méthodes
On observe ici une diﬀérence très importante entre d’une part la méthode par gerbe
et d’autre part les méthodes expérimentales et classiques avec MCNP. La diﬀérence peut
être expliquée par l’une des hypothèses utilisée lors de la génération de la source initiale
de neutrons retardés dans l’approche par gerbe. En eﬀet, de nombreux neutrons sont en
fait émis en dehors des zones combustibles comme on peut le voir en illustration sur la
ﬁgure 6.3 pour SNEAK A. Ils sont émis dans le réﬂecteur, c’est ce que l’on observe entre
les créneaux : les sommets correspondent aux ﬁssions dans la partie combustible et le reste
à celles dans l’uranium appauvri. Comme on peut le voir dans le tableau 6.4, certains
isotopes produisent beaucoup plus de neutrons retardés que d’autres, notamment l’238U du
réﬂecteur. Ainsi la proportion de neutrons retardés produits dans les régions qui ne sont
pas le combustible devrait être plus élevée.
Isotope 235U 238U 239Pu 241Pu
β 682 pcm 1584 pcm 227 pcm 516 pcm
Table 6.4 – Fraction de neutrons retardés pour diﬀérents isotopes
Pour cette raison, utiliser la même distribution pour la production des neutrons retar-
dés νdΣfφ que la production totale de neutrons νΣfφ sous-estime la fraction de neutrons
retardés dans le réﬂecteur pour ce réacteur. L’importance des neutrons retardés est donc
surévaluée ainsi que l’estimation de βeff .
On s’aperçoit clairement d’une limitation de la méthode telle qu’implémentée ici pour
un réacteur hétérogène si l’on ne modiﬁe pas les sources de MCNP pour générer un ﬁchier
source composé (uniquement) de précurseurs.
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Figure 6.3 – Distribution axiale des ﬁssions intégrée suivant le rayon (coeur+réﬂecteur),
provenant du ﬁchier source de MCNP pour SNEAK A, pour la moitié supérieure du
coeur : vue globale (haut) et zoom sur la partie centrale (bas)
6.2.3 Conclusion des vérifications
Le cas du combustible homogène permet de conﬁrmer le bon comportement de l’ap-
proche par gerbe pour le calcul de βeff , la variation par rapport au β étant correctement
prédite. Cependant, comme nous avons pu le voir, elle se montre limitée pour un combus-
tible hétérogène en l’absence de modiﬁcations du code de neutronique du fait des limitations
de MCNP. Il serait possible de supprimer correctement les biais pour rendre la méthode
plus générale, mais d’une part ces modiﬁcations du code MCNP seraient lourdes à implé-
menter, et d’autre part la méthode est ici appliquée à une conﬁguration du MSFR où le
combustible est homogène et donc pour laquelle cette méthode fonctionne.
6.3 Conclusion
Ce chapitre a présenté une approche dite "par gerbe" développée pour calculer la forme
du ﬂux intégrant l’eﬀet des précurseurs. Un système critique y est considéré comme un
système sous-critique prompt associé à une source externe : les neutrons retardés. Les taux
de réactions sont alors obtenus, ainsi que la distribution de la production d’énergie, et
la fraction eﬀective de neutrons retardés pour des systèmes homogènes sans eﬀectuer de
modiﬁcation dans les sources du code MCNP utilisé ici.
Nous allons maintenant utiliser cette approche par gerbe pour des calculs stationnaires
du système MSFR, dans le cadre d’un couplage avec la thermohydraulique modélisant le
transport des précurseurs et de la chaleur.
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Chapitre 7
Application de l’approche à l’étude
stationnaire du MSFR
Ce chapitre présente l’application de l’approche par gerbe aux
études stationnaires du réacteur MSFR. Un soin particulier
est apporté au transport des précurseurs, mais aussi à la
problématique de la convergence statistique des codes Monte-
Carlo pour le calcul de la puissance en coeur.
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CHAPITRE 7. APPLICATION DE L’APPROCHE À L’ÉTUDE
STATIONNAIRE DU MSFR
Le couplage neutronique-thermohydraulique utilisant l’approche par gerbe présentée
dans le chapitre 6 et le code OpenFOAM pour la résolution des équations de Navier-
Stokes est décrit dans ce chapitre. Ceci a fait l’objet d’une publication [71] présentant la
méthodologie, son implémentation et l’application au calcul stationnaire du MSFR.
7.1 Stratégie du couplage avec la thermohydraulique
7.1.1 Introduction
Comme présenté dans le chapitre 3, le circuit combustible du MSFR est composé du
coeur et de 16 boucles de recirculation. Chacune de ces boucles comporte un échangeur de
chaleur, une pompe et des tuyaux. Pour diminuer la complexité géométrique du problème
et le temps de calcul, seul un seizième du réacteur est modélisé.
On cherche une solution validant à la fois les équations de la neutronique et celles de la
thermohydraulique. La distribution de puissance en coeur est calculée à partir de la méthode
par gerbe avec le code MCNP5, et en utilisant la distribution de précurseurs calculée à
l’aide de la mécanique des ﬂuides couplée au terme source lié à la neutronique. Comme
déjà discuté, la forme de la production de précurseurs νdΣfφ est supposée identique à celle
des neutrons prompts νpΣfφ, faute d’y avoir accès avec MCNP. La thermohydraulique est
gérée par le code OpenFOAM aﬁn de calculer les distributions de vitesse, de température,
mais aussi pour le transport d’espèces chimiques telles que les précurseurs. Le couplage est
réalisé de façon itérative entre ces codes comme représenté sur la ﬁgure 7.1.
Figure 7.1 – Schéma du couplage stationnaire entre les codes de neutronique et de
thermohydraulique
Le calcul est, du point de vue de la thermohydraulique, un calcul transitoire (i.e. résolu
en temps) avec une puissance imposée. Des mises à jour de la distribution du dépôt d’énergie
et de la production des précurseurs sont intercalées à intervalles réguliers. Le temps de
calcul étant beaucoup plus important pour la neutronique en raison du coût des codes
Monte-Carlo, plusieurs secondes physiques sont simulées par OpenFOAM entre deux calculs
MCNP.
L’ensemble de la procédure (la génération de la géométrie MCNP, le post-traitement, le
calcul des erreurs statistiques, les transferts d’informations, ...) est automatisé et géré par
un programme externe développé spécialement en langage JAVA pour cette application.
108
7.1. STRATÉGIE DU COUPLAGE AVEC LA
THERMOHYDRAULIQUE
Ce programme tire notamment parti du parallélisme pour les calculs MCNP, chaque calcul
étant réalisé avec diﬀérentes graines du générateur de nombres aléatoires pour évaluer les
erreurs statistiques.
7.1.2 Maillage
La géométrie du MSFR est ici légèrement diﬀérente de celle de référence en raison d’une
limitation de la géométrie combinatoire utilisée dans le code Monte-Carlo. La forme (ﬁg. 7.2)
utilisée est identique entre la description neutronique et thermohydraulique, à l’erreur de
discrétisation du maillage thermohydraulique près. Elle est inspirée de la géométrie de
référence mais utilise uniquement des formes standard pour MCNP telles que des plans,
des cônes et des tores. Pour cette raison, la forme de l’injection est un peu diﬀérente et
le volume des échangeurs de chaleur n’a pas été respecté. Il s’agit de calculs s’intéressant
avant tout à la distribution de température en coeur. Cette modiﬁcation du volume des
échangeurs impacte de façon importante la fraction eﬀective de neutrons retardés, qui est
surestimée (moins de sel hors coeur) donc pas représentative ; cette limitation sera levée
pour des calculs transitoires comme nous le verrons dans le chapitre 10.
Figure 7.2 – Maillage du MSFR :
Gauche - maillage neutronique (sel en violet et réﬂecteur en bleu)
Droite : maillage thermohydraulique (sel uniquement)
Le nombre total de mailles pour la thermohydraulique est ici de 230000 avec une épais-
seur de première maille de 2 mm au minimum. Pour la neutronique, un maillage composé
de briques arrondies suivant l’axe radial est utilisé comme on peut le voir sur la ﬁgure
7.2. Il contient 5500 volumes et sert de discrétisation pour la récupération des éléments
calculés. Un unique tally décrivant la distribution du dépôt d’énergie dans chaque volume
est calculé en utilisant la carte "Fn6 ". Un tally par groupe de température est utilisé, il
fournit la distribution des créations de neutrons dans chacune de ces cellules 1.
1. En utilisant la carte "Fn4 " (ﬂux) associée au multiplicateur de tally "FMn4 -1 matnum -6 -7 " pour
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Les informations sont transmises d’un maillage à l’autre en utilisant des valeurs inten-
sives. MCNP nécessitant un calcul préalable des volumes de son maillage pour fournir ces
valeurs intensives, ces volumes sont calculés en utilisant une approche Monte-Carlo : les
mailles sont vidées de leur matériau, la géométrie est alors inondée de neutrons avec des
trajectoires parallèles, et le volume des mailles est proportionnel au ﬂux mesuré.
7.1.3 Traitement des erreurs statistiques
L’estimation de l’incertitude sur les taux de ﬁssion dans MCNP est réalisée en faisant
plusieurs calculs indépendants. Il s’agit ici d’avoir une bonne estimation des termes conver-
gés après la génération g0 de l’équation (6.1.1). Pour chaque cellule notée cell de MCNP,
on peut calculer σcell l’incertitude sur tcell, un tally quelconque de valeur moyenne tcell :
σcell =
1
tcell
√√√√√ 1
nbsimulation
nbsimulation∑
j=1
(
tcellj − tcell
)2
(7.1.1)
On utilisera ici le tally sur l’énergie déposée, son erreur étant du même ordre que celle
sur les neutrons retardés créés. On souhaite une erreur inférieure à quelques pourcents sur
le dépôt d’énergie, descendre en deçà n’ayant pas de sens pour la thermohydraulique. La
dispersion des écarts types calculée avec 16 simulations indépendantes pour 1200 cycles
actifs (+300 inactifs) avec 2000 et 20000 neutrons par cycle est représentée en ﬁgure 7.3.
Même si ce nombre de simulations est un peu faible pour la loi des grands nombres, cela
permet d’évaluer l’ordre de grandeur de l’écart type.
Figure 7.3 – Densité de distribution du nombre de cellules ayant un écart type σcell pour
2.4 et 24 millions de particules actives
Il apparaît donc qu’un nombre non négligeable de cellules ont des erreurs largement
supérieures à la limite souhaitée, même si la valeur médiane est respectivement de 2.8 % et
0.8 % pour les simulations à 2.4 et 24 millions de particules actives. Cependant, comme on
peut le voir sur la ﬁgure 7.4, les cellules avec les fortes erreurs relatives sont celles à faible
multiplier les résultats sommés par ν et Σf , on arrive ﬁnalement à νΣfφ
110
7.2. RÉSULTATS
Figure 7.4 – Nombre de cellules en fonction de l’écart type (abscisse) et du dépôt
d’énergie relatif (ordonnée), pour 24 millions (gauche) et 2.4 millions (droite) de
particules actives
dépôt d’énergie. Il s’agit donc de cellules avec une faible importance. Avec 24 millions de
particules actives, les cellules avec plus d’1 % d’erreur relative ont un dépôt d’énergie faible
par rapport au total.
En utilisant 〈σcell〉 un estimateur global de cette convergence statistique déﬁni comme
〈σcell〉 = 1∑
cell
tcell
∑
cell
σcelltcell, on obtient respectivement 1.2 % et 0.38 % d’erreur. On
peut remarquer que l’on a bien une convergence suivant la racine du nombre de particules
simulées. Par la suite, nous retiendrons donc la valeur minimale de 24 millions de particules
actives pour avoir une information représentative du coeur.
7.2 Résultats
7.2.1 Introduction
Pour cette étude du MSFR, une dizaine d’itérations entre la thermohydraulique et la
neutronique ont été requises pour un temps physique total simulé pour la thermohydrau-
lique de 40 s (pas de temps de 1 µs). En eﬀet, le couplage à l’équilibre entre la neutronique
et la thermohydraulique n’est pas très fort car il ne passe que par l’évolution de la forme
de la puissance neutronique.
Le nombre de particules simulées dans MCNP a été augmenté progressivement : jus-
qu’à 25 millions de particules (fois 16 simulations indépendantes) pour les termes après la
génération g0 de l’équation (6.1.1), lesquels représentent la majorité de l’énergie déposée
(environ 96 % pour g0 = 30), et jusqu’à 1 million par cycle (fois 16) pour les trente pre-
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mières générations. Ce choix de g0 = 30 est illustré sur la ﬁgure 7.5 présentant l’évolution
de 〈σconv〉, paramètre évaluant la convergence d’une distribution à une génération donnée
par rapport à la distribution d’équilibre. Il est calculé comme l’écart type global entre la
distribution d’un tally à une génération donnée par rapport au tally teqcell de la distribution
d’équilibre, tel que déﬁni avec l’équation (7.2.1).
〈σconv〉 =
1∑
cell t
eq
cell
∑
cell
σconvcell t
eq
cell (7.2.1)
où σconvcell =
1
teqcell
√√√√√ 1
nbsimulation
nbsimulation∑
j=1
(
tcellj − t
eq
cell
)2
Figure 7.5 – Convergence en fonction du numéro de génération de 〈σconv〉 appliqué au
tally de dépôt d’énergie
Dans la suite du chapitre, les librairies de sections eﬃcaces ont été générées tous les
10 K en utilisant la librairie ENDF-B7 aﬁn de reproduire la distribution de température
en coeur calculée par la thermohydraulique.
7.2.2 Calcul de la fraction effective de neutrons retardés βeff
Comme présenté dans la partie 6.2.1, la production de précurseurs par neutron source
est calculée en utilisant la formule rappelée ci-dessous :
∞∑
g=0
dg =
β
1− β
g0−1∑
g=0
( g∏
i=0
kip
)
+
g0−1∏
i=0
kip
 keqp
1− keqp
 = β
1− β
sp
Cette quantité sp, correspondant au nombre de neutrons prompts généré, est calculée
pour diﬀérentes valeurs d’enrichissement comme représenté sur la ﬁgure 7.6. Un minimum
de 16 calculs est réalisé pour chaque cas aﬁn d’évaluer les incertitudes statistiques. Ces
112
7.2. RÉSULTATS
valeurs d’enrichissement sont déterminées itérativement pour vériﬁer la condition d’équi-
libre : un neutron retardé produit en moyenne un nouveau précurseur. Aﬁn d’éviter un
trop grand nombre d’itérations, comme expliqué dans le chapitre précédent, la quantité
de neutrons retardés produite peut être approximée par β1−β
A
1−kp
où A est une constante
(ﬁg. 7.6 - courbe rouge). Cette quantité doit être égale à 1 à l’état stationnaire. La fraction
eﬀective de neutrons retardés βeff = 1− kp est ﬁnalement déduite de βeff = A
β
1−β .
Figure 7.6 – Production sp de neutrons prompts par source en fonction de 1− kp et
ajustement par une loi en 11−kp
On obtient ﬁnalement la valeur de la fraction eﬀective de neutrons retardés du réacteur
en prenant en compte le mouvement des précurseurs et leur décroissance partiellement hors
coeur : βeff = 154±4 pcm. Même si cette valeur n’est pas représentative de la véritable
fraction de neutrons retardés du MSFR, le volume hors coeur n’étant pas respecté, on peut
déjà voir que sa valeur est petite devant la fraction physique β = 304±7 pcm (estimée
par MCNP), comme attendu. Pour le couplage en transitoire (chapitre 10), le modèle
neutronique associé sera capable de calculer directement la valeur de βeff quelle que soit
la forme de la géométrie.
7.2.3 Vitesse
La distribution de vitesse (ﬁg. 7.7) issue du couplage stationnaire montre un écoulement
du sel plus concentré au milieu du réacteur que celui de l’étude de sensibilité présentée en
section 4.4. En eﬀet la géométrie est légèrement diﬀérente, faisant apparaître une recircu-
lation de grande taille le long de la paroi. Ce constat illustre la sensibilité de la structure
de l’écoulement à la forme de l’injection. On peut également remarquer la structure très
complexe de l’écoulement au niveau des injections avec la présence de deux vortex visibles
avec les lignes de courant (zoom à droite).
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Figure 7.7 – Distribution de vitesse dans le coeur du MSFR,
aﬃchage 2D (gauche) et en suivant les lignes de courant (droite)
7.2.4 Température
Figure 7.8 – Distribution de température calculée par OpenFOAM (droite)
et vue par MCNP (gauche)
La distribution de température obtenue est présentée à droite sur la ﬁgure 7.8. On peut
observer la présence d’un point chaud le long de la paroi, d’environ 50 % plus élevé que la
température en sortie de coeur, en raison de la recirculation principale. L’eﬀet des vortex
en entrée de coeur sur la distribution de température en paroi est également notable.
On peut également remarquer que la distribution de température telle qu’elle est décrite
pour MCNP est plus discrétisée (ﬁg. 7.8 - gauche). Il s’agit de la distribution de température
en coeur vue par les neutrons. Entre une discrétisation des bases de données tous les 20 K
ou tous les 10 K, l’eﬀet sur la distribution du ﬂux est négligeable ; son impact est beaucoup
plus grand sur le facteur de multiplication mais cet eﬀet n’est important que pour un
couplage transitoire.
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Figure 7.9 – Distribution Pf (r) des précurseurs avec la normalisation
∫ ∑
f
λfPf dr = 1 :
distribution des deux familles avec le temps de demi-vie le plus long (gauche) et le plus
court (droite)
7.2.5 Distribution des précurseurs
La distribution des diﬀérentes familles de précurseurs de neutrons retardés (ﬁg. 7.9)
est un résultat important, notamment pour le calcul de βeff . Sept familles (tab. 7.1) sont
simulées, les deux familles avec des constantes de décroissance extrêmes sont représentées à
titre illustratif. Cette distribution est issue de la propagation des précurseurs, créés par les
ﬁssions, dans le code de mécanique des ﬂuides. On peut observer que, pour des périodes de
décroissance courtes (droite), la majorité des précurseurs sont situés en coeur car leur durée
de vie est trop réduite pour qu’ils puissent être transportés hors coeur avant de décroître.
Famille 1 2 3 4 5 6 7
βf 0.0742 0.1679 0.1209 0.1915 0.3531 0.0684 0.0240
T1/2 55.9 24.5 16.4 5.85 2.3 0.54 0.199
Table 7.1 – Fraction de neutrons retardés et temps de demi-vie associés aux 7 familles de
précurseurs considérées [72, 65]
À l’inverse, pour de longues périodes de décroissance (gauche), le temps de circulation
est beaucoup plus petit que la durée de vie de ces précurseurs. Leur distribution dans le
circuit combustible est alors très homogénéisée, avec une faible diﬀérence observable entre
la valeur maximale et minimale.
7.2.6 Distribution des neutrons issus des précurseurs
Plutôt que la distribution des diﬀérentes familles de précurseurs, le paramètre d’intérêt
pour la neutronique est la position réelle de décroissance de ces précurseurs
∑
f
λfPf (r)
(ﬁg. 7.10 - gauche). On peut observer qu’une fraction non négligeable des neutrons retardés
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est émise dans les échangeurs de chaleur. Le maximum de cette distribution est localisé sur
la partie haute du coeur, une zone de plus faible importance que le centre en raison des
fuites neutroniques.
Figure 7.10 – Distribution de production des neutrons retardés
∑
f
λfPf normalisée à 1
(gauche) et dépôt d’énergie de la première génération de neutrons (droite)
Cette distribution sert de source initiale pour générer la gerbe de neutrons dans le
code de neutronique (ﬁg. 7.10 - droite). On peut observer que la première génération de
neutrons issue des précurseurs, émis avec le spectre χd de l’233U, est très impactée par
la position d’émission des sources. Une partie de l’énergie est notamment localisée dans
les échangeurs de chaleur durant cette première génération, bien loin de la distribution
d’équilibre présentée ci-dessous.
7.2.7 Distribution en énergie
Figure 7.11 – Distribution du dépôt d’énergie - à l’équilibre (gauche) et intégrée sur
toute la gerbe (droite)
La distribution d’énergie intégrée sur toute la gerbe (ﬁg. 7.11 - droite) est très diﬀérente
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de celle de la première génération de neutrons (ﬁg. 7.10 - droite). La distribution initiale a
évolué génération après génération et a convergé vers la distribution d’équilibre (ﬁg. 7.11
- gauche). A l’inverse, la forme de la distribution intégrée sur l’ensemble de la gerbe est
très proche de la distribution d’équilibre. L’importance de l’impact du mouvement des
précurseurs n’est pas tant marquée sur la distribution en énergie ﬁnale que sur la variation
de la fraction de neutrons retardés décroissant hors coeur.
7.3 Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre le couplage pour un réacteur à sels fondus entre
l’approche par gerbe et la thermohydraulique en régime stationnaire. Les eﬀets liés à la
forme de l’écoulement dans une géométrie tridimensionnelle complexe avec apparition de
vortex et de recirculations sont correctement pris en compte. Cette approche permet ainsi
de calculer un ensemble de paramètres très importants pour le design d’un coeur tels que les
vitesses, les températures en coeur, mais aussi la distribution de puissance incluant l’eﬀet
du transport des précurseurs.
La fraction eﬀective de neutrons retardés βeff a été calculée pour ce réacteur, et on
observe eﬀectivement une valeur notablement plus faible que celle de la fraction physique β
en raison de leur décroissance partiellement hors coeur. Nous reviendrons plus précisément
sur ce point dans le cadre du couplage entre la neutronique et la thermohydraulique appliqué
à ce réacteur pour des calculs de transitoire.
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Quatrième partie
Couplage Transitoire : Approche
Transient Fission Matrix
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Chapitre 8
L’approche Transient Fission
Matrix - TFM
Ce chapitre présente l’approche dite Transient Fission Matrix (TFM). Cette
approche a été mise au point pour réaliser des calculs de cinétique neutronique
précis avec un temps de calcul réduit. L’idée générale est de rester proche de
"l’esprit" Monte-Carlo en réalisant un pré-calcul de la réponse en espace et
en temps. Par ailleurs l’approche TFM est également adaptée à un combus-
tible liquide, point de départ initial de son développement même si son champ
d’application est plus large comme illustré par la suite.
Nous verrons dans un premier temps les outils nécessaires à l’écriture de ce
modèle et des équations de la cinétique, puis les diﬀérentes implémentations
numériques mises en place dans ce travail, et enﬁn des cas d’études permettant
de vériﬁer cette approche sur des systèmes expérimentaux.
Une dernière partie présente les méthodes d’interpolation développées pour
prendre notamment en compte les phénomènes de contre-réaction dans le cadre
d’un couplage avec d’autres physiques.
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8.1 Théorie
8.1.1 Introduction - Fonctions de Green
Problématique
L’approche dite "par gerbe" développée dans le chapitre 6 permet de calculer, même
pour un combustible circulant, une image du ﬂux neutronique pour un système à l’état
stationnaire. On pourrait s’en servir pour calculer la déformation de cette image suite
à une perturbation du réacteur, par exemple due à une augmentation de réactivité. Cela
nécessiterait l’hypothèse que le temps de mise à l’équilibre de la gerbe prompte est inférieur
aux constantes de temps auxquelles le système est perturbé. Pour le MSFR, cette hypothèse
peut être justiﬁée. Le temps de génération est en eﬀet de l’ordre de la µs et la gerbe
met plusieurs centaines de générations à se propager. Avec des perturbations liées aux
mouvements du sel (∼1 s) en provenance des échangeurs de chaleur ou à la présence de petits
vortex locaux (∼1 ms), on peut considérer la gerbe constamment à l’équilibre. Cependant,
assez rapidement pour des valeurs de kp tendant vers 1, la taille de cette gerbe deviendrait
inﬁnie et cette approximation deviendrait fausse. La multiplication de la source issue de la
décroissance d’un précurseur ne peut donc pas être considérée comme à l’équilibre ; elle ne
peut même pas être calculée pour kp ≥ 1.
Il apparaît donc que le ﬂux neutronique doit être décomposé, la gerbe prompte ne peut
être vue dans son intégralité. Une solution possible consiste à séparer la contribution des
premières générations, dites singulières, où le ﬂux n’est pas à l’équilibre. Le nombre de ces
premières générations (une trentaine de générations pour le MSFR) reste ﬁni et le temps
associé petit ; les générations suivantes sont traitées comme une population de neutrons
prompts associées au facteur de multiplication kp. Comme ce facteur de multiplication ne
change pas beaucoup pour ces générations, ou peut du moins être interpolé, on peut réaliser
une approche quasi-statique utilisant des modèles simpliﬁés entre deux calculs Monte-Carlo.
Cette approche est possible et a été employée [73], mais elle pose un problème pour
un calcul avec de longues durées physiques simulées. En eﬀet, un re-calcul des premières
générations singulières et de kp avec un code Monte-Carlo est requis durant le calcul du
transitoire. Ainsi, d’une part le temps de calcul associé serait très important, et on s’écar-
terait de notre objectif visant à maintenir un temps de calcul réduit ; d’autre part, l’eﬀet
du mouvement des précurseurs serait diﬃcile à interpoler dans le cas d’un réacteur où le
combustible circule.
Décomposition du problème
La distribution des précurseurs pouvant varier de façon très importante, il est diﬃcile
d’interpoler sur le système l’eﬀet induit par l’évolution de cette distribution sur la gerbe
qu’ils génèrent. Une approche par fonction de Green a été développée pour cette raison :
cette fonction caractérise la réponse neutronique du système soumis à un pulse de neutrons
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émis localement. Il s’agit d’associer, à chaque position de l’espace, la propagation en espace
et en temps d’une gerbe prompte issue d’un neutron retardé émis à cette position. Ainsi
à chaque instant, connaissant la distribution des précurseurs donnée par la mécanique
des ﬂuides, on peut reconstruire la gerbe totale comme la somme de ces contributions
individuelles locales.
Cette approche n’est pas encore optimale. En eﬀet on calcule, pour chaque position de
l’espace, la gerbe moyenne de neutrons issue de la décroissance d’un précurseur, et ce géné-
ration après génération (cf. ﬁgure 6.1). Cependant, une fois passée la première génération
qui est très atypique par son spectre d’émission retardé χd, toutes les autres générations
utilisent le même spectre prompt χp. Recalculer l’ensemble de la gerbe prompte à chaque
génération revient donc à recalculer la même information plusieurs fois. Le comportement
des neutrons prompts provenant d’une même position peut être mis en commun car il ne
dépend pas de la génération précédente, la ﬁssion étant considérée isotrope.
Une approche plus optimale consiste donc à calculer, pour chaque position de l’espace, la
propagation des neutrons retardés et prompts sur une seule génération et non sur l’ensemble
de la gerbe. Cette information est en eﬀet suﬃsante pour reconstruire la gerbe. Elle doit
distinguer la production de neutrons prompts de ceux retardés (νpΣfφ et νdΣfφ), ceci pour
chaque position d’émission r de l’espace vers l’ensemble des autres positions r′. Elle doit
aussi être donnée en temps aﬁn de pouvoir réaliser de la cinétique neutronique.
Les fonctions de Green étant à la base de cette approche et donc des opérateurs que nous
allons utiliser, nous les noterons G par la suite. Ce travail a fait l’objet d’une publication
[74] visant à décrire une partie des développements théoriques présentés ici ainsi que leur
vériﬁcation.
8.1.2 Définition des opérateurs G, G˜ et T
Cette section vise à déﬁnir diﬀérents opérateurs dont nous aurons besoin.
Remarque : par la suite, aﬁn de ne pas confondre la source de neutrons initiaux et les
neutrons créés par les ﬁssions de ces neutrons initiaux, on parlera de neutrons émis ou père
pour les premiers, et de neutrons produits ou ﬁls pour les seconds.
8.1.2.1 Opérateur de transport G(r′ → r, t′ → t)
Notre objectif est de (pré)calculer à l’avance le comportement des neutrons dans le
coeur sur une génération. Considérons dans un premier temps qu’il n’y a qu’un seul spectre
d’émission des neutrons χp(r), ce spectre pouvant dépendre de la position dans le réacteur
car la composition n’est pas forcément homogène. La distinction entre les neutrons prompts
et retardés sera réintroduite par la suite, il s’agit de mettre en place l’ensemble des variables
et du formalisme dans un premier temps.
On appelle Sg(r, t) le taux d’émission volumique de neutrons sources (nsrc/m3/s) d’une
génération g de neutrons. Ce taux de production peut être relié au ﬂux neutronique
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φg(r, E, t) simplement en utilisant le taux de ﬁssion Σf (r, E)φg(r, E, t) multiplié par la
quantité de neutrons produits par ﬁssion νp(r, E) :
Sg(r, t) =
∫
E
νpΣfφg dE (8.1.1)
On peut alors déﬁnir l’opérateur G(r′ → r, t′ → t) qui, à des neutrons pères émis aux
coordonnées r′, t′ associe le taux de production volumique de neutrons ﬁls en r, t durant
une génération. Il est exprimé en nprod/m3/s/nsrc, les neutrons produits étant les sources
de la génération suivante. Ainsi, quelle que soit la génération g de Sg(r, t) et sa distribution
en espace et en temps, la génération suivante peut s’écrire simplement par un produit de
convolution (eq. 8.1.2) sur les événements passés et sur l’ensemble de l’espace modélisé
noté R. Aﬁn d’alléger les notations, ce produit sera écrit simplement |Sg+1〉 = |G|Sg〉 par
la suite.
Sg+1(r, t) =
∫
r′∈R
∫
t>t′
G(r′ → r, t′ → t)Sg(r′, t′) dr′ dt′
⇔ |Sg+1〉 = |G|Sg〉
(8.1.2)
L’opérateur G(r′ → r, t′ → t) peut se simpliﬁer car, en supposant les sections eﬃcaces
constantes dans le temps, sa valeur en (r′ → r, t′ → t) est uniquement dépendante de
l’intervalle de temps t′′ = t − t′ séparant la source initiale en t′ du neutron produit en t.
Ainsi on peut l’écrire comme G(r′ → r, t′′).
8.1.2.2 Définition des opérateurs G˜(r′ → r) et T (r′ → r)
Comme nous le verrons par la suite, pour écrire une version plus rapide à calculer des
équations de la cinétique, nous serons amenés à utiliser également l’opérateur condensé de
G(r′ → r, t′′) intégrant la réponse dans le temps (section 8.1.6). On note cet opérateur
condensé G˜(r′ → r), exprimé en nprod/m3/nsrc. Il représente le transport des sources de
neutrons génération par génération :
G˜(r′ → r) =
∫
t′′>0
G(r′ → r, t′′) dt′′ (8.1.3)
De la même façon, on intègre en temps le taux d’émission volumique de neutron sources
Sg(r, t) aﬁn d’obtenir la population de neutrons sources émis Ng(r) =
∫
Sg(r, t) dt expri-
mée en nsrc/m3, dont le passage d’une génération à la suivante se fait ainsi :
Ng+1(r) =
∫
r′∈R
G˜(r′ → r)Ng(r′) dr′
⇔ |Ng+1〉 =
∣∣G˜∣∣Ng〉 (8.1.4)
Notre objectif étant de réaliser des études dynamiques, on ne peut pas se permettre de
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perdre complètement l’information en temps. On la conserve donc avec l’opérateur temporel
T (r′ → r), temps moyen de la réponse de r′ vers r déﬁni par :
T (r′ → r) =
∫
t′′>0
t′′G(r′ → r, t′′) dt′′∫
t′′>0
G(r′ → r, t′′) dt′′
(8.1.5)
Cet opérateur associe à une position d’émission r′ le temps moyen de production des
neutrons en direction de la position de production r.
8.1.2.3 Discrétisation de ces opérateurs - Matrices de Fission
Principe
Ces opérateurs sont déﬁnis de façon continue en espace et également en temps pour G.
Cependant, leur estimation et leur utilisation nécessitent de les discrétiser.
La discrétisation spatiale typiquement utilisée peut être les volumes déﬁnis dans le code
Monte-Carlo, ou un maillage cartésien surimposé sur la géométrie. Ce maillage en espace
est indicé sur i auquel on adjoint l’indice j quand on regarde les particules émises de j
vers i (j → i). On peut remarquer que l’indice en espace j pourrait être noté i′ pour
être cohérent avec la notation (r′ → r), mais la notation choisie i, j correspondra à la
notation matricielle ligne-colonne usuelle. Même si la représentation de la géométrie est
indicée suivant i uniquement (1D), elle peut être associée à n’importe quelle géométrie 3D
en utilisant simplement le numéro du volume.
Le temps est également discrétisé avec l’indice k, on le notera {t0, t1, t2, ..., tk, ...}. Les
intervalles en temps sont supposés de taille régulière pour simpliﬁer la notation : ∆t =
tk+1 − tk ∀k. De la même façon que l’on notait le temps de vie du neutron t′′ = t − t′, on
écrit tk′′ = tk − tk′ .
Discrétisation de l’opérateur G˜(r′ → r)
L’opérateur G˜(r′ → r) est le plus simple à discrétiser. Il s’agit d’une matrice G˜ dont
l’élément i, j s’écrit, en utilisant Vj le volume (en m3) du volume j :
gi←j =
∫
r′∈j
∫
r∈i
G˜(r′ → r)
dr′
Vj
dr
La signiﬁcation physique (ﬁg. 8.1 - gauche) de cette quantité est la probabilité qu’un neutron
père émis dans le volume j produise un neutron de ﬁssion dans le volume i. En déﬁnissant le
vecteurN g représentant la distribution de neutrons Ng(r) discrétisée sur le même maillage
que G˜, le passage d’une génération à l’autre |Ng+1〉 =
∣∣∣G˜|Ng〉 est donné par un simple
produit matrice-vecteur : N g+1 = G˜N g (ﬁg. 8.1 - droite).
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Figure 8.1 – Représentation du transport d’un volume j vers l’ensemble des volumes i
sur une géométrie simpliﬁée à 4 volumes (à gauche de la ligne pointillée) et représentation
associée de la propagation d’une génération de neutrons par la matrice ainsi construite (à
droite de la ligne pointillée)
Discrétisation de l’opérateur G(r′ → r, t′′)
L’opérateur G(r′ → r, t′′) est un peu plus complexe à discrétiser. Il s’agit d’une série de
matrices G(tk′′) dont l’élément gi←j(tk′′) (ligne=i, colonne=j) correspond à la probabilité
qu’un neutron émis en j produise un nouveau neutron en i durant l’intervalle de temps
tk′′ :
gi←j(tk′′) =
∫
r′∈j
∫
t′∈[tk′ ;tk′+∆t]
∫
r∈i
∫
t∈[tk;tk+∆t]
G(r′ → r, t′′)
dr′
Vj
dt′
∆t
dr dt
En déﬁnissant Sg(tk) la série de vecteurs représentant la distribution du taux d’émission
volumique de neutrons Sg(r, t) discrétisé sur le même maillage en espace et en temps que
G(tk′′), le produit de convolution permettant de passer d’une génération à l’autre devient
alors une série de produits matrice-vecteur, chaque élément de la série correspondant à un
pas de temps.
Discrétisation de l’opérateur T (r′ → r)
L’opérateur T (r′ → r) est également discrétisé en T , son terme général T i←j correspond
au temps moyen de la réponse depuis le volume j vers le volume i :
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Ti←j =
∫
r′∈j
∫
t′∈[tk′ ;tk′+∆t]
∫
r∈i
∫
t∈[tk;tk+∆t]
t′′G(r′ → r, t′′)
dr′
Vj
dt′
∆t
dr dt∫
r′∈j
∫
t′∈[tk′ ;tk′+∆t]
∫
r∈i
∫
t∈[tk;tk+∆t]
G(r′ → r, t′′)
dr′
Vj
dt′
∆t
dr dt
Utilisation usuelle des matrices de fission
Il est intéressant de noter que la matrice G˜ est un outil déjà connu dans les codes neu-
troniques Monte-Carlo. Il est appelé matrice de ﬁssion [75] et a inspiré ici le nom transient
ﬁssion matrix (TFM). Deux applications traditionnelles existent, décrites brièvement ici.
Le premier objectif de l’utilisation des matrices de ﬁssion est une accélération de la
convergence des sources d’un calcul Monte-Carlo. Le vecteur propre N eq de G˜ est la
distribution d’équilibre des sources en coeur. En eﬀet, par déﬁnition, ce vecteur vériﬁe
G˜N eq = kN eq où k est le facteur de multiplication du réacteur. Avoir une source de neu-
trons ne correspondant pas à la vraie source à l’équilibre pour calculer cette matrice induit
un biais, mais la solution trouvée reste très proche de la vraie si la résolution spatiale est
suﬃsamment ﬁne. Ainsi, en plaçant des sources de neutrons de façon aléatoire dans un
calcul Monte-Carlo, même avec une estimation grossière des éléments gi←j , une première
estimation de la forme du ﬂux en coeur peut être obtenue.
La seconde application est liée au calcul cinétique. En eﬀet, si le vecteur propre de
cette matrice donne la distribution d’équilibre, on peut facilement connaitre tous les modes
m supérieurs, également solutions, ainsi que leurs valeurs propres associées : G˜N eqm =
kmN eqm. Cette approche permet donc de fournir une base pour réaliser une cinétique
utilisant les modes du réacteur [76].
L’utilisation faite dans ce travail est diﬀérente et nouvelle, l’aspect temporel étant di-
rectement incorporé à ces matrices : TFM.
8.1.2.4 Distinction entre neutrons prompts et retardés
Nous avons donc des outils permettant de calculer l’évolution de la population de neu-
trons durant une génération. Cependant, tous les neutrons ne sont pas identiques en coeur.
Comme nous l’avons vu dans la section 1.1.5, diﬀérents spectres d’émission sont possibles.
Dans cette étude, nous avons distingué uniquement deux spectres d’émission de neutrons,
le prompt χp et le retardé χd, car la diﬀérence entre ces deux spectres est beaucoup plus
grande que l’écart entre ceux des familles de précurseurs χdf . Pour autant, la méthode dé-
veloppée permet de considérer chaque spectre de neutrons retardés de façon indépendante
pour corriger ce biais si nécessaire.
Deux opérateurs distincts associés à ces spectres d’émission sont alors requis. En
eﬀet le comportement des neutrons en coeur étant modiﬁé par leur énergie d’émission, la
réponse de ces opérateurs est également diﬀérente. Par ailleurs, il est également nécessaire
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de subdiviser ces deux opérateurs en diﬀérenciant la production de neutrons prompts et
retardés (νp et νd). On obtient ainsi les opérateurs Gχpνp , Gχpνd , Gχdνd , Gχdνp , ainsi que
leurs versions condensées G˜χpνp , Tχpνp , ...
On déﬁnit également les versions discrétisées de ces opérateurs, G˜χpνp ,... Enﬁn, on
appelle G˜all la matrice de ﬁssion déﬁnie par les quatre blocs :
G˜all =
G˜χpνp G˜χdνp
G˜χpνd G˜χdνd
 (8.1.6)
On retrouve dans cette matrice les productions directes des neutrons prompts vers prompts
et des neutrons retardés vers retardés avec les blocs diagonaux, mais aussi les produc-
tions croisées prompts vers retardés et retardés vers prompts avec les blocs hors diagonale.
Contrairement aux matrices élémentaires, son vecteur propre N eq,all contient les distribu-
tions de neutrons prompts et retardés à l’équilibre, incluant leurs eﬀets croisés respectifs :
N eq,all = (N eq,p N eq,d). On retrouve dans la valeur propre principale de cette matrice le
facteur de multiplication du réacteur :
G˜allN eq,all = kN eq,all (8.1.7)
8.1.3 Equations de la cinétique
Les opérateurs déﬁnis ici permettent de propager une distribution quelconque de neu-
trons d’une génération. Cette approche permet de reconstruire facilement la gerbe prompte
issue des neutrons retardés telle que déﬁnie dans le chapitre 6, de cette façon on regarde les
productions futures (prompts et précurseurs). Cependant, pour écrire les équations de la
cinétique à un instant t, il nous faut regarder la production globale de neutrons à l’instant
t liée à l’ensemble des émissions (ﬁssion et décroissance) passées aux instants t′ < t.
On peut le reformuler de la façon suivante : il est équivalent, d’une part de s’in-
téresser à la production des instants futurs t en ﬁxant le temps de départ t′ (la pro-
pagation au long d’une génération), et d’autre part de s’intéresser à la production à t
ﬁxé issue des émissions de l’ensemble des instants antérieurs t′ (la somme sur l’ensemble
des générations coexistantes vers un instant précis). Par ailleurs, les contributions indi-
viduelles des générations passées,
∑
g
∣∣Gχpνp ∣∣Sg〉, peuvent être regroupées en introduisant
un taux d’émission volumique de neutrons sources sur l’ensemble des générations S(r, t) :∑
g
∣∣Gχpνp ∣∣Sg〉 = ∣∣Gχpνp ∣∣∑g Sg〉 = ∣∣Gχpνp ∣∣S〉, et de même pour les précurseurs.
On peut alors lister les diﬀérentes contributions des instants t′ utiles pour établir les
équations de la cinétique :
– La production de neutrons prompts à un instant donné t induite par les décroissances
passées des précurseurs
∑
f
λfPf (r′, t′) est
∣∣Gχdνp ∣∣∑
f
λfPf
〉
.
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– Dans le même temps ces neutrons retardés produisent également des précurseurs de
neutrons retardés,
∣∣Gχdνd ∣∣∑
f
λfPf
〉
.
– Les neutrons prompts produisent de nouveaux neutrons prompts,
∣∣Gχpνp ∣∣S〉.
– Dans le même temps ils produisent également des précurseurs de neutrons retardés∣∣Gχpνd ∣∣S〉.
Finalement, en utilisant βfβ la fraction partielle de neutrons retardés de la famille f
parmi l’ensemble des neutrons retardés, les équations de la cinétique neutronique s’écrivent
ainsi :
Équation des neutrons prompts :
|S〉 =
∣∣Gχpνp ∣∣S〉+ ∣∣Gχdνp ∣∣∑
f
λfPf
〉
(8.1.8)
Équation des précurseurs de neutrons retardés :
d |Pf 〉
dt
=
βf
β
∣∣Gχpνd ∣∣S〉+ ∣∣Gχdνd ∣∣∑
f
λfPf
〉− |λfPf 〉 (8.1.9)
Ces équations représentent simplement une convolution sur les événements passés des
distributions des taux de production de précurseurs et de neutrons prompts avec les opéra-
teurs de transport. On peut remarquer qu’en l’absence de neutrons retardés, type de ciné-
tique pouvant être facilement estimé avec un calcul de référence Monte-Carlo, ces équations
se simpliﬁent en :
|S〉 =
∣∣Gχpνp ∣∣S〉
⇔ S(r, t) =
∫
r′∈R
∫
t′<t
Gχpνp(r
′ → r, t′′)S(r′, t′) dr′ dt′
(8.1.10)
Une fois discrétisées, ces équations de la cinétique peuvent être intégrées numérique-
ment. Chaque produit de convolution correspond à une série de produits matriciels, chaque
pas de temps étant associé à un produit matrice-vecteur, ce qui peut être lourd en temps de
calcul. Comme nous le verrons dans la section "vériﬁcation" (paragraphe 8.3.1.4), le temps
de calcul associé reste beaucoup plus court qu’un calcul neutronique direct Monte-Carlo,
mais trop long pour réaliser des calculs de transitoires sur de longues échelles de temps.
Cependant, reconstruire le développement du ﬂux neutronique de chaque génération avec
l’ensemble de la description en temps n’est pas nécessaire. Il est plus eﬃcace d’utiliser des
équations condensées en temps, mais celles-ci nécessitent une estimation des paramètres
cinétiques eﬀectifs, et donc une évaluation préalable de l’importance des neutrons.
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8.1.4 Calcul adjoint - carte d’importance des sources de neutrons
Comme présenté dans la section 1.1.8.1, le ﬂux adjoint peut être vu comme une image
de l’origine des neutrons. La distribution de sources adjointes représente la fraction de
neutrons provenant de cette position à l’équilibre ; si sa valeur est double dans un volume
a par rapport à un volume b, une petite perturbation aura deux fois plus d’impact dans a
que dans b.
Prenons la matrice de ﬁssion G˜χpνp associée à l’opérateur G˜χpνp(r
′ → r) : l’élément
de la ligne i et de la colonne j représente la probabilité qu’un neutron prompt émis dans
le volume associé à j produise un nouveau neutron prompt en i. La matrice transposée
G˜trχpνp représente donc la probabilité qu’un neutron prompt produit en j provienne d’un
neutron prompt émis en i. Cette matrice donne une indication sur l’origine des neutrons
en remontant les générations.
Ainsi, la distribution des sources de neutrons à l’équilibre est donnée par le vecteur
propre de G˜χpνp , que l’on notera
1 iciN eq, vériﬁant la relation G˜χpνpN eq = kpN eq. D’autre
part, la distribution des sources adjointes N∗eq est la carte d’importance des sources de
neutrons, avec la relation :
G˜trχpνpN
∗
eq = kpN
∗
eq (8.1.11)
Cette formule ne permet que de calculer la distribution adjointe des sources de ﬁs-
sion promptes dans un système sans précurseurs, elle est cependant généralisable en utili-
sant l’ensemble des matrices G˜χxνx . La distribution adjointe sur l’ensemble des neutrons,
prompts et retardés, correspond au vecteur propre de la transposée de la matrice G˜all :
G˜all
tr
N∗eq,all = kN
∗
eq,all (8.1.12)
où : N∗eq,all =
(
N∗eq,p N
∗
eq,d
)
Les histoires de neutrons sont ainsi suivies en incluant les précurseurs.
8.1.5 Application au calcul de paramètres cinétiques effectifs
8.1.5.1 Calcul de la fraction effective de neutrons retardés βeff
Le premier paramètre cinétique d’intérêt est la fraction eﬀective de neutrons retardés.
ConnaissantN eq,all = (N eq,p N eq,d), la fraction physique de neutrons retardés β peut être
directement calculée à partir du rapport entre
∑
R
N eq,d, la quantité de neutrons retardés
1. On peut remarquer que N eq, vecteur propre de Gχpνp , est légèrement diﬀérent de N eq,p calculé avec
G˜all. En eﬀet N eq est la distribution des neutrons dans un système où il n’existe pas de neutrons retardés.
À l’inverse N eq,p prend en compte l’impact des précurseurs sur le ﬂux prompt.
131
CHAPITRE 8. L’APPROCHE TRANSIENT FISSION MATRIX - TFM
produits dans le réacteur R et
∑
R
N eq,all la quantité totale de neutrons prompts et retardés :
β =
∑
R
N eq,d
∑
R
N eq,all
=
∫
r∈R
∣∣Neq,d〉 dr∫
r∈R
(∣∣Neq,d〉+ ∣∣Neq,p〉 dr) (8.1.13)
Connaissant les distributions adjointes associées aux neutrons, qu’ils soient prompts ou
retardés, la fraction eﬀective est simplement donnée par le rapport des produits scalaires
entre les vecteurs de distribution et d’importance :
βeff =
N∗eq,d ·N eq,d
N∗eq,all ·N eq,all
=
〈
N∗eq,d|Neq,d
〉〈
N∗eq,d|Neq,d
〉
+
〈
N∗eq,p|Neq,p
〉 (8.1.14)
Cette méthode permet de calculer le βeff d’un système critique. Il est possible de re-
monter à une formulation plus classique en remarquant que
∣∣G˜χpνd ∣∣Neq,p〉+∣∣G˜χdνd ∣∣Neq,d〉 =
k |Neq,d〉 et que
∣∣G˜χpνp ∣∣Neq,p〉+ ∣∣G˜χdνp ∣∣Neq,d〉 = k |Neq,p〉, l’équation (8.1.14) peut alors se
ré-écrire :
βeff =
〈
N∗eq,d
∣∣G˜χpνd ∣∣Neq,p〉+ 〈N∗eq,d∣∣G˜χdνd ∣∣Neq,d〉〈
N∗eq,d
∣∣G˜χpνd ∣∣Neq,p〉+ 〈N∗eq,d∣∣G˜χdνd ∣∣Neq,d〉+ 〈N∗eq,p∣∣G˜χpνp ∣∣Neq,p〉+ 〈N∗eq,p∣∣G˜χdνp ∣∣Neq,d〉
On y retrouve la production de neutrons retardés ainsi que la production de neutrons
totale, toutes deux pondérées par la distribution des sources adjointes. Cette formulation
est équivalente à celle précédemment présentée (eq. (1.1.3)) et utilisée pour les codes dé-
terministes, dont la formule est rappelée ici :
βeff =
∫
φ∗(r, E′)χd(r, E′)νd(r, E)Σf (r, E)φ(r, E) dE dE′ dr∫
φ∗(r, E′)χ(r, E′)ν(r, E)Σf (r, E)φ(r, E) dE dE′ dr
Remarque : Cette méthode permet de calculer la fraction de neutrons retardés pour
un système à combustible solide. Cela nous sera par ailleurs très utile pour vériﬁer le bon
comportement de la méthode et de son implémentation numérique. Elle n’est cependant
pas adaptée en l’état à un combustible liquide car elle présuppose le non mouvement des
précurseurs (on utilise la distribution issue du vecteur propre). Pour le MSFR, objectif
initial du développement de cette approche plus générale TFM, le calcul du βeff pourra
tout de même être réalisé en le déduisant de 1− kp à l’équilibre. Ce paramètre est en eﬀet
une sortie du modèle TFM, et non une donnée d’entrée nécessaire pour réaliser les calculs
de cinétique car toutes les informations qui lui sont liées sont contenues dans les opérateurs
de Green.
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8.1.5.2 Calcul du temps de génération effectif Λeff
Le temps de génération eﬀectif est un paramètre cinétique important caractérisant le
temps entre les générations de neutrons. Comme discuté dans la section 1.1.8.3 présentant
les diﬀérents temps caractéristiques liés aux neutrons, la valeur eﬀective du temps de ﬁssion
à ﬁssion lf eff est égale au temps de vie eﬀectif leff car la pondération adjointe correspond
au poids des neutrons produits par ﬁssion. Ainsi le temps de génération eﬀectif peut se
calculer en utilisant la relation Λeff =
leff
k =
lf eff
k . L’approche TFM nous permet d’évaluer
ce temps de ﬁssion à ﬁssion eﬀectif lf eff .
On utilise l’opérateur Tχpνp(r
′ → r) qui représente la moyenne du temps de réponse
entre l’émission d’un neutron père prompt en r′ et la production des neutrons ﬁls prompts
en r. Le produit G˜χpνp(r
′ → r)Tχpνp(r
′ → r) représente donc le temps de réponse multiplié
par le nombre de neutrons produits par les ﬁssions associées. En utilisant une pondération
par le nombre de neutrons ainsi produits, on obtient le temps moyen de ﬁssion à ﬁssion,
lf :
lf =
∫
r∈R
∣∣G˜χpνpTχpνp ∣∣Neq,p〉 dr∫
r∈R
∣∣G˜χpνp ∣∣Neq,p〉 dr =
∑
R
(
G˜χpνpTχpνp
)
N eq,p
∑
R
G˜χpνpN eq,p
(8.1.15)
On peut remarquer que la distribution de neutrons utilisée ici est Neq,p et non Neq pour
prendre en compte la déformation induite par les précurseurs sur la forme de la distribution
des neutrons prompts. Finalement, avec la pondération adjointe, on aboutit à :
lf eff =
〈
N∗eq,p
∣∣G˜χpνpTχpνp ∣∣Neq,p〉〈
N∗eq,p
∣∣G˜χpνp ∣∣Neq,p〉 =
N∗eq,p
(
G˜χpνpTχpνp
)
N eq,p
N∗eq,pG˜χpνpN eq,p
(8.1.16)
On déduit ﬁnalement le temps de génération eﬀectif comme Λeff =
lf eff
k . Ce temps de
génération nous sera également très utile dans une optique de vériﬁcation du modèle et de
son implémentation numérique.
8.1.6 Equations condensées en temps
Le calcul numérique d’un produit de convolution
∣∣G∣∣S〉 nécessite une série de pro-
duits matrice-vecteur, ce qui est coûteux en temps de calcul. Il est cependant possible
de considérer que l’ensemble des neutrons d’une génération sont produits en même
temps avec une constante de temps associée de lf eff . Ainsi, au lieu de suivre le taux
d’émission volumique de neutrons sources S précédemment déﬁnie (section 8.1.3) en
nsrc/m3/s, on suit la population de neutrons prompts N en nsrc/m3. Cette approximation
suppose que la forme du ﬂux est proche de celle d’équilibre pour laquelle lf eff est
déﬁni. Pour une des applications qui nous intéressent, un couplage avec la thermohy-
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draulique, cette hypothèse est vériﬁée car les temps associés au déplacement du ﬂuide
(> 1 ms) sont beaucoup plus grands que ceux associés à une génération de neutrons (∼ µs).
Les équations condensées de la cinétique sont des équations bilan, durant un pas de temps
dt où :
– une quantité de
∣∣ dt
lf eff
N
〉
neutrons prompts disparaissent,
– produisant
∣∣G˜χpνp ∣∣ dtlf effN〉 nouveaux neutrons prompts
– ainsi que
∣∣G˜χpνd ∣∣ dtlf effN〉 précurseurs.
Dans le même temps :
– une quantité de
∣∣dt∑
f
λfPf
〉
précurseurs décroissent,
– produisant
∣∣G˜χdνp ∣∣dt∑
f
λfPf
〉
nouveaux neutrons prompts
– ainsi que
∣∣G˜χdνd ∣∣dt∑
f
λfPf
〉
précurseurs.
Finalement ces termes peuvent être regroupés en deux équations, l’une pour l’évolution
des neutrons prompts (8.1.17) et l’autre pour celle des précurseurs (8.1.18).
Équation des neutrons prompts :
d |N〉
dt
=
∣∣G˜χpνp ∣∣ 1lf effN
〉
+
∣∣G˜χdνp ∣∣∑
f
λfPf
〉
−
∣∣ 1
lf eff
N
〉
(8.1.17)
Équation des précurseurs de neutrons retardés :
d |Pf 〉
dt
=
βf
β
∣∣G˜χpνd ∣∣ 1lf effN
〉
+
∣∣G˜χdνd ∣∣∑
f
λfPf
〉− |λfPf 〉 (8.1.18)
Ces équations sont très semblables à celles non condensées (eq. (8.1.8) et (8.1.9)), chaque
produit tel
∣∣G˜χpνd ∣∣ 1lf effN〉 ne représentant désormais qu’un simple produit matrice-vecteur.
Il s’agit des équations que nous allons résoudre dans le cadre des calculs couplés avec de
longues périodes de temps.
8.2 Implémentation numérique du calcul des matrices
Deux méthodes distinctes ont été mises en place et implémentées pour le calcul des
diﬀérentes matrices G(tk′′), G˜ et T . Ces deux méthodes utilisent chacune un code spéciﬁque,
MCNP ou SERPENT, et ont des objectifs diﬀérents.
La première, que l’on appellera TFM-M, permet un calcul de la matrice G(tk′′) avec
MCNP, sans modiﬁcation des sources du code, et les autres matrices condensées en temps
sont calculées à partir de ce résultat. La seconde, que l’on appellera TFM-S, est basée
sur le code SERPENT, elle permet de calculer directement G˜ et T . Elle a nécessité des
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modiﬁcations directement dans les sources du code. Même si cette seconde méthode ne
permet pas d’accéder aux G(tk′′), elle permet une estimation plus facile et sans les biais de
calcul existant dans la première méthode comme nous allons le voir.
Ainsi seule la méthode TFM-M permet de calculer les matrices G(tk′′) utilisées dans la
version discrétisée des équations non condensées en temps (eq. (8.1.8), (8.1.9) et (8.1.10)) ;
les deux méthodes permettent de calculer les matrices G˜ et T et les paramètres cinétiques
eﬀectifs (eq. (8.1.14) et (8.1.16)), et ainsi les équations condensées (eq. (8.1.17) et (8.1.18)).
8.2.1 MCNP
8.2.1.1 Méthodologie générale
L’implémentation dans MCNP est très proche de la philosophie des fonctions de Green
à la base de cette approche TFM. L’espace est discrétisé en une grande quantité de volumes
de petite taille sur lesquels sont discrétisées les matrices.
Pour chaque volume j de la discrétisation est généré un input dans lequel les sources
sont placées de façon homogène dans le volume concerné. On mesure alors la production de
neutrons de ﬁssion 2 pour chacun des volumes cibles i. Un calcul critique est alors réalisé,
mais sur une seule génération et sans supprimer de génération, aﬁn d’utiliser la source
initiale fournie et non une source convergée. Avec un calcul, on obtient pour un volume
d’émission j la production vers l’ensemble des volumes i. Une colonne de la matrice G˜ peut
alors être construite. Aﬁn d’obtenir la matrice G(tk′′), il suﬃt de subdiviser la réponse des
tallys (νΣfφ) en intervalles de temps entre l’instant de l’émission du neutron source et
l’instant de la ﬁssion.
8.2.1.2 Gestion des neutrons retardés
En plus de la position de la source, il faut fournir à MCNP son spectre. Dans notre
cas deux spectres doivent être utilisés, le prompt et le retardé. Le spectre prompt est
un spectre de Watt (section 1.1.5) dont les paramètres doivent être fournis à MCNP en
connaissant les isotopes ﬁssionnants. Le second spectre est plus complexe, la distribution
doit être directement fournie à MCNP de façon discrétisée, intervalle d’énergie par intervalle
d’énergie. Deux calculs indépendants, un par spectre d’émission, doivent donc être réalisés
avec MCNP pour chaque volume j.
Par ailleurs, il est nécessaire de connaître la production de neutrons prompts et de
neutrons retardés. MCNP ne permet cependant pas de distinguer les diﬀérentes multiplicités
νp, νd ou ν, il ne voit que le total ν mais permet cependant d’enlever la composante
retardée au lancement du calcul 3 aﬁn d’obtenir νp. Pour un calcul critique classique, avec
de nombreuses générations, la forme du ﬂux est légèrement diﬀérente si l’on enlève les
2. Avec la carte "Fn4 " (ﬂux) associée au multiplicateur de tally "FMn4 -1 matnum -6 -7 " pour multiplier
les résultats sommés par ν et Σf , on arrive ﬁnalement à νΣfφ
3. Utilisation de la carte TOTNU NO pour enlever les neutrons retardés de la simulation
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neutrons retardés. En utilisant ici une unique génération, cette information n’a pas le temps
de se transmettre, un tally "retardé" νdΣfφ peut donc être calculé comme la diﬀérence
νΣfφ − νpΣfφ ; le défaut de cette méthode est de calculer une petite quantité à partir de
la diﬀérence de deux grandes, cumulant ainsi leurs incertitudes statistiques.
Deux calculs distincts sont donc requis pour chaque volume j, un pour νp, et un pour
ν aﬁn d’obtenir νd comme ν − νp. Quatre calculs indépendants sont ainsi nécessaires pour
chaque volume j aﬁn d’estimer toutes les matrices. Cette méthode ne calcule pas directe-
ment la matrice T , celle-ci est déduite de G en calculant la moyenne du temps de la réponse
de j vers i.
L’ensemble de la procédure est automatisée dans un programme JAVA développé pour
cette application. En eﬀet, pour des géométries complexes telles que celles du MSFR avec
un ordre de grandeur du nombre de mailles neutroniques de 1000, il est nécessaire de réaliser
4000 calculs indépendants sur une génération uniquement (en fait 12000 en raison du calcul
des contres-réactions comme nous le verrons dans la partie 8.4). Pour donner des ordres de
grandeur, avec 1000*1000 termes par matrice et une discrétisation en temps bien choisie
(de taille variable selon des multiples de ∆t) d’au minimum 100 intervalles, l’ensemble de
la base de données contient 1.2 milliards d’éléments gi←j(tk′′). Avec un stockage de 8 octets
par élément, on arrive à un total de presque 10 Go pour l’ensemble de la base de données.
8.2.1.3 Biais de l’implémentation
Cette méthode contient certains biais :
– Les spectres d’émission χp et χd doivent être fournis manuellement. Les valeurs utili-
sées sont des valeurs tabulées pour un type de spectre et un isotope ﬁssionnant donné.
L’idéal serait d’utiliser le spectre d’émission local calculé par MCNP, ce qui serait
compliqué sans modiﬁer les sources du code.
– Les distributions de sources de neutrons utilisées à l’intérieur des volumes j sont
homogènes (à fournir dans le ﬁchier input). Il ne s’agit pas d’un biais important,
car l’erreur tend vers 0 si les volumes sont suﬃsamment petits. On peut tout de
même remarquer que, si la forme des sources à l’intérieur des volumes est la véritable
distribution, alors le vecteur propre et la valeur propre sont corrects même avec une
discrétisation grossière ; ce n’est pas le cas de l’implémentation TFM-M mais ce sera
le cas de TFM-S.
– Le temps est discrétisé. Cette discrétisation doit alors être suﬃsamment ﬁne (petite
devant le temps de génération) pour éviter un biais dans un calcul de cinétique
neutronique, mais aussi pour le calcul des Tχxνx .
On peut noter que le problème que nous avions eu avec l’approche par gerbe (chapitre
6) en considérant que νdΣfφ a la même distribution que νpΣfφ n’existe plus ici. En eﬀet
la distribution des productions de neutrons retardés est calculée localement dans chaque
volume.
136
8.2. IMPLÉMENTATION NUMÉRIQUE DU CALCUL DES MATRICES
8.2.2 SERPENT
8.2.2.1 Méthodologie
La méthode présentée ci-dessus pourrait être appliquée dans le code SERPENT de la
même façon. Le développement de cette seconde méthode part du constat que, pour un cal-
cul de cinétique à l’échelle d’un coeur et pour des échelles de temps importantes (∼minute),
on peut se contenter des équations condensées en temps (eq. (8.1.17) et (8.1.18)). Ainsi seule
l’estimation des matrices G˜χxνx et Tχxνp est requise.
Par ailleurs utiliser SERPENT, codé en C et dont les sources sont accessibles, permet
d’y ajouter des fonctions supplémentaires. L’estimation de l’ensemble des matrices est ainsi
réalisée de façon simultanée en un seul calcul.
Un espace de stockage dédié est ajouté pour les matrices en construction. Un calcul
de type critique est réalisé et, à chaque neutron créé, la mémorisation de son volume de
départ j est ajoutée. On utilise donc la distribution des sources à l’équilibre. Ensuite, à
chaque interaction (avec la méthode delta-tracking, cf. section 1.3), le volume i associé est
récupéré, puis la probabilité d’y réaliser une ﬁssion est stockée dans une matrice. Diﬀérentes
informations sont enregistrées dans les éléments i, j des matrices correspondantes telles que
la production de neutrons ou le temps associés à cette réponse, mais aussi le nombre de
neutrons absorbés (+fuites) par origine j pour normaliser ces résultats et en déduire G˜ et
T . L’élément i, j des matrices G˜ et T se calcule en eﬀectuant une somme sur l’ensemble
des événements "evt" des neutrons simulés qui sont créés dans le volume j (evt ∈ orij) et
qui interagissent dans le volume i (evt ∈ orij → voli) en utilisant :
gi←j =
∑
evt∈orij→voli
productions
∑
evt∈orij
absorptions + fuites− produtions(n,xn)
Ti←j =
∑
evt∈orij→voli
t′′ · productions
∑
evt∈orij→voli
productions
Deux types d’événements peuvent être retenus, correspondant à deux façons diﬀérentes
de calculer les matrices. La méthode la plus simple se contente de retenir, pour "evt",
uniquement la mort des neutrons : les absorptions et les neutrons produits par ﬁssion à
la ﬁn de l’histoire du neutron sont alors comptabilisés. Il s’agit de la méthode la plus
intuitive, mais un seul événement d’intérêt par histoire de neutron est alors retenu. La
seconde méthode consiste à retenir autant d’événements que de collisions du delta-tracking,
à chaque collision sont retenues les productions et les absorptions. La statistique est alors
bien supérieure pour un nombre de neutrons simulés identique, c’est cette méthode qui a
été retenue et implémentée.
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En lieu et place des volumes i et j, un découpage arbitraire de l’espace peut être utilisé
tel un maillage cartésien ou même sphérique, surimposé dans la géométrie comme nous
allons le voir.
8.2.2.2 Gestion des neutrons retardés
Comme l’estimation des matrices est réalisée durant un calcul de type critique, le spectre
d’émission associé aux neutrons est directement celui utilisé par SERPENT, qui correspond
donc à celui des bases de données. En revanche, la distinction entre les neutrons prompts
et retardés doit être prise en compte. Un attribut est ajouté à chaque neutron pour lui
associer son caractère prompt ou retardé. Il est alors possible de savoir, lors de chaque
interaction, s’il s’agit initialement d’un neutron prompt ou retardé pour remplir la matrice
correspondante.
Par ailleurs, un tally νdΣfφ a été ajouté dans SERPENT pour le calcul des matrices
TFM aﬁn de pouvoir estimer directement les productions de neutrons retardés en plus du
tally de production totale νΣfφ. Comme nous le reverrons dans la section 8.3 dédiée à la
vériﬁcation, cette méthode est plus précise que celle réalisée avec MCNP.
Ainsi en un seul calcul, l’ensemble des matrices G˜χpνp , G˜χpνd , G˜χdνp et G˜χdνd est estimé,
ainsi que leurs pendants en temps. Cette méthode est donc beaucoup plus simple et plus
rapide que celle implémentée dans MCNP, mais elle ne fournit pas la discrétisation en
temps. Elle est pour autant plus eﬃcace pour résoudre les équations condensées en temps.
8.2.2.3 Biais de l’implémentation
Comme déjà mentionné, grâce à l’estimation des matrices via un calcul de type critique,
les spectres d’émission utilisés sont les spectres d’émission locaux du réacteur pour un ﬂux
neutronique convergé.
De plus la forme de la distribution des sources dans les volumes est égale à la forme des
sources du ﬂux à l’équilibre, ce qui évite de créer un biais contrairement à l’implémentation
TFM-M. Ainsi le vecteur propre et la valeur propre de G˜all correspondent parfaitement à la
solution prédite par le code SERPENT avec un calcul Monte-Carlo classique, même pour
une discrétisation grossière. Cependant, les calculs adjoints nécessitent tout de même une
discrétisation suﬃsamment raﬃnée de la géométrie, la distribution adjointe étant diﬀérente
de la distribution directe. Nous reviendrons sur ce point dans la section suivante.
8.3 Vérification
Le but de cette section est de vériﬁer le bon fonctionnement de l’approche développée et
des implémentations réalisées dans MCNP (TFM-M) et dans SERPENT (TFM-S). Deux
cas d’études ont été utilisés, les expériences américaines Flattop et Jezebel. L’étude du
cas Flattop sera plus poussée en raison de la physique plus riche liée à son combustible
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hétérogène, seule une comparaison des paramètres cinétiques eﬀectifs sera ensuite présentée
pour Jezebel.
Les résultats de l’approche TFM seront confrontés aux mesures expérimentales du pa-
ramètre αRossi = −
βeff
Λeff
, ainsi qu’à des calculs de référence utilisant le code SERPENT
avec une estimation des pondérations adjointes via la méthode IFP (cf. section 1.1.8.2)
pour le calcul des paramètres individuels βeff et Λeff . Ces calculs de référence SERPENT
seront notés "SERPENT-IFP" ou "calculs de référence" par la suite. Une étude comparative
de cinétique spatiale et temporelle avec l’évolution d’une gerbe de neutrons prompts dans
Flattop est également présentée, un calcul direct Monte-Carlo de SERPENT servant ici
aussi de référence.
8.3.1 Expérience Flattop
Flattop [77] est une expérience critique réalisée aux Etats Unis au début des années
1970 au laboratoire national de Los Alamos (LANL). La conﬁguration étudiée ici est un
noyau de plutonium de 4.5332 cm de rayon entouré d’un réﬂecteur d’uranium naturel de
24.142 cm de rayon (ﬁg. 8.2 - gauche).
Figure 8.2 – Dispositif expérimental de Flattop désassemblé [77] (gauche) et schéma du
modèle simulé (droite)
En se plaçant à la criticité (ρ = 0) et en l’absence de précurseurs, la réponse à l’injection
d’un pulse de neutrons dans ce système suit une décroissance exponentielle de la population
des neutrons prompts : exp(− βeffΛeff t). La mesure de αRossi = −
βeff
Λeff
est réalisée à l’aide du
bruit neutronique en réacteur : les neutrons présents dans le système se propagent par
chaînes (ou gerbes) de neutrons prompts, chaque chaîne étant caractérisée par un ancêtre
commun. Ces chaînes sont de taille ﬁnie car le réacteur est sous-critique prompt (kp < 1),
la composante retardée est émise de façon beaucoup plus tardive et génère de nouvelles
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chaînes. Le paramètre αRossi peut être mesuré expérimentalement [78, 79] en utilisant la
corrélation temporelle entre les neutrons issus d’une même chaîne. Il a été mesuré ainsi à
−(0.214± 0.005) µs−1 sur ce système.
Dans cette étude, la géométrie du système est subdivisée en sphères concentriques
(ﬁg. 8.2 - droite), de cette façon le problème est ramené à un cas d’étude unidimensionnel.
Ces volumes sont ceux sur lesquels les matrices de ﬁssion sont calculées. Ils correspondent
directement aux volumes déﬁnis dans le ﬁchier input de MCNP pour la méthode TFM-
M. En revanche, pour l’implémentation de TFM-S dans le code SERPENT, ce découpage
sphérique a été ici simplement surimposé à l’intérieur du code, les neutrons se localisant en
utilisant leur éloignement au centre de la géométrie. Les volumes n’ont donc pas à y être
forcément explicitement déﬁnis.
L’ensemble des résultats ci-dessous a été obtenu en utilisant la base de données ENDF-
BVII.1.
8.3.1.1 Calcul du facteur de multiplication k
Une première comparaison a été réalisée sur le calcul du facteur de multiplication k. Ce
paramètre étant strictement égal à un sur l’expérience, l’écart à un de la valeur calculée
reﬂète les biais dus aux bases de données et à la simpliﬁcation de la géométrie. La valeur de
référence utilisée est donnée par un calcul Monte-Carlo classique réalisé avec SERPENT :
1.00106 ± (1.1 pcm) pour 10 milliards de neutrons simulés. Le même calcul a été réalisé
avec MCNP aﬁn de vériﬁer l’absence de biais supplémentaire entre TFM-M et TFM-S, et
un résultat identique à l’incertitude près a bien été obtenu. Aﬁn de tester la convergence
de la valeur de k calculée avec les implémentations TFM-M et TFM-S, une série de calculs
a été réalisée avec un nombre de volumes variables. Les résultats de cette sensibilité à la
discrétisation spatiale sont présentés en ﬁgure 8.3.
Figure 8.3 – Ecart sur le facteur de multiplication k de Flattop entre le calcul
SERPENT de référence et les méthodes TFM-M (MCNP) et TFM-S (SERPENT)
On peut observer une réduction progressive de l’écart entre TFM-M et le calcul de
référence, le rebond apparent de la diﬀérence observé autour de 64 cellules correspond en
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fait au passage de valeurs négatives (surestimation des fuites) à positives, la norme étant
représentée ici. Une fois convergée, cette diﬀérence est d’environ 50 pcm, elle est expliquée
par les biais de l’implémentation. Les spectres d’émission prompts et retardés ne sont en
eﬀet pas calculés par MCNP, ils sont fournis manuellement dans l’input ; il s’agit d’une
erreur systématique expliquant la diﬀérence entre la valeur convergée et la référence. On
peut remarquer qu’un nombre de cellules important (∼ 256) est requis pour reproduire la
forme du ﬂux dans le système.
L’accord est bien meilleur avec la méthode TFM-S. Augmenter le nombre de cellules ne
modiﬁe pas la valeur propre (k). En eﬀet, comme précédemment expliqué, TFM-S utilise
la vraie distribution de sources de neutrons à l’intérieur de ses volumes discrétisés, il n’y a
donc pas de biais associé. De plus, contrairement à TFM-M, les spectres (χp et χd) utilisés
pour le calcul des matrices sont ceux évalués par SERPENT durant son calcul de criticité.
8.3.1.2 Calcul des paramètres cinétiques effectifs
Les paramètres cinétiques βeff , Λeff et donc αRossi ont été évalués en utilisant les
méthodes TFM-M et TFM-S. Deux valeurs de référence sont disponibles. La première est
la mesure expérimentale, la comparaison avec celle-ci est très importante car elle permet
de valider les méthodes développées et les modèles physiques associés. Comme mentionné,
la seconde référence est le calcul Monte-Carlo SERPENT-IFP. Contrairement à la mesure
expérimentale, la comparaison des méthodes TFM-M/S avec celle-ci permet de s’aﬀranchir
de l’incertitude des bases de données. Seuls les erreurs statistiques et les biais liés à la
méthode d’implémentation sont alors observés, les biais dus aux bases de données étant
communs.
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 8.1, les diﬀérentes évaluations et cal-
culs y sont listés avec leurs incertitudes de mesure/statistique. Dans le cas de la méthode
TFM-S, l’incertitude est évaluée en utilisant un échantillon de 64 calculs indépendants.
Pour l’approche TFM-M, seuls 16 calculs indépendants ont été eﬀectués en raison de sa
complexité plus importante, cela permet tout de même une évaluation de l’ordre de gran-
deur de l’erreur. Les rapports entre les résultats TFM-M/S et le calcul de référence sont
également fournis pour permettre une comparaison plus aisée.
La première conclusion est un très bon accord sur la valeur de αRossi entre les calculs et
les mesures expérimentales à l’incertitude de mesure près. Seule la méthode TFM-M donne
des résultats avec une précision de 2 σ, mais nous reviendrons sur ce point ci-dessous. Les
deux autres méthodes sont à 1 σ. Les incertitudes statistiques que l’on peut obtenir par le
calcul sont très inférieures aux incertitudes de mesure expérimentales. Pour la validation de
l’approche TFM par rapport à l’expérience, il est donc inutile d’utiliser autant de puissance
de calcul (10 milliards de neutrons simulés pour le calcul de référence SERPENT-IFP et
2 milliards pour le calcul TFM-S). L’eﬀet des bases de données est en eﬀet supérieur à
l’erreur statistique ici fournie. Cependant une telle précision a du sens dans l’optique de
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Méthode βeff Λeff −
βeff
Λeff
= αRossi
Mesure expérimentale - - −0.214± 0.005 µs−1
SERPENT-IFP (réf) 276.9± 0.3 pcm 13.246± 0.003 ns −0.2091± 0.0003 µs−1
TFM-M 275± 4 pcm 13.350± 0.003 ns −0.206± 0.004 µs−1
TFM-S 277.1± 0.2 pcm 13.252± 0.002 ns −0.2091± 0.0002 µs−1
TFM-M / référence 0.99± 0.02 1.0079± 0.0005 0.99± 0.02
TFM-S / référence 1.001± 0.002 1.0005± 0.0004 1.000± 0.002
Table 8.1 – Comparaison des paramètres cinétiques eﬀectifs de Flattop avec leurs erreurs
de mesure/statistiques associées : valeur expérimentale et valeurs calculées en utilisant les
méthodes SERPENT-IFP, TFM-M et TFM-S
comparer les résultats inter-codes pour identiﬁer les biais numériques et de modèles.
Concernant la fraction eﬀective de neutrons retardés βeff , toutes les méthodes four-
nissent des résultats semblables. Seule la méthode TFM-M a une incertitude très supé-
rieure aux deux autres : cela n’est pas dû à un nombre de particules simulées plus petit
mais à une incertitude intrinsèque à cette méthode ; nous reviendrons sur ce point de façon
approfondie dans la prochaine section. Dans tous les cas, l’écart relatif à la référence est
inférieur au pour-cent, dans l’incertitude statistique.
Concernant le calcul de Λeff , les méthodes TFM-S et SERPENT-IFP donnent des
résultats encore une fois très proches à l’incertitude statistique près. Cependant, pour la
méthode TFM-M, l’écart est beaucoup plus grand. Cette diﬀérence provient du biais lié à
la discrétisation en temps. En eﬀet, les pas de temps les plus petits sont de 0.025 ns, valeur
pourtant très petite devant le temps de génération ; ils induisent cependant un biais sys-
tématique dominant l’erreur statistique. On retiendra que, pour ce paramètre, la méthode
TFM-S a une bien meilleure précision grâce à son estimation de la matrice T où le temps
est traité de façon continue (sans discrétisations). La méthode TFM-M, même si moins
précise sur le Λeff , conserve ici une erreur inférieure au pour-cent, suﬃsante pour réaliser
des études de cinétique.
8.3.1.3 Digression autour de la gerbe issue des neutrons retardés
L’expérience Flattop est un cas benchmark très intéressant pour l’évaluation du βeff .
En eﬀet, il s’agit d’un système critique de petite taille, à neutrons rapides, et avec un
fort taux de fuite dans le réﬂecteur. Dans ce réﬂecteur composé d’uranium naturel, l’238U
produit une faible fraction du total des ﬁssions, cependant cet eﬀet est très important
comme nous allons le voir.
La ﬁgure 8.4 représente les premières générations d’une gerbe de neutrons prompts issue
de la décroissance des neutrons retardés à l’équilibre. Les volumes sont numérotés en allant
du plutonium (0 à 31) à l’uranium (32 à 63). Les valeurs aﬃchées sont intégrées sur les
volumes, ceux-ci étant plus petits au centre de la sphère. De cette façon, on a directement
accès à la proportion de neutrons ﬁssionnant dans chaque volume. Après une discussion sur
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la physique de ces résultats dans un premier temps, nous reviendrons sur la comparaison
entre les méthodes d’implémentation.
Figure 8.4 – Distribution normalisée, de 16 calculs indépendants, des diﬀérentes
générations de la gerbe de neutrons prompts issues de la source initiale de neutrons
retardés, calculées avec les deux méthodes TFM-M (haut) et TFM-S (bas) ;
les courbes allant du rouge au bleu représentent la propagation des sources de neutrons
partant des neutrons retardés (courbe rouge) jusqu’à la génération "gen 2" de neutrons
prompts (dégradé jusqu’au bleu)
La distribution d’équilibre des neutrons prompts peut être observée avec la génération
3 qui est quasiment convergée. On observe bien une majorité de ﬁssions dans le plutonium
et une petite partie dans l’uranium, la discontinuité étant due à la transition plutonium-
uranium (entre les volumes 31 et 32).
L’238U produit beaucoup plus de neutrons retardés par ﬁssion que les autres noyaux
(voir tableau 6.4 page 105), ainsi la source de neutrons retardés est principalement située
dans les volumes 31 à 63. Cependant, la ﬁssion de l’238U est une réaction avec un seuil
autour du MeV (ﬁg. 8.5) ; comme les neutrons produits avec un spectre retardé χd sont
situés autour de 0.2 MeV seulement en moyenne, ils ne ﬁssionnent donc quasiment pas
avec l’238U du réﬂecteur. Ceci explique le saut entre la distribution initiale des neutrons
retardés et la courbe "gen 0" (neutrons de ﬁssion produits durant la génération 0 émis par
décroissance des précurseurs). Le facteur de multiplication correspondant à cette génération
0 est très faible, il vaut seulement 0.4777±(20 pcm).
Les générations suivantes utilisent un spectre d’émission χp, avec donc la possibilité de
faire ﬁssionner l’238U. Elles retrouvent très rapidement la distribution d’équilibre associée
à un facteur de multiplication de 0.99822±(3 pcm).
Ces eﬀets successifs impactent fortement la fraction de neutrons retardés eﬀective, qui
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Figure 8.5 – Sections eﬃcaces de ﬁssion de l’238U, l’235U et du 239Pu
d’une valeur physique de (537.3±0.1) pcm arrive à (276.9±0.3) pcm, notamment en raison
de cet eﬀet de seuil de l’238U.
Un autre résultat de cette étude est à noter. Si les deux implémentations donnent
des comportements identiques sur les distributions de sources de neutrons des diﬀérentes
générations, la dispersion de ces courbes est très diﬀérente. Dans les deux cas pourtant, la
création des matrices est basée sur 32 millions de particules, 4 fois (une par matrice) pour
la méthode TFM-M et une seule fois pour la méthode TFM-S (toutes les matrices sont
estimées en même temps).
Dans l’approche TFM-M, la dispersion des sources de neutrons retardés est importante
(ﬁg. 8.4 - haut). Cette dispersion vient de la méthode d’estimation de la production de
neutrons retardés νdΣfφ calculée par diﬀérence du total et des prompts : νΣfφ − νpΣfφ.
L’erreur sur la diﬀérence reste grande même si la précision sur chacun de ces tallys est
petite. Il s’agit d’un défaut que n’a pas la méthode TFM-S, le fait de pouvoir modiﬁer les
sources du code a permis d’ajouter directement un tally νdΣfφ pour générer les matrices.
L’évaluation de βeff reste pour autant en bon accord avec le calcul de référence, la moyenne
est donc correcte.
Par ailleurs, pour les sources générées à la génération 0 de la version TFM-S, on peut
noter (ﬁg. 8.4 - bas) une petite dispersion entre les résultats, dispersion qui est absente
dans les autres courbes. Il s’agit de la propagation de la source retardée utilisant la matrice
G˜χdνp . Cette matrice est calculée à partir des histoires de neutrons retardés d’un calcul
critique, et la proportion de neutrons retardés est très réduite (537.3 pcm), ce qui implique
un nombre de neutrons associés de moins de 200 000, soit une moyenne par volume d’un
peu plus de 2500, ce qui est très faible. Dans l’approche TFM-M, les neutrons retardés sont
produits directement dans des simulations dédiées, ce problème ne se pose donc pas.
La nécessité d’augmenter ce ratio retardé/prompt apparaît très clairement pour la mé-
thode TFM-S. La solution utilisée consiste, pour chaque neutron retardé émis dans la
simulation, à en tirer environ 1β fois plus (∼200 ici) avec un poids
1
β fois plus faible. Aﬁn
de ne pas propager d’histoires avec des poids de plus en plus faibles génération après gé-
nération, à leur mort, les neutrons retardés remontent leur poids au poids initial en tirant
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à la roulette russe. De cette façon, on réalise autant d’histoires de neutrons prompts que
retardés. Les calculs couplés présentés dans le chapitre 10 utilisent cette méthode.
8.3.1.4 Propagation d’une gerbe de neutrons en espace et en temps
La dernière étude de vériﬁcation réalisée sur Flattop vise à tester le bon comportement
de l’approche TFM pour une étude de cinétique avec des variations à la fois spatiales et
temporelles. Le calcul de référence utilisé est un calcul direct Monte-Carlo avec SERPENT
eﬀectuant un calcul de cinétique en "force brute" ; seuls les neutrons prompts sont alors
modélisés. Un tel calcul prend de l’ordre de la journée sur 16 processeurs. En comparai-
son, l’implémentation TFM-M est utilisée pour résoudre l’équation (8.1.10). Le nombre de
volumes considérés pour cette étude est de 256 pour l’approche TFM, un pré-calcul des
matrices est nécessaire mais celui-ci est plus court (∼ 1 heure) que le calcul de référence
car il ne caractérise qu’une génération et non l’ensemble de la gerbe. La suite du calcul
est déterministe (produits matrice-vecteur) et dure de l’ordre de l’heure, mais ce temps
pourrait être réduit en optimisant cette étape.
Le cas d’étude est la propagation d’un burst de neutrons libérés dans le volume central
(numéro 0) à t = 0. Deux résultats sont extraits de ce calcul : l’évolution du taux de
production de neutrons sur l’ensemble de la géométrie en fonction du temps (ﬁg. 8.6), et
l’évolution spatiale de la distribution normalisée de ce taux de production pour diﬀérents
instants (ﬁg. 8.7).
Figure 8.6 – Evolution temporelle de la propagation d’une gerbe de neutrons prompts
dans l’expérience Flattop ; résultat de référence (SERPENT), et de TFM-M en utilisant
des pas de temps de 0.2 et 0.025 ns
Un premier résultat important est un très bon accord entre TFM-M et le calcul de
référence sur l’évolution temporelle générale (ﬁg. 8.6). Une discrétisation suﬃsamment pe-
tite est cependant requise (ici 0.025 ns) pour reproduire la bonne évolution. La gerbe de
neutrons étant initiée au centre de la géométrie, la multiplication des neutrons sur les pre-
miers instants est très importante car les neutrons sont alors situés uniquement dans la
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zone contenant du plutonium. Pour des temps plus élevés, après 2 ns, les neutrons arrivent
dans l’uranium et la population de neutrons décroît de nouveau pour arriver à un niveau
quasiment minimum autour de 100 ns quand de nombreuses générations se sont écoulées.
L’évolution asymptotique est due au kp légèrement inférieur à 1, faisant chuter la population
de neutrons.
Figure 8.7 – Evolution spatiale pour les instants {0.4, 1, 2, 3, 10} ns après l’émission des
neutrons
La ﬁgure 8.7 permet de visualiser la distribution spatiale de cette gerbe à diﬀérents
instants. Les résultats du calcul de référence n’utilisent pas la même discrétisation en espace
pour limiter l’erreur statistique de SERPENT dans le calcul en temps, comme on peut le
voir avec les marches visibles sur la ﬁgure 8.7. La correspondance entre les résultats TFM-M
et la référence est très bonne, la propagation spatiale étant parfaitement reproduite.
Au niveau de l’interprétation physique, on retrouve bien, durant les premiers instants,
la population de neutrons se propageant dans le plutonium (t<2 ns) et induisant l’augmen-
tation du taux de ﬁssion observé sur la ﬁgure 8.6, puis dans l’uranium (t>2 ns), suivi de
la mise à l’équilibre progressive de la forme du ﬂux.
Un résultat n’apparaissant pas sur ces ﬁgures est l’augmentation de l’erreur statistique
avec le temps pour un calcul direct Monte-Carlo, en eﬀet l’erreur sur la population de
neutrons augmente car les erreurs statistiques s’ajoutent. Ici la statistique est suﬃsante
pour éviter ce problème, mais il apparaîtrait pour une étude sur des temps longs. En
revanche, l’approche TFM est déterministe, les erreurs statistiques liées à l’estimation des
matrices devenant une erreur systématique (donc ﬁxe).
8.3.2 Expérience Jezebel
Un second assemblage critique a été utilisé aﬁn de comparer le calcul des paramètres
cinétiques eﬀectifs réalisé avec l’approche TFM à une valeur mesurée expérimentalement
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de αRossi. Il s’agit de l’expérience Jezebel, modélisée comme une sphère de plutonium 239Pu
métallique (4.5 % at 240Pu, 1.02 wt.% Ga) sans réﬂecteur [77, 79]. De la même façon que
dans le cas de Flattop, les méthodes TFM-M et TFM-S ont été comparées aux données
expérimentales et au calcul SERPENT-IFP servant de référence (tableau 8.2). La base de
données utilisée ici est ENDF-BVII.1.
Méthode βeff Λeff −
βeff
Λeff
= αRossi
Mesure expérimentale - - −0.64± 0.01 µs−1
SERPENT-IFP (réf) 184.1± 0.5 pcm 2.8726± 0.0006 ns −0.641± 0.002 µs−1
TFM-M 182.5± 0.8 pcm 2.9140± 0.0002 ns −0.626± 0.003 µs−1
TFM-S 184.5± 0.2 pcm 2.8738± 0.0004 ns −0.6420± 0.0006 µs−1
TFM-M / référence 0.991± 0.007 1.0144± 0.0003 0.977± 0.007
TFM-S / référence 1.002± 0.003 1.0004± 0.0003 1.002± 0.004
Table 8.2 – Comparaison des paramètres cinétiques eﬀectifs de l’expérience Jezebel avec
leurs erreurs de mesure/statistiques associées : valeur expérimentale et valeurs obtenues
en utilisant les méthodes SERPENT-IFP, TFM-M et TFM-S
Comme dans le cas de Flattop, la première conclusion de l’étude sur ce benchmark
expérimental est une compatibilité des valeurs estimées du paramètre αRossi avec la valeur
mesurée. Un bon accord est également obtenu entre les méthodes TFM-S et SERPENT-IFP
(max à 1 σ) sur l’ensemble des paramètres, et un accord un peu moins bon avec la méthode
TFM-M sur le calcul du temps de génération (1 % d’erreur) en raison de la discrétisation
en temps, comme précédemment.
8.3.3 Conclusion sur la vérification
Ces cas d’étude permettent de vériﬁer le bon fonctionnement de l’approche TFM pro-
posée ainsi que de ses implémentations pour le calcul de paramètres cinétiques βeff , Λeff
et αRossi de divers systèmes, avec des résultats comparables à ceux de la méthode IFP
implémentée dans SERPENT. L’expérience Flattop est un très bon cas test du fait de sa
très forte variation entre la fraction de neutrons retardés "physique" et "eﬀective" en rai-
son des pertes dans le réﬂecteur. Les calculs de cinétique neutronique résolvant l’équation
(8.1.10) (cinétique prompte non condensée en temps) permettent également de reproduire
les résultats obtenus avec une approche force-brute en Monte-Carlo avec SERPENT, tout
en ayant des temps d’exécution beaucoup plus courts.
En raison de sa plus grand simplicité d’utilisation, de la réduction de biais, et d’un besoin
restreint aux matrices T et G˜ pour réaliser des études de cinétique sur de longues périodes
de temps, c’est l’implémentation TFM-S qui sera utilisée dans le reste de ce manuscrit.
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8.4 Interpolation
Cette dernière section du chapitre présente quelques méthodes d’interpolation des ma-
trices de ﬁssion développées durant ce travail. En eﬀet, par exemple dans le cadre d’un
couplage transitoire avec la thermohydraulique, le système est amené à évoluer (notam-
ment en température) et donc ces matrices doivent être adaptées à chaque pas de temps.
Le calcul des matrices de TFM-S est un processus relativement long (∼ journée) qui ne
peut être réalisé régulièrement durant le transitoire, notre objectif est donc d’eﬀectuer une
interpolation rapide de ces matrices entre plusieurs états de référence pré-calculés.
On suppose les matrices de ﬁssion constantes durant toute la vie d’un neutron. Il s’agit
d’une hypothèse valide dans le cas d’un couplage, même durant un transitoire sur-critique
prompt. En eﬀet le temps de génération pour un réacteur est de l’ordre de la µs, très
inférieur au temps caractéristique des perturbations liées à la mécanique des ﬂuides et aux
variations de température.
On ne s’intéressera ici qu’aux matrices condensées en temps car ce seront celles em-
ployées pour résoudre les équations condensées (eq. (8.1.17) (8.1.18)) utilisées pour les
études couplées avec de longues durées temporelles, comme déjà mentionné.
Le cas d’application de ce travail pour les calculs de transitoires étant le MSFR, on
considèrera uniquement deux eﬀets distincts lors d’un changement de température : une
variation de la densité du sel combustible, et une variation des sections eﬃcaces dudit sel
(appelée "variation du Doppler" par la suite). Cette partie "modèle physique" pour réaliser
l’interpolation est à adapter suivant le type de réacteur que l’on souhaite simuler, ce qui est
dit dans ce paragraphe serait à modiﬁer pour un réacteur de type REP où le combustible
est solide, le spectre neutronique est très diﬀérent, et les aires de migration des neutrons
beaucoup plus réduites. Enﬁn la liste des méthodes d’interpolation présentées ici n’est pas
exhaustive, la précision atteinte est déjà suﬃsante pour notre application mais d’autres
méthodes plus complexes peuvent être imaginées.
Le cas d’étude considéré dans cette section aﬁn d’expliquer les méthodes d’interpolation
est un réacteur 1D sans réﬂecteur, d’une dimension de 200 cm, avec un combustible de
même composition que celui du MSFR (cf. tableau 4.1). La discrétisation spatiale utilisée
est de 1 cm et on notera la position x. L’ensemble des résultats présentés ici sont calculés
avec 1.5 milliards de neutrons, qu’il s’agisse des calculs de référence SERPENT ou de ceux
utilisés pour réaliser les jeux de données TFM-S. L’incertitude statistique associée sur k est
inférieure au pcm pour la référence, et on considèrera que l’erreur est du même ordre de
grandeur pour TFM-S (évaluée avec plusieurs calculs indépendants réalisés avec un nombre
plus restreint de neutrons).
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Figure 8.8 – Haut : propagation des neutrons ﬁls sur une génération pour diﬀérentes
positions d’émission dans une géométrie 1D (une couleur par position)
Bas : zoom sur l’émission de neutrons à mi-largeur
Valeur initiale à 900 K (trait continu), en modiﬁant la densité à 1200 K (pointillés
allongés) et en modiﬁant les sections eﬃcaces à 1200 K (pointillés ponctuels)
8.4.1 Physique de la variation des matrices de fission
Avant de décrire les méthodes d’interpolation, une présentation de la physique associée
est nécessaire. Sur la ﬁgure 8.8 est aﬃchée la production des neutrons prompts ﬁls pour
diﬀérentes positions d’émission de neutrons prompts pères, normalisée par neutron émis.
Chaque courbe correspond donc à une colonne de la matrice G˜χpνp , la position du pic
correspondant à la position d’émission. Le jeu de données initial de TFM-S a été calculé à
900 K. On réalise également un calcul des matrices en modiﬁant la densité ou le Doppler
pour correspondre à des températures de 1200 K, il s’agit des courbes en pointillé.
On peut observer qu’une variation des sections eﬃcaces (Doppler) induit un décalage
de la distribution, faible mais global, vers le bas. En eﬀet, chaque absorption produit un
peu moins de ﬁssions par rapport aux captures. En revanche la variation de la densité seule
implique une diminution importante des productions au niveau de la zone d’émission et
une augmentation pour des positions éloignées de la zone d’émission. En raisonnant sur
un milieu homogène inﬁni, modiﬁer la densité ne change (strictement) pas le facteur de
multiplication mais seulement l’aire de migration ; cette observation est donc physique.
La génération des matrices pour une variation de température globale, dite homogène,
sur l’ensemble de la géométrie est simplement réalisée en utilisant une interpolation li-
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néaire pour la densité et une loi logarithmique pour le Doppler. Cette méthode ne permet
cependant pas de gérer les variations de température hétérogènes, aussi dite discrétisées.
La question à se poser est donc la suivante : comment prendre en compte une variation
hétérogène de la température sur ces matrices de ﬁssion ?
Dans la suite de cette section, les matrices de base utilisées pour l’interpolation sont
calculées à 900 et 1200 K, les températures intermédiaires étant donc générées par interpo-
lation linéaire (densité) et logarithmique (Doppler). Aﬁn d’obtenir une référence pour com-
parer les matrices interpolées sur des distributions hétérogènes de température, des matrices
supplémentaires sont créées en utilisant directement la bonne distribution de température
discrétisée. L’utilisation de ces matrices donne la vraie réponse du réacteur (identique aux
résultats d’un calcul SERPENT classique) mais nécessite un nouveau calcul SERPENT
pour évaluer chaque cas, contrairement à l’interpolation. On utilisera donc indiﬀéremment
pour référence un calcul SERPENT classique ou le résultat d’une matrice calculée de cette
façon.
8.4.2 Méthodes d’interpolation
Plusieurs méthodes d’interpolation ont été successivement mises au point aﬁn de repro-
duire du mieux possible les variations des distributions des neutrons émis. Le cas présenté
ici en illustration est un cas extrême montrant la nécessité d’avoir développé plusieurs mo-
dèles. Une variation importante et instantanée de la température est placée au centre du
coeur 1D, nécessitant une bonne représentativité des phénomènes liés aux variations locales
de température. On s’intéresse donc à une conﬁguration avec trois températures diﬀérentes,
900 K pour x < 50 cm, 1200 K pour 50 cm < x < 150 cm, et 1000 K pour x > 150 cm pour
éviter d’avoir une conﬁguration symétrique, et ainsi vériﬁer le bon calcul du déséquilibre
du vecteur propre.
La ﬁgure 8.9 représente les résultats des trois méthodes d’interpolation (départ, arrivée
et mélange) qui sont décrites ci-dessous, ainsi que le résultat du calcul de référence. La
distribution des neutrons ﬁls produits par neutron père émis à une position x = 55 cm
près de la discontinuité de température (ﬁg. 8.9 - haut) et la distribution des sources de
neutrons dans le réacteur à l’équilibre (ﬁg. 8.9 - bas) y sont présentées.
On observe bien une discontinuité autour de 50 cm en raison du changement de tempéra-
ture. Comme précédemment mentionné, la courbe de référence (ﬁg. 8.9 - rouge) est obtenue
en générant les matrices de ﬁssion avec TFM-S dans un calcul où la distribution de tem-
pérature correspond à la vraie distribution discrétisée : l’eﬀet de la marche de température
est alors directement pris en compte sur les matrices. Les autres courbes représentent les
solutions prédites avec les diﬀérents modèles d’interpolation à partir des matrices TFM-S
calculées avec des températures homogènes. Les méthodes d’interpolation cherchent donc
à se rapprocher au mieux de la distribution de référence.
De plus le tableau 8.3 présente, pour chacune de ces méthodes, la variation de k par
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Figure 8.9 – Distribution des neutrons ﬁls produits sur une génération pour une
émission d’un neutron père en x = 55 cm (haut) et distribution des sources de neutrons à
l’équilibre (bas) pour la distribution de température : 900 K pour x < 50 cm, 1200 K
pour 50 cm < x < 150 cm, et 1000 K pour x > 150 cm
rapport à la situation où l’ensemble du réacteur est à 900 K (k = 1.08043 ± (1 pcm)),
ainsi que la diﬀérence de cette variation par rapport à la variation de référence.
Méthode Référence Départ Arrivée Mélange
Variation (pcm) -1174 ± 2 -1358 ± 2 -1354 ± 2 -1222 ± 2
Ecart sur la variation - +15.6% +15.4% +4.1 %
Table 8.3 – Comparaison des prédictions de variation de k par rapport à k900K pour les
diﬀérentes méthodes d’interpolation
La méthode d’interpolation la plus immédiate consiste à utiliser la distribution de la
température Tj du volume j de départ du neutron père :
gdéparti←j = gi←j(Tj) (8.4.1)
La matrice ainsi interpolée utilise les colonnes des matrices homogènes de même tempéra-
ture (j ﬁxe et i variable), la distribution de la réponse (ﬁg. 8.9, courbe verte - haut) ne voit
pas la discontinuité. Cette méthode permet de reproduire correctement la variation globale
loin de la discontinuité (ﬁg. 8.9, courbe verte - bas), mais mal au niveau du changement
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de température. De plus l’estimation de k reste assez imprécise avec 15% d’écart sur sa
variation par rapport à la référence (cf. tableau 8.3).
La seconde méthode d’interpolation nommée arrivée part de ce constat, l’idée est d’uti-
liser la probabilité de créer un neutron ﬁls correspondant à la température Ti du volume
d’arrivée i et non celui de départ :
garrivéei←j = gi←j(Ti) (8.4.2)
La matrice est donc interpolée sur les lignes et non les colonnes (i ﬁxe et j variable).
En utilisant cette méthode, la forme de la distribution de la réponse (ﬁg. 8.9, courbe
orange - haut) est beaucoup plus proche de celle de référence qu’avec la méthode "départ".
Cette méthode est d’autant plus physique que l’inﬂuence est davantage liée à l’endroit où
le neutron eﬀectue les ﬁssions. Cependant, comme on peut le voir sur le tableau 8.3, la
prédiction sur k n’est pas meilleure et la distribution des sources à l’équilibre (ﬁg. 8.9,
courbe orange - bas) s’éloigne de la solution de référence.
On construit pour cette raison une matrice supplémentaire A qui, à un neutron émis
en j, associe la probabilité d’être absorbé en i. De la même manière que dans la section
8.2.2, l’élément i, j de cette matrice se calcule en eﬀectuant une somme sur l’ensemble des
événements "evt" des neutrons simulés qui sont créés dans le volume j (evt ∈ orij) et qui
interagissent dans le volume i (evt ∈ orij → voli) en utilisant :
ai←j =
∑
evt∈orij→voli
absorptions− produtions(n,xn)
∑
evt∈orij
absorptions + fuites− produtions(n,xn)
(8.4.3)
En l’absence de fuites, l’ensemble des absorptions
∑
i ai←j vaut forcément 1 pour un neutron
émis (le dénominateur de l’équation 8.4.3 correspond au numérateur sommé sur l’ensemble
des destinations i). Cela traduit simplement la conservation du neutron père produit.
La matrice interpolée de A utilisant la température de départ adéparti←j = ai←j(Tj) vériﬁe
dans ce cas
∑
i a
départ
i←j = 1 car on se contente de pondérer par j. En revanche la matrice
interpolée de A utilisant la température d’arrivée aarrivéei←j = ai←j(Ti), et donc intervertissant
les lignes des matrices, ne vériﬁerait pas cette condition, le résultat n’est alors pas physique.
Partant de ce constat, la méthode d’interpolation mélange utilise à la fois l’information
de la pondération par le départ (pour le nombre d’absorptions) et par l’arrivée (pour la
forme de la distribution), grâce à cette matrice des absorptions A qui doit être générée en
plus des autres matrices avec TFM-S. La philosophie de cette nouvelle méthode est donc
basée sur la méthode "arrivée" mais en réalisant une correction locale de façon à vériﬁer
la conservation des absorptions que la méthode "départ" indique pour un neutron émis en
j. Une variation du taux de capture par rapport aux ﬁssions (e.g. poisons neutroniques)
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serait alors bien prise en compte. Pour une origine donnée,
∑
i a
départ
i←j représente la quantité
de neutrons devant être absorbés, et
∑
i a
arrivée
i←j celle qui est absorbée pour la méthode
"arrivée" ; on note manquej la diﬀérence de ces quantités pour chaque origine j : manquej =∑
i a
départ
i←j −
∑
i a
arrivée
i←j . La création de la matrice des absorptions interpolée suivant la
méthode mélange se fait donc avec :
amélangei←j = a
arrivée
i←j +manquej
∣∣Tj − Ti∣∣aarrivéei←j∑
i
∣∣Tj − Ti∣∣aarrivéei←j (8.4.4)
où le terme
∣∣Tj − Ti∣∣ permet d’évaluer la variation de température entre chaque position
d’émission j et d’absorption i ; et le terme
∑
i
∣∣Tj−Ti∣∣aarrivéei←j permet de normaliser le terme
ajouté. Ainsi la somme de ces corrections sur i est bien égale à manquej, et
∑
i a
mélange
i←j =∑
i a
départ
i←j , ce que l’on cherche à vériﬁer. Pour la matrice G˜ nous intéressant, cette équation
part de la forme des productions de neutrons garrivéei←j mais en utilisant la même correction
que celle réalisée sur les absorptions aarrivéei←j car ce sont celles-ci qui se conservent :
gmélangei←j = g
arrivée
i←j +manquej
∣∣Tj − Ti∣∣garrivéei←j∑
i
∣∣Tj − Ti∣∣aarrivéei←j (8.4.5)
On peut remarquer que le choix de la correction basée sur la forme de l’arrivée garrivéei←j est
empirique : la méthode "départ" croise la distribution de référence (ﬁg. 8.9 en haut, courbe
verte par rapport à la rouge), alors que celle de la méthode d’arrivée (courbe orange) a la
bonne forme mais pas la bonne intégrale dans la zone perturbée. On obtient ﬁnalement la
courbe bleue sur la ﬁgure 8.9 à l’aide de la méthode "mélange". L’accord avec la référence
est bien meilleur pour la réponse sur une génération (haut) ainsi qu’à l’équilibre (bas). De
plus l’écart sur la variation de k par rapport à la référence est également réduit, passant à
4 %.
La méthode d’interpolation des matrices de ﬁssion de TFM-S retenue pour la suite de
ce manuscrit est donc cette méthode "mélange".
8.4.3 Vérification sur différentes configurations
Diﬀérents cas tests ont été réalisés sur cette géométrie 1D. Les paramètres testés sont des
valeurs de température allant de 900 K à 2000 K, plage correspondant au fonctionnement
normal et accidentel du MSFR, et une répartition de température variable dans le coeur.
Le tableau 8.4 et la ﬁgure 8.10 résument les résultats obtenus pour diﬀérentes conﬁgu-
rations. L’objectif de cette interpolation étant de suivre la variation de k et la distribution
des sources pendant le transitoire, on compare dans le tableau la variation de k par rap-
port à la conﬁguration initiale où tout est à 900 K. L’ordre de grandeur des incertitudes
statistiques sur ces diﬀérences de k est de 2 pcm.
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Conﬁguration [cm] Températures [K] kréf − k900K kmélange − k900K %diff
50 100 50 900 1200 900 -1081 pcm -1134 pcm 4.9
50 100 50 900 1500 900 -1972 pcm -2054 pcm 4.2
50 100 50 900 2000 900 -3212 pcm -3297 pcm 2.7
50 50 50 50 900 1100 1000 1200 -814 pcm -829 pcm 1.8
50 100 50 900 1200 1000 -1174 pcm -1222 pcm 4.1
50 100 50 900 1200 1200 -1337 pcm -1371 pcm 2.5
50 100 50 1100 900 900 -158 pcm -150 pcm -5.2
20 160 20 900 1500 900 -2744 pcm -2900 pcm 5.7
Table 8.4 – Comparaison entre le calcul de référence et le résultat obtenu avec les
matrices interpolées. Les colonnes "conﬁguration" et "températures" indiquent la largeur
des diﬀérents volumes discrétisés et les températures associées
Figure 8.10 – Haut : distribution normalisée des sources de neutrons dans le coeur pour 3
conﬁgurations (haut) : la température sur les bords est de 900 K, la température au centre
est de 1200 K (trait continu), 1500 K (trait pointillé) ou 2000 K (trait pointillé espacé).
Bas : distribution normalisée pour une conﬁguration avec 4 températures diﬀérentes
(900 K, 1100 K, 1000 K et 1200 K) en coeur.
La valeur de référence est aﬃchée en rouge et la valeur calculée par TFM-S avec
interpolation en bleu
La première série de trois conﬁgurations du tableau 8.4 correspond à un coeur à 900 K
dont la partie centrale est chauﬀée de +300, +600 et + 1100 K. Les distributions des
sources de neutrons correspondantes sont aﬃchées sur la ﬁgure 8.10. Ces résultats montrent
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la bonne capacité de cette interpolation à suivre une forte variation de température, même
au-delà des températures utilisées pour le calcul des bases de données (900 et 1200 K).
Seul le cas à 2000 K montre une légère diﬀérence (3 % au centre) sur la ﬁgure 8.10, mais
le comportement global est bien reproduit.
La conﬁguration suivante du tableau 8.4 représentée sur la ﬁgure 8.10 (bas) correspond
à une distribution plus complexe de température de 900, 1100, 1000 et 1200 K. On observe
encore une fois une bonne prédiction de la redistribution des sources de neutrons en coeur.
De plus la valeur de k calculée est très proche (< 2 %) de celle de référence.
Les trois conﬁgurations suivantes présentées dans le tableau 8.4 montrent à nouveau le
bon accord obtenu entre l’interpolation des matrices de la méthode TFM-S et le calcul de
référence pour quelques autres conﬁgurations tests.
La dernière conﬁguration du tableau 8.4 (20cm 160cm 20cm) illustre enﬁn la limite de
cette méthode d’interpolation. Même si la diﬀérence de prédiction sur k n’augmente pas
de façon signiﬁcative, la distribution des sources est moins bien évaluée près des bords
comme on peut le voir sur la ﬁgure 8.11. En eﬀet, cette méthode d’interpolation, basée sur
la conservation des absorptions dans les volumes, ne prend pas en compte les fuites hors
du réacteur. Les absorptions de la conﬁguration d’arrivée pour un neutron émis dans la
zone à 1500 K vers la zone à 900 K sont donc un peu surestimées car l’augmentation de la
densité implique une réduction des fuites. Comme les productions sont normalisées de façon
à conserver les absorptions, la quantité de neutrons produits dans la zone à 900 K est sous-
estimée ; expliquant ainsi la distribution obtenue. Pour autant, le biais associé reste limité
et la variation de température considérée ici n’est pas représentative d’un cas réacteur par
sa localisation et son intensité.
Figure 8.11 – Distribution normalisée des ﬁssions dans le coeur pour la conﬁguration :
température de 900 K sur les 20 premiers cm extérieurs et de 1500 K au centre
8.4.4 Conclusion sur les interpolations
Moyennant l’ajout du calcul des absorptions dans l’implémentation TFM-S, une mé-
thode d’interpolation eﬃcace des matrices a été mise en place. Elle donne de bons résultats,
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même si les cas d’études sont restés ici limités à une géométrie 1D. Un cas d’étude 2D sera
présenté dans le prochain chapitre. Même si le réacteur ici étudié est à combustible liquide
et à spectre neutronique rapide, la méthode d’interpolation développée peut être utilisée
plus largement comme présenté en annexe C. Une conﬁguration très diﬀérente y est étudiée
avec une insertion de grappe d’absorbant dans un assemblage de REP. Le modèle développé
permet de reproduire précisément la variation de la réactivité ainsi que de la forme du ﬂux
en fonction du taux d’insertion.
Certaines améliorations peuvent d’ores et déjà être proposées pour optimiser cet algo-
rithme d’interpolation. La prise en compte des fuites est une première perspective possible.
Une interpolation polynomiale des matrices à la place de l’interpolation linéaire pourrait
aussi être réalisée aﬁn d’améliorer la représentativité des matrices de ﬁssion interpolées en
utilisant une gamme de températures plus large. De meilleurs résultats dans le cas d’une
variation importante de la température tel que le cas à 2000 K devraient alors être obtenus.
Par ailleurs, une méthode plus poussée et plus complexe à implémenter consisterait à calcu-
ler dans TFM-S la sensibilité au trajet du neutron. L’information ne serait plus uniquement
j vers i, mais aussi sa variation en fonction de la température Tk des volumes traversés k :
∂gi←j
∂Tk
. Les matrices seraient alors en trois dimensions, un maillage plus grossier pour les
températures des volumes k serait ici utile aﬁn de conserver un temps de calcul réduit.
8.5 Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre une approche innovante permettant de réaliser des
études de cinétique neutronique avec un coût réduit et une bonne précision. Cette approche,
basée sur un calcul amont des matrices avec un code stochastique (MCNP, SERPENT),
permet de réaliser une caractérisation de l’ensemble de la réponse neutronique spatiale et
temporelle du réacteur avec une précision proche de celle du calcul Monte-Carlo. Dans un
second temps, cette information est utilisée pour des calculs de transitoires avec des temps
caractéristiques allant de la nanoseconde à la minute, tout en gardant un temps de calcul
réduit. Ce modèle, utilisable pour diﬀérents types de systèmes, permet également le calcul
de paramètres cinétiques eﬀectifs tels que la fraction eﬀective de neutrons retardés ou le
temps de génération eﬀectif.
Dans le cas d’un calcul tel que celui présenté avec l’expérience Flattop, on a montré
qu’il est possible de reconstruire de manière précise la propagation en espace et en temps
d’une population de neutrons avec l’approche TFM ; et ceci pour des situations transitoires
même très éloignées de la solution d’équilibre. Les résultats alors obtenus sont très proches
de ceux d’un calcul de référence de type Monte-Carlo mais avec un coût computationnel
réduit, le calcul sur un nombre important de générations étant remplacé par un calcul précis
sur une seule génération puis de simples produits matrice-vecteur modélisant le transport
des neutrons.
Une deuxième approche, plus adaptée pour un calcul de transitoire d’un réacteur avec
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des constantes de temps plus longues, est également développée en condensant la réponse
en temps. Associé à une méthode d’interpolation adaptée, l’eﬀet d’une variation de tempé-
rature liée à la thermohydraulique sur la population de neutrons en coeur peut être calculé.
Tous les outils sont donc présents pour réaliser un couplage entre la neutronique et un code
thermohydraulique de type CFD.
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Chapitre 9
Stratégie de couplage et
benchmark numérique
Ce chapitre présente les méthodes de résolutions numériques dé-
veloppées pour le couplage neutronique (TFM-S) avec la thermo-
hydraulique (OpenFOAM). Le couplage mis en place ici permet de
gérer le mouvement des précurseurs de neutrons retardés, tout en
combinant précision et temps de calcul réduit.
Aﬁn de vériﬁer le bon fonctionnement de cet outil, un cadre per-
mettant de réaliser une comparaison quantitative de ces codes cou-
plés est également présenté dans ce chapitre. Ce benchmark nu-
mérique nous servira également de vériﬁcation pour la méthode
TFM-S et son couplage avec OpenFOAM.
Sommaire
9.1 Stratégie du couplage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
9.1.1 Résolution d’équations couplées dans la thermohydraulique . . . . 161
9.1.2 Ajout du modèle de neutronique TFM-S . . . . . . . . . . . . . . . 162
9.2 Benchmark "au carré" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
9.2.1 Philosophie du "benchmark carré" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
9.2.2 Etape 0 - Mono-physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
9.2.3 Etape 1 - Couplage stationnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
9.2.4 Etape 2 - Couplage transitoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
9.2.5 Conclusion sur le benchmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
9.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
159
CHAPITRE 9. STRATÉGIE DE COUPLAGE ET BENCHMARK
NUMÉRIQUE
9.1 Stratégie du couplage
L’étude de phénomènes transitoires dans les réacteurs nucléaires nécessite la réalisation
de codes couplés [80, 15]. L’approche la plus simple est de réaliser un couplage externe : des
codes dédiés à chaque physique sont interfacés, l’une des diﬃcultés majeures étant alors la
prise en compte des eﬀets couplés dans un même pas de temps. La seconde solution, souvent
plus complexe à implémenter et à maintenir, consiste à faire fusionner les diﬀérents codes.
Cela permet de limiter les transferts de données et oﬀre une plus grande liberté dans les
solveurs, l’ensemble couplé des codes devant cependant être validé de nouveau dans ce cas.
Aﬁn d’obtenir un temps de calcul raisonnable, des compromis sont souvent nécessaires.
Dans le cas de réacteurs à combustible solide, la modélisation de la thermohydraulique est
souvent conﬁée à des codes sous-canaux en régime normal, moins précis que la CFD mais
bien adaptés à des écoulements avec une direction principale bien déﬁnie. Dans le cas
d’un réacteur à combustible liquide avec une cavité coeur (MSFR, MOSART [60], ...),
l’utilisation de la CFD est nécessaire en raison de la complexité du champ de vitesse en
coeur ; et son coût reste très mesuré car les interfaces solides-ﬂuides sont limitées aux parois
du réacteur. Pour la neutronique, un calcul dynamique avec un code Monte-Carlo ou même
de transport déterministe nécessite un temps de calcul important. Des approches quasi-
statiques améliorées, ou des codes utilisant de la diﬀusion multi-groupe, de la cinétique
nodale voire de la cinétique ponctuelle leur sont souvent préférés pour réduire le temps de
calcul. On peut ainsi citer, pour le cas des sels fondus :
– le code FAST [81] couplant le code TRACE (thermohydraulique) où un suivi des
précurseurs a été ajouté, et de la cinétique point ;
– le code SIMMER [82] où la prise en compte des précurseurs peut également être
ajoutée pour la thermohydraulique, et une approche ponctuelle ou quasi-statique
améliorée peut être employée pour la neutronique ;
– le code DYN3D-MSR [83] couplant diﬀusion neutronique et approche sous-canale ;
– le code COUPLE [84] couplant également diﬀusion et résolution des équations de
Navier-Stokes.
Un autre code, qui nous servira de comparaison par la suite sous le nom de OpenFOAM-
Diﬀusion, a été développé [29] en implémentant les équations de la diﬀusion neutronique
multi-groupe directement dans le code CFD OpenFOAM.
Le couplage développé ici vise à obtenir une bonne représentation des phénomènes ther-
mohydrauliques et neutroniques. Ces premiers sont calculés par le code OpenFOAM résol-
vant les équations de Navier-Stokes moyennées (eq. (2.2.8),(2.2.9) et (2.2.10)) présentées
dans le chapitre 2, et pouvant être associées à un modèle de turbulence. Dans l’optique de
réaliser un couplage, il est intéressant de noter qu’il s’agit déjà d’un code résolvant plusieurs
équations physiques, pour la vitesse, la pression et la température. À cela vient s’ajouter la
neutronique via le modèle TFM-S développé dans ce but pour combiner précision, temps
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de calcul raisonnable, et prise en compte correcte du mouvement du combustible.
L’objectif premier de ce travail n’est pas de produire un code couplé utilisant les mo-
dèles d’intégration numérique les plus performants, cette première étape vise avant tout à
travailler sur le développement de modèles physiques adaptés et à leur vériﬁcation. C’est
dans ce contexte que vient s’inscrire ce travail. Un soin particulier est tout de même ap-
porté pour obtenir une précision du code couplé équivalente à celle oﬀerte par le calcul de
thermohydraulique seul.
9.1.1 Résolution d’équations couplées dans la thermohydraulique
La méthode d’intégration temporelle classiquement utilisée est une intégration Eulé-
rienne du premier ordre. Dans sa version explicite, en connaissant yi et sa dérivée y′i en ti,
ce schéma consiste à calculer la valeur d’une variable y à ti+1 en utilisant sa dérivée au
point de départ : yi+1 = yi + (ti+1 − ti)y′i. Ce schéma est rapide à calculer mais n’est pas
stable si les pas de temps sont trop grands.
La version Euler-implicite consistant à utiliser la dérivée du point d’arrivée :
yi+1 = yi + (ti+1 − ti)y′i+1 lui est préférée. Ne connaissant pas initialement la solution
et donc la dérivée au point d’arrivée, il est nécessaire de réaliser des itérations ; chaque
solution intermédiaire permettant une estimation plus précise de la dérivée au point
d’arrivée y′i+1. La convergence est atteinte en vériﬁant que la solution obtenue ne varie plus
d’une itération à l’autre en utilisant un critère de convergence. Cette méthode d’intégration
est stable et robuste, il s’agit de celle employée par défaut dans le code OpenFOAM.
L’objectif de ces développements n’étant pas, dans un premier temps, d’utiliser les modèles
d’intégration les plus poussés existants, nous avons choisi cette intégration Euler-implicite
couramment utilisée, plus simple à implémenter et inconditionnellement stable.
Par ailleurs, dans le cas où plusieurs équations doivent être résolues simultanément, un
schéma itératif peut également être utilisé. Les équations de la thermohydraulique illustrent
ce besoin. On peut citer par exemple les eﬀets croisés entre, d’un côté la distribution
de l’écoulement qui impacte le transport de la chaleur, et de l’autre la distribution de
température qui crée une force de ﬂottabilité sur le ﬂuide. Des itérations dites externes
sont nécessaires entre la résolution de ces deux physiques aﬁn que la solution ﬁnale obtenue
vériﬁe en même temps l’ensemble des équations. Ces itérations correspondent aux "outer
correctors" présentés dans la section 2.4.4.2.
Ce schéma numérique est couramment utilisé, son avantage est de gérer chaque physique
séparément des autres (et d’en ajouter facilement) lors de l’intégration temporelle, l’incon-
vénient étant de devoir résoudre les eﬀets des interactions dans des itérations externes.
La neutronique est alors, en utilisant le même schéma, une physique de plus à résoudre
interagissant avec l’équation de la température.
Le bon déroulement de l’intégration temporelle est contrôlé de deux façons distinctes.
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La première est la convergence simultanée des diﬀérentes équations résolues. On regarde
pour cela, après itérations sur les autres équations, si la nouvelle solution calculée est proche
de la précédente. La seconde est basée sur le nombre de Courant, un paramètre classique de
stabilité numérique sur les aspects hydrauliques. Celui-ci permet de vériﬁer qu’une particule
attachée au ﬂuide ne parcourt pas une distance supérieure à la taille des mailles pendant
un pas de temps. Ces deux conditions permettent de ﬁxer le nombre d’itérations externes
et la taille du pas de temps.
9.1.2 Ajout du modèle de neutronique TFM-S
9.1.2.1 Problématique générale
Comme présenté, les équations de la neutronique résolues dans le couplage sont les
équations condensées (eq. (8.1.17) et (8.1.18)). Leur résolution numérique a été implémentée
de façon générique dans un module écrit en C++. Ce module est directement inclus dans le
code OpenFOAM aﬁn de réaliser un couplage interne évitant les transferts d’informations
et la perte de temps associée. Cette inclusion permet de plus d’utiliser certaines fonctions
d’OpenFOAM permettant notamment de transférer les informations d’un maillage à l’autre
en utilisant une pondération par la fraction de volume recouverte.
Il est à noter que, pour un couplage avec la thermohydraulique, un paramètre d’intérêt
est la puissance produite et non la quantité de neutrons produits par ﬁssion. En toute
rigueur il faudrait calculer les matrices qui, à une émission en i, associe en j l’énergie
produite en incluant celle des ﬁssions, celle déposée par le neutron pendant son transport,
voire celle propagée par les γ prompts. Pour éviter cela, on utilise l’hypothèse selon laquelle
toute l’énergie est déposée localement lors de la ﬁssion. Par ailleurs, on a accès dans notre
cas à νΣfφ et non à Σfφ. On fait donc en plus l’hypothèse que ces deux distributions ont une
forme identique à une constante multiplicative près : le combustible est ici homogène donc la
multiplicité ν(r) est à peu près constante aux eﬀets de spectres près. Cette hypothèse nous
permet ainsi d’éviter de créer un jeu de matrices supplémentaire pour gérer la puissance
déposée.
9.1.2.2 Schéma du couplage
Les pas de temps de la thermohydraulique sont typiquement de l’ordre de la millise-
conde. En revanche la neutronique requiert des pas de temps beaucoup plus petits, de
l’ordre de la µs, en raison des constantes de temps très courtes liées aux neutrons prompts.
On utilise pour cette raison des discrétisations en temps diﬀérentes pour la neutronique
et pour la thermohydraulique. L’algorithme itératif permettant de faire converger les dif-
férentes physiques couplées est également utilisé pour la neutronique comme illustré sur la
ﬁgure 9.1.
Après une première estimation des variables de la thermohydraulique, une distribution
de température est disponible au temps ti+1 en plus du temps ti. Dans un premier temps
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Figure 9.1 – Schéma des informations échangées pour le couplage transitoire
neutronique - thermohydraulique
l’ensemble des matrices de ﬁssion de TFM-S sont alors générées pour ces deux distributions
de température en utilisant la méthode d’interpolation "mélange" présentée dans la section
8.4.2. On obtient alors deux jeux de données : à ti et ti+1. Dans un second temps, les
matrices utilisées localement sur les pas de temps neutroniques (ﬁg. 9.1) sont déduites des
matrices précédemment calculées via une simple interpolation linéairement entre ces deux
jeux de données. De la même façon, la distribution des précurseurs décroissants
∑
f
λfPf
(source de neutrons retardés) est interpolée entre ti et ti+1 pour la neutronique, ainsi que le
temps de ﬁssion à ﬁssion qui est recalculé pour chaque distribution de température. Depuis
la neutronique, les valeurs intégrées de i à i+1, telles que (νdΣfφ)i→i+1 et (νΣfφ)i→i+1, sont
renvoyées à la thermohydraulique en tant que termes sources de précurseurs et d’énergie
durant le pas de temps. L’ensemble de ces opérations est réalisé ainsi, avec un nombre
suﬃsant d’itérations externes pour obtenir la convergence (typiquement 3 ou 4, en fonction
du pas de temps et de l’intensité du couplage).
9.1.2.3 Méthodes de résolution neutronique
Deux méthodes ont été implémentées dans OpenFOAM pour résoudre les équations de
la cinétique avec la méthode TFM-S. La première, que l’on appellera matricielle, consiste
à résoudre les équations condensées "en force brute" en eﬀectuant des produits matrice-
vecteur à chaque pas de temps neutronique. La seconde est basée sur l’hypothèse que la
forme de la distribution des neutrons prompts est en permanence à l’équilibre, cette forme
d’équilibre évoluant lentement (∼ms) avec la variation de température (hypothèse quasi-
statique). La probabilité pd→p qu’un neutron retardé, émis sur la distribution normalisée∑̂
f
λfPf (r, t) calculée par le code CFD, alimente la population des neutrons prompts est
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ici donnée par :
pd→p =
〈
N∗eq
∣∣G˜χdνp ∣∣∑̂
f
λfPf
〉
〈
N∗eq|Neq
〉 (9.1.1)
De la même façon, la probabilité pp→p qu’un neutron prompt crée un neutron prompt est
simplement donnée par :
pp→p =
〈
N∗eq
∣∣G˜χpνp ∣∣Neq〉〈
N∗eq|Neq
〉 = 〈N∗eq|kpNeq〉〈
N∗eq|Neq
〉 = kp〈N∗eq|Neq〉〈
N∗eq|Neq
〉 = kp (9.1.2)
Cette seconde méthode que l’on appellera QS-QC revient donc à une approche quasi-
statique mais de façon "quasi-continue" car l’ensemble des paramètres adjoints est recalculé
pour chaque pas de temps thermohydraulique. On peut alors se ramener à un temps de
calcul égal à celui de la cinétique point entre deux pas de temps thermohydrauliques. Le
gain de cette méthode est faible pour des pas de temps thermohydrauliques petits, par
exemple pendant un transitoire sur-critique prompt, car le calcul des paramètres adjoints
nécessite un temps de calcul incompressible. Pour un transitoire évoluant moins vite dans
le temps tel qu’un suivi de charge ou la mise à l’équilibre après un événement sur-critique
prompt, le gain est très important. En eﬀet en dehors du calcul du paramètre adjoint pd→p
et du kp, le temps de calcul associé aux pas de temps neutroniques est négligeable et donc
indépendant de la taille du pas de temps thermohydraulique considéré.
Comme on le présentera avec la ﬁgure 10.5 de la section 10.2.2, même pour une insertion
très rapide de 6000 pcm en 1 s conduisant à un régime sur-critique prompt dans le MSFR,
les méthodes matricielle et QS-QC fournissent bien le même résultat. Sur cet exemple, le
temps de résolution de la neutronique pour la seconde méthode est environ 10 fois plus
rapide pour des pas de temps de 1 ms (100 fois pour des pas de 10 ms, ...). On utilisera
donc cette méthode-ci par défaut sauf mention contraire.
9.2 Benchmark "au carré"
La section suivante présente un benchmark numérique développé au LPSC. Ce
benchmark a pour objectif de comparer des modèles physiques utilisés pour des couplages
neutronique-thermohydraulique, et leur implémentation numérique. Ce benchmark est
également utilisé dans notre application pour vériﬁer, d’une part le bon fonctionnement
de la méthode d’interpolation des matrices de TFM-S, et d’autre part sa bonne implémen-
tation dans OpenFOAM.
Diﬀérents codes couplés utilisables pour les réacteurs à combustible circulant existent
ou sont en développement au sein de diﬀérents organismes de recherche. Une comparaison
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directe entre ces outils n’est pas un exercice facile sans cadre ﬁxé. Le benchmark numérique
présenté dans cette section vise ainsi à proposer un tel cadre permettant de réaliser une
vériﬁcation quantitative de ces codes.
Cette proposition de benchmark est issue d’un projet collaboratif dont la philosophie
est brièvement introduite ici. Ce benchmark étant en cours de développement à ce jour,
seules les grandes idées directrices sont expliquées. Des premiers résultats seront présentés,
incluant une comparaison avec un code de référence quand disponible : ceci aﬁn d’illustrer
le benchmark, mais surtout à titre de vériﬁcation du code développé OpenFOAM - TFM-S.
La description suivante n’est donc pas exhaustive et est sujette à évolution : ce benchmark
doit se ﬁnaliser lors de projets à venir où un plus grand nombre de partenaires pourront
contribuer.
9.2.1 Philosophie du "benchmark carré"
Durant le projet européen EVOL [65], plusieurs benchmarks ont été réalisés, notam-
ment celui sur la thermohydraulique présenté dans la section 4.3, ainsi qu’un benchmark
sur la neutronique relatif aux calculs de spectres, de paramètres cinétiques (βeff , Λeff ,
dk
dT ), d’eﬀet des bases de données et d’évolution. Il en est ressorti des diﬃcultés à obtenir
des résultats comparables quantitativement, notamment au niveau du benchmark thermo-
hydraulique. En eﬀet, des géométries complexes ne peuvent être réalisées dans tous les
codes de thermohydraulique, certains partenaires utilisant des géométries axisymétriques
ou cylindriques. Ou encore car tous les codes ne gèrent pas tous les modèles de turbu-
lence. Au niveau neutronique, certains partenaires ne pouvaient pas utiliser exactement les
mêmes bases de données. Ainsi, l’origine exacte des diﬀérences obtenues n’est pas toujours
aisément identiﬁable, surtout en l’absence d’étapes intermédiaires. Aﬁn de pallier à ce pro-
blème, plusieurs points menant à la déﬁnition d’un cas d’étude simple et progressif peuvent
être mis en avant.
La structure de ce benchmark vise à isoler chaque phénomène clef d’un couplage
neutronique-thermohydraulique d’un système utilisant un combustible liquide aﬁn de
mettre en avant l’origine de diﬀérences. Le cas d’étude doit séparer, par exemple, l’ef-
fet d’une distribution de précurseurs diﬀérente de leur position d’émission, ou encore l’eﬀet
de la distribution de puissance sur les forces de ﬂottabilité. Chacun de ces eﬀets élémen-
taires doit être ajouté séparément, pour mettre en avant l’apparition d’une diﬀérence. Un
autre point important à comparer, lors de la résolution de transitoires, est l’intégration
temporelle correcte des diﬀérentes physiques en incluant le couplage entre celles-ci.
Cependant, ce benchmark n’a pas pour but premier de réaliser des vériﬁcations sur
les aspects "mono-physiques" mais sur le couplage de ces physiques entre elles. Même
si la pré-étape 0 reste une vériﬁcation des résultats mono-physiques, il ne s’agit pas de
rechercher une conﬁguration complexe exacerbant ces diﬀérences : on s’attache donc à
des géométries et des conﬁgurations simples. En eﬀet des benchmarks dédiés existent
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déjà et permettent de vériﬁer le bon fonctionnement des codes tels MCNP, SERPENT ou
OpenFOAM séparément. Un autre avantage de cette approche est de permettre au plus
grand nombre de pouvoir le réaliser sans modiﬁcation majeure de leurs codes.
Figure 9.2 – Conﬁguration du benchmark : géométrie 2D carrée avec une vitesse Ux
imposée sur la paroi supérieure
On s’intéresse donc à une géométrie très simple représentée en ﬁgure 9.2. Il s’agit d’un
carré (géométrie 2D) de 2 m de côté qui peut être vu comme inﬁni dans la troisième
dimension, avec pour combustible un sel ﬂuorure fondu dont la composition est donnée dans
le tableau 9.1 et dont les propriétés sont proches du sel du MSFR. La concentration en 235U
a été ajustée pour obtenir k ∼ 1. Un maillage cartésien peut ainsi être réalisé, supprimant les
problématiques liées à la conception d’un maillage plus complexe. Aucun eﬀet de turbulence
n’est considéré. Les équations de thermohydraulique résolues sont les équations de Navier-
Stokes incompressibles avec l’approximation de Boussinesq pour prendre en compte les
forces de ﬂottabilité. Pour la neutronique, on ne considère que l’eﬀet de la densité (sans
variation des sections eﬃcaces), suﬃsant pour observer un couplage via les contre-réactions,
et permettant ainsi de simpliﬁer le traitement des données nucléaires.
Isotope 235U 9Be 7Li 6Li
Fraction atomique 2.95% 32.35% 59.85% 4.85%
Table 9.1 – Composition atomique des composants du sel combustible
LiF− BeF2 −UF4 du benchmark, la somme des fractions hors ﬂuor faisant 100 %
Une vitesse Ux est imposée sur la paroi supérieure, celle-ci pourra varier entre 0 et
Uréf = 0.5 m/s. Les autres parois ont une condition de vitesse nulle. Les parois sont consi-
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dérées adiabatiques, le refroidissement étant réalisé de façon linéaire avec la température du
combustible T (r, t) sur l’ensemble de la géométrie. On utilise pour cela une température ﬁc-
tive Tf = 900 K associée à un coeﬃcient d’échange thermique surfacique h de 106 W/K/m2
(ou 106 W/K/m3 en considérant une profondeur de 1 m). La puissance extraite localement,
h(T (r, t) − Tf ), est donc d’autant plus grande que la température du combustible T (r, t)
est élevée, cette dernière ne pouvant pas descendre en dessous de 900 K.
La puissance de référence en coeur est Préf = 1 GW/m (ou 1 GW en considérant une
profondeur de 1m). Les familles de précurseurs sont des données d’entrée du benchmark
fournies aﬁn que chaque participant utilise les mêmes valeurs. Il en est de même avec les sec-
tions eﬃcaces multi-groupes pour les codes déterministes. La base de données utilisée étant
JEFF-3.1.1, huit familles de précurseurs, résumées dans le tableau 9.2, sont modélisées.
Famille 1 2 3 4 5 6 7 8
βf [pcm] 23.4 103.0 68.1 137.4 214.4 64.0 59.9 16.5
T1/2 [s] 55.6 24.5 16.3 5.21 2.37 1.04 0.424 0.195
Table 9.2 – Fraction physique de neutrons retardés des diﬀérentes familles et temps de
demi-vie associé
Dans la suite, trois étapes successives sont présentées. La première est dédiée à la véri-
ﬁcation du bon fonctionnement mono-physique des codes. La seconde porte sur le couplage
stationnaire, et la dernière sur le couplage transitoire.
9.2.2 Etape 0 - Mono-physique
Comme précédemment précisé, l’idée est de procéder par pas progressifs en ajoutant un
par un diﬀérents éléments, et en comparant des observables de façon quantitative à chaque
pas. Plusieurs paramètres sont donc testés dans cette pré-étape visant à tester la bonne
modélisation mono-physique importante pour le couplage :
– L’hydraulique : La fonction vériﬁée ici est la résolution des équations de Navier-
Stokes. Les conditions de calcul sont donc Ux = Uréf et P = 0 GW. Les observables
sont les composantes de la vitesse suivant les lignes AA’ et BB’ (ﬁg. 9.2). Une image
2D de l’amplitude de la vitesse et des lignes de courant est également un élément de
comparaison utile, même si plus qualitatif.
– La neutronique : Le second point consiste à tester la résolution des équations de Bolz-
mann. La vitesse est nulle ici, et le ﬂux neutronique est calculé en restant à puissance
nulle (température homogène). Les observables sont les distributions de puissance et
des précurseurs suivant les lignes AA’ et BB’. Les valeurs obtenues de réactivité ρ
et de la fraction eﬀective de neutrons retardés βeff sont également comparées. Ces
valeurs serviront par la suite comme référence en tant que cas statique à puissance
nulle : ρstat0 et βstat0eff .
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– La thermique : L’objectif est de tester la capacité à résoudre une équation de transport
d’un champ scalaire indépendamment du couplage. Il s’agit d’un point important car
un écart à ce niveau indique également une diﬀérence dans la façon de transporter
les précurseurs. On utilise donc les distributions de puissance et de vitesse des calculs
précédents, sans mises à jour de ces valeurs durant le calcul. L’équation de la tempé-
rature est ajoutée et résolue pour une puissance de Préf . Les observables sont ici les
distributions de température obtenues après transport de l’énergie par le ﬂuide.
Cette première étape ne nous est pas utile ici dans le contexte de la vériﬁcation du couplage
OpenFOAM - TFM-S. Les aspects thermohydrauliques ont été vériﬁés dans un benchmark
dédié. La méthode TFM-S étant déjà testée sans variation de température et la vériﬁcation
de l’interpolation nécessitant un gradient de température, elle sera donc réalisée dans la
prochaine section.
9.2.3 Etape 1 - Couplage stationnaire
Diﬀérentes fonctions sont testées successivement dans cette étape :
– Circulation du combustible : L’idée est dans un premier temps de regarder à puissance
nulle comment varie la fraction eﬀective de neutrons retardés βeff et la réactivité
(paramètres neutroniques) avec une vitesse Ux imposée en haut du carré. En eﬀet,
la distribution des précurseurs va évoluer ; il s’agit pour l’instant d’un chaînage et
non d’un couplage (pas d’eﬀet de la neutronique sur la thermohydraulique). Les
paramètres d’intérêt peuvent être calculés puis tracés pour diﬀérentes valeurs de Ux
allant de 0 m/s à Uréf .
– Couplage avec la puissance à vitesse imposée : La puissance est ensuite mise en route.
La distribution de vitesse utilisée est celle de l’étape 0 avec Ux = Uréf . Les paramètres
d’intérêt sont les distributions de température, la variation de réactivité ρ − ρstat0
et la fraction eﬀective normalisée de neutrons retardés βeff
β
stat0
eff
. Un autre paramètre
d’intérêt est la distribution de puissance, dont on extraira la variation par rapport à
la conﬁguration statique pour observer la redistribution du ﬂux due au couplage : la
puissance agit sur la température qui agit sur la densité et donc sur la puissance. Cette
étude est à réaliser de façon paramétrique, en faisant varier la vitesse Ux imposée.
On fera référence à ce cas par la suite avec la dénomination : cas V (pour vitesse
imposée).
– Flottabilité : Ici la vitesse est imposée nulle en haut du carré (Ux = 0), et seules
les forces de ﬂottabilité mettent le ﬂuide en mouvement. Il s’agit donc d’un cas en
convection naturelle, la puissance agissant sur la température et donc sur les forces
de ﬂottabilité. Ici le couplage est fort, mais l’eﬀet de la circulation du combustible et
l’eﬀet du couplage avec la puissance étant déjà vériﬁés, un écart viendrait donc des
eﬀets croisés. On observe également la variation de réactivité et la fraction eﬀective
normalisée de neutrons retardés. Une paramétrisation sur le niveau de puissance
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permet de faire varier l’eﬀet des forces de ﬂottabilité. On fera référence à ce cas par
la suite avec la dénomination : cas F (pour ﬂottabilité).
– La complète : Ce dernier cas reprend l’intégralité des points testés ci-dessus en même
temps. Le champ de vitesse est calculé en considérant deux sources de mouvement :
une source extérieure (Ux imposée sur la paroi supérieure) et les forces de ﬂottabilité.
Les couplages entre la neutronique et la thermohydraulique sont pris en compte à
tous le niveaux, ce cas est donc censé être représentatif des phénomènes existant
dans un réacteur. On fera référence à ce cas par la suite avec la dénomination : cas
C (pour complet).
Résultats de calcul OpenFOAM - TFM-S
Quelques résultats obtenus avec le modèle TFM-S implémenté dans OpenFOAM sont
présentés ci-dessous. Contrairement à l’étape 0, on pourra réaliser ici une vériﬁcation des
méthodes d’interpolation de TFM-S. En plus des cas V, F et C, on ajoute un cas S (statique)
où le champ de vitesse est imposé nul en tout point de l’espace avec la puissance ﬁxée à
Préf .
La ﬁgure 9.3 présente la distribution de vitesse et les lignes de courant dans les diﬀérents
cas. On peut observer un proﬁl de vitesse dans le cas V caractéristique d’un écoulement
de ce type, il s’agit en eﬀet d’un cas test classique en mécanique des ﬂuides. Les lignes de
courant du cas F illustrent bien la forme de l’écoulement dû à la gravité seule : la puissance
chauﬀant principalement au centre de la géométrie, on observe deux cellules de convection
car les bords sont plus froids. Le dernier cas (C) combinant les eﬀets des cas V et F est plus
diﬃcile à interpréter. On y retrouve les deux vortex du cas F, mais avec un renforcement
de celui de droite dû à la vitesse imposée vers la droite. On peut également observer que
les deux eﬀets sont ici présents et d’amplitude proche, la convection naturelle n’est pas
écrantée par la vitesse imposée en haut.
Figure 9.3 – Distribution de vitesse et lignes de courant pour les cas S, V, F et C
La seconde ﬁgure 9.4 présente la distribution de température en coeur. Le cas S donne
une image directe de la puissance en coeur car le sel ne bouge pas et la conduction est
négligeable. On observe la discrétisation utilisée pour le modèle TFM-S qui, avec 1024
mailles (32*32), est moins ﬁne que celle de mécanique des ﬂuides composée de 23 000
mailles. En revanche le cas V met en avant l’eﬀet de lissage lié au transport par convection
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de la chaleur allant du centre vers la gauche comme vu sur la ﬁgure 9.3. Le cas F montre le
mouvement du sel chaud, de bas en haut, en raison des forces de ﬂottabilité. Le dernier cas
(C) montre une température chaude maximale en haut à droite, ce qui est cohérent avec
la direction de l’écoulement (ﬁg. 9.3). On retrouve bien dans tous ces cas la distribution de
puissance déformée par le transport convectif local.
Figure 9.4 – Distribution de température pour les cas S, V, F et C
Viennent ensuite les résultats sur les distributions de précurseurs (ﬁg. 9.5 pour la famille
1 (T 1
2
= 55.6 s) et ﬁg. 9.6 pour la famille 5 (T 1
2
= 2.37 s)). Les deux familles de précurseurs
ont la même distribution dans le cas S car le sel ne bouge pas. Dans le cas V, on observe des
solutions très diﬀérentes. Pour un temps de vie court (ﬁg. 9.6), les précurseurs n’ont pas le
temps de beaucoup bouger avant de décroître, alors qu’avec un temps de vie long (ﬁg. 9.5)
devant le temps de circulation, ils sont davantage homogénéisés. Dans le cas F, on observe
très bien les deux cellules de convection pour des temps de vie élevés : les précurseurs
émis en leur centre s’accumulent alors que ceux émis au centre du carré (pourtant plus
nombreux) sont dispersés.
Figure 9.5 – Distribution des précurseurs de la première famille (T 1
2
= 55.6 s) pour les
cas S, V, F et C
Figure 9.6 – Distribution des précurseurs de la cinquième famille (T 1
2
= 2.37 s) pour les
cas S, V, F et C
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Comparaison inter-code et vérification
La ﬁgure 9.7 présente, pour diﬀérents niveaux de puissance en convection naturelle (cas
F), la variation de la réactivité et de la fraction eﬀective normalisée de neutrons retar-
dés. Les valeurs de référence sont données pour un calcul réalisé avec un couplage direct
OpenFOAM-SERPENT [29], où le code SERPENT utilise la distribution de précurseurs
fournie par OpenFOAM. L’idée est de réaliser sur ce cas stationnaire une première vériﬁ-
cation du code développé.
Figure 9.7 – Variation de la réactivité et de la fraction eﬀective normalisée de neutrons
retardés en fonction du niveau de puissance en convection naturelle (cas F) pour le code
de référence OpenFOAM-SERPENT (avec incertitudes statistiques à 1 σ) en bleu et
OpenFOAM - TFM-S en rouge
L’eﬀet attendu est une baisse de la réactivité quand la puissance augmente. En eﬀet une
puissance élevée implique une température élevée du combustible, donc une diminution de
la densité et par là même une augmentation des fuites. Une diminution de la fraction de
neutrons retardés est également attendue, le mouvement du sel les transportant dans une
zone de plus faible importance neutronique.
On observe des comportements très similaires sur ces deux observables, la diﬀérence
maximale de variation de réactivité étant comprise entre 1 et 4 % entre les deux codes, et
0.4% pour la fraction eﬀective normalisée de neutron retardés avec une erreur statistique
du même ordre de grandeur. Dans le cas de la réactivité, la diﬀérence est statistiquement
signiﬁcative, même si très faible, et on retrouve donc un ordre de grandeur d’écart semblable
à celui des cas 1D présentés dans la section 8.4.3. Concernant l’évolution de βeff , les
résultats obtenus sont très proches de ceux du code de référence, les écarts sont dans
son incertitude statistique. Il est ici à noter qu’un calcul de référence nécessite un temps
de calcul de l’ordre de l’heure, alors que la méthode OpenFOAM - TFM-S présentée ne
prend que quelques minutes. Le calcul préalable de toutes les matrices de ﬁssions nécessite
également un temps de l’ordre de l’heure, mais n’a besoin d’être réalisé qu’une seule fois.
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9.2.4 Etape 2 - Couplage transitoire
La dernière étape consiste à tester les codes de couplage sur des calculs de transitoires.
Encore une fois, l’idée est ici de rester le plus générique possible. Comparer des résultats
sur un équivalent de suivi de charge ou une insertion de réactivité serait intéressant mais
resterait limité à un type de transitoire et son temps caractéristique associé. En eﬀet,
suivant la constante de temps à laquelle le système subit une perturbation, les phénomènes
physiques mis en jeux ne sont pas les mêmes. Diﬀérents paramètres peuvent être perturbés
(e.g. la réactivité via une source artiﬁcielle, ou le paramètre h lié au refroidissement du
sel) avec une fréquence d’excitation variable aﬁn de tester la réponse en amplitude et en
phase du système étudié. L’objectif est ici de capter et comparer l’ensemble de la réponse
du système quelle que soit la fréquence d’excitation.
Cette information est résumée dans des diagrammes de Bode traçant, en fonction de
la fréquence d’excitation, la transmission de ce signal en amplitude (gain) et son retard
(déphasage).
Résultats de calcul OpenFOAM - TFM-S
Diﬀérentes conﬁgurations peuvent être étudiées : par exemple en maintenant le com-
bustible ﬁxe, ou au contraire avec une distribution de vitesse ﬁxée (cas V) pour observer
le transport de la chaleur et des précurseurs. Les résultats présentés ici utilisent une oscil-
lation sur le paramètre h dans le cas V, on agit ainsi directement sur un paramètre de la
thermohydraulique aﬁn d’étudier sa propagation sur la neutronique. L’oscillation d’excita-
tion est d’amplitude 5 % autour de la valeur de référence 106 W/m2 ; un gain de 1 signiﬁe
une oscillation de 5 % sur la puissance. Le calcul de ces deux observables est représenté
pour la puissance sur la ﬁgure 9.8 après un nombre suﬃsant d’oscillations pour obtenir une
réponse périodique. La ﬁgure 9.9 illustre l’évolution de diﬀérents paramètres :
– Sur la première ligne est représentée la distribution de température à t=0 s, (gauche),
puis sa variation (T(t)-T(0 s)) pour diﬀérents instants d’un cycle d’oscillation de h.
Comme on peut le voir sur la ﬁgure 9.8, durant les premiers instants (t<1.1 s), la
température moyenne continue de diminuer en raison du déphasage, avant d’augmen-
ter jusqu’à 6 s. On retrouve donc bien le comportement de la ﬁgure 9.9, illustrant le
transport de la chaleur lié au mouvement du combustible.
– La seconde ligne présente la puissance dont la valeur maximum (au centre de la
géométrie) est ramenée à 1 à t=0 s, puis sa variation dans le temps par rapport à cet
état initial. Encore une fois, les cycles d’oscillation de la ﬁgure 9.8 sont retrouvés. On
peut noter l’amplitude de cette oscillation, de l’ordre de l’amplitude de l’excitation
au maximum, environ la moitié en moyenne.
– La troisième ligne présente la forme de la puissance. Il s’agit de la puissance normalisée
(à chaque instant), dont le maximum est ramené à 1 à t=0 s. Sa variation représente
donc la redistribution de la puissance, suite à une déformation de la répartition de
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Figure 9.8 – Représentation du calcul du déphasage et de l’oscillation de la puissance
(rouge) par rapport à l’excitation imposée à 0.1 Hz sur l’extraction h (bleu), et variation
induite sur la température moyenne du combustible (vert) et du kp (violet)
Figure 9.9 – Sur la colonne de gauche : distribution de la température du combustible
(haut), de la puissance (milieu) et de la puissance normalisée (bas) à t=0 s lors d’une
oscillation de h de 5 % à 0.1 Hz sur le cas V (h maximal à t=0 s)
A droite de la ligne pointillée : variation absolue de ces paramètres (à droite) par rapport
à la distribution intiale (t=0 s) pour diﬀérents temps
la température et des précurseurs. Si la variation de la puissance maximale est de
l’ordre de 5 10−2, celle de sa distribution est de l’ordre de 2 10−4. Il s’agit d’un eﬀet
très faible, pour autant accessible avec TFM-S grâce à son caractère déterministe et
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non probabiliste.
Comparaison avec le code OpenFOAM-Diffusion
Sur la ﬁgure 9.10 sont présentés le gain (gauche) et le déphasage (droite) obtenus sur
la puissance en fonction de la fréquence d’oscillation de h. Les conditions du calcul sont
une distribution de vitesse ﬁgée correspondant au cas V, et une puissance moyenne égale à
Préf .
Figure 9.10 – Gain (gauche) et déphasage (droite) de la puissance en fonction de la
fréquence d’excitation de h pour une amplitude de 5 %
Les résultats présentés ont été obtenus avec deux codes : le code développé lors de cette
thèse (courbe rouge), et d’autre part un couplage implémenté dans OpenFOAM entre les
équations de la thermohydraulique et les équations de la diﬀusion à 6 groupes dont les
sections eﬃcaces condensées ont été calculées avec SERPENT. Comme déjà mentionné,
ce second outil OpenFOAM-Diﬀusion a été développé dans le cadre de la modélisation de
réacteurs à combustible liquide [29]. Il nous sert ici de point de comparaison faute de code
de référence disponible utilisant un couplage temporel avec un code Monte-Carlo.
Concernant la réponse fréquentielle du système, diﬀérents comportements peuvent être
observés :
– À basse fréquence (longues périodes), les précurseurs ont le temps de se mettre à
l’équilibre à chaque instant de la perturbation et la puissance neutronique suit la
puissance extraite (gain de 1). Ainsi, quand la valeur de h est au maximum (+5 %),
la puissance neutronique est également à son maximum de (+5 %) et il n’y a pas de
déphasage.
– À haute fréquence, la population de précurseurs n’a pas le temps d’évoluer car leur
période de décroissance est trop longue. La cinétique est guidée par les neutrons
prompts uniquement, et ceux-ci ne peuvent entretenir seuls la réaction en chaîne :
on observe donc une coupure dans l’amplitude de la réponse du réacteur. On observe
de plus un déphasage de -90◦ (retard) par rapport à la perturbation sur h. En eﬀet,
quand la valeur de h atteint un maximum, c’est la dérivée de T qui est maximum, et
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donc la dérivée de k (image de celle de T), et ﬁnalement la dérivée de la population
de neutrons est également maximale.
– Pour des fréquences intermédiaires, on peut observer l’eﬀet lié aux précurseurs qui
séparent les deux régimes en créant l’apparition d’un déphasage et l’amortissement
de l’amplitude de la réponse.
Ce type d’analyse permet donc de caractériser la réponse d’un système en fonction de
la période d’excitation. Elle permet d’observer de façon synthétique et quantitative les
diﬀérentes physiques à l’oeuvre et leur cinétique associée.
Concernant la comparaison inter-code, un bon accord est observé entre ces deux codes.
Les ruptures de pentes sont situées aux mêmes fréquences et les amplitudes sont semblables,
il s’agit donc d’un très bon résultat pour la vériﬁcation du modèle et de l’implémentation
d’OpenFOAM - TFM-S. Le benchmark n’étant pas encore complètement ﬁnalisé, des cas
plus pénalisants pourront être ajoutés par la suite avec le concours de participants supplé-
mentaires.
9.2.5 Conclusion sur le benchmark
Ce benchmark numérique vise à permettre une vériﬁcation quantitative d’outils de cou-
plage neutronique - thermohydraulique. Sa géométrie simple et son déroulement progressif
lui permettent d’être utilisable sur la majorité des outils de couplages existants, et la struc-
ture facilite la détection d’une diﬀérence dans les résultats ainsi que l’identiﬁcation de son
origine physique et/ou numérique.
La partie stationnaire a permis de vériﬁer le bon fonctionnement de la méthode TFM-S
implémentée dans OpenFOAM. La variation de βeff est ici parfaitement reproduite par
rapport à un calcul de référence utilisant directement SERPENT couplé au code Open-
FOAM. L’estimation de la variation de k réalisée à l’aide de la méthode d’interpolation
développée et présentée dans la partie 8.4.2 fournit également de très bons résultats par
rapport au calcul de référence avec des temps de calcul beaucoup plus courts.
Concernant le couplage en transitoire, la conﬁguration présentée ici montre un très
bon accord avec un autre code de couplage en transitoire disponible. Il s’agit donc d’une
première vériﬁcation du comportement du couplage OpenFOAM - TFM-S, même si celle-ci
devrait être complétée avec un code de référence. La physique du couplage neutronique -
thermohydraulique du MSFR étant très proche de celle du benchmark, on peut donc avoir
une bonne conﬁance dans les résultats fournis pour ce système.
9.3 Conclusion
Un outil couplant le modèle neutronique TFM-S à la thermohydraulique a été développé
pour la résolution de calculs transitoires. Il s’agit d’un couplage combinant d’une part une
approche liée à des fonctions de Green pré-calculant la réponse neutronique par Monte-
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Carlo, et d’autre part un code CFD permettant une résolution précise des équations de
Navier-Stokes. L’ensemble est basé sur OpenFOAM dont l’aspect boîte à outils C++ open
source a permis des modiﬁcations directement dans les solveurs employés. Un module lui a
été ajouté aﬁn d’y incorporer le modèle neutronique développé.
Un benchmark numérique en phase de conception a également été introduit. Son objectif
est de permettre la comparaison quantitative de codes (et de modèles) couplant neutronique
et thermohydraulique pour des applications liées à des réacteurs à combustible circulant.
Ce benchmark a été utilisé ici pour vériﬁer le bon fonctionnement du modèle réalisé et
son implémentation. Des comparaisons du code OpenFOAM - TFM-S avec un calcul de
référence couplant directement SERPENT et OpenFOAM ont été réalisées sur des cas
stationnaires avec combustible en circulation et gradient de température important. Les
résultats obtenus montrent un très bon accord sur le calcul du facteur de multiplication
k et de sa variation (très importante pour un couplage transitoire), et également sur le
calcul de la fraction eﬀective de neutrons retardés βeff . Des comparaisons ont également
été réalisées avec un couplage CFD-diﬀusion neutronique multi-groupe sur des calculs de
transitoires. Encore une fois les résultats montrent un très bon accord entre ces deux codes
couplés quelle que soit la fréquence à laquelle le système est perturbé, traduisant une bonne
représentation des phénomènes liés à la fois aux neutrons prompts et retardés, mais aussi
au couplage avec les équations de la thermohydraulique induisant des contre-réactions.
Nous nous intéresserons dans le prochain chapitre à l’application de ce code couplé au
réacteur MSFR pour des études de transitoires. Ce réacteur est un très bon cas d’application
pour l’outil mis en place, il nécessite en eﬀet l’ensemble des aspects développés dans ce
code : neutronique, CFD, transport des précurseurs, transport de la chaleur, et aussi prise
en compte des contre-réactions thermiques avec la méthode d’interpolation développée.
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Chapitre 10
Etude de transitoires du MSFR
Ce chapitre illustre l’application du couplage développé
TFM-OpenFOAM sur le MSFR. Diﬀérents transitoires cal-
culés y sont présentés tels que des suivis de charge, des inser-
tions de réactivité, ou des accidentels de sur-refroidissement.
Quelques hypothèses permettant d’accélérer eﬃcacement
l’exécution de ce couplage sont également introduites.
Une comparaison avec le code simpliﬁé CPZ, et dans une
moindre mesure de la cinétique point (CP), est présentée
aﬁn de vériﬁer en ordre de grandeur l’adéquation de ces
codes sur ce type de réacteur.
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Le code couplé neutronique-thermohydraulique TFM-OpenFOAM présenté dans le cha-
pitre 9 utilise le modèle TFM-S et la résolution des équations de Navier-Stokes associées
au modèle de turbulence k-ǫ realizable. Le cas d’application présenté dans ce chapitre est
le réacteur MSFR, certains des résultats détaillés ici ont fait l’objet d’une publication [85].
10.1 État de référence
Cette première section vise à présenter les éléments nécessaires aux calculs de transi-
toires tels que les paramètres utilisés dans ces calculs et la procédure d’obtention de la
solution d’équilibre.
10.1.1 Modèle étudié
La géométrie utilisée pour les calculs est la même que celle déﬁnie dans le benchmark
thermohydraulique (section 4.3), avec des maillages (ﬁg. 10.1) de 86746 mailles pour la
thermohydraulique et 3626 mailles pour la neutronique. Les simulations sont réalisées sur
1/16 du coeur en utilisant une condition de symétrie. Pour calculer les matrices de TFM-S,
le code SERPENT utilise une géométrie identique à celle de la thermohydraulique, aux
imprécisions liées à la discrétisation du maillage près. Un maillage neutronique plus précis
(∼5000 mailles) a été réalisé pour vériﬁer l’absence de sensibilité des résultats obtenus au
maillage.
Figure 10.1 – Maillages d’1/16 du circuit combustible du MSFR utilisés pour la
thermohydraulique (gauche) et pour la neutronique (droite)
Les paramètres physico-chimiques du sel combustible sont ceux de référence présentés
dans la section 4.1.3. Les échangeurs de chaleur sont modélisés par un milieu poreux pour
simpliﬁer le maillage thermohydraulique. Un coeﬃcient d’échange thermique h dépendant
du temps y est utilisé, calculé localement à partir de corrélations fonctions de la température
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du combustible et de la vitesse tel que détaillé dans la section 4.2.4. Enﬁn, le modèle de
pompe employé est identique à celui de la section 4.2.3, avec un temps de circulation de 4
secondes.
La contre-réaction thermique vers la neutronique est calculée précisément en continu
par la méthode d’interpolation de TFM-S (voir section 8.4) qui utilise la distribution de
température donnée par la CFD dans le réacteur à chaque instant. Aﬁn de donner ici un
ordre de grandeur du coeﬃcient de contre-réaction, valeur utile pour la compréhension des
phénomènes intervenant dans le réacteur, celui-ci peut être évalué hors couplage transitoire.
Pour une variation homogène de la température sur l’ensemble de la géométrie, la contre-
réaction totale (densité et Doppler) est de -8 pcm/K à 900 K (avec la base de données
JEFF-3.1.1 considérée).
Remarque : La puissance résiduelle n’est pas modélisée ici. Il s’agit d’une source d’énergie
retardée libérant de la chaleur avec un délai après la ﬁssion. Elle peut être reproduite par
une somme d’exponentielles décroissantes, et donc aisément être résolue directement dans
la CFD avec une équation de transport semblable à celle des précurseurs. On y retrouve
un terme source lié à la neutronique, un terme de convection lié à la mécanique des ﬂuides,
et un terme de disparition associé à une période de décroissance. Sa modélisation n’est pas
nécessaire pour les transitoires étudiés ici, elle impacte seulement des cas menant à une très
faible puissance. Un transitoire d’intérêt de ce type est l’étude de la capacité du réacteur à
refroidir le sel par convection naturelle entre le coeur et les échangeurs ; une connaissance
plus précise des échangeurs de chaleur est cependant requise pour eﬀectuer une telle étude.
10.1.2 Obtention de l’état stationnaire
La première étape en amont de l’étude de transitoires est le calcul de l’état stationnaire
du réacteur. Il s’agit du point de départ des simulations suivantes. Dans un système tel
que le MSFR, plusieurs paramètres ont besoin d’être ajustés pour cela. Ces paramètres
comprennent la normalisation des matrices de TFM-S pour que le réacteur soit critique,
la température moyenne du combustible, la température des échangeurs de chaleur, la
puissance des pompes, la population de neutrons (puissance thermique), ...
Tous ces paramètres ne peuvent être ﬁxés, le système serait alors sur-contraint. Il faut
donc faire un choix entre les paramètres ﬁxés et ceux ajustés. Ce choix est diﬀérent suivant
l’état stationnaire que l’on cherche à obtenir, on peut distinguer les deux cas explicités
ci-dessous : la conﬁguration de référence qui sera pour nous le réacteur à pleine puissance,
et des conﬁgurations perturbées obtenues en modiﬁant la puissance produite.
10.1.2.1 Configuration de référence - 3 GW
La conﬁguration de référence du réacteur correspond à une puissance thermique de
3 GW. On cherche donc une solution (champ de température, vitesse, puissance, précur-
seurs, ...) validant à la fois les équations de Navier-Stokes, et celles de la neutronique basées
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sur le modèle TFM. Pour cela, les paramètres suivants de la simulation sont considérés :
– La température : la température moyenne du sel sur l’ensemble du circuit combustible
n’est pas un paramètre libre sur la conﬁguration à l’équilibre. Il s’agit d’un paramètre
d’entrée de la simulation, elle est ﬁxée à sa valeur de référence (973 K). On peut noter
que cette température moyenne peut être déﬁnie de diﬀérentes façons. On utilise ici
la moyenne sur l’ensemble du circuit combustible, mais une moyenne hors échangeurs
ou pondérée par la localisation des neutrons pourrait également être utilisée. Il s’agit
d’un choix arbitraire, on pourrait également choisir de ﬁxer la température maximale
atteinte sur une paroi (problématique des matériaux).
– La puissance extraite : la température moyenne étant ﬁxée, la distribution de tempé-
rature dans les échangeurs de chaleur est un résultat du calcul. Il faut donc ajuster
la température du ﬂuide intermédiaire (uniforme) pour obtenir une extraction de
chaleur de 3 GW dans les échangeurs.
– La criticité : la température moyenne du réacteur étant ﬁxée à une valeur de référence,
le réacteur n’est pas spontanément critique avec la composition du sel fournie. Il est
alors nécessaire d’eﬀectuer une correction en modiﬁant toutes les matrices de ﬁssion
par un facteur multiplicatif. Il s’agit de l’approximation couramment faite consistant à
se placer dans le réacteur critique associé. Comme on ne peut pas calculer le facteur de
multiplication des neutrons k directement, en raison du mouvement du combustible,
un système itératif est utilisé pour vériﬁer la condition de criticité détaillée ci-après.
– La population de neutrons (et de précurseurs) : la puissance, donnée d’entrée du
calcul, est ﬁxée à chaque instant à 3 GW. La population de neutrons est déﬁnie à
un facteur multiplicatif près pour la relier à la puissance. Une fois ce facteur ﬁxé, la
population de précurseurs est également contrainte. Inversement, ﬁxer la population
de précurseurs contraint automatiquement la population de neutrons, c’est l’option
retenue ici. La quantité totale des précurseurs étant lente à converger, on la ﬁxe de
façon à vériﬁer que l’intégrale de
∑
f
λfPf sur l’ensemble du circuit combustible vaut 1.
Ainsi seule leur distribution dans le réacteur doit converger (plus rapide) et non leur
quantité totale. La population de précurseurs est donc ﬁxée, et c’est la population
de neutrons qui s’adapte à cette source. La production de précurseurs doit tout de
même être calculée, elle sert à ajuster la normalisation des matrices de TFM-S pour
qu’en moyenne un précurseur décroissant crée un nouveau précurseur (condition de
criticité).
– La puissance de la pompe : la pompe agit comme une source d’impulsion dont
l’intensité compense exactement les pertes de charge. Celles-ci ne pouvant être
pré-calculées, la puissance de la pompe est ajustée itérativement en calculant le débit
du sel combustible de façon à obtenir le débit de référence correspondant à un temps
de circulation de 4 s. Ce débit de référence est ensuite conservé durant la simulation
en ajustant la puissance des pompes.
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Un calcul est ainsi réalisé en contraignant certains paramètres (puissance produite, tem-
pérature moyenne, production de neutrons retardés), et en ajustant d’autres paramètres
dans le même temps (criticité, température du ﬂuide intermédiaire, puissance de la pompe).
Cet ajustement est réalisé de façon automatique et continu durant la phase de mise à l’équi-
libre. Ce calcul correspond à la modélisation d’environ 60 secondes physiques, la solution
convergée donne alors une image de l’état stationnaire du coeur vériﬁant simultanément
l’ensemble des physiques.
Aﬁn de vériﬁer la qualité de la solution stationnaire obtenue, cette image a été utilisée
pour initialiser un calcul transitoire sans aucune perturbation. La puissance, la population
des neutrons retardés et la température du combustible sont laissées libres d’évoluer ; et
en l’absence d’insertion de réactivité ou de modiﬁcation de la température des échangeurs,
la simulation montre bien la stabilité du réacteur à l’état stationnaire.
La ﬁgure 10.2 est composée (ligne du haut) des distributions de vitesse, de puissance,
de température du combustible, et de décroissance des précurseurs en coeur pour la conﬁ-
guration de référence à 3 GW. Les lignes de courant représentées sur la moitié basse de la
Figure 10.2 – Haut-gauche : distribution du module de la vitesse
Bas : lignes de courant colorées par le module de la vitesse locale
Haut-milieu-gauche : distribution de puissance produite
Haut-milieu-droite : distribution de température du combustible
Haut-droite : distribution de la source de neutrons retardés, normalisée à 1
géométrie (ligne du bas) sont initialisées à diﬀérentes positions dans l’échangeur de chaleur
aﬁn de visualiser en 3D la complexité de l’écoulement en entrée du coeur. Des tourbillons
et une recirculation sont visibles en partie basse du coeur. La puissance (milieu-gauche) est
calculée avec le modèle TFM directement dans OpenFOAM. Sa discrétisation est moins
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ﬁne que celle des autres paramètres en raison de la diﬀérence de maillage. On retrouve sur
la distribution de température (milieu-droite) l’échauﬀement global en coeur. L’eﬀet de la
recirculation en entrée du coeur reste mesuré sur la température grâce au faible niveau de
puissance dans cette partie du coeur. En revanche un point chaud est présent en haut du
coeur en raison de la vitesse localement réduite associée à une puissance non négligeable.
Enﬁn, la distribution de décroissance des précurseurs (droite) est très inhomogène en coeur.
On retrouve un maximum dans la partie haute lié à la décroissance des familles à faible
durée de vie. Les familles avec une durée de vie plus longue ont le temps de circuler, d’où
une production non négligeable de neutrons retardés située dans les échangeurs de chaleur.
10.1.2.2 Configuration à un autre niveau de puissance
La méthode proposée ci-dessus pourrait être employée pour toute autre puissance. Ce-
pendant, on ne se placerait alors pas dans le même réacteur critique associé : le gradient
de température en coeur (et celui "vu" par les neutrons) ne serait pas le même et donc
la normalisation des matrices serait diﬀérente. Ainsi, en se plaçant par exemple à 2 GW,
faire revenir la température du ﬂuide intermédiaire à celle de la conﬁguration de 3 GW ne
garantirait pas une puissance de 3 GW à la ﬁn du transitoire. En prenant l’image obtenue
à 3 GW et en modiﬁant la température du ﬂuide intermédiaire, un nouvel équilibre dans
le même réacteur critique associé serait obtenu après un temps très long avec un nouveau
niveau de puissance. C’est cette image que l’on souhaite obtenir, mais tout en conservant
un temps de calcul réduit.
On ne peut utiliser le même algorithme que celui présenté dans la section 10.1.2.1
pour cela. En eﬀet, il est nécessaire que le facteur multiplicatif appliqué sur les matrices
pour obtenir la criticité soit exactement le même, ce paramètre est donc ﬁxé ici. Comme
précédemment, la puissance produite et la production de neutrons retardés restent ﬁxées
à la quantité souhaitée. En revanche la température du sel combustible est ici ajustée
pour obtenir la criticité. Comme précédemment, la température du ﬂuide intermédiaire est
ajustée pour extraire la bonne quantité de chaleur.
La solution stationnaire obtenue correspond donc au même réacteur que celui à 3 GW
(même correction de criticité) mais avec une puissance diﬀérente. Pour un suivi de charge,
le passage de l’un à l’autre peut alors être réalisé en modiﬁant la température du ﬂuide
intermédiaire, les valeurs de températures initiale et ﬁnale à utiliser étant celle obtenue ici
et celle obtenue pour la mise à l’équilibre à 3 GW.
10.2 Transitoires d’insertion de réactivité
Les premières études de transitoire présentées ici sont des insertions de réactivité. Ces
insertions sont modélisées en multipliant les éléments des matrices de TFM-S par un même
facteur, augmentant ainsi la production de neutrons par ﬁssion. Il s’agit d’une modiﬁcation
directe de la valeur propre (k) sans modiﬁcation du vecteur propre.
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Comme mentionné dans la section 4.1.3, l’insertion de réactivité maximale retenue par
l’IRSN pour ce réacteur est de 1000 pcm en 1 s. Nous étudierons les phénomènes physiques
liés à des insertions de réactivité en utilisant ce premier cas. Un cas théorique avec une
insertion plus importante sollicitant davantage le réacteur sera ensuite présenté pour illus-
trer la validité des hypothèses liées à la méthode de résolution "QS-QC" présentée dans la
section 9.1.2.3 en la comparant à la résolution directe "matricielle". Finalement nous ver-
rons une étude paramétrique permettant d’estimer la réactivité pouvant être insérée en 1 s
(temps d’entrée du sel en coeur depuis les échangeurs) sans rendre le réacteur sur-critique
prompt, ainsi que l’eﬀet d’insertions plus modérées mais dans un temps plus court.
10.2.1 Insertion de réactivité de 1000 pcm en 1 s
Ce premier cas d’étude est une insertion linéaire de 1000 pcm en 1 s. Comme précédem-
ment mentionné, ceci est réalisé en multipliant l’ensemble des matrices de ﬁssion G˜ d’un
facteur 1+(1000 pcm), cela modiﬁe leur valeur propre du même facteur multiplicatif. Il ne
s’agit pas réellement d’une modiﬁcation de la réactivité ρ = k−1k . Autant la valeur de kp
qui est accessible via la valeur propre de G˜χpνp a un sens, autant la valeur propre de G˜all
représentant k pour un système statique n’a un sens que pour un système sans mouvement
du combustible (précurseurs ﬁxes). La valeur de la réactivité n’est pas un paramètre utilisé
dans le code couplé, son rôle étant délocalisé dans les matrices. On parlera par la suite
simplement d’insertion de réactivité pour désigner cette augmentation du facteur multipli-
catif appliqué sur les matrices de ﬁssion, cela en est très proche à défaut d’être strictement
équivalent ; il conviendra donc de garder cette distinction en mémoire.
L’ensemble des résultats présentés dans ce chapitre ont en commun l’illustration de
l’évolution de trois paramètres durant le transitoire considéré comme représenté sur la
ﬁgure 10.3 pour cette insertion de 1000 pcm en 1 s :
– La marge à la sur-criticité prompte, kp − 1. Sa valeur à t = 0 (avant le transitoire)
est de -124 pcm, il s’agit de −βeff .
– La puissance produite en coeur due à la neutronique, initialement à 3 GW ici. La
puissance extraite est également représentée en pointillé sur le même graphique.
– La température moyenne du sel combustible, initialement à 973 K ici.
Figure 10.3 – Evolution de kp − 1, de la puissance neutronique, et de la température
moyenne du sel combustible pour une insertion de réactivité de 1000 pcm en 1 s
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La ﬁgure 10.4 présente la distribution initiale de température du combustible T (t = 0 s)
(haut-gauche), ainsi que sa variation T (t) − T (0) (haut) pour diﬀérents instants. La ligne
du bas présente la puissance normalisée à 1 à t = 0, ainsi que sa variation en fonction du
temps. On a ainsi accès à la redistribution de la forme de la puissance, celle-ci évoluant
avec la redistribution de la température en coeur.
Figure 10.4 – Haut : distribution de la température, à t = 0 s (gauche), puis sa variation
∆T (t) = T (t)− T (0) pour diﬀérents instants du transitoire d’insertion de réactivité de
1000 pcm en 1 s
Bas : distribution de la puissance normalisée (forme), à t = 0 s (gauche), puis sa variation
pour diﬀérents instants du transitoire
Ce transitoire peut se décomposer en trois temps : avant 0.1 s, entre 0.1 s et 1 s, et
enﬁn après 1 s. Chacune de ces sous-parties est détaillée ci-dessous.
Durant les premiers instants, on observe l’augmentation de kp − 1 sur la ﬁgure 10.3
(gauche) due à l’insertion de réactivité. Cette variation du facteur de multiplication induit
directement une augmentation de la puissance visible dès 0.01 s ; l’élévation de température
reste pour autant négligeable pour un temps aussi court. Quelques 0.1 s sont nécessaires
pour que la puissance ait atteint un niveau suﬃsant (∼7.5 GW) aﬁn que l’augmentation de
température et les contre-réactions associées deviennent non négligeables. On assiste alors
à une stabilisation de la marge à la sur-criticité prompte, qui a atteint βeff2 dans l’intervalle.
La réactivité est insérée durant l’ensemble de la première seconde délimitée par la ligne
en pointillé. Cette insertion est constante, de 10 pcm par 0.01 seconde. Si la température
du combustible en coeur était homogène à chaque instant, il faudrait une augmentation
de 1.25 K par 0.01 s (avec dkdT = −8 pcm/K) pour maintenir la réactivité constante. Il
s’agirait alors d’une élévation constante de la température qui devrait se traduire par une
puissance constante. On observe cependant ici une augmentation de la puissance durant
toute la première seconde. En eﬀet, du sel froid vient remplacer le sel chaud à ces échelles
de temps comme on peut le voir sur la ﬁgure 10.4 où l’élévation de température se décalant
spatialement vers le haut est visible entre 0.5 et 1 s. Il est nécessaire de "rattraper" l’écart
de température sur le sel "neuf", d’où cette augmentation de la puissance. La forme de cette
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variation est donc directement liée au couplage et à l’interaction 3D entre la distribution de
température réelle (impactée par le champ de vitesse) et la neutronique. Nous reviendrons
sur ce point en eﬀectuant une comparaison avec des modèles simpliﬁés.
La troisième partie du transitoire correspond aux temps supérieurs à 1 s. Après le
dépôt d’énergie de la première seconde, le sel est chaud et la puissance devrait redescendre
vers la puissance d’équilibre. Cependant le sel froid de l’échangeur de chaleur remplace le
sel en coeur chauﬀé par l’insertion de réactivité pour des temps de l’ordre de 2 secondes
(la moitié du temps de circulation), comme cela est visible dès 1.5 s sur la ﬁgure 10.4 avec
la montée du sel chaud. On observe alors un regain de puissance à 2 secondes sur la ﬁgure
10.3 (milieu), suivi d’une seconde petite oscillation à 6 secondes due à la même raison.
En parallèle, l’arrivée du sel chaud dans les échangeurs de chaleur augmente l’extraction
de chaleur, ceci est visible avec la puissance extraite (en pointillé). Finalement, l’élévation
de la température moyenne induit un nouvel équilibre sur la puissance extraite à un
niveau d’environ 6 GW car la température du ﬂuide intermédiaire est ﬁxée durant tout le
transitoire.
Durant ce transitoire, la variation de la température est importante en coeur. Un gra-
dient de 350 K apparaît autour de 1.5 s sur la ﬁgure 10.4, provoquant une redistribution
de la puissance vers le bas. Cette redistribution est ensuite atténuée quand le gradient de
température en coeur atteint sa distribution asymptotique.
10.2.2 Vérification de la méthode de résolution QS-QC
Après cette première étude présentant la physique d’une insertion de réactivité, ce
second cas vise à comparer les deux méthodes de résolution pouvant être utilisées avec la
méthode TFM, présentées dans la section 9.1.2.3. La première est la résolution directe des
équations de la neutronique par calculs matriciels, et la seconde est la méthode "quasi-
statique quasi-continue" (QS-QC) où des paramètres adjoints sont calculés à chaque pas de
temps thermohydraulique pour réaliser un calcul se rapprochant de la cinétique point (et
de sa rapidité) durant les pas de temps neutroniques.
La ﬁgure 10.5 présente une insertion linéaire de réactivité de 6000 pcm en 1 s, avec les
résultats de la méthode QS-QC en bleu et ceux de la méthode matricielle en rouge pointillé.
Il s’agit d’un cas avec une insertion plus importante de réactivité que précédemment aﬁn
de solliciter davantage le coeur et les modèles neutroniques. L’objectif n’est pas d’étudier
un cas réaliste mais de tester ces méthodes sur un transitoire sur-critique prompt avec des
constantes de temps réduites.
10.2.2.1 Comparaison des méthodes de résolution
Comme on peut le voir sur la ﬁgure 10.5, aussi violent que soit ce cas, il ne permet pas
d’observer une diﬀérence entre les deux méthodes QS-QC et matricielle. La diﬀérence de
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Figure 10.5 – Evolution de kp − 1, de la puissance, et de la température moyenne du sel
combustible pour une insertion de réactivité de 6000 pcm en 1 s. Résolution neutronique
de TFM avec la méthode QS-QC (bleu) et matricielle (rouge pointillé)
température atteinte lors du transitoire fait apparaître un écart de 1 K seulement sur une
variation de 750 K.
En eﬀet, l’approche QS-QC suppose l’équilibre du ﬂux neutronique prompt. Cette hy-
pothèse est très bien vériﬁée sur un tel réacteur à spectre neutronique rapide, du fait du
temps de génération de l’ordre de la µs et de la mise à l’équilibre des neutrons très rapide
(environ 30 générations comme nous l’avons vu dans la section 7.2.1). De plus les pas de
temps utilisés pour recalculer l’ensemble des paramètres adjoints sont les mêmes que ceux
de la thermohydraulique. Comme la variation du facteur de multiplication est liée à la
thermohydraulique, un tel accord est donc normal.
Le gain en temps de calcul est très important (quasiment un facteur 10) pour des pas
de temps de 0.5 ms utilisés au début de ce transitoire. Il augmente de plus très rapidement
avec la taille des pas de temps (1.5 ms au maximum ici) car le temps de calcul neutronique
reste presque constant avec la méthode QS-QC alors qu’il est linéaire avec la taille des pas
de temps sinon. On utilise pour toutes ces raisons la méthode QS-QC par défaut par la
suite, les résultats produits étant très proches et le temps d’exécution fortement réduit.
10.2.2.2 Interprétation physique du transitoire
En complément à l’insertion de 1000 pcm en 1 s, ce cas illustre le comportement du
réacteur dans une situation sur-critique prompte. L’augmentation de la puissance est trop
lente pour que l’élévation de température associée parvienne à compenser à temps une telle
insertion de réactivité via les contre-réactions.
Le kp devient donc supérieur à 1 et l’augmentation de puissance est très rapide. Cette
augmentation est telle que la puissance atteint un niveau trop élevé vers 0.03 s, étouﬀant
temporairement la réaction en chaîne et déclenchant des oscillations entre 0.03 et 0.1 s.
Ces oscillations résultent de la poursuite de l’insertion de réactivité en même temps que les
contre-réactions agissent.
À partir de 0.1 s, une évolution comparable à l’insertion de 1000 pcm en 1s se retrouve
sur 1 − kp, la puissance et la température du combustible, la variation de puissance et de
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température étant simplement dilatée d’un facteur 6.
10.2.3 Etude comparative d’insertions de réactivité en 1 s
L’objectif de l’étude suivante est d’une part d’estimer l’ajout de réactivité nécessaire
sur 1 s pour rendre le réacteur sur-critique prompt, et d’autre part de mieux comprendre la
sensibilité à l’insertion de réactivité. Il s’agit d’une étude paramétrique permettant d’étudier
le comportement du réacteur même si les insertions sont non physiques car largement
supérieures au maximum physiquement insérable.
La ﬁgure 10.6 présente ainsi des insertions linéaires de réactivité allant de 1000 pcm à
6000 pcm en 1s, par marche de 1000 pcm.
Figure 10.6 – Evolution de kp − 1, de la puissance produite et extraite, et de la
température moyenne du sel combustible pour des insertions de réactivité allant de
1000 pcm à 6000 pcm en 1 s
On peut observer que seule l’insertion de 6000 pcm est suﬃsante pour faire passer le
réacteur dans un régime surcritique prompt (kp > 1). Un point intéressant est à noter, la
transition sur-critique à sur-critique prompte est une transition continue, le changement de
comportement du réacteur n’évolue pas de façon abrupte. Le passage de l’insertion de 5000
à 6000 pcm en 1 s marque davantage les oscillations mais le comportement général n’est
pas très diﬀérent.
La température ﬁnale s’ajuste à la réactivité insérée, induisant une variation de la
puissance extraite du réacteur (ﬁg. 10.6 - milieu, lignes en pointillé sur la courbe de la
puissance). Par ailleurs, même dans le cas de l’insertion de 6000 pcm en 1s, la valeur
maximale atteinte par la température moyenne (+60 K) n’est pas beaucoup plus élevée que
sa valeur à l’équilibre. Il est évident que les températures ﬁnales atteintes ici ne peuvent
être supportées dans le coeur durant une longue période de temps : un système dédié
déclencherait alors une vidange du réacteur en quelques minutes pour ne pas l’endommager.
10.2.4 Insertions rapides de réactivité
Les cas précédents montrent que seule une insertion très importante fait apparaître un
régime sur-critique prompt. On illustre dans cette section le fait qu’une insertion plus faible
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dans un temps réduit mène à des comportements plus violents.
Les deux insertions de réactivité présentées sur la ﬁgure 10.7 sont ainsi une insertion
linéaire de 1000 pcm en 0.1 seconde et une insertion instantanée de 300 pcm. Il s’agit
d’insertions plus rapides que ce que le transport dû à la mécanique des ﬂuides peut pro-
duire. Il s’agit d’un autre cas d’école non physique permettant d’étudier le comportement
neutronique du réacteur.
Figure 10.7 – Evolution de kp − 1, de la puissance, et de la température moyenne du sel
combustible pour une insertion de réactivité de 300 pcm instantanée (bleu) et de
1000 pcm en 0.1 s (rouge)
Dans le cas d’une insertion de 1000 pcm en 0.1 s (courbe rouge), l’insertion étant plus
violente que précédemment (équivalente à 10 000 pcm en 1s), une seconde sur-criticité
prompte est atteinte durant les oscillations sur la puissance : son niveau n’est pas suﬃsant
dans le premier creux (à t=0.03 s) pour que l’augmentation de la température compense
l’insertion de réactivité via les contre-réactions. Le niveau de puissance atteint est également
plus élevé et dépasse les 100 GW ponctuellement, même si l’énergie déposée reste faible
(équivalente à seulement +15 K lors de la première oscillation).
Dans le cas de l’insertion instantanée de 300 pcm (courbe bleue), un premier pic de
puissance est observé au niveau extrême de 1 TW : la réactivité étant insérée instanta-
nément, les contre-réactions ne peuvent pas maintenir kp proche de 1. Comme l’insertion
ne se poursuit pas dans le temps, il n’y a pas d’oscillations durant les premiers instants.
Une oscillation est tout de même observée autour de 2 s en raison du mouvement du sel
combustible car du sel froid vient remplacer le sel chaud en coeur.
10.2.5 Comparaison TFM-OpenFOAM avec les modèles CPZ & CP
L’objectif de cette section est de comparer les résultats de l’approche TFM couplée
à OpenFOAM avec ceux de modèles plus simpliﬁés permettant des études rapides sur la
cinétique du MSFR. Ces modèles ne peuvent produire des résultats aussi précis mais les
ordres de grandeur devraient être bons, il s’agit donc d’une comparaison physique utile.
Le premier modèle considéré est le modèle CPZ présenté au chapitre 5. Il est basé
sur une cinétique neutronique ponctuelle par zone utilisant des mouvements piston pour
modéliser la distribution de vitesse du sel combustible en coeur ainsi que son transport en
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dehors du coeur. Il réalise un suivi des précurseurs et de la chaleur avec un modèle simpliﬁé
multi-1D, permettant de reproduire en partie les oscillations liées au mouvement du sel. Le
second modèle est un modèle de cinétique point [13] noté CP, développé pour les réacteurs
à sels fondus. Il utilise un calcul analytique de la fraction de neutrons retardés pour chaque
famille en supposant l’équilibre de la distribution des précurseurs, avec une distribution
homogène de vitesse en coeur et un proﬁl de puissance en coeur sinusoïdal. Il ne peut donc
pas reproduire un phénomène d’entrée et sortie variable en coeur des précurseurs (et de la
température) durant le transitoire.
10.2.5.1 Insertion de réactivité de 1000 pcm en 0.1 s
La première comparaison est eﬀectuée sur l’insertion de réactivité de 1000 pcm en 0.1 s.
Le résultat est aﬃché sur la ﬁgure 10.8.
Figure 10.8 – Evolution de kp − 1, de la puissance, et de la température moyenne du sel
combustible pour une insertion de réactivité de 1000 pcm en 0.1 s avec l’approche TFM
(rouge), et les modèles CPZ (bleu) et CP (vert)
La valeur du βeff initial est diﬀérente suivant le code considéré. Le code CPZ permet
une estimation plus proche de TFM-OpenFOAM que le modèle CP, ce qui est prévisible
car le mouvement des précurseurs y est beaucoup mieux reproduit.
L’ensemble des codes prédisent un comportement du réacteur très semblable sur la
puissance et la réactivité durant les premiers instants (t<0.1 s) où la physique dominante
est la neutronique. L’évolution de la puissance est cependant très diﬀérente au niveau de
l’oscillation (t=∼1 s) liée au temps de circulation. Le modèle CP, où le réacteur est résumé
à un point, ne peut pas la reproduire. Le modèle utilisé par CPZ peut y parvenir, même
s’il ne s’agit que d’un ordre de grandeur car la géométrie utilisée est cylindrique et la
distribution de l’écoulement en coeur est modélisée par les mouvements piston.
Concernant la température moyenne du combustible, une diﬀérence importante est à
prendre en compte pour le modèle CP : le sel hors coeur n’y est pas pris en compte,
faussant ainsi la valeur moyenne et les comparaisons. Entre le code TFM-OpenFOAM et
le modèle CPZ, un comportement similaire est observé durant les premiers dixièmes de
seconde. Pour des temps de l’ordre de la seconde, le mouvement du combustible modiﬁe de
façon importante la distribution de chaleur dans le coeur : une même énergie déposée n’a
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pas le même eﬀet sur la réactivité car les champs de vitesse sont diﬀérents. On observe donc
un dépôt d’énergie plus important avec TFM-OpenFOAM à 0.1 s (temps de l’insertion),
puis, autour de la seconde avec CPZ, un phénomène de "rattrapage" que l’on peut relier à
la puissance plus élevée dans CPZ que dans TFM-OpenFOAM pour ces instants.
L’accord global reste bon dans ce cas-ci, surtout avec le code CPZ qui permet de suivre
le mouvement du combustible. Les diﬀérents phénomènes sont reproduits, même si leur
amplitude n’est pas tout à fait correcte.
10.2.5.2 Insertion de réactivité de 6000 pcm en 1 s
La seconde comparaison est une insertion de 6000 pcm en 1 s. L’idée est de mettre
davantage à l’épreuve le modèle utilisé par CPZ en donnant plus de place à l’eﬀet du
transport du sel combustible avec une durée d’insertion plus grande, et donc à l’eﬀet de la
pondération par le ﬂux adjoint (quand disponible) dans les diﬀérents modèles. Les résultats
obtenus sont représentés sur la ﬁgure 10.9.
Figure 10.9 – Evolution de kp − 1, de la puissance, et de la température moyenne du sel
combustible pour une insertion de réactivité de 6000 pcm en 1 s avec le code
TFM-OpenFOAM (rouge), et les modèles CPZ (bleu) et CP (vert)
On peut observer un désaccord plus important que pour l’insertion de 1000 pcm en 0.1
seconde, notamment sur la puissance qui augmente de façon signiﬁcative après les premières
oscillations pendant la seconde d’insertion. En eﬀet, alors même que l’insertion n’est pas
terminée, du sel froid remplace le sel beaucoup plus chaud présent au centre du coeur. Le
suivi de ce déplacement et de l’impact du sel chaud sur la neutronique étant moins bien
réalisé avec CPZ que par TFM-OpenFOAM, il est normal que des diﬀérences apparaissent.
Les études basées sur un modèle simpliﬁé peuvent donc paraître insuﬃsantes. Il faut
cependant noter que la géométrie est diﬀérente entre TFM-OpenFOAM (toroïdale 3D) et
CPZ (cylindrique), il est donc normal que la structure du transitoire soit diﬀérente. Aﬁn
d’améliorer l’accord entre ces deux codes, des ajustements sont réalisables à deux niveaux.
D’une part au niveau de la forme de la structure de l’écoulement, celle-ci impacte fortement
le transport de la chaleur en coeur. Et d’autre part au niveau de la neutronique "pure" : le
modèle TFM permet de calculer précisément la forme du ﬂux, du ﬂux adjoint, et des contre-
réactions tout en prenant en compte les considérations géométriques sur la distribution
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de température. À l’inverse, le modèle neutronique de CPZ utilise le même ﬂux pour la
puissance neutronique et pour la pondération adjointe ; ﬂux qui doit de surcroit être fourni
explicitement. Des études complémentaires visant à améliorer ces aspects restent à réaliser
et font l’objet de perspectives intéressantes, par exemple dans le cadre du développement du
simulateur du MSFR du projet européen SAMOFAR (Horizon2020), en calant les modèles
simpliﬁés sur le code couplé TFM-OpenFOAM ici mis au point.
10.3 Transitoires de variation de puissance
Le suivi de charge est un élément important dans la problématique de la production
d’électricité. Il est nécessaire d’adapter au mieux la production à la consommation, les
systèmes de stockage étant limités. Les centrales nucléaires actuelles eﬀectuent des suivis
de charge avec une rampe de puissance maximale de 5 % par minute [86]. On peut remarquer
que les centrales à gaz sont capables de réaliser des suivis de charge plus importants, jusqu’à
20 % par minute, il ne s’agit donc pas d’une contrainte liée aux turbines mais à la chaudière.
On présentera dans un premier temps des suivis de charge correspondant à un fonc-
tionnement normal du MSFR, puis une méthode d’accélération permettant de gagner un
ordre de grandeur sur le temps de calcul de tels cas. Des transitoires accidentels dus à un
sur-refroidissement seront ensuite étudiés, il s’agit d’accidents où l’extraction de chaleur
est soudainement mise en route lors d’un fonctionnement à basse puissance.
10.3.1 Suivi de charge
Aﬁn d’étudier la réponse du MSFR sur un transitoire de ce type, on choisit ici une
variation de 33 % par rapport à la puissance nominale en 60 s, illustrant la souplesse du
MSFR sur ce type de sollicitation. Il faut noter que ce n’est cependant pas la puissance
extraite qui est ajustée mais la température du ﬂuide intermédiaire ; celle-ci varie entre
sa valeur correspondant à l’extraction à 3 GW et celle à 2 GW. Cela change peu les
résultats. L’idéal serait de modéliser le circuit de conversion jusqu’aux turbines produisant
l’électricité. Cependant, notre objectif est ici d’étudier une potentielle limitation du réacteur
liée à la neutronique couplée à la thermohydraulique pour ce transitoire, indépendamment
des contraintes thermiques sur les matériaux et du système de conversion.
La ﬁgure 10.10 représente l’évolution de kp − 1, de la puissance et de la température
moyenne sur un suivi de charge de 3 à 2 GW et de 2 GW à 3 GW en une minute. On peut
remarquer qu’en étant dans le même réacteur critique associé, la température moyenne est
diﬀérente dans ces deux cas (cf. section 10.1.2.2).
Dans le cas de la baisse de puissance (courbe bleue), on observe une diminution de la
réactivité. À chaque instant, la puissance produite est très proche de la puissance extraite,
la puissance du réacteur étant contrainte à la puissance appelée par les échangeurs de
chaleur via les contre-réactions. Il n’y a pas de retard temporel important, il est de l’ordre
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Figure 10.10 – Evolution de kp − 1, de la puissance, et de la température moyenne du sel
combustible pour un suivi de charge de 2 à 3 GW (rouge) et de 3 à 2 GW (bleu) en 60 s
de la seconde et directement lié au temps de circulation du sel. La valeur du facteur de
multiplication est contrainte à chaque instant par la puissance. La remontée progressive de
kp − 1 après 1 minute est due à la mise à l’équilibre des précurseurs avec une longue durée
de vie. Cela montre bien l’eﬀet d’ampliﬁcation que joue kp sur la gerbe prompte issue des
précurseurs : le surplus de ces derniers est compensé par un kp un peu faible.
Le deuxième cas présenté est un suivi de charge de 2 à 3 GW en 1 minute (courbe rouge).
Un comportement similaire d’amplitude opposée est observé. La puissance augmentant, la
population de précurseurs devient inférieure à son nouvel équilibre. Le facteur de multi-
plication augmente donc sous l’eﬀet des contre-réactions aﬁn que la puissance produite
parvenir à suivre la puissance appelée. On peut remarquer que la variation de la tempéra-
ture moyenne est également opposée au cas précédent, même si sa valeur exacte est plus
diﬃcile à interpréter car c’est la température "vue" par les neutrons qui est constante entre
le début et la ﬁn du transitoire.
10.3.2 Méthode d’accélération du calcul de suivi de charge
Un temps de calcul raisonnable est l’un des objectifs du code développé. On cherche
à conserver un temps de calcul par transitoire de l’ordre de la journée. Dans le cas des
insertions de réactivité, le couplage présenté ici nécessite environ 16 heures pour calculer
10 secondes de transitoire sur un processeur. La physique qui nous intéresse se situant
dans les 10 premières secondes, le temps de calcul nécessaire est suﬃsamment court. En
l’absence de contraintes réelles sur le temps de calcul durant ce travail, les ﬁgures présentées
ici s’étendent tout de même jusqu’à 100 secondes. Cependant les calculs de suivi de charge
nécessitent à minima 100 à 200 secondes simulées. Le temps de calcul dépasse alors la
semaine, durée un peu trop grande par rapport à notre objectif initial.
Bien que la méthode de résolution QS-QC permette d’utiliser de grands pas de temps
thermohydrauliques sans faire augmenter le temps de calcul neutronique, les eﬀets de la
mécanique des ﬂuides imposent une limite maximale à la taille des pas de temps thermo-
hydrauliques. En eﬀet, des instabilités apparaissent avec des pas de temps trop grands,
et le nombre d’itérations externes devient alors très important en raison du couplage très
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fort entre pression et vitesse. Ce phénomène est directement lié à la taille des mailles :
un maillage plus grossier permettrait des pas de temps plus grands mais réduirait alors la
précision du calcul.
La force du couplage entre neutronique et thermohydraulique ne réside pour autant
pas dans l’évolution du champ de vitesse. En eﬀet, le seul impact que la neutronique a
ici sur la mécanique des ﬂuides passe par les forces de ﬂottabilité, dont l’eﬀet est réduit
quand les pompes fonctionnent à leur débit nominal comme nous l’avons vu dans l’étude
de sensibilité sur le coeﬃcient de dilatation dans la section 4.4. C’est le transport de
la chaleur et des précurseurs qui a l’impact le plus fort sur le couplage via l’eﬀet de la
température sur le facteur de multiplication et le transport des sources de neutrons retardés.
L’idée est donc de pouvoir augmenter sensiblement les pas de temps en ﬁgeant la distri-
bution du champ de vitesse. On ne résout alors que les équations de transport de la chaleur
et des précurseurs dans la partie thermohydraulique. Sur la ﬁgure 10.11 sont représentées
les évolutions de kp − 1, de la puissance et de la température du combustible sur un suivi
de charge de 3 à 2 GW en 60 s, en ﬁgeant ou non la distribution de vitesse.
Figure 10.11 – Evolution de kp − 1, des puissances produite et extraite, et de la
température moyenne du sel combustible pour un suivi de charge de 3 GW à 2 GW en 1
minute en laissant le champ de vitesse libre (bleu) ou ﬁgé (vert)
On peut voir que, sur ce transitoire, ﬁger le champ de vitesse ne modiﬁe pas l’évolution
globale. Une très légère diﬀérence est visible sur la température moyenne (+0.1 K sur 10 K)
en raison de la non-adaptation du champ de vitesse provoquée par la variation de la force
de ﬂottabilité.
La ﬁgure 10.12 présente les traversées radiales à mi-hauteur de la température et de la
vitesse du sel combustible en coeur sur le même transitoire avec : l’instant initial (équilibre
à 3 GW - rouge), et les résultats obtenus en laissant le champ de vitesse libre (bleu) ou en
le ﬁgeant (vert pointillé).
Figer la distribution de vitesse ne modiﬁe que très peu la distribution de température,
paramètre important pour la neutronique. On peut tout de même observer sur la courbe de
droite (ﬁg. 10.12) que la distribution de la vitesse en coeur a légèrement évolué (-0.02 m/s
au centre) ; en eﬀet le gradient de température étant réduit, les forces de ﬂottabilité sont
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Figure 10.12 – Traversée radiale à mi-hauteur de la température (gauche) et du module
de la vitesse (droite) du sel combustible, à l’équilibre à 3 GW (rouge) ; 100 secondes après
le début de transitoire de suivi de charge de 3 à 2 GW sans ﬁxer (bleu) et en ﬁxant (vert
pointillé) le champ de vitesse
plus faibles. Cet eﬀet reste cependant très limité en raison de la convection forcée imposée
par les pompes.
Entre ces deux méthodes, le temps de calcul des 100 premières secondes du transitoire
passe de 200 heures à un peu plus de 5 heures, avec des pas de temps respectivement de
0.0015 s et 0.05 s. Il s’agit donc d’un calcul beaucoup plus rapide avec un biais limité
à la non prise en compte de la variation de la force de ﬂottabilité. Cette méthode n’est
cependant pas utilisée par défaut pour les calculs de suivi de charge suivants : les variations
de température y sont plus importantes et la physique nous intéressant y est limitée aux
premières secondes de l’accident.
10.3.3 Accident de sur-refroidissement
La dernière étude présentée ici est un accident de sur-refroidissement. Comme nous
l’avons vu avec les insertions de réactivité sur 1 seconde, temps caractéristique de l’arrivée
d’une perturbation en coeur, une insertion de 6000 pcm est nécessaire pour rendre le réac-
teur sur-critique prompt. En eﬀet la capacité d’adaptation du réacteur à une variation de
la réactivité est très bonne à puissance nominale.
L’objectif est de se ramener ici à un cas physique (insertion de réactivité via un re-
froidissement) permettant d’identiﬁer et étudier un accident envisageable où le réacteur
devient sur-critique prompt. Aﬁn d’éviter que les contre-réactions ne stabilisent rapide-
ment le réacteur, on se place à un niveau de puissance très faible. Ainsi, même avec une
augmentation de plusieurs ordres de grandeur de la population de neutrons, l’augmentation
de température (et des contre-réactions) due aux ﬁssions reste limitée. Cet accident peut
par exemple arriver lors d’un démarrage du réacteur. Au début du transitoire, la tempéra-
ture du ﬂuide intermédiaire est instantanément ﬁxée à la température correspondant à une
extraction de 3 GW. Il s’agit ici d’un cas majorant, l’inertie du ﬂuide intermédiaire n’étant
pas modélisée.
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10.3.3.1 Analyse physique du transitoire
La ﬁgure 10.13 présente, pour diﬀérents niveaux de puissance initiale allant de 2 GW
à 1 kW, la montée en puissance vers 3 GW. En complément, la ﬁgure 10.14 illustre dans
Figure 10.13 – Evolution de kp − 1, de la puissance, et de la température moyenne du sel
combustible pour un suivi de charge instantané à 3 GW en partant d’une puissance de
2 GW, 100 MW, 10 MW et 1 kW
le cas de la montée en puissance depuis 100 MW, la distribution de température au début
du transitoire T (t = 0) (gauche) puis sa variation durant le transitoire T (t)− T (0).
Dans le cas où l’état initial est à 2 GW (ﬁg. 10.13 - courbes bleues), le suivi de charge
n’est pas suﬃsant pour rendre le réacteur sur-critique prompt. Le comportement du réac-
teur n’est donc pas violent. On retrouve dans les premiers instants une diminution de la
température se répercutant sur l’augmentation de la réactivité et donc sur la puissance.
Après 2 s, la puissance a suﬃsamment augmenté pour stabiliser l’augmentation de kp. On
retrouve alors une stabilisation lente de 1− kp liée à la mise à l’équilibre des précurseurs.
Même pour un état initial à 100 MW (courbes turquoise) le réacteur parvient à éviter
la sur-criticité prompte. La marge de réactivité n’est cependant pas grande, 15 pcm, mais
les contre-réactions réagissent suﬃsamment vite pour contrebalancer une augmentation de
la puissance d’un facteur 30 entre les états initial et ﬁnal. Comme on peut le voir sur la
ﬁgure 10.14 correspondant à ce transitoire, durant les premiers instants le sel est refroidi
dans les échangeurs et une masse froide arrive dans la cavité coeur entre 0.5 s et 1 s. Cela
correspond au moment où la réactivité commence à augmenter comme on peut le voir sur
la ﬁgure 10.13 (gauche). Aux temps 1.5 s et 2 s de la ﬁgure 10.14, on observe l’apparition
du gradient de température en coeur lié à l’augmentation de la puissance neutronique.
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Figure 10.14 – Distribution de la température, à t = 0 s (gauche), puis sa variation
T (t)− T (0) pour diﬀérents instants du transitoire de sur-refroidissement de 100 MW à
3 GW
Entre 3 s et 5 s, la température du sel en partie basse du coeur augmente. Ceci est dû à
la propagation, jusqu’à cette position du circuit, du sel chauﬀé en coeur par la puissance
neutronique à 1.5 s. Cette arrivée de sel moins froid en coeur provoque la diminution de
réactivité visible à 4 s sur la ﬁgure 10.13 (gauche).
Avec une puissance initiale de 10 MW (ﬁg. 10.13 - courbes vert-olive), le réacteur devient
sur-critique prompt. La rampe de puissance est alors plus élevée et la puissance maximale
atteinte est d’environ 3.3 GW. Enﬁn, en partant de 1 kW (courbes rouges), ordre de gran-
deur de la puissance neutronique minimale en cas de démarrage avec un sel neuf en présence
d’une source externe comme présenté dans la section 5.3.3, la puissance maximale atteinte
est de 20 GW. Dans ces deux derniers cas, l’augmentation de température reste très mesu-
rée, respectivement 0.1 et 2 K, mais le temps sur lequel l’énergie est déposé est très court
(∼ 0.02 s) conduisant à des variations brusques de densité et donc de volume de sel com-
bustible. Pour 2 K, le volume déplacé à l’échelle du coeur (18 m3) reste pour autant limité
à 8 litres.
10.3.3.2 Etude paramétrique et comparaison avec CPZ
On peut alors calculer, en fonction du niveau de puissance initial, les valeurs maximales
obtenues sur kp − 1, la puissance, et la variation de température du sel combustible. Une
étude équivalente a été réalisée avec la méthode CPZ, présentée dans la section 5.3.3.
Une comparaison avec les calculs TFM-OpenFOAM permet d’estimer la précision de cette
première. Pour que les transitoires simulés soient comparables, une modiﬁcation de l’étude
de sur-refroidissement réalisée dans CPZ a cependant été requise aﬁn de piloter le réacteur
par une température du ﬂuide intermédiaire et non par une puissance extraite imposée. Les
résultats obtenus sont présentés sur la ﬁgure 10.15.
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Figure 10.15 – Étude paramétrique pour une puissance initiale allant de 1 kW à 2 GW
sur les valeurs maximales atteintes lors d’un accident de sur-refroidissement à 3 GW
instantané de kp − 1, de la puissance et de la variation de température
Les pointillés indiquent la séparation de la zone sur-critique prompte
Les valeurs calculées avec CPZ sont ici représentées par une ligne rouge (avec 16 valeurs
par décade). Les résultats obtenus avec le code TFM-OpenFOAM sont représentés en bleu,
il s’agit d’un calcul beaucoup plus lourd et seuls quelques points ont été calculés. Un bon
accord est globalement observé. La valeur de kp−1 maximale est très proche avec ces deux
simulations. Une légère diﬀérence est à remarquer sur la puissance maximale, notamment
dans le cas où le transitoire est le plus rapide (puissance initiale à 1 kW). C’est sur la
variation maximale de température moyenne du combustible que la diﬀérence est la plus
élevée. L’énergie à déposer n’est pas la même pour obtenir un eﬀet identique sur le facteur
de multiplication, le modèle CPZ utilisant une distribution simpliﬁée pour la puissance
neutronique et pour pondérer l’eﬀet de la température sur les contre-réactions. Ce dernier
point est très important car la vitesse de variation maximale de la température du sel est
directement liée à la variation de densité. Cette dernière est gérée dans le circuit combustible
grâce à un vase d’expansion (le trop-plein), il s’agit d’un élément dimensionnant pour le
réacteur. On observe donc une des plus-values du couplage développé par rapport aux
modèles simpliﬁés sur ce type de transitoire pour les études de design du réacteur.
10.4 Conclusion
Les applications du couplage TFM - OpenFOAM présentées ici permettent de conﬁrmer
le bon comportement du réacteur MSFR lors de transitoires.
Le transitoire le plus pénalisant retenu par l’IRSN pour ce réacteur dans la catégorie
des insertions linéaires de réactivité est de 1000 pcm en 1 s. La puissance maximale atteinte
lors de ce transitoire est de 13.5 GW et la marge à la sur-criticité prompte kp− 1 se réduit
à -45 pcm ; cependant la variation de température reste très modérée, dépassant de 2 K
seulement la température ﬁnale. À puissance nominale, seuls des transitoires nettement
plus violents mènent le réacteur dans un régime sur-critique prompt, son comportement
étant très stable et les contre-réactions très marquées.
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Cette étude met cependant en avant un cas menant au régime sur-critique prompt sur
une base physique plus réaliste en partant d’une très basse puissance par exemple lors
du démarrage du réacteur avec un sel neuf. Même si l’élévation de température durant la
période sur-critique prompte reste très faible, le principal souci est sa variation rapide et
l’eﬀet sur les structures de la dilatation associée. Des études plus poussées nécessiteront
une modélisation ﬁne des échangeurs de chaleur permettant une prise en compte précise de
la cinétique du refroidissement du ﬂuide intermédiaire.
Enﬁn, le temps de calcul du code couplé développé reste très modéré pour réaliser des
études de transitoire. Il est possible de le maintenir inférieur à la journée sur un seul coeur,
de l’ordre de la dizaine d’heures pour les dix premières secondes d’une insertion de réactivité
grâce à la méthode de résolution QS-QC. Environ 5 h de calcul sont nécessaires pour 100
secondes de suivi de charge en supposant négligeable la variation des forces de ﬂottabilité,
cette hypothèse permettant d’éviter de résoudre les équations relatives à la vitesse et à la
pression, et donc d’avoir des pas de temps beaucoup plus grands tout en obtenant de très
bons résultats.
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La période actuelle est marquée par une volonté d’étudier et de développer les réacteurs
nucléaires à partir de "coeurs numériques" regroupant des modèles couplés multi-physiques.
Sans remplacer l’aspect expérimental qui reste un élément important, cette approche rendue
possible par les moyens de calculs actuels ouvre de nouvelles possibilités.
Cette thèse a permis l’élaboration de modèles neutroniques plus performants dans une
optique de couplage avec la thermohydraulique. Le travail réalisé lors du développement
de ces modèles peut être mis en perspective avec une méthodologie commune visant à
reproduire la réponse d’un réacteur à une sollicitation. Cette méthodologie a été déclinée
selon deux axes :
– La réponse globale du système via la reconstruction de la gerbe prompte issue des
neutrons retardés émis dans le réacteur. L’outil ainsi développé permet d’obtenir une
image représentative d’un réacteur à l’état stationnaire.
– La réponse locale du système avec le pré-calcul du transport des neutrons en espace et
en temps sur une unique génération. Le modèle ainsi construit permet la réalisation
d’études de transitoires combinant précision et temps de calcul raisonnable, ainsi que
le calcul de paramètres cinétiques eﬀectifs.
Un des cas principaux d’application est le MSFR (Molten Salt Fast Reactor), réacteur
à sels fondus fonctionnant en cycle thorium et avec un spectre neutronique rapide. Ce
réacteur de 4ème génération à combustible liquide circulant nécessite la prise en compte
des phénomènes associés au mouvement des précurseurs de neutrons retardés et est
caractérisé par un couplage fort entre la neutronique et la thermohydraulique. Même si les
développements présentés ont un champ d’application plus large, les simpliﬁcations que
ce réacteur apporte sur certains aspects numériques et la mise en exergue de phénomènes
physiques complexes dus au transport de son combustible en font un système de choix pour
étudier de nouveaux modèles couplés. Ces développements ont requis l’utilisation de codes
Monte-Carlo, MCNP et SERPENT, apportant une grande précision et des résultats de
référence, ainsi que d’un code de CFD, OpenFOAM, capable de modéliser des écoulements
ﬂuides dans des structures complexes en résolvant les équations de Navier-Stokes.
Le couplage stationnaire a nécessité le développement d’un modèle neutronique dédié.
En considérant le réacteur critique comme un système sous-critique prompt alimenté par la
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source de neutrons "externe" que représentent les décroissances des précurseurs, la recons-
truction génération par génération de la gerbe prompte issue des neutrons retardés a permis
d’obtenir une image ﬁdèle du ﬂux en coeur avec MCNP. En y ajoutant la conservation de
la population de précurseurs associée à l’assujettissement du système sous-critique prompt
à leur décroissance, cette condition de criticité a permis de remonter à la fraction eﬀective
de neutrons retardés βeff .
Cette approche par gerbe a été testée avec succès sur le calcul de βeff pour des systèmes
à combustible homogène. Elle trouve cependant sa limitation dans la nécessité de disposer
d’une source représentative de la distribution de décroissance des précurseurs.
Son couplage avec la thermohydraulique a mis en avant la problématique liée au trans-
port des précurseurs de neutrons retardés dans un coeur de réacteur à combustible circulant,
leur distribution de décroissance calculée par le code de CFD étant très diﬀérente de celle
de leur création calculée par le code de neutronique. Cette production de neutrons retar-
dés par décroissance des précurseurs déforme le ﬂux ; il s’agit d’un phénomène diﬃcile à
prendre en compte avec un code Monte-Carlo. En eﬀet, servant de caloporteur, une partie
du combustible est amenée hors coeur dans les échangeurs de chaleur ; c’est alors toute une
partie des neutrons retardés qui est coupée de la réaction en chaîne. La fraction eﬀective
de neutrons retardés βeff est ainsi sensiblement diﬀérente de la fraction physique.
L’application de cette approche par gerbe au MSFR a permis de calculer une image de
référence de ce réacteur en régime stationnaire. Les eﬀets liés à la complexité de l’écoulement
sur la neutronique dans une géométrie tridimensionnelle, incluant la présence de vortex
et de recirculations, y sont correctement pris en compte. La distribution des précurseurs
à l’équilibre est impactée par les eﬀets couplés entre leur transport par convection du
combustible liquide et leur taux de création dictée par la neutronique. Il en va de même pour
la température dont la distribution stationnaire est aussi importante pour la neutronique
que pour le dimensionnement du réacteur.
Néanmoins, en travaillant sur la propagation de la gerbe de neutrons prompts issue
des neutrons retardés dans le coeur, cette méthode n’est pas adaptable pour des calculs
de transitoires. En eﬀet la taille de cette gerbe peut devenir très grande et la durée de
son développement non négligeable, en plus de créer une singularité quand le facteur de
multiplication prompt kp tend vers 1.
Le modèle neutronique développé pour réaliser de la cinétique neutronique en transitoire
est un modèle innovant dont les fondements reposent sur les fonctions de Green incluant
une dimension temporelle. L’objectif est d’associer à un calcul de cinétique précis un temps
de calcul raisonnable.
Tout en restant proche de l’esprit Monte-Carlo, mais en revenant sur une démarche
déterministe supprimant la nécessité de considérer une grande quantité de neutrons pour
réduire l’erreur statistique, l’approche Transient Fission Matrix (TFM) consiste à pré-
calculer l’ensemble de la réponse spatiale et temporelle du réacteur. Cette réponse est
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calculée une seule et unique fois avec un code Monte-Carlo pour un système donné et
contient, pour chaque position d’émission d’un neutron, l’ensemble de sa propagation dans
le réacteur sur une génération. L’information d’intérêt pour la modélisation de la réaction
en chaîne est la production des nouveaux neutrons par ﬁssion. Ainsi toutes les données
nécessaires pour propager en espace et en temps une population de neutrons génération
par génération sont connues et stockées dans des matrices de ﬁssion.
Deux implémentations numériques de cette approche ont été réalisées avec des champs
d’application diﬀérents. La première, TFM-M, implémentée avec MCNP, permet de réaliser
des études de cinétique très précises, capables de reproduire le résultat d’un calcul temporel
direct Monte-Carlo. La seconde, TFM-S, a été implémentée en modiﬁant directement les
sources du code SERPENT levant par là même certains biais liés à une hétérogénéité de la
géométrie et du combustible. Elle permet une estimation plus aisée des matrices dans un
système complexe, condensant la réponse en temps à son premier moment.
Toutes deux ont été testées de façon quantitative sur des expériences et à l’aide de
comparaisons numériques précises. Les valeurs eﬀectives de βeff et du temps de génération
Λeff sont compatibles avec les mesures des expériences Flattop et Jezebel et ont servi de
points de comparaison permettant une première vériﬁcation sur ces systèmes des méthodes
TFM-M et TFM-S. Des comparaisons inter-codes ont également permis de mettre en avant
les possibilités oﬀertes par la méthode développée. La propagation en espace et en temps
dans Flattop d’une gerbe de neutrons prompts issue d’une source initiale ponctuelle a été
comparée entre TFM-M et un calcul de référence utilisant une approche directe avec un
calcul dynamique Monte-Carlo. La distribution des neutrons y est alors très éloignée de leur
distribution d’équilibre ; le très bon accord obtenu illustre la capacité du code développé à
reproduire des études complexes de cinétique avec un temps de calcul réduit.
Un soin particulier a été apporté pour développer des méthodes d’interpolation de
ces matrices en se basant sur l’étude de la perturbation de ces fonctions de Green dans
des géométries où la température, la densité et la composition des matériaux peuvent
être modiﬁées. La méthode d’interpolation la plus poussée est ainsi capable de reproduire
des variations importantes de répartition des neutrons en coeur, ainsi que de suivre
précisément l’évolution de la réactivité.
Cette approche TFM a été implémentée dans le code CFD OpenFOAM pour réaliser
des études de transitoires. Il s’agit d’un couplage interne qui, associé à des hypothèses
simpliﬁcatrices adéquates, permet un calcul précis dans un temps restreint.
Cette implémentation a été vériﬁée sur un benchmark numérique visant à mettre en
avant les phénomènes physiques liés au fort couplage entre neutronique et thermohydrau-
lique pour des systèmes à combustible liquide. Les interactions y sont importantes avec
le transport du combustible et les forces de ﬂottabilité. Les distributions de précurseurs à
l’équilibre sont très éloignées de leur position d’émission, et la distribution de température
peut prendre des formes complexes.
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Les résultats de ce benchmark illustrent la très bonne capacité du code développé
à reproduire des résultats de référence obtenus en stationnaire avec un couplage direct
entre un code neutronique Monte-Carlo et un code de CFD, mais avec un temps de
calcul beaucoup plus court. Les éléments comparés y sont des variations de réactivité et
de fraction eﬀective de neutrons retardés. Les aspects d’un couplage transitoire y ont
également été vériﬁés en utilisant une approche permettant la comparaison systématique de
la réponse du système pour une large gamme de fréquences d’excitation. Les phénomènes
physiques alors testés passent progressivement de la réponse des neutrons prompts à haute
fréquence à celle des neutrons retardés à basse fréquence. Les diagrammes de Bode ainsi
produits résument la réponse du système en amplitude et en phase. Cette méthodologie
a permis de comparer quantitativement le code TFM-OpenFOAM développé ici avec un
code couplant CFD et diﬀusion neutronique multi-groupe développé par ailleurs, montrant
un très bon accord entre ces codes.
Une application à l’étude du réacteur MSFR sur sa conﬁguration de référence a été
réalisée pour plusieurs types de transitoires normaux et accidentels. Les résultats obtenus
ont illustré la très bonne stabilité du réacteur à des sollicitations extérieures.
L’insertion de réactivité maximale retenue par l’IRSN pour ce réacteur, 1000 pcm en
1 seconde, a été simulée. Ce transitoire a montré le très bon comportement du réacteur
soumis à une perturbation extérieure de cette amplitude en évitant la sur-criticité prompte.
Des insertions plus rapides ont permis d’étudier le comportement du réacteur dans des
situations accidentelles, en augmentant la réactivité insérée ou en réduisant le temps de
son insertion.
Le second type de transitoires étudié est le suivi de charge. Des simulations de suivis
de charge entrant dans le cadre normal d’exploitation ont permis de conﬁrmer la capacité
du réacteur à suivre l’appel de puissance extraite des échangeurs de chaleur sans utiliser
de barres de contrôle. Des situations accidentelles du même type avec une mise en marche
spontanée du système d’extraction de la puissance en partant d’une puissance faible ont
été étudiées même si très peu probables. Certains niveaux de puissance initiale font passer
le réacteur en régime sur-critique prompt lors de tels transitoires. Même si l’élévation de
température durant la période sur-critique prompte reste très faible grâce aux contre-
réactions, le principal souci est sa variation rapide et l’eﬀet sur les structures de la dilatation
associée.
Les temps de calcul du code couplé développé restent très modérés pour réaliser des
études de transitoires. Il est possible de les maintenir inférieurs à la journée : de l’ordre de la
dizaine d’heures pour les dix premières secondes d’une insertion de réactivité, et d’environ
5 heures pour un suivi de charge sur 100 secondes simulées en bridant la modélisation
hydraulique.
Des comparaisons avec des codes simpliﬁés ont également été réalisées. Un bon accord
sur les ordres de grandeur se retrouve aux temps très courts même si des diﬀérences
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notables peuvent apparaître sur des temps de l’ordre de la seconde où la structure de
l’écoulement et les considérations neutroniques (forme de la puissance et ﬂux adjoint)
prennent de l’importance.
Ce travail a permis de répondre à deux besoins dans l’équipe du LPSC travaillant
sur l’étude de modèles innovants notamment adaptés aux réacteurs à combustible liquide.
Une image de référence du réacteur et un code couplé alliant précision et temps de calcul
raisonnable permettront de poursuivre des développements dans cette voie.
Une grande partie du travail a porté sur la mise au point de modèles physiques neu-
troniques répondant à des besoins spéciﬁques. L’accent a été mis dans cette thèse sur
l’optimisation des modèles neutroniques développés et couplés. Un aﬃnage des aspects
thermohydrauliques doit être mené dans une prochaine étape, par exemple sur la mise au
point de modèles plus précis pour les échangeurs de chaleur. De plus, des schémas numé-
riques robustes ont été employés et les développements réalisés l’ont été de façon à rester le
plus générique possible. Des améliorations des outils développés sont encore envisageables,
notamment en utilisant des schémas d’intégration temporels plus évolués.
Les extensions possibles de ce travail sont variées. Au delà de cette production de
résultats précis mais limités à une conﬁguration donnée, le besoin d’études paramétriques
visant à optimiser le design de coeur de réacteurs est en développement. Comme illustré
dans ce travail, le code développé est un très bon outil en vue de calibrer et d’optimiser
des codes système en fournissant des solutions de référence et en permettant une analyse
complexe mais complète des phénomènes sous-jacents.
Le code TFM-OpenFOAM développé permet un couplage fort entre deux physiques très
diﬀérentes mais dont les causes et les eﬀets sont intimement liés. Dans l’optique d’obtenir
une image toujours plus précise des systèmes étudiés et de leur comportement, de nouvelles
physiques peuvent y être ajoutées. On peut ainsi citer les phénomènes thermomécaniques
existant dans les réacteurs, ou dans le cas des sels fondus les phénomènes de transferts
radiatifs apparaissant du fait de la transparence du sel à haute température.
Par ailleurs l’application des modèles développés ne se limite pas à des réacteurs à
combustible liquide. De nombreuses étapes de vériﬁcation sur des systèmes à combustible
solide ont donné une idée de l’étendue des champs d’application possibles. Pour des calculs
de transitoires, le modèle TFM-S permet une utilisation aisée sur tout type de système en
condensant sa réponse de façon macroscopique quelle que soit sa géométrie ﬁne. Des études
en ce sens restent pour autant à réaliser pour l’appliquer sur d’autres types de réacteurs,
par exemple à eau pressurisée comme illustré dans l’annexe C avec les résultats prometteurs
d’une étude préliminaire s’intéressant à l’eﬀet d’une grappe de contrôle. Un point clef de ces
développements est l’interpolation des matrices avec la vériﬁcation des méthodes existantes
et le développement de nouvelles plus adaptées si nécessaire.
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Annexe A
Glossaire
A.1 Thermohydraulique
Le glossaire suivant présente les variables utilisées dans la thermohydraulique. Certains
termes font appel, pour une variable quelconque φ, à la méthode de séparation des compo-
santes moyenne φ et ﬂuctuante φ′ : φ = φ + φ′ utiles dans l’approche RANS présentée en
section 2.3.2.
Nom Symbole Unité Description & commentaire
vitesse v m.s−1 vecteur de norme v
gravité g m.s−2 vecteur de norme g
forces extérieures fext N = kg.m.s−2 vecteur de norme fext
pression p N.m−2
densité ρ kg.m−3 notée ρ0 si constante
énergie interne e J.kg−1
capacité caloriﬁque Cp J.kg−1.K−1
température T K e = CpT
énergie cinétique
turbulente
k J.kg−1 k = 12v
′2
dissipation d’énergie
cinétique turbulente
ǫ J.kg−1.s−1 ǫ = ν
∑
ij
∂v′i
∂xj
2
coeﬃcient de
conduction thermique
kth W.m−1.K−1
viscosité dynamique µ kg.m−1.s−1
viscosité cinématique ν m2.s−1 ν = µρ
dilatation thermique βbuoy K−1
ﬂux de chaleur q W.m−2 vecteur de norme q
Table A.1 – Glossaire des paramètres thermohydrauliques généraux
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Nom Symbole Unité Description & commentaire
tenseur des taux de
déformation
s m2.s−1 s = 12
(
∇ (v) +∇ (v)tr
)
=
∣∣∣12 ( ∂vi∂xj + ∂vj∂xi)∣∣∣
tenseur des
contraintes
σ N.m−2 eﬀorts intérieurs induits par une déformation
tenseur des
contraintes
visqueuses
τ N.m−2 composante visqueuse de σ
tenseur de Darcy d m−2
eﬀorts intérieurs liés à la viscosité dans un
milieu poreux
tenseur de
Forchheimer
f m−1
eﬀorts intérieurs liés aux eﬀets inertiels dans
un milieu poreux
identité I −
Table A.2 – Glossaire des paramètres thermohydrauliques - Tenseurs
Les nombres adimensionnels utilisés en mécanique des ﬂuides permettent de caractériser
un écoulement à l’aide des valeurs caractéristiques du système, U une vitesse caractéristique
du système et L une longueur caractéristique du système.
Nom Symbole Formule Description & commentaire
Nombre de Reynolds Re ULν
mesure le rapport entre les forces d’inertie et
celles de viscosité
Nombre de Prandtl Pr µCpkth
compare le temps caractéristique des
échanges thermiques par convection par
rapport à ceux par conduction
Nombre de Schmidt Sc νD
compare le temps caractéristique de diﬀusion
moléculaire au temps caractéristique de dif-
fusion visqueuse
Table A.3 – Glossaire des paramètres thermohydrauliques - Nombres adimensionnels
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A.2 Neutronique
Nom Symbole Unité Description & commentaire
Flux angulaire ψ n.cm−2.s−1.sr−1
Flux scalaire φ n.cm−2.s−1
Section eﬃcace
microscopique
σ barn (10−24 cm2)
section du noyau telle qu’elle est vue par le
neutron ; elle peut se décomposer de façon
non exhaustive suivant les absorptions σa,
les ﬁssions σf et les captures σc
Section eﬃcace
macroscopique
Σ cm−1
probabilité de collision neutron-noyau par
cm
Spectre d’émission χ eV−1
distribution en énergie des neutrons de
ﬁssion, peut désigner la composante
prompte en utilisant χp ou celle des fa-
milles f de neutrons retardés avec χdf
Multiplication par
ﬁssion
ν −
nombre de neutrons produits par ﬁs-
sion, peut être scindé en sa composante
prompte ou retardée, respectivement νp et
νdf
Fraction physique de
neutrons retardés
β − β = νdν et βf =
νdf
ν
Constante de
décroissance des
précurseurs de la
famille f
λf s−1
Facteur de
multiplication
neutronique
k −
peut se scinder en deux composantes
prompte et retardée, k = kp + kβ
Durée de vie l s
temps moyen entre la création d’un neu-
tron de ﬁssion et sa disparition (absorp-
tion ou fuite)
Temps de génération Λ s
temps moyen entre deux générations de
neutrons, Λ = lk
Table A.4 – Glossaire des paramètres neutroniques généraux
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Nom Symbole Unité Description & commentaire
Taux d’émission
volumique de neutrons
sources d’une
génération
S nsrc/m3/s S(r, t) =
∫
E
νpΣfφdE
Population de neutrons
sources d’une
génération
N nsrc/m3 N(r) =
∫
S(r, t) dt
Opérateur de transport
de neutrons sources sur
une génération
G nprod/m3/s/nsrc
peut se décomposer suivant diﬀérents
spectres d’émission et type de neutrons
produits : Gχpνp , Gχpνd , Gχdνp et Gχdνd
Opérateur de transport
de neutrons sources sur
une génération,
condensé en temps
G˜ nprod/m3/nsrc
peut se décomposer suivant diﬀérents
spectres d’émission et type de neutrons
produits : G˜χpνp , G˜χpνd , G˜χdνp et G˜χdνd
Opérateur de temps
moyen de la réponse
T s
Table A.5 – Glossaire des paramètres neutroniques - TFM
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Note sur les notations
Nous noterons ici a un champ scalaire, u un champ de vecteur de dimension 3, et m,
un tenseur de dimension 3x3.
On a u =

u1
u2
u3
 et m =

m11 m12 m13
m21 m22 m23
m31 m32 m33

Aﬁn d’alléger la notation on utilisera la notation cartésienne : u = |ui et m = |mij | On
a diﬀérentes propriétés :
- sur le gradient :
∇ (a) =
∣∣∣∣ ∂a∂xi
∇ (u) = |∇ (ui) =
∣∣∣∣∣∂ui∂xj
∣∣∣∣∣
- la divergence :
∇. (u) =
∑
i
∂ui
∂xi
∇.
(
m
)
= |∇. (mi) =
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂mij
∂xj
- le laplacien :
∆ (a) =
∑
i
∂2a
∂x2i
∆(u) = |∆(ui) =
∣∣∣∣∣∣
∑
j
∂2ui
∂x2j
- le produit tensoriel :
u⊗ v = |uivj |
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Annexe C
Application de l’approche TFM à
un cas REP
Cette annexe vise à étendre le champ des applications possibles de l’ap-
proche TFM à un type de réacteur diﬀérent. Il s’agit, sinon d’une preuve
de concept complète, d’une illustration que la méthode d’interpolation
développée dans la section 8.4 n’est pas limitée à la conﬁguration du
MSFR ou même d’un réacteur à spectre rapide. Un exemple de cas REP
est ainsi étudié.
C.1 Présentation du cas d’étude
Diﬀérents cas d’étude sont à réaliser pour appliquer l’approche TFM et son interpola-
tion sur un réacteur de type REP, tels que l’eﬀet de variation de densité du modérateur, de
la température du combustible, ou la présence d’absorbant neutronique. L’étude de l’ex-
traction d’une grappe d’absorbant a été choisie comme première étude car son impact est
fort sur le comportement des neutrons.
La conﬁguration étudiée est un unique assemblage avec des conditions de réﬂexion
radialement (milieu inﬁni) et de fuite axialement (sans réﬂecteur). Le cas d’étude est issu
du benchmark dit minicore, décrit dans [87], il s’agit de l’assemblage central composé d’UO2
neuf enrichi à 4.5% dans lequel peut être introduite une grappe de contrôle. L’utilisation
ici faite de ce benchmark n’est pas celle initialement proposée par ses concepteurs : il s’agit
pour nous d’un cas d’étude bien déﬁni, et permettant une possible poursuite ultérieure sur
des calculs de cinétique dans le cadre prévu.
Sur la ﬁgure C.1 sont présentées les distributions de ﬂux thermique et de dépôt de
puissance dans l’assemblage vues du dessus, avec la grappe (composée d’un ensemble de
crayons d’absorbant) insérée ou non. L’auto-protection spatiale peut être directement ob-
servée par une redistribution du ﬂux neutronique loin des crayons absorbants. La ﬁgure
C.2 présente les mêmes informations vues de face (suivant la hauteur) dans l’assemblage
pour diﬀérents taux d’extraction de la grappe, l’auto-protection spatiale est encore plus
marquée dans cette dimension.
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Figure C.1 – Image générée par le code Serpent :
Vue du dessus de l’assemblage, le bleu représente le ﬂux relatif de neutrons thermiques, le
rouge le taux de ﬁssion relatif (puissance) [88]
On retrouve en rouge les crayons combustibles, en bleu l’eau, et en noir l’impact des
crayons absorbants sur les neutrons thermiques
Figure C.2 – Vue de face de l’assemblage en milieu inﬁni, pour diﬀérents taux
d’extraction de grappe exprimée en % (100% correspond à une hauteur de 365.755 cm)
Notre objectif est, à partir de conﬁgurations de référence calculées précisément, de
reconstruire par interpolation et a posteriori les conﬁgurations correspondant aux autres
positions de la grappe dans l’assemblage. Cette interpolation est réalisée sans calcul Monte-
Carlo supplémentaire, permettant de réduire le temps de calcul de façon très importante.
C.2 Calcul et interpolation des matrices de fission
Les matrices de ﬁssion sont calculées pour uniquement deux conﬁgurations distinctes :
– grappe extraite : les crayons absorbants sont totalement extraits et remplacés par de
l’eau
– grappe insérée : les crayons absorbants sont complètement insérés dans le combustible.
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Les matrices de ﬁssion sont ici discrétisées en suivant la hauteur uniquement. Il s’agit d’un
calcul "critique" classique, sur la géométrie complète (discrétisée entre crayons et eau),
durant lequel les matrices sont générées en utilisant la méthode présentée en section 8.2.2.
Le calcul Monte-Carlo est donc eﬀectué en 3 dimensions avec la vraie géométrie, mais la
représentation de l’assemblage dans les matrices est 1D. Un total de 100 discrétisations est
utilisé, une étude de sensibilité montrant que le résultat est alors convergé.
Figure C.3 – Propagation des sources de neutrons sur une génération pour diﬀérentes
positions d’émission initiale
Haut : vue de l’ensemble du réacteur avec la grappe extraite (trait plein) et insérée
(tirets), chaque cas correspondant à une matrice
Bas : zoom à mi-hauteur avec la grappe insérée à moitié, comparaison du résultat de
l’interpolation de TFM (trait foncé) au calcul de référence SERPENT (pointillés), ainsi
que les matrices "brutes" (trait clair) pour information
L’interpolation des matrices est eﬀectuée entre les jeux de matrices en utilisant l’in-
formation locale sur la présence, ou non, de crayons absorbants. Son implémentation est
identique au modèle d’interpolation "mélange" présenté dans la section 8.4 où il était ap-
pliqué aux variations de température. Ici le paramètre d’intérêt est une variation de la
composition (eau ou absorbant), le champ de température du modèle d’interpolation est
ainsi remplacé par un coeﬃcient valant 0 si la grappe est absente et 1 si elle est présente.
Les matrices obtenues et le résultat de l’interpolation sont illustrés en ﬁgure C.3. Sur
la ligne du haut sont représentées les matrices "brutes", sans interpolation, avec la grappe
totalement extraite (trait plein) et insérée (tirets). Chaque couleur représente une position
d’émission diﬀérente. On observe une forte variation de l’amplitude de la réponse due
à la présence de la grappe, l’aire de migration des neutrons reste à peu près la même
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mais une part signiﬁcative des ﬁssions est remplacée par des absorptions. La ligne du bas
présente le résultat du calcul TFM avec interpolation (trait continu foncé) réalisée entre
ces conﬁgurations extrêmes (trait clair) ainsi que le résultat d’un calcul direct Monte-
Carlo SERPENT fournissant une référence (pointillés). Deux positions d’émission sont
représentées pour avoir une image de la propagation des neutrons depuis une zone sans
grappe (rouge), et avec grappe (bleu), à proximité de la limite de la grappe. En partant de
la zone sans grappe vers la zone avec grappe (courbe rouge vers la droite), on observe une
diminution très rapide du nombre de neutrons produits par ﬁssion, les neutrons émis étant
absorbés dans les crayons absorbants.
On observe que l’information stockée dans les matrices de ﬁssion permet de reconstruire
des positions de grappe partiellement insérée avec une très bonne précision. Cette infor-
mation est ici limitée à la propagation des neutrons sur une génération, la question étant
ensuite la propagation sur une inﬁnité de générations : la distribution à l’équilibre dans le
réacteur.
C.3 Résultats obtenus
La distribution des neutrons à l’équilibre est déduite de ces matrices à partir de leur
vecteur propre. Cette distribution est aﬃchée en ﬁgure C.4 pour diﬀérents taux d’extraction
de grappe. Un très bon accord est obtenu entre TFM et la référence.
Figure C.4 – Distribution des sources de neutrons pour diﬀérents taux d’extraction de
grappe, résultats de SERPENT (référence, trait plein) et de TFM (pointillés)
Extraction 0% 20% 40% 60% 80% 100%
kref 0.71442 0.94862 0.99030 1.00025 1.00404 1.00574
kTFM 0.71438 0.94849 0.99018 1.00018 1.00402 1.00568
∆k (pcm) −4 −13 −12 −7 −2 −6
Table C.1 – Comparaison du facteur de multiplication pour diﬀérents taux d’extraction
de la grappe, avec une erreur statistique de 3 à 5 pcm par calcul
De la même façon, en fonction du taux d’extraction de grappe, le facteur de multiplica-
tion eﬀectif du système peut être comparé à la valeur propre des matrices comme présenté
sur la ﬁgure C.5. Les résultats sont également donnés dans le tableau C.1 pour diﬀérents
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Figure C.5 – Variation du facteur de multiplication en fonction du taux d’extraction de
la grappe, résultats de SERPENT (référence, trait plein) et de TFM (pointillés)
taux d’extraction de grappe. Un très bon accord est également observé, l’écart étant de
l’ordre de la dizaine de pcm pour des variations de milliers de pcm.
C.4 Conclusions et perspectives
On observe que le modèle d’interpolation de TFM est capable, à partir de deux uniques
calculs correspondant à deux conﬁgurations de grappe, de remonter à l’ensemble des po-
sitions intermédiaires avec une très bonne précision. Il s’agit d’une approche eﬃcace dans
l’optique de réaliser des études de transitoires, les calculs directs Monte-Carlo prenant plu-
sieurs heures pour converger à quelques pcm sur un assemblage pour des processeurs à 16
coeurs, contre quelques centièmes de seconde pour TFM avec interpolation (sans optimi-
sation particulière) sur un seul coeur. Il s’agit de résultats encourageants pour l’utilisation
de TFM dans l’étude de transitoires de REP.
Cette première étude montre que l’approche TFM peut être appliquée également sur des
réacteurs à spectre thermique, même avec d’importantes déformations de la nappe de ﬂux
suite à une extraction de grappe. D’autres étapes de développement relatives à l’approche
et à la méthode d’interpolation restent bien sûr à réaliser, on peut ainsi citer les prises en
compte :
– de l’échauﬀement du modérateur
– de l’échauﬀement du combustible, que ce soit la variation de sa température moyenne
équivalente ou directement de sa distribution
– de la dilution du bore
– des eﬀets des poisons neutroniques produits par la ﬁssion.
Pour modéliser l’ensemble du coeur avec les diﬀérents assemblages, utiliser une discré-
tisation 3D pour les matrices de ﬁssion est également requis (en découpant ou non les
assemblages radialement), avec alors des matrices de tailles importantes. Aﬁn de limiter
l’augmentation du temps de calcul, l’utilisation de matrices creuses sera sans doute préfé-
rable.
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Résumé :
Le travail de cette thèse porte sur le développement de modèles neutroniques innovants pour le
couplage avec la thermohydraulique, associant précision et temps de calcul raisonnable. Un des cas
d’application principaux étant le réacteur à sel fondu, à spectre neutronique rapide et en cycle thorium
MSFR (Molten Salt Fast Reactor), réacteur de 4ème génération à combustible liquide circulant, la
prise en compte du mouvement des précurseurs de neutrons retardés et des phénomènes associés
est nécessaire. Les études de conception de ce type de réacteur ont été le point de départ de ces
développements, via le besoin d’une représentation multiphysique adaptée pour l’obtention d’une
image globale et la réalisation d’études de transitoire.
Dans un premier temps un couplage stationnaire a été développé, associant un modèle neutronique
basé sur une approche stochastique, et un code de CFD (Computational Fluid Dynamics) résolvant
les équations de Navier Stokes des écoulements turbulents ainsi que le transport des précurseurs de
neutrons retardés. Ce modèle neutronique intègre l’eﬀet lié au transport de ces précurseurs par une
reconstruction de la gerbe prompte qu’ils génèrent. Cette approche dite par gerbe considère le réacteur
critique comme un système sous-critique prompt ampliﬁant la source de neutrons retardés.
Dans un second temps, un modèle neutronique basé sur une version temporelle des matrices de
ﬁssion (Transient Fission Matrix ou TFM) a été développé aﬁn de réaliser des études de transitoires.
Le modèle TFM permet, en un premier calcul des matrices avec un code stochastique (MCNP, SER-
PENT), de réaliser une caractérisation de l’ensemble de la réponse neutronique spatiale et temporelle
du réacteur avec une précision proche de celle du calcul Monte Carlo. Dans un second temps cette
information est utilisée pour les calculs de transitoires tout en gardant un temps de calcul réduit. Le
modèle TFM, utilisable pour diﬀérents types de systèmes, permet également le calcul de paramètres
cinétiques eﬀectifs tels que la fraction eﬀective de neutrons retardés ou le temps de génération eﬀectif.
Diﬀérents cas d’application ont été utilisés aﬁn de vériﬁer et d’illustrer cette approche sur des calculs
temporels ou de paramètres cinétiques.
Enﬁn le modèle TFM a été implémenté dans le code de thermohydraulique OpenFOAM. Ce
couplage a été testé sur un benchmark numérique à géométrie simpliﬁée, puis des calculs sur le
MSFR ont été réalisés, pour des transitoires normaux (suivis de charge) ou accidentels (insertions de
réactivité, sur-refroidissements).
Abstract:
In this PhD thesis, we describe the development of innovative neutronic models for their coupling
with thermalhydraulics such that they combine precision and reasonable computational times. One of
the main cases where this method is applied is the Molten Salt Fast Reactor (MSFR) whose combines
a fast neutron spectrum with a thorium cycle. In this fourth generation reactor, the motion of the
delayed neutron precursors and the associated phenomena have to be taken into account due to
the liquid fuel circulation. The starting point for these developments was the preliminary design of
this type of system where a dedicated multi-physical representation was needed to study the reactor
performance in steady and transient conditions.
As a ﬁrst step, a stationary coupling was developed. A neutronic model based on a stochastic
approach was associated to a CFD (Computational Fluid Dynamics) code to solve the Navier Stokes
equations for turbulent ﬂows and the transport of the delayed neutron precursors. The impact of this
precursor motion is taken into account by reconstructing the prompt shower that they generate. This
approach, called by shower, views the critical reactor as a prompt subcritical reactor that ampliﬁes a
source of delayed neutrons.
A second step consisted in developing a neutronic model based on a time dependent version of the
ﬁssion matrices (Transient Fission Matrix or TFM) so as to enable reactor transient studies. With
the TFM model, an initial computation of the matrices with a stochastic code (MCNP, SERPENT)
allows the characterization of the global spatial and time dependent neutronic response of the reactor
with a precision close to that of a Monte Carlo calculation. The information thus obtained is then
used to calculate transients, while retaining the advantage of reduced computational time. The TFM
model, which can be used for various system concepts, also allows the evaluation of eﬀective kinetic
parameters such as the eﬀective fraction of delayed neutrons or the eﬀective generation time. The
method was applied to various cases in order to verify it and demonstrate the approach for time
dependent or kinetic parameter calculations.
Finally, the TFM model was integrated in the OpenFOAM thermalhydraulic code. The coupling
was ﬁrst tested on a simple geometry numerical benchmark. Subsequently, it was applied to
the MSFR to calculate normal (load-following) and accidental (reactivity insertion, over-cooling)
transients.
